Sonderforschungsbereich 148, Brandverhalten von Bauteilen, Technische Universität Braunschweig: Arbeitsbericht 1984 / 1986. Teil 2: Projektbereich B, Teilprojekt C 3 by Sonderforschungsbereich Brandverhalten von Bauteilen
,I . 
SONDERFORSCHUNGSBEREICH 148 
BRANDVERHALTEN VON BAUTEILEN 
ARBEITSBERICHT 1984-1986 
TEIL II 
JULI1987 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
-{ ' 
Sonderforschungsbereich 148 
.T I 
- Brandverhalten von Bauteilen -
Technische Universität Braunschweig 
Arbeitsbericht 1984 - 1986 
Teil II 
Projektbereich B 
Teilprojekt C 3 
Braunschweig, im Juli 1987 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
Inhalt Teil II 
Seite 
Projektberei eh B "Baustoffe" •.••... 
Teilprojekt B 3 "Hochtemperaturverhalten von Festbeton" 5 
Tei 1 proj ekt B 4 "Fes ti gkei ts- und Verformungsverhalten von 
Bau-, Beton- und Spannstählen bei hohen 
Temperaturen" • . . . . • . . • . . • . • . . 237 
Teilprojekt B 6 "Veränderung der Struktur und der Eigen-
schaften des Zementsteins infolge Ein-
wirkung erhöhter Temperatur". . • . • . . . • 299 
Teilprojekt B 7 "Chemische Einwirkung korrosiver Brandgasbe-
standteile auf Stahlbeton" 305 
Teilprojekt C 3 "NatUrlicher Brand- seine Einflußparameter 
in kleinen und großen Brandräumen" • 349 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 
Sonderforschungsbereich 148 
- Brandverhalten von Bauteilen -
Projektbereich B "Baustoffe" 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 
Allgemeine Angaben zum Projektbereich B 
Tragende Teile des konstruktiven Ingenieurbaus bestehen heute fast aus-
nahmslos aus Stahl und Stahlbeton. Daher umfaßte der Projektbereich B 
die Untersuchung des Festigkeits- und Verformungsverhaltens von Beton 
und Stahl und von einfachen Kombinationen dieser Ausgangsstoffe; dazu 
gehörte z.B. das Verbundverhalten von Beton- und Stahlbetonelementen 
unter zeitabhängiger, mechanischer und thermischer Beanspruchung. Das 
Verhalten des Betons wurde durch mineralogische Einzeluntersuchungen 
an Bindemittel- und Zuschlagkomponenten vertieft. Bei den Stählen wur-
den Beton- und Spannstähle sowie gewöhnliche und Feinkornbaustähle be-
trachtet. Alle Ergebnisse wurden als notwendige Materialkennwerte für 
die Weiterverarbeitung in den Projektbereichen A und D aufbereitet. 
Der Projektbereich B umfaßte im Berichtszeitraum fünf Teilprojekte, 
wovon eines - Teilprojekt B 5 - bereits 1984 erfolgreich abgeschlos-
sen wurde. 
Im Teilprojekt B 5 wurde das Verbundverhalten von Stahl- und Spannbe-
tonstäben im Beton untersucht. Vorrangiges Ziel war die Ermittlung von 
"Grundgesetzen" für den Verbund in Abhängigkeit von der Temperatur. 
Des weiteren waren die konstruktiven bzw. ingenieurmäßigen Erforder-
nisse für die brandschutztechnisch richtige Konstruktion von Veranke-
rungen Gegenstand der Untersuchungen. 
In den verbleibenden Projekten 8 3 und B 6 wurden wichtige Grundsatz-
fragen über das thermische Verhalten von hydraulischen Bindemitteln 
und Beton bearbeitet. Insbesondere gehörten dazu u.a. folgende Frage-
stellungen und Probleme: 
- Strukturelle und mineralogische Vorgänge in thermisch beanspruchten 
Bindemittelphasen. 
-Wie ändert sich die Festigkeit des reinen Bindemittels in Abhängig-
keit von der Temperatur? 
-Welche physikalischen bzw. mechanischen Auswirkungen hat eine Tempe-
raturbeanspruchung im Beton? 
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-Wie sind die Betonfestigkeit und Verformung mit der Temperatur kor-
reliert? 
-Wie sind die temperaturabhängigen Materialgesetze für Beton zu for-
mulieren? 
Bezüglich der Materialeigenschaften von Stahl (Teilprojekt B 4) wurden 
ähnliche Fragestellungen verfolgt. Insbesondere interessierten hier 
die Festigkeits- und Verformungseigenschaften von Bau-, Beton- und 
Spannstählen verschiedener Güte und Festigkeit. Die metallurgischen 
Aspekte der Temperatureinwirkungen auf die verschiedenen Stahlarten 
wurden ebenfalls behandelt. 
Im Teilprojekt B 7 wurde der frage von Brandfolgeschäden insbesondere 
durch korrosive Brandgase nachgegangen. Untersucht wurden vor allem 
Folgeschäden in Stahlbetonbauteilen, Möglichkeiten zu deren Verhütung 
und letztlich auch die Frage der Sanierung geschädigter Bauteile. 
Der Projektberei eh B "Baustoffe" war somit Zulieferer für den Projekt-
bereich A "Bautei le". Darüber hinaus wurden jedoch auch grundlagen-
orientierte Baustoffprobleme behandelt, um die materialspezifischen 
Temperatureigenschaften der wichtigsten Konstruktionsbaustoffe erklä-
ren zu können. 
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Aufgaben und Ziele des Teilprojekts B3 
Das Teilprojekt B3 "Hochtemperaturverhalten von Festbeton" 
befaßt Sich mit der wissenschaftlichen Untersuchung, Ana-
lyse und Interpretation thermisch bzw. thermomechanisch be-
dingter M t o .. 
a er1alveranderungen in Beton. Die Arbeiten sind 
experimenteller und theoretischer Natur, insbesondere im 
Hinblick auf die Anwendung der gefundenen Ergebnisse im 
Projektbereich A. Die wesentlichen Ziele des Teilprojekts 
sind: 
- Er 0 ttl 
m1 ung der Hochtemperatureigenschaften von Beton 
unter einaxialer und biaxialer Beanspruchung, 
- Gewinnung von Erkenntnissen über Strukturveränderungen 
und Rißentstehung in thermisch beanspruchtem Beton, 
- Interpretation der Materialveränderungen im Hinblick auf 
eine praktische Anwendung der gewonnenen Daten für Bau-
teilberechnungen. 
Do 1
e Vielschichtigkeit der aufgeführten Themenkreise erfor-
derte im Hinblick auf die angestrebten Ziele des gesamten 
Sonderforschungsbereichs im letzten Bewilligungszeitraum 
eine Konzentration der Untersuchungen im Teilprojekt B3 auf 
folgende Arbeitsgebiete: 
-Abschließende Untersuchungen auf dem Gebiet der Beton-
Restfestigkeiten und irreversiblen Formänderungen unter 
Einbeziehung der im Teilprojekt B3 entwickelten Struktur-
untersuchungsmethoden, 
- grundlegende Erforschung des biaxialen Hochtemperaturver-
haltens von Beton und, gemeinsam mit dem Teilprojekt A2, 
Entwicklung zufriedenstellender Materialbeziehungen für 
Plattenberechnungen, 
- abschließende Auswertung der vorliegenden Ergebnisse aus 
9 
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den Festigkeits-, Verformungs- und Strukturuntersuchun-
gen. 
Über Teile der erzielten Forschungsergebnisse ist bereits 
mehrfach in Fachzeitschriften, auf internationalen Konfe-
renzen und in der Schriftenreihe des Instituts für Baustof-
fe, Massivbau und Brandschutz berichtet worden. Auch wegen 
der Fülle des erarbeiteten Materials konnte im vorliegenden 
Arbeitsbericht nur zusammenfassend eine knappe Darstellung 
der Wichtigsten Ergebnisse erfolgen. Insofern gibt der vor-
liegende Arbeitsbericht lediglich einen Überblick über die 
im Förderungszeitraum 1984 bis 1986 erreichten Arbeitszie-
le. Im Einzelnen wird über folgende Schwerpunkte der Arbei-
ten berichtet: 
- Untersuchungen der irreversiblen Festigkeits- und Verfor-
mungseigenschaften von belastet aufgeheiztem Beton mit-
tels Schallemissionsanalyse und Quecksilberporosimetrie, 
- Untersuchungen über das biaxiale Hochtemperaturverhalten 
von Beton, 
- Ausarbeitung eines theoretischen Ansatzes zur modell-
mäßigen Besch "b d re~ ung der thermisch bedingten Rißbil ung, 
- Entwicklung e· b g ~nes vereinfachten Ansatzes zur Beschrei un 
der Betonverformung bei instationären Temperaturen, der 
die zusammenfassende Auswertung vorliegender Untersu-
chungsergebnisse ermöglicht. 
10 
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Untersuchung der Rißbildung infolge thermischer 
Beanspruchung 
Bei Umgebungstemperaturen und bei erhöhten Temperaturen 
Wird das Festigkeits- und Verformungsverhalten von Beton 
entscheid3nd von der Mikrostruktur beeinflußt. Im Zuge der 
Erwärmung laufen im Beton physikalische Vorgänge und chemi-
sche Zersetzungsreaktionen im Zementstein ab, die zu Verän-
derungen seiner Mikrostruktur und zur Entstehung und Aus-
breitung von Rissen im Beton führen. Der Entstehungs- und 
Ausbreitungsmechanismus von Rissen hängt von der Höhe der 
thermischen Belastung und dem mechanischen Beanspruchungs-
zustand ab. Seine Abhängigkeit von diesen Parametern ist 
jedoch noch wenig erforscht /1-)/. Ursache dafür sind u.a. 
experimentelle Probleme bei Versuchen im Hochtemperaturbe-
reich. So können Messungen der Rißweiten mit optischen Mit-
teln nur unter großen Schwierigkeiten an erhitzten Proben 
durchgeführt werden, und es werden nur die Risse auf den 
freiliegenden Oberflächen der Probekörper erfaßt, d.h. die 
beobachteten Rißmuster sind nur das zweidimensionale Abbild 
der ·· raumliehen Rißverteilung. 
Ein Verfahren, mit dem integral die Schädigungen auch im 
Inneren eines Probekörpers festgestellt werden können, ist 
die Quecksilberporosimetrie. Dieses Verfahren ermöglicht 
die Bestimmung der Verteilung von Poren bzw. Hohlräumen in 
einem Festkörper hinsichtlich ihrer Größe und ihrer Häufig-
keit (s. z.B./3-8/). 
Aus den mit der Quecksilberporosimetrie erhaltenen Porenra-
dienverteilungen lassen sich dann die Ursachen für Verände-
rungen der Festigkeit oder des E-Moduls nach thermischen 
Und mechanischen Beanspruchungen erkennen. Es sind dies 
Strukturveränderungen des Zementsteins, Rißbildungen in der 
Kontaktzone zwischen Zuschlag und Zementstein und Rißbil-
dungen in der Zementstein- bzw. Feinmörtelmatrix /9/. Die 
Strukturveränderungen können mit Hilfe der Quecksilberporo-
simetrie in ihrem Ausmaß quantifiziert werden (s. z.B. 
11 
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/9/). Im sogenannten Grobporenbereich 
Risse auf. Die entsprechenden "Poren" 
herung geometrisch als langgestreckte 
treten vorwiegend 
Nä-
können in erster 
htet 
Ellipsen betrac 
Rißwei-
. " ·nd dann als 
werden. Die gemessenen "Porenradl.en Sl. 
der Rißufer) zu interpretieren /5/. ten (Abstände 
b daß hier nur 
Mes sun-
Ein Nachteil des Verfahrens ist a er, Wie-
. d Im Zuge der 
gen nach dem Wiederabkühlen möglich sl.n · .. derungen 
f 11 Eigenschaftsan 
de rabkühlung können jedoch eben a 8 tion Rehydrata 
d h Feuchtl."gkeitsaufnahme und r insbesondere urc Ein weitere 
und partielles Schließen von Rissen eintreten .. e Aussage 
Nachteil besteht darin, daß solche Messungen kel.n n entstehe . 
darüber .liefern, zu welchem Zeitpunkt die Risse 
Rißbildung 
Durch die Schallemissionsanalyse (SEA) kann die 
analY-
in Echtzeit, d.h. zum Zeitpunkt ihrer Entstehung, die 
ausgenutzt, daß siert werden. Bei diesem Verfahren wird 
Rißentstehung und die Rißausbreitung in Beton infolge 
me-
·t der Emission 
chanisoher oder thermischer Belastungen ml. iOn 
S h nemiSS von Schallwellen gekoppelt ist. Zwischen der c a _ 
. e Korre 
(SE) und der Rißbildung liegt dabei eine eindeutl.g 
d des lation vor /10,11/. Eine Bestimmung der Rißweite 0 er Queck-
Rißvolumens ist jedoch nicht ohne weiteres möglich· inander 
silberporosimetrie und SEA können vorteilhaft als e 
. ielsweise 
ergänzende Verfahren eingesetzt werden, die bel.SP 
durch mikroskopische Untersuchungen noch gestützt werden 
können. 
SEA-Untersuchungen wurden im Rahmen des Teilprojekts BJ an 
. . Beton-
el.ner Re1he von belastet und unbelastet aufgeheizten 
au-
proben durchgeführt (vgl. auch /12-15/). Bei diesen ver 
chen wurde die Abkühlphase miteinbezogen, um Rißbildungen 
d · · bl turbe-un l.rreversl. e Verformungen die nach Hochtempera 
' dnen 
lastungen auftreten, der Aufheiz- oder Abkühlphase zuor 
.. . wurden 
zu konnen. Einl.ge lichtmikroskopische Untersuchungen 
ergänzend an einigen Proben nach dem Wiederabkühlen vorge-
nommen. 
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Quecksilb · . 
erporos1metr1euntersuchungen wurden fast aus-
schließlich an Mörtelproben durchgeführt, da bei dem Ver-
fahren nur relativ kleine Probekörper (Bohrkerne 10 mm, 1 
40 
mm oder Scheiben 70 x 70 x 10 mmJ) eingesetzt werden k .. 
onnen. Wenn nämlich der Durchmesser des Größtkornzuschlags 
die Prob k"" e orperdimension wesentlich überschreitet -wie beim 
Beton mit Größtkorn 16 mm-, könnten sich aufgrund der von 
Probe zu Probe stark unterschiedlichen Konzentrationen von 
Zuschlag und Zementstein vergleichsweise starke Versuchs-
streuungen ergeben. Das würde wiederum eine sehr hohe Zahl 
von Versuchen erfordern, um die erwarteten Effekte aus den 
Ergebnissen herausfiltern zu können. Bei Verwendung von 
w· 
ortein werden also quantitative Aussagen erleichtert. Die 
Mörtelproben für die Porosimetrieuntersuchungen wurden in 
gleicher Art und Weise Wie die Betonproben thermisch und 
mechanisch belastet. 
2. 1 Beurteilung der Rißbildung in belastet aufgeheizten 
Betonproben bei Aufheizung und Abkühlung mittels 
Schallemissionsanalyse 
2
·
1
·1 Experimentelles 
n· le Untersuchungen wurden an belastet aufgeheizten Proben 
Und an unbelastet aufgeheizten Proben vorgenommen. In Ta-
belle 2.1 ist eine Ubersicht über alle durchgeführten Ver-
suche, die entsprechenden Belastungsgrade und Maximaltempe-
raturen angegeben: 
13 
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Tabelle 2.1: Zusammenhang der Belastungsgrade und der 
Maximaltemperaturen der durchgeführten Ver-
suche. 
Belastungsgrad a Maximaltemperatur Tmax[oCJ 
(Prozent der 
Festigkeit bei 
300 450 600 750 20°C] 150 
0 X X . X X 
20 X X X X 
40 X X X X 
60 X 
x Prismen,· Scheiben 
-
0 und 60% Der Belastungsgrad cx lag bei den Tests zwischen 
der einaxialen Druckfestigkeit der Probekörper bei Umge- ~ 
t von Ot• bungstemperatur. Die Aufheizung mit einer Belas ung 
b d W.. edehnung e eutet, daß bei der Verformung nur die reine arm 
wählt, gemessen wurde. Die Höchsttemperaturen wurden so ge 
d " T eratur-au auch Effekte, die nur in charakteristischen emp 
b 
. chaften ereichen auftreten und dort die mechanischen E1gens 
B konnten von eton stufenartig verändern voll erfaßt werden 
' Bela-/13-16/. Versuche mit gleichzeitig hohen mechanischen 
ge:r-stungen und hohen Maximaltemperaturen wurden in verrin 
tem Umfang durchgeführt, da die Gefahr des Probekörperver-
be-sagens bestand und die Zerstörung von Meßeinrichtungen 
fürchtet werden mußte. 
Bild 2.1 zeigt den schematischen Ablauf der Versuchsdurch-
führung: 
14 
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Bild 2.1: Schematische Darstellung des Versuchsablaufs 
Zunächst wurden die Probekörper mit dem spezifischen Bela-
stungsgrad cx bei Raumtemperatur einaxial belastet. Unter 
Aufrechterhaltung der Druckbelastung während des gesamten 
Temperaturzyklus wurden die Probekörper anschließend bis 
auf Maximaltemperaturen zwischen 150 und 75o•c aufgeheizt. 
Die Aufheizgeschwindigkeit betrug 2 K/min. Nach einer Hal-
tezeit von 2 Stunden bei Maximaltemperatur wurden während 
des gesamten Versuchszeitraums die Verformungen in der be-
lasteten und den unbelasteten Achsen aufgezeichnet, sowie 
die Temperatur und die Schallemissionsaktivität regi-
striert. Nach Abkühlung wurden die Oberflächen der Probe-
körper auf Risse hin untersucht und fotografiert. 
Es wurden zwei unterschiedliche Probekörperformen verwen-
det: 
- Scheiben mit 200 x 200 x 50 mm3 und 
15 
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3 
Prismen mit 110 x 110 x 330 mm . 
Die Scheiben wurden aus Würfeln (200 x 200 x 200 mm
3
) 
deren Ober-
ausgesägt. Sie wurden auf zwei Seiten belastet, 
flächen zuvor plangeschliffen worden waren. Die Prismen 
b elasteten wurden in speziellen Schalungen betoniert. Ihre 
Oberflächen wurden ebenfalls plangeschliffen. 
Eigen-
Die Mischungsverhältnisse und einige der wichtigsten 
schaften des in den Versuchen verwendeten Betons sind in 
Tabelle 2.2 zusammengestellt. Nach dem Betonieren in die 
h ein-
Würfel- bzw. Prismenschalungen wurden die Proben nac 
. e 7 
tägiger Hydratation ausgeschalt. Anschließend wurden sl F 
Tage unter Wasser und danach im Klimaraum bei 2o•c/65% r· ' 
gelagert. Nach ausreichender Erhärtung erfolgten das zu-
schneiden der Scheiben aus den Würfeln mittels wasserge-
kühlter Diamantsäge und das Planschleifen der Scheiben und 
Prismen. Bei Versuchsbeginn waren alle Proben älter als 
90 
Tage. 
eh-
Die Untersuchungen wurden in der Biaxialprüfmaschine aur 
geführt. Die gemessenen Schallimpulse wurden bei diesen 
Versuchen sowohl als Impulssumme als auch als Impulsrate 
r-
aufgezeichnet /10,11/. Die Oberflächen der Probekörper WU 
kamera 
den nach den Versuchen mit einer speziellen MikroskoP 
1 ub-
fotografiert, die eine 6 bis 50-fache Vergrößerung er a 
"ßerung 
te. Es wurde hauptsächlich mit 6 bis 25-facher Vergro 
b 1 
.. t wer-
gear eitet, so daß Risse von etwa 10 ~m noch aufge os 
den konnten. 
16 
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Tabelle 2.2 Mischungszusammensetzung des untersuchten 
Betons 
Baustoffe pro m> Beton W/Z- Roh- WUrfeldruck-
Zement Zuschlag Flug- Wasser Wert dichte festigkeit PZ 35 F achse (28 Tage) 
260 1882 60 190 0,73 2,31 33,0 
kg kg kg kg 
-
kg/dm 3 N/mm2 
2
-1.2 Ergebnisse der optischen Untersuchungen 
Die Bilder 2.2 a-d und 2.3 a-b zeigen Risse, die während 
der Aufheizung und Abkühlung von belasteten und unbelaste-
ten Proben entstanden sind. In den Bildern 2.2a und 2.2b 
sind die (unbelasteten) Mantelflächen einer mit 40% Druck-
belastung auf 6oo•c aufgeheizten Probe gezeigt. Bei den 
Aufnahmen wurde mit 6-facher Vergrößerung gearbeitet. In 
Bild 2.2a ist eine räumlich begrenzte Abplatzung zu sehen, 
die von der großen thermischen Ausdehnung eines quarziti-
schen Zuschlagsteins verursacht wurde. Mehrere Risse mit 
Weiten von 10-20 ~m verlaufen hauptsächlich in Belastungs-
richtung. 
Bild 2.2b zeigt eine ebene Abplatzung, die von zwei breiten 
Rissen (Weite~ 0,1 mm) ausgeht. Die Aufnahmen 2.2c und 2.2d 
WUrden mit einer 25-fachen Vergrößerung aufgenommen. Bild 
2
·2c zeigt thermisch induzierte Risse (T =750•c, a=O%) 
b . ~ax . 
ei e1nem unbelastet aufgeheizten Probekorper. Hier s1nd 
Risse mit Rißweiten zwischen 5 und 20 ~m über die ganze 
Oberfläche verteilt; sie weisen keine Vorzugsrichtung auf. 
Wenn der Probekörper während der Aufheizung mechanisch be-
lastet ist ( a = 20%), bilden sich zusätzlich zu den ther-
misch induzierten kleinen Rissen breitere Risse in Bela-
stungsrichtung (vgl. Bild 2.2d) aus. 
17 
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Die Bilder 2.3a und 2.}b zeigen Bereiche der mechanisch be-
lasteten Probekörperoberflächen. Die Oberflächen waren vor 
Versuchsbeginn geschliffen worden, wodurch die von der Ze-
mentsteinmatrix umgebenen Zuschlagsteine sichtbar werden· 
Auf Bild 2.3a (6-fache Vergrößerung) verläuft ein feiner 
Riß mit einer Weite von etwa 10 ~m in der Kontaktzone zwi-
schen einem Zuschlagkorn und der Zementsteinmatrix. Er 
läuft um den Zuschlagstein herum durch den Zementstein biS 
zur Oberfläche eines weiteren Zuschlagkorns. Bei 25-facher 
Vergrößerung wird sichtbar, daß dieser Rißtyp sich ver-
zweigt und dann von einem kleinen Sandkorn zum anderen ver-
läuft (vgl. Bild 2.}b). 
Auch bei den Proben, die mit anderen Belastungsgraden und 
H ··hn-öchsttemperaturen belastet worden waren, zeigten sich a 
liehe Rißbilder: Die Risse, die in Richtung der äußeren me-
eh · h ine an 1 sc en Belastung orientiert sind, erfahren durch e 
mechanisch B 1 v rgröße-e e astung während der Aufheizung eine e 
rung und Risse, die normal zur Belastungsrichtung orien-
tiert sind d lich-un eine Verringerung ihrer Rißweiten verg 
en mit mechani h sc unbelastet aufgeheizten Proben. 
18 
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a) 40%; Tmax 6oooc b) O%; Tmax 6oooc 
c) 0%; Tmax = 750°C d) = 20%; Tmax 750°C 
Bild 2 . 2: Risse auf den (unbelasteten) Mantelflächen von 
belastet und unbelastet aufgeheizten Betonproben 
19 
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a) 
Bild 2.3: 
B3 - 15 
0%; Tmax = 750oc b) = 20%· T = 600oC o, max 
Risse auf den (belasteten) Stirnflächen von n 
Betonprobe belastet und unbelastet aufgeheizten 
20 
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2. 1. 3 
Ergebnisse der Volumenmessungen 
Die Gesamt f 
ver ormungen (vgl. Diagramme b in den Bildern 2.4 
bis 2.7) WUrden bei den Scheiben in allen 3 Achsen auf den 
Obern·· h 
ac en gemessen. Bei den Prismen waren nur Messungen 
in ZWei Achsen notwendig; in Belastungsrichtung und senk-
recht dazu in einer Querrichtung. Die Volumendehnungen wur-
den da 
nn nach folgenden Gleichungen berechnet: 
"v 
"y + EX + e:z für Scheiben (2. 1) 
E E + 2 · E für Prismen (2.2) V y z 
ma x,z Achsen senkrecht zur Belastung 
y Achse in Lastrichtung 
Im Falle unbelasteter Aufheizung (vgl. Bild 2.4) liegen bei 
den p · r~smen die Werte für die Längs- und Querdehnung in gu-
ter Übe . t' 2 5°1. b . re1.ns lmmung. Sie erreichen Werte von 1 , oo eJ. 
75 0 ° c. 
Während der Halte- und der Abkühlphase weichen die Längs-
Und Querverformungen geringfügig voneinander ab. Nach sehr 
starke K · d" 
n ontraktionen zu Beginn der Abkühlphase ze1gen J.e 
Proben · 
ln abgeschwächter Form kontinuierlich weitere Ver-
kürzun E gen. Die bleibenden Restdehnungen betragen nach r-
reiche d 
n er Raumtemperatur ca. 3,5°/oo · 
Die V l b k . 0 Urnendehnungen von mechanisch unbelasteten Pro e br-
Pern im Verlaufe der Aufheizung auf unterschiedliche Maxi-
rnaltemperaturen und 
fassend in Bild 2.8 
anschließender Ahkühlung sind zusammen-
über der Temperatur dargestellt. Bis zu Max· ~maltemperaturen von 350 und 4so·c sind die Restdehnun-
g~n nach der Abkühlung negativ, d.h. die Proben weisen ge-
rlnge bleibende Verkürzungen auf. Dies kann auf geringe 
Kriech f h b B ver ormungen zurückgeführt werden, denn auc eim e-
lastungsgrad 0 Wirkt eine kleine Einbaulast auf die Beton-
Proben. 
21 
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kör-
Nach Aufheizen auf 650•c wird ein Einfluß des im Probe 
Ohne daß eill per vorhandenen Temperaturgradienten deutlich: 
eichne!l 
weiterer Anstieg der Oberflächentemperatur zu verz . der 
ist, steigen die Dehnungen an bis das Temperaturfeld ~n 
Probe vollkommen ausgeglichen ist. Nach Aufheizung auf 
Temperatur 75o•c bleiben die Dehnungen konstant, obwohl die te 
t Tangen 
noch ansteigt. Dies ist durch die fast waagerech e 
der thermischen Dehnung (vgl. Bild 2.4) im Temperaturbe- _ 
Tempera 
reich 680 bis 75o•c zu erklären. Nach Abkühlen von 11 
turen aus dieser Höhe verbleiben positive Restdehnungen 
yO 
etwa 10°/oo. 
Werden die Probekörper während der Aufheizung mechanisch r 
. in de einax~al belastet, so verringert sich die Ausdehnung 
etwas belasteten Achse. Gleichzeitig wird die Querdehnung t 
··ß B v uchen mi gro er. esonders deutlich wird dies bei den ers 
scheibenförmigen Proben (vgl. Bild 2.6 und 2.7). 
ben be-Wenn die mechanischen Spannungen, mit denen die Pro 
6) treten lastet werden, sehr hohe Werte besitzen (IX = 0' ' f 
Achse au praktisch nur noch Stauchungen in der belasteten 
( . ) . irre-B~ld 2.7 ; nach der Temperaturbelastung bleibt e~ne 
versi ble Restverformung von ungefähr -8°/ooj gleichzeitig _ 
ße posi in den unbelasteten Achsen gro weisen die Dehnungen 
ti ve Werte auf. 
. .. TemPe-Die Gesamtvolumendehnungen während des instat~onaren 
. inige 
raturverlaufs sind in Tabelle 2.3 beispielhaft für e 
E kann charakteristische Temperaturen zusammengestellt. s 
Be la-daraus ersehen werden, daß der Einfluß mechanischer 
sie 
stungen auf die Volumendehnungen klein bleibt, sofern 
einen Belastungsgrad von ca. 40% nicht überschreiten. 
22 
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Tabelle 2. 3 : 
Maximal-
temperatur 
170 'C 
·-
330 'C 
k 
450 'C 
k 
600 'C 
750 'C 
'--
B3 - 18 
Gesamtvolumendehnungen während des instatio-
nären Temperaturverlaufs 
Belastung "v ['/ool "v[%o] "v[%ol "vl%ol "vRest 
0. 100 'C 250 'C 400 'C 
550 'C [%ol 50 'C 
0 % 2,8 - - -
1,0 
40 % 1,9 -- - -
- 0,8 
-
0 % 2,6 7. 7 -- -
- 0,3 
20 % 2,3 6,4 - -
- 1 ,9 
40 % 2,2 6,3 - --
- 1,8 
60 % 1,9 6,5 -- -
0,3 
0 % 3,1 7,5 
12,4 
-
0,3 
20 % 3,0 7. 7 12,5 --
- 1,5 
40 % 3,4 7,9 13,6 -
- 0,8 
60 % 2,4 6,1 12,1 -
0,5 
0 % 3,1 7,5 
12,8 22,9 10,2 
2Ö % 2,4 5,7 9,7 
17,9 10,0 
40 % 1,9 5,8 
9,7 18,5 19,2 
0 % 3,0 8,1 13,8 
23,5 11,8 
20 'C 2,7 7,2 
11,6 19,1 -
23 
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1 · hen 
Vergleicht man die Volumenverformungen bei den g e~c man 
Temperaturen im Aufheiz- und im Abkühlzweig, so erkennt von 
geringe Unterschiede solange eine Maximaltemperatur nur · al-
etwa 45o•c nicht überschritten wurde. Bei höheren Max~m d 
··hren 
temperaturen (600-700•C) sind die Volumendehnungen wa 
t pre-der Abkühlung aber 2-3 mal so groß, wie bei der en s 
ehenden Temperatur während der Aufheizung. Das bedeutet, _ 
irre 
daß die erreichte Maximaltemperatur für das Auftreten 
· st· 
versibler Verformungen von ausschlaggebender Bedeutung ~ 
Bei etwa 45o•c muß eine Grenze gezogen werden. Oberhalb 
dieser Temperatur nehmen die irreversiblen Verformungen 
stark zu. Dies steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit d~~ 
Dehydratisierung des Portlandits im Zementstein /3, 15-17 
2.1 .4 Ergebnisse der Schallemissionsanalyse 
Die Aufzeichnung der Schallemissionsaktivität bei den vor-
. ··hnt, l~egenden Untersuchungen ermöglicht, wie bereits erwa 
weitere Aufschlüsse über die Mechanismen, die zu irrever-
siblen Verformungen des Betons führen; insbesondere hin-
sichtlich des Entstehungszeitpunktes. 
Er-
Die unteren Diagramme in den Bildern 2.4 bis 2.7 zeigen 
gebnisse der Schallemissionsmessungen die parallel zu den 
' lS-
Belastungsexperimenten durchgeführt wurden. Es sind ImpU 
summen und Impulsraten dargestellt. 
Die Schallemissionsrate zeigt bei allen Versuchen zwei Ge-
biete mit ausgeprägter Aktivität. Der erste Bereich setzt 
100 Zeit-ca. min nach Beginn der Aufheizung ein. Zu diesem 
punkt haben die Probekörper eine Oberflächentemperatur von 
etwa 2oo•c. Die Temperatur im Inneren der Probekörper liegt 
aber noch deutlich niedriger. 
Nach 100 min wächst die Schallemissionsaktivität kontinu-
ierlich bis zu E · h d m rre~c en der Maximaltemperatur an un 
sinkt danach während der Halteperiode auf der MaximaltemPe-
24 
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ratur ··h 
' wa rend der auch die Homogenisierung des Temperatur-
feldes e f 1 r o gt, langsam ab. Bei sehr hohen Maximaltempera-
turen Wi d d 
r as Maximum in der Schallemissionsrate jedoch 
schon vor E . 
rre1chen der Maximaltemperatur überschritten. 
D· 
le zweite Aktivitätsphase zeigt sich unabhängig von der 
Probekö f 
rper o:rm und der Maximaltemperatur bei allen Versu-
chen zu B · 
eg1nn der Abkühlphase. Nach Vberschreiten des 
Maxi 
mums dieses zweiten Aktivitätsbereichs geht die Schall-
emission fast ganz auf Null zurück. 
Die Abhängigkeit der Impulssumme von der Oberflächentempe-
ratur und dem Belastungsniveau ist in Bild 2.9 dargestellt. 
Bei 1 
a len Versuchen steigen die Impulssummen anfangs nur 
sehr Wenig an. Es ist erkennbar, daß die Höhe der mechani-
schen Belastung den Verlauf der Impulssummen-Kurve deutlich 
beeinflußt. Ordnet man gleichen Impulssummen den gleichen 
Schäd · lgungsgrad zu, so kann man für den Temperaturbereich 
oberhalb 400 bis 45o•c feststellen, daß durch eine Bela-
stung von 20% der gleiche Schädigungsgrad schon bei einer 
um etwa 15o•c niedrigeren Temperatur erreicht wird wie ohne 
Belastung. Eine Steigerung der Belastung auf 40% verändert 
nur wenig. Erst bei einer Belastung von 60% wird die Im-
Pulssummenkurve weiter zu niedrigeren Temperaturen verscho-
ben, d.h. vergleichbare Schädigungsraten wie bei den klei-
neren Belastungsgraden werden schon bei um etwa 100 bis 
150
•c n<edr'geren T t b b ht t ~ ~ empera uren eo ac e . 
Ea ist jedoch zu beachten, daß die absoluten Impulssummen 
verschiedener Versuche nur unter Einschränkungen vergleich-
bar sind, da viele Faktoren die Anzahl der registrierten 
Schallemissionsimpulse beeinflussen /10,11/. So ist die An-
kopplung der Schallaufnehmer von Probekörper zu Probekörper 
Unterschiedlich. Auch kann ein z.ufällig in der Nähe des An-
kopplungspunktes auftretender, ausgedehnter Riß verhindern, 
daß die Schallwellen aus dem gesamten Probekörpervolumen 
den Schallaufnehmer tatsächlich erreichen. Das bedeutet, 
daß die Schallemissionsaktivität, bzw. die Impulssumme, nur 
25 
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d herange-
1 " ß i es absoluten Schädigungsgra es bedingt a s 1•1a e n 
zogen werden kann. 
Meß-
Au ch ergeben sich Probleme bei der Interpretation der 0 nd hone 
daten. Insbesondere bei hohen Maximaltemperaturen u ·t 
. . ktivttä 
mechanischen Belastungen kann die Schallem1sS10nsa 
1 h hier 
im Abkühlzweig zu klein gemessen werden, wei auc el-
durch Rißbildung eine starke Dämpfung der akustischen W kleinen 
len auftritt und die Signale nur aus einem relativ 
Probekörpervolumen, in der Nähe des Wellenleiters, 
nügender Intensität den Piezoaufnehmer erreichen. 
mit ge-
n der 
In Tabelle 2.4 sind die gemessenen Schallimpulssumme r-
in Au 
Versuche, getrennt nach ihren prozentualen Anteilen 
ver-
heiz-, Halte- und Abkühlphase, zusammengestellt. Die 
'· äume 
teilung der Impulssummen auf die spezifischen Ze 1tr 1_ 
zeigt eine starke Abhängigkeit von der erreichten Maxirna 
5o•c temperatur. Sofern die Maximaltemperatur unter ca. 3 
lag, wurde ein Großteil der Schallimpulse erst währen 
d aer 
Abkühlphase registriert. 
Bei einer Maximaltemperatur von ca. 45o•c war die Schall-
leich 
emission dagegen bei Aufheizung und Abklihlung etwa g •C 
·t k ·· f "ber 6° 0 s ar ausgepragt. Wenn die Maximaltemperatur au u mt-
gesteigert wird, entsteht der größte Anteil an der Gesa 
impulssumme während der Aufheizung; nur etwa 25% wurden 
während der Abkühlung gemessen. 
Wenn man die Ergebnisse mit den Volumenmessungen ver- irn 
gleicht, ergibt sich, daß der Anteil der Schallimpulse f 
Abkühlzweig dann sehr gering ist wenn nach Aufheizung au 
' be-
hohe Temperaturen die Kontraktion bei Abkühlung des pro _ N. chtre 
körpers nur noch unvollständig erfolgt. Die starke 1 uf 
versibilität der thermischen Verformung nach Aufheizung a 
h h T 
·ttenen 
o e emperaturen deutet auf einen weit fortgeschr 1 e 
daß d:!. 
Zerstörungsgrad der Proben hin. Es ist zu vermuten, 
S 
aucll 
challemission bzw. Rißbildung während der Abkühlung 
dadurch nur in vermindertem Umfang auftritt. 
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Der Einfluß des mechanischen Belastungsniveaus auf die "An-
zahl der Rißbildungen" läßt sich aus den durchgeführten 
Schallemissionsmessungen nicht zweifelsfrei klären; u.a. 
weil sich die absoluten Beträge der Schallemissionaktivität 
und der Impulssumme bei gleichartigen Versuchdurchführungen 
von Versuch zu Versuch sehr stark unterscheiden können. Je-
doch zeigten sich bei gleichen Maximaltemperaturen, aber 
unterschiedlichen mechanischen Belastungen, daß der Schädi-
gungsgrad, ausgedrückt durch die Impulssumme, in den jewei-
ligen Bereichen (Aufheiz-, Halte- und Abkühlphase) verän-
dert wird. 
Bei einer Maximaltemperatur unter 450•c bewirkt eine Bela-
stung von 20%, daß ein erheblich höherer Anteil an Sahall-
emissionsaktivität bereits während der Aufheizung als wäh-
rend der Haltephase und der Abkühlphase entsteht. Höhere 
mechanl· h B d M . s so e elastungen verschieben die Lage es axlmum 
der Schallemissionaktivität dann aber wieder in Richtung 
der ohne Belastung erhaltenen Lage. 
Bei · 1 elner Maximaltemperatur von etwa 450"C ist ein ähn i-
ches V h B l er alten beobachtbar. Jedoch verschiebt eine e a-
stung von 60% die Lage des Maximums der Schallemissionsak-
tivit""t t a in die Abkühlphase. Bei höheren Maximaltempera uren 
genügen schon ki"eine Belastungen, um eine deutliche Verla-
gerung des Maximums der Schallemissionsaktivität zur Ab-
klihlphase hin zu bewirken. 
Bei d en optischen Untersuchungen (vgl. auch /18/) wurde 
festgestellt, daß mechanische Belastungen die Orientierung 
des im Verlauf einer Temperaturbeanspruchung entstehenden 
Rißmusters -zumindest an der Probenmantelfläche- verändern. 
Aus den Schallemissionsuntersuchungen kann darüber hinaus 
abgeleitet werden daß auch die Entstehungszeitpunkte der 
R ' isse durch die Belastung verändert werden. 
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Bild 2.4: Verläufe von Temperatur, Gesamtverformung und 
Schallemission bei Aufheizung und Abkühlung 
eines mechanisch unbelasteten Prismas 
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... .... 
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Verläufe von Temperatur, Gesamtverformung und 
Schallemission bei Aufheizung und Abkühlung 
eines mechanisch belasteten Prismas; 
Belastungsgrad a = 0,20 
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Bild 2.6: Verläufe von Temperatur, Gesamtverformung und 
Schallemission einer mechanisch belasteten 
Scheibe; Belastungsgrad a = 0,20 
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Bild 2.7: Verläufe von Temperatur, Gesamtverformung und 
Schallemission einer mechanisch belasteten 
Scheibe; Belastungsgrad a = 0,60 
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Bild 2.8: Volumendehnungen von mechanisch unbelasteten 
Scheiben und Prismen im Verlaufe eines Aufheiz-
Abkühl zyklus 
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Tabelle 2.4: Zusammenstellung der Schallimpulssummen 
getrennt nach ihren prozentualen Anteilen 
in Aufheiz-, Halte- und Abkühlphase 
Maximal- Belastung SEA SEA SEA temperatur während der während der während der 
Aufheizung Haltephase Abkühlung 
0 % 12 20 68 
170 °C 
40 % 29 2 69 
0 % 3 3 94 
20 % 12 23 65 330 °C 
40 % 13 12 75 
60 % 7 6 87 
0 % 45 12 43 
20 % 41 21 38 450 oc 
40 °C 54 8 38 
60 % 27 22 51 
0 % 61 21 18 
600 oc 20 % 63 14 23 
40 % 56 6 38 
0 % 
750 oc 90 0 10 
20 % 70 4 26 
- % % % 
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2
·2 Beurteilung der Rißbildung in belastet aufgeheizten 
Mörtelproben durch Quecksilberporosimetrie 
2
·2.1 Experimentelles 
Im Verlauf des Versuchsprogramms sollte der Einfluß der 
folgenden Parameter auf das Poren- bzw. Rißsystem von Mör-
tel untersucht werden: 
- Maximaltemperatur T 
- Belastungsgrad 
- Spannungsverhältnis 
Es wurden Maximaltemperaturen von 200, 400 und 6oooc unter-
sucht. Der Belastungsgrad betrug 0, 10, 30 und 50% der 28-
Tage-Würfelfestigkeit bei Raumtemperatur ( ault (2ooc)). 
Die Proben wurden erst mechanisch belastet -entweder mit 
einaxialem ( K =1 :0) oder symmetrisch zweiaxialem ( K =1 :1) 
Druck- und anschließend unter Konstanthalten dieses Bela-
stungszustandes auf die jeweilige Maximaltemperatur aufge-
heizt. Nach Konstanthalten von Belastung und Temperatur für 
etwa 2 Stunden wurden die Proben entlastet und unbelastet 
bis f R au aumtemperatur abgekühlt. 
Als Probekörper wurden ausschließlich Scheiben (200 x 200 x 
50 
mm
3 ) verwendet. Sie wurden aus Würfeln ausgesägt; ihre 
im Versuch mechanisch belasteten Oberflächen wurden plange-
schliffen. Wie bereits erwähnt bestanden die Proben mit 
Rücksicht auf die Porositätsme~sungen aus Mörtel; der Mi-
Schungsaufbau ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 
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h Da.t en 
Und betontechnologisC e Tabelle 2.5: Mischungsaufbau 
d es ve rwendeten Mörtels ___, 
Würfel druck-
Baustoffe pro m' Mörtel wrz-
Roh-
festigkeit 
Zuschlag Wasser Wert 
dichte (28 Tage~ Zement 
0,48 2,18 
39,1 
562 1689 270 
-
kg/dm3 N/!llll' 
kg kg kg 
. ter wa.sser 
N eh dem Ausschalen wurden die Pt•oben 7 Tage un t 
a ) ufbewahr . 
gelagert, danach im Klimaraum (20"C, 65%r.F. a. 
Ihr Alter zu Versuchsbeginn betrug mehr als 90 Tage. 
proben 
Die thermischen und mechanischen Belastungen der 
enommen 
wurden in der BiaxialhochtemperaturprUfanlage vorg be-
(vgl. auch Abschnitt 3). Die Proben wurden über Bürsten 
lastet, um eine zwängungsfreie Lasteinleitung und somit 
einen homogenen Beanspruchungszustand zu erreichen. 
die 
Die TemDeraturen wurden mit NiCr-Ni-Thermoelementen, 
auf der Probenoberfläche mit hitzebeständigem Kleber ange-
h h 
. . . k . t betrug 
rac t waren, gemessen. Die Aufhe1zgeschw1nd1g el 
2K/min. 
ver-
Zur Strukturanalyse des Mörtels und zur Erfassung von 
d me-
änderungen, die durch die kombinierten thermischen un 
chanischen Belastungen hervorgerufen werden, wurde die 
Queoksilberporosimetrie eingesetzt. Die dazu verwendeten 
die 
Proben waren zum einen Bohrkerne mit 8 mm Durchmesser, 
t rocken aus den größeren Scheiben nach den Belastungszyklen 
ausgebohrt wurden. Sie wurden im Hochdruckporosimeter 
(Druckbereich 1 bar bis 2000 bar; Porenradienbereich 4 nm 
bis 7,5 ~m) untersucht. Daneben wurden größere, scheiben-
förmige Proben mit den Abmessungen 50 x 50 x 10mmim Nie-
derdruckporosimeter (Druckbereich 150 mbar bis 7 bar; po-
renradien- bzw. Rißweitenbereich 1 ~m bis 50 ~m) zur Be-
stimmung größerer Poren verwendet. 
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Die Quecksilberporosimetriemessungen liefern als Endergeb-
nis integrale Porenradienverteilungen. Für die Beurteilung 
möglicher Strukturveränderungen ist jedoch die differen-
tielle Porenradienverteilung vorteilhafter. Diese stellt 
die Häufigkeitsverteilung der Porenradien dar. Sie wurde 
durch numerische Differentiation aus der integralen Meßkur-
ve berechnet. In der Darstellungsform von dV/dlogR über 
logR entsprechen die Flächen unter der Kurve direkt dem Po-
renvolumen des jeweils betrachteten Porenradienintervalls. 
2
·2.2 Porenradienverteilungen unbelastet aufgeheizter 
Proben 
In Bild 2.10 sind differentielle Porenradienverteilungen 
Von unbelastet aufgeheizten, portlandzementgebundenem Mör-
tel dargestellt /9/. Es ist deutlich erkennbar, daß die 
Verteilungskurven unabhängig von der Belastungstemperatur 
ZWei Maxima aufweisen. Offensichtlich liegen im Mörtel zwei 
unterschiedliche, unabhängige Porensysteme vor. 
Bild 2.10: Porenradienverteilungen von thermisch bean-
spruchtem Mörtel 
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Dies beruht darauf, daß Mörtel aus verschiedenen 
ten zusammengesetzt ist. Prinzipiell treten drei 
dene Porositäten auf: 
_ die Porosität der Zementsteinmatrix 
die Porosität der Zuschläge 
Komponen-
verschie-
die Porosität der Verbundzone zwischen Zementsteinmatrix 
und Zuschlägen einschließlich Schwindrissen. 
Die Porosität der verwendeten quarzitischen Zuschläge kann 
gegenüber den anderen beiden Komponenten vernachlässigt 
werden. Dadurch ist es möglich, die Porosität der Verbund-
zone von der des Zementsteins zu separieren, indem die Po-
rosität des Zementsteins in Parallelversuchen an Zementpa-
sten bestimmt wird. 
In Bild 2.10 sind auf diese Weise zwei Porensysteme unter-
schieden worden. Sie wurden durch unterschiedliche Schraf-
furen unter der Kurve kenntlich gemacht. Die dunkel gekenn-
zeichnete Fläche gibt das Porensystem der Zementsteinmatrix 
wieder; die hell gekennzeichnete Fläche repräsentiert dage-
gen die Porosität der Verbundzone einschließlich Schwind-
rissen. 
Die beiden bei Raumtemperatur vorlieger.den Porensysteme 
zeigen bei Temperaturbeanspruchung unterschiedliche Verän-
derungen. Das Porensystem der Zementsteinmatrix verändert 
sich durch die einsetzenden Abbaureaktionen. 
Das zweite Porensystem, das der Verbundzone und Schwindris-
sen zugeordnet wurde, verschiebt sich mit steigender Tempe-
ratur kontinuierlich zu größeren Porenradien. Gleichzeitig 
vergrößert sich die Fläche unter der Kurve die das Poren-, 
volumen wiedergibt. Dies wird durch eine fortschreitende 
Entstehung und A b h 
us reitung von Rissen verursacht die durc 
die thermische ' Inkompatibilität der Komponenten entstehen· 
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Das Maximum der hell gekennzeichneten Porenstruktur kann 
daher auch als eine häufigste Rißweite interpretiert wer-
den. 
2
·2.3 Porenradienverteilungen belastet aufgeheizter Proben 
Aus den Bildern 2.11 - 2.19 ist der Einfluß von mechani-
schen Belastungen, die während einer thermischen Beanspru-
chung anliegen, auf die Porenradienverteilung von Mörtel 
erkennbar. Zu jeder Temperatur/Belastungskombination gehö-
ren dabei zwei Abbildungen. Eine zeigt die Messungen im 
Hochdruckporosimeter (Bereich: 4 nm- 7,5 ~m), die andere 
die Messungen im Niederdruckporosimeter (Bereich: 1 ~m- 50 
~m). Bei allen Temperaturen und Belastungen zeigen diese 
beiden Messungen im Überlappungsbereich (ca. 1 ~m- 7,5 ~m) 
relativ gute Übereinstimmungen. Eine exakte Übereinstimmung 
ist nicht zu erwarten, da die jeweils verwendeten Probekör-
Per stark unterschiedlich groß waren. Sofern die beiden 
Messungen deutlich voneinander abweichen, muß davon ausge-
gangen werden, daß die Ergebnisse aus dem Niederdruckporo-
s· 
lmeter die Rißbildung zuverlässiger anzeigen, weil die 
dort Verwendeten Probekörper für den großen Porenradienbe-
reich ausreichend dimensioniert waren /5/. 
Die Bilder 2.11, 2.12 und 2.13(a,b) zeigen die Poren- bzw. 
Rißweit t . . · · 1 2oo•c un-enver ellungen von Proben, dle mlt maxlma 
ter gleichzeitiger mechanischer Belastung von 10, 30 bzw. 
SO% der 20•C-Würfeldruckfestigk~it beansprucht worden wa-
ren. Eine mechanische Beanspruchung von nur 10% (vgl. Bild 2
"
11 ) hat bereits einen deutlichen Einfluß auf das ther-
misch · d . d ln UZlerte Rißmuster. Vergleicht man die Porenra ien-
Verteilung dieser Probe mit denen von unbelastet aufgeheiz-
ten p b 
ro en, so ist deutlich zu erkennen, daß die thermisch indu · 
Zlerte Rißbildung durch die anliegende mechanische 
Belastu · · d' 
ng stark reduziert wird. Die Hauptr1ßwe1ten, 1e bei 2oo•c 
( ohne Belastung entstehen, betragen 0,3 bis 0,8 ~m 
Vgl. Bild 2.10 und 2.11). Im Falle einer mechanischen 
Belastung von nur 10% werden sie auf 0,1 - 0,3 ~m im 
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einaxialen Spannungszustand C K=1 :0) und auf 0,1 ~mim 
zweiaxialen Spannungszustand ( K =1 :1) vermindert. Gleich-
zeitig wird das Maximum in der Porenradienverteilung, das 
bei etwa 50 nm lokalisiert ist, in erheblich geringerem 
Umfang verkleinert, als ohne mechanische Belastungen. Das 
bedeutet, daß bei zusätzlichen mechanischen Belastungen ein 
Teil der bei Raumtemperatur vorliegenden Verbundporosität 
und Schwindrisse unverändert bleibt, während die entstehen-
den Risse deutlich kleinere Rißweiten besitzen. 
Eine höhere mechanische Belastung von 30% hat einen ähnli-
chen Einfluß auf das thermisch verursachte Rißmuster (vgl. 
Bild 2.12). Jedoch werden hier die kleinsten Rißweiten im 
einaxialen Spannungszustand gemessen. 
Wenn die anliegende mechanische Last bis auf 50% gesteigert 
wird, verringert sich die Verschiebung der häufigsten Riß-
weiten zu kleineren Werten wieder (vgl. Bild 2.13). Statt-
dessen tritt eine Reduzierung des Rißvolumens auf, die vor-
nehmlich im zweiaxialen Spannungszustand auch von der Ent-
stehung einiger größerer Risse mit Rißweiten über 1 ~m be-
gleitet ist. 
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Porenradienverteilungen von belastet (10%) 
auf 2oo•c aufgeheizten Mörtelproben 
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Bild 2.12: Porenradienverteilungen von belastet (30%) 
auf 2oo•c aufgeheizten Mörtelproben 
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Bild 2.13: 
0.1 
Porenradius 1n pm 
Porenradienverteilungen von belastet (50%) 
auf 200°C aufgeheizten Mörtelproben 
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. einer rem-
DJ_·e Bilder 2.14, 2.15 und 2.16 zeigen ErgebnJ.sse . chan:J.-
p
eraturbeanspruchung von 400"C. Der Einfluß einer me . die bel. 
sehen Belastung von 10% ist mit der vergleichbar, 
. R mtempe-
200•c bereits beobachtet wurde: Ein Teil der be 1 au 
ratur vorliegenden Verbundporosität bleibt unverändert R·sse 
(Peak bei etwa 50 nm), wohingegen die entstehenden l 
. . 1 teter Auf-
kleinere R1.ßwelten aufweisen als im Falle unbe as . (l-
heizung. Im einaxialen Spannungszustand betragen die Rl 
. len sparl-
weiten dabei 0,5 - 1,5 11m; im symmetrisch zweiaxla 8 
Fall 0 • 
nungszustand 0,5 - 1,0 11m, während im unbelasteten 
- 3,0 11m gemessen wurden. Man erkennt, daß die Rißweiten 
nicht in dem Maß verringert wurden, wie bei einer MalCi-
maltemperatur von nur 2oo•c, 
M h · h B · R'ßweiten 
ec an1sc e elastungen von 30% vermindern d1.e 1 h 
. t duro 
fast gar nicht. Jedoch wird das Rißvolumen (angezelg 
die Fläche unter dem 2. Maximum) auf fast die Hälfte deS 
bei unbelasteter Aufheizung festgestellten Wertes redu-
. . chiede 
z1ert. DabeJ. treten keine charakteristischen Unters 
zwischen ein- und zweiaxialem Spannungszustand auf. 
Bei einer Belastung von 50')', zeigt sich der gleiche Effekt 
1 
. d Rißvo-
Je och wird hier im zweiaxialen Spannungszustand das 
lumen deutlich stärker vermindert als im einaxialen; 
gleichzeitig entstehen Risse mit größeren Rißweiten. 
44 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
0% 
--- 10"1.,1:0 
-·- 10"1..1:1 
B3 - 40 
0,09 t-----+----+-----l------1 
:I?' 1 
\J 
·"' c ~ 0.00 t-----+--11-~,-+-..f.----~~----1 
" ~ 
~ 
& 
"' .". § 
s 
c 
0.12 
0.09 
~ 0.00 
" ~ 
t 
& 
Bild 2.14: 
0,01 0.1 
4000C 
-
0% 
--- 10"/o ,1:0 
-·- 10%.1:1 I Ii 
~ \ 
\\ 
~ ~" \ I \ 
............. L>... 
0,1 1,0 10.0 m.o 
------ Porenrad1uS in pm 
Porenradienverteilungen von belastet (10%) 
auf 4oo•c aufgeheizten Mörtelproben 
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Bild 2.15: Porenradienverteilungen von belastet (JO%) 
auf 4oo•c aufgeheizten Mörtelproben 
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h · d t sich Der Einfluß mechanischer Belastungen untersc e1 e 
deutlich von dem bei den niedrigen Temperaturen bei einer 
thermischen Beanspruchung von maximal 600oC (vgl. Bilder 
er<>-
2.17, 2.18 und 2.19). Die bei den anderen MaximaltemP 
turen (200°C und 400°C) beobachteten Einflüsse der Bela-
. ms ( urn 
stungsgrade auf die Form und Lage des ersten Max1 mu n 
40 bis 60 nm) traten bei den mit 600°C beanspruchten probe 
nicht auf. Auch zeigen sich nur vergleichsweise geringe 
Verschiebungen der Rißweiten (zweites Maximum um 2 biS J 
pm) durch die unterschiedlich hohen Belastungsniveaus. 
noch 
Beim Belastungsgrad 10% zeigt sich weder im einaxialen 
im symmetrisch zweiaxialen Spannungszustand eine Verände-
. K t wenn 
rung 1m urvenverlauf der Porenradienverteilung. Ers t-
die Belastung auf 30% erhöht . d . t sich das en w1r , verr1nger h 
stehende Rißvolumen etwas. Dieser Effekt ist im symmetrisc 
zw · · 1 F 1 grad 
elaxla en a 1 ausgeprägter. Beim höchsten Belastungs 
von 50% zeigt sich schließlich eine sehr starke Reduzierung 
des Rißvolumens · V . 1n erb1ndung mit der Bildung größerer 
Risse. Dabei si d d' 1 und n le Unterschiede zwischen einaxia er 
symmetrisch zweia · 1 . h ist Xla er Belastung zwar gering, Jedoc 
das neu entst h d . Fall 
e en e R1ßvolumen über 5 pm im einaxialen 
etwas größer. 
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Bild 2.19: Porenradienverteilungen von belastet (50%) 
auf 6oo•c aufgeheizten Mörtelproben 
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senen po~ 
2 . d die gemes ~ 
In den Bildern 2.20, 2.21 und 2.2 s1n . ise a~s bere1chswe 
d Ri ßvolumina für jede Temperatur ··"'rdeTl ren- un ·1ung ~~ 
t
et Zugrundegelegt für die Bereichseintel nei~~ 
gewer . belastet aufge 
dabei die Porenradienverteilungen der un hieden: h untersc 
ten Proben. Es wurden jeweils drei Bereic e 
(2· R. ßsystem 
Der Bereich kleinerer Porenradien als das 1 r liegt 
2 1 O) Diese Maximum, hell gekennzeichnet in Bild · · d bei 
bei 2oo•c unter 0,2 ~m; bei 4oo•c unter 0,5 pm un 
6oo•c unter 1 ~m. 
·oll (Berel 
Der Bereich der nur thermisch induzierten Risse ) 
. B'ld 2.10. 
des 2. Maximums, hell gekennzeichnet 1.n l. . 4oo•C 
2 um' bel. Dieser liegt bei 2oo•c zwischen 0,2 und r ' d 1 un 
zwischen 0,5 und 5 pm sowie bei 6oo•c zwischen 
10 j.lm. 
Der Bereich größerer Porenradien als das 
stehende Rißsystem. Dieser liegt bei 2oo•c über 
bei 4oo•c über 5 ~m und bei 6oo•c über 10 rm· 
o eh' d' e iffi ,.o 
Zur Auswertung wurden jeweils beide Messungen, 1 Da 
zogen· 
druck- und die im Niederdruckporosimeter, herange n~e 
. ne Gre 
sich die Meßbereiche überlappen, wurde bei 1~m el. er' 
ters v 
gezogen, ab der die Werte des Niederdruckporosime 
wendet wurden. 
in den 
In den Bildern 2.20 - 2.22 ist das Poren-/Rißvolumen . 
tragen• 
jeweiligen Bereichen gegen den Belastungsgrad aufge . le 
d 
1ax1.a 
abei wurden der einaxiale und der symmetrisch zwe 0_ 
S t . t dJ.' e Erße pannungszus and unterschieden. Bild 2.20 ze1.g 
nisse der Maximaltemperatur von 2oo•c. 
ur-
Es ist deutlich zu erkennen, wie die Belastungen das ge 
.. 1 . r RiS 
sprung iche R1.ßsystem verändern: Es entstehen wenige 
mit großen Rißweiten· dafür erhöht sich volumenmäßig die 
' Be-
Anzahl der kleineren Risse. Hierbei hat das niedrigste ße-
lastungsniveau von 10% den größten Einfluß; bei höheren 
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lastun gsgraden . Berei h verrl.ngert sich dies er Effekt wieder. Der 
c größer R· . 50% k . er 1.ßwe1.ten zeigt selbst beim Belastungsgrad 
• elne lastun nennenswerte Erhöhung. Symmetrisch zweiaxiale Be-
gen zeigen · noch .. l.nsbesondere beim Belastungsgrad 10% ein 
höheren Belastungen sind dl. e Ugutnstigeres Verhalten·, bel.· 
n erschiede gering. zum einaxialen Spannungszustand nur 
.!; 
20 30 <0 50 
60 
Belastung in '/, 
Poren- und Rißvolumina von belastet und unbe-
lastet auf 2QQ°C aufgeheizten Mörtelproben in 
Abhängigkeit vom Belastungsgrad 
tn Bild 2.21 . 40o•c Slnd die Ergebnisse der Maximaltemperatur von 
darge t 1 gleichb s e lt. Insgesamt gesehen zeigt sich ein ver-
aresVerhalten wie bei 2QQ°C. Jedoch ist der Einfluß 
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h B 1 t . .. t d h das der mechanisc en e as ungen wen~ger ausgeprag , · · 
k zu-ursprünglich entstandene Rißvolumen geht nicht so star 
rück wie bei 20ooc. Mit ansteigendem Belastungsgrad zeigt 
sich nur eine unwesentliche Veränderung. Jedoch ist bei 
einem Belastungsgrad von 50% vor allem im einaxialen Span-
d 1 ··ber 5 nungszustan eine eichte Erhöhung des Rißvolumens u 
vm zu erkennen. Bei allen Belastungsgraden ist der Einfluß 
der mechanischen Belastungen im symmetrisch zweiaxialen 
Fall ausgeprägter als im einaxialen. 
Bild 2. 21: 
1~r-------------------------------------4000C 
110 
einaxial 1,0 
biaxial 1,1 
s~z. Porenvolumen 
•0.51-Lm • 51-Lm, •0.51-Lm 
0 
• 
D 
• 
• 51-Lm 
0'~o====~~~~~==~~~~~~~=E======~----~ro ~ 30 40 50 
------- Belostung in •t. 
Poren- und Rißvolumina von belastet und unbe-
lastet auf 4oooc aufgeheizten Mörtelproben in 
Abh .. 
angigkeit vom Belastungsgrad 
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Bild 2 22 . . 
· ze1gt d1e Ergebnisse der höchsten untersuchten 
Maximalt B emperatur von 600°C, Der Einfluß einer mechanischen 
elastung 1"st h1" er ht T , verglichen mit den anderen untersuc en 
emperaturen, grundsätzlich anders. Es ist zwar auch eine 
Verring erung des ursprünglichen Rißvolumens zu erkennen, 
die mit d em Belastungsgrad zunimmt, jedoch verläuft diese 
Veränder .. 
R 
ung nur zugunsten einer Zunahme groflerer Risse. Das 
ißvol umen unter 1 ~m bleibt nahezu unverändert. Im Gegen-
satz z d u en niedrigen Maximaltemperaturen werden hier die 
therm· h . lSc lnduzierten Risse durch anliegende mechanische 
Belastungen . h .. " t n1c t verkleinert sondern nur vergro"er · 
l~r---------------------------------------1 
spez. Porenvolumen 
<11J.m <101J.m, >11J.m > 101-1m 
,,0 0 0 t; 
,,, 
• • • 
o!o::::~1:~:::J:::::::C----~~----~~~----~ro 
"() 20 30 
Belastung in •t. 
Poren- und Rißvolumina von belastet und unbe-
lastet auf 600°C aufgeheizten Mörtelproben in 
Abhängigkeit vom Belastungsgrad 
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2.2.4 Rißentstehung und räumliches Rißmuster 
sean-
. th mischen 
Die Rißentstehung in Beton infolge e~ner er _ d hnungsver 
spruchung wird durch das unterschiedliche Aus e DaS 
halten von Zuschlag und Zementstein verursacht /i •
191
· _ 1 kal en Spall 
entstehende räumliche Rißmuster kann aus der 0 . b e-zementste~n a g nungsverteilung zwischen Zuschlägen und d Druck-
leitet werden /9,20/. Die Verteilung von Zug- un A sdeh-
spannungen hängt vom Verhältnis der thermischen u 
. der ab· 
nungakeeffizienten der Betonkomponenten zue~nan den in setzen 
Oberhalb etwa 1so•c entstehen infolge des dann e der 
Zementsteinschwindens, bei gleichzeitiger Ausdehnung 1 ~­zusch 
Zuschläge, Druckspannungen in der Verbundzone von _ t ix zug 
gen und Zementstein, während in der Zementsteinma r 
spannungen vorherrschen. Die größten Zugspannungen 
findet 
"ll den zu-
man dabei in den Verbindungsflächen orthogonal u wird 
schlageberflächen /9/. Bei Wiederabklihlung der Probell 
diese Spannungsverteilung umgekehrt. 
Wenn man den Beton mit einem physikalischen Modell be-
tei-
schreibt, in dem den Zuschlägen eine idealisierte ver 1 
. . kuge -
lung in der Zementsteinmatrix und eine idealls~erte, ~urn-
förmige Form zugeschrieben wird, kann das entstehende r 
. . tet wer-l~che Rißmuster aus der Spannungsverteilung abgelel 
. er-
den (vgl. Abschnitt 4.1). Aufheizen über 15o•c h~naus 
zeugt demnach hauptsächlich Matrixrisse im Zementstein, 
während überwiegend Haftrisse in der Verbundzone von Zu-
schlägen und Zementstein im Verlauf der Abklihlung entste-
hen. 
2.2.5 Folgerungen 
b 11r 
Der Unterschied in den Porenradienverteilungen der un e 
stet aufgeheizten und der nicht aufgeheizten Mörtelproben __ 
( . p rosl vgl. Bild 2.10) kann wie folgt erklärt werden: D~e 0 
tät .. . h poreo-der Verbundzone, die bei Raumtemperatur ahnl~c e 
radien aufweist wie der Zementstein (Maximum bei etwa 50 
nm) ' ist schon naoh geringen Temperaturbelastungen stark 
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verkleinert. Dies beruht darauf, daß radiale Druckspan-
nungen in der Verbundzone entstehen, wodurch Zementstein-
matrix und Z uschläge zusammengepreßt werden und so die 
Verbundpo . t" 
. ros1 at verringert wird. Parallel dazu vergrößert 
entsteht Slch die Porosität der Zementsteinmatrix und es 
ein n eues Porensystem im Bereich größerer Porenradien, das 
einer Rißbildung orthogonal zu den Zuschlagoberflächen 
zugeordnet werden kann. Während der Abkühlung können sich 
zusätz li h 0 einige Haftrisse in der Verbundzone bilden. 
Exte rne mechanische Spannungen, die während eines Aufbeiz-
ZYklus a d . n er Probe anliegen, überlagern sich m1t den inne-
ren lokal ~· en Spannungen, die durch die Unterschiede in den 
"armedeh 
. nungen der Komponenten entstehen. Daraus resultiert 
e1ne .. 1 
d 
ganz ich andere Spannungsverteilung, die dazu führt, 
aß e· 
b 
ln Teil der ursprünglichen Verbundporosität bestehen 
leibt und die entstehenden Risse kleinere Rißweiten auf-
Weise ( -d n vgl. Bild 2.11, 2.12 und 2.13). Die Überlagerung 
er Spannungen d S ist jedoch mit einem Gesamtanstieg es pan-
nungsni r·· veaus verbunden. Bei höheren externen Spannungen 
uhrt d' 
. les zu zusätzlicher Rißbildung, wobei sich die Risse 
ln Riebt . 
0 
ung der Last orientieren. Es existiert demnach e1n 
Phmum in der Höhe des externen Belastungsniveaus hin-
Sichtlich der Minimierung der thermisch induzierten Rißbil-
dung. 
Bei h"h 
n ° eren Temperaturen steigen die inneren lokalen Span-
Ungen a . . . g n, Well d1e Differenz in den therm1schen Ausdehnun-
en der B t ß 
. e onkomponenten ansteigt. Daher ist der Einflu 
elner . 
nledrigen äußeren Belastung von 10% bei 4oo•c nicht 
so deutl .. g ich und bei 6QO•c kaum erkennbar. Hohere Belastun-
en von 30% n ' bzw. 50% verändern den inneren lokalen Span-
ungszust 
Riß and jedoch auch hier 
entsteh da ung. Aber zunehmend 
s hohe S Pannungs ni ve au. 
und vermindern die thermische 
entstehen auch Risse durch 
Das . h·· l>lichtigste Ergebnis ergibt sich schließlich aus der Ab-
angigkeit der Porenradienverteilungen vom äußeren Span-
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ra-
. t der Höhe der Tempe 
nungszustand. Diese ändert sich ml. . ob1 400oC wird soW 
turbelastung. Bei 200°C und z.T. noch bei a 
·axiale äu,.e-
durch einaxiale als auch durch symmetrisch zwel. daß 
. rt ohne 
re Spannungen die entstehende Rißweite verrl.nge ' 2 
. 211,2· 1 
das Gesamtrißvolumen verkleinert wird (vgl. Bl.ld ' d 
R·ßeitewir und 2.13). Das Rißvolumen über etwa 0,6 ~m l. w g 
hl Berel.. eh ohne eine Be lastun nahezu Null, obwo in diesem 
ein deutliches Rißvolumen entstehen würde. Das bedeutet, 
hinsichtlich 
daß auch die thermisch induzierten Risse, die 
Unbelasteten Achse zu-ihrer räumlichen Orientierung einer 
bzw. zwei Achsen geordnet werden müssen, von der in einer 1 
verha -
einwirkenden äußeren Last beeinflußt werden. Dieses h d d •• 
ten kann nur so erklärt werden, daß die resultieren e, 
en tn 
aus der Überlagerung von inneren und äußeren Spannung 
zement-
einem Körper entstehende, Spannungsverteilung vom äum-
stein durch Kriechen umgelagert wird und dadurch ihre r 
1' h 0 · t· ·· lieh daß l.C e r1en l.erung verliert. Dadurch ist es mog ' 1 n 
.. . n al e 
die thermisch induzierte Rißentstehung gleichmaßig 1 
·sehen 
Raumrichtungen beeinflußt wird. Die Unterschiede zWl. 
· d · · · ht besonders el.n- un zwel.axl.aler Belastung sl.nd daher nie 
. ge-
ausgeprägt und beruhen mehr auf dem im zweiaxialen 1ns s an-
samt höheren Belastungsniveau als auf dem zweiaxialen p 
nungszustand. 
'1 des 
Bei einer Temperaturbelastung von 600°C bleibt ein Tel. 
ursprünglich vorhandenen Rißvolumens auch bei belasteter 
f "hren zu Aufheizung bestehen, und zweiaxiale Belastungen u 
als einaXi-
einer deutlicheren Reduzierung des Rißvolumens 
ale Belastungen. Gleichzeitig ist keine Verringerung der 
Rißweiten erkennbar. Das bedeutet, daß hier im Gegensatz 
zum Verhalten bei den niedrigeren Temperaturen (200oC und 
ge-
40ooc) der Zementstein nicht mehr in der Lage ist, die 
richtet einwirkenden äußeren Belastungen auf alle Raumrtch-
durcll 
tungen umzuverteilen. Zweiaxiale Belastungen werden da 
erheblich wirksamer als einaxiale, wobei jedoch die Risse, 
die jeweils einer unbelasteten Raumrichtung zugeschrieben 
werden müssen, unverändert bleiben. Die Veränderung tm ver-
halten des Zementsteins tritt in einem Temperaturbereich 
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auf' in dem das Portlandit zersetzt wird (-v450•c). Daher 
ist zu vermuten, daß hierin eine Ursache des veränderten 
Verhaltens begründet ist. 
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das biaxiale Fe Auswirkung hoher Temperaturen auf 
keits- und Verformungsverhalten 
stig~ 
0 nscha.ft 
1980 wurde mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemel- t 
d Brandschu :z; 
und des Instituts für Baustoffe, Massivbau un d fbau un 
der Technischen Universität Braunschweig mit dem Au " be~ 
.. fanlage 
der Erprobung einer "biaxialen Hochtemperaturpru e~~ 1° eh "' 
gonneno Seitdem werden im Rahmen des SFB kontinuier l- 1,1t'ld Aufbau 
perimentelle Untersuchungen durchgeführt. Nach dem wurdel'l 
"fmaschine 
der Erprobung der biaxialen 
bis Ende 1986 im Rahmen des 
Hochtemperaturpru ae Ar~ 
.. n 0 g folgen 
SFB schwerpunktma"l-
be it en durc hg efü hr t: 
s~ 
S annullg 
- Bestimmung der biaxialen Druckfestigkeit und der p tonS 
D h 
L ichtbe 
e nungs-Beziehung eines Normalbetons, eines e turel'l 
T Pera 
und eines Mörtels nach Aufheizen auf bestimmte em 
unter einem definierten Belastungspfad (konstantes spall:ft~ 
Bruch; kr 
nungsverhältnis während der Belastung bis zum 
gesteuerte Versuche). 
0 druckbe~ 
- Ermittlung der Gesamtverformungen von zweiachsl-g ) Die 
lasteten Proben bei Erwärmung (Warmkriechversuche · _ 
durcMe 
Versuche wurden bisher nur an einem Normalbeton mt~ 
f "h t W "hlte Gesa. ur . ährend der Versuche wurden die vorgewa dog~ 0 tl J, 
last, das Belastungsverhältnis und die Aufheizgeschwl-
turel'l• 
keit kostant gehalten. Gemessen wurden die Tempera te~ bel8o5 
die Belastungskräfte sowie die Verformungen in den 
ten und unbelasteten Achsen. 
- Orientierende 
in zweiachsig 
äfte 
Versuche zur Ermittlung der Zwängungskr 
dehnbehinderten Proben bei Erwärmunß· 
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3 .1 Versuchsprogramm 
Die Sichtung der Literatur hatte ergeben, daß die Eigenschaf-
ten von Beton bisher entweder nur unter dem Einfluß hoher 
Temperaturen und einaxialer Belastung (s. z.B. /13,14/) oder 
nur unter dem Einfluß einer zweiaxialen Belastung bei Raum-
temperatur untersucht wurden /21-53/. Das durchgeführte Ver-
suchsprogramm knüpfte an die bekannt gewordenen Untersuchun-
gen an. Es hatte zum Ziel, den grundlegenden Einfluß von ho-
hen Te mperaturen und zweiaxialen Beanspruchungen auf das Fe-
stigkeits- und Verformungsverhalten des Betons zu erforschen. 
Im einzelnen war es dazu erforderlich in Abhängigkeit von 
ZWeiaxialer Belastung und Temperatur die Druckfestigkeit bei 
konsta t h n en Temperaturen, die Spannungs-Dehnungsbezie ungen 
bei konstanten Temperaturen die Gesamtverformungen bei Auf-
h ' 
eizung, und die Zwängungskräfte bei Aufheizung zu untersu-
chen. 
Die D k ruc festigkeit und die Spannungs-Dehnungsbeziehungen 
sind die wesentlichen Eigenschaften des Betons. Ihre Änderun-
gen unt d · 1 B er em Einfluß hoher Temperaturen und zweiaxla er e-
lastung sind deshalb von besonderem Interesse. 
Bei den V f ersuchen zur Ermittlung der Gesamtver ormungen wur-
den während der Aufheizzeit die Probekörper einer praxisge-
r~ht B f en elastung unterworfen. Aus den Gesamtver ormungen, 
die au d t s er thermischen Dehnung und dem last- und tempera ur-
abhä · B t nglgen Kriechen bestehen, konnte eine "kritische e On-
temperatur", d.h. eine beanspruchungsbezogene Bruchtemperatur 
abgelesen werden. 
Bei de 
n Relaxationsversuchen wurden die 
messen d. 
' le sich in dehnungsbehinderten 
Aufheizung einstellen. 
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3. 1 . 1 
Parameter der Untersuchungen 
• 
Beton 
. chen 
t el·nen Uberblick über die technologlS Tabelle 3 .1 gib 
Daten der Versuchsbetone. 
Tabelle 3.1: Betontechnologische Daten der untersu 
chten 
B t e one 
----;; 
Beton No nna 1 beton Mörtel 
Leic~ 
562 350 Zement PZ 35 F [kg/ m3 ] 360 
Sand 0/2 [kg/ m3 ] 652 1689 ~ 
Kies 2/8 [kg/ m3 ] 550 -~ 
Kies 8/16 [kg/ m3 ] 768 - ~ 
Li apor 0/2 [kg/ m3 ] - - ~ 
Liapor 2/8 [kg/ m3 ] - - ~ 
Liapor 8/16 [kg/ m3 ] - - ~ 
270 210 Gesamtwasser (kg/ m3 ] 220 
0,48 0
,60 
W/Z-Wert [-] 0,61 1,73 
Festbetonrohdichte (28 Tage) [kg/dm3 ] 2,39 2,14 36 ,o 
Würfelfestigkeit (15 cm , 28 Tage) [N/111t\2 l 54,0 37,0 
> 90 
Alter bei Versuchsdatum [d] > 90 > 90 
· N orrna.l be-
Für die überwiegende Anzahl der Versuche wurde eln Auf 
det· 
ton mit hauptsächlich quarzhaltigen Zuschlägen verwen de 
die Untersuchung unterschiedlich fester Normalbetone wur 
. . . ler Bean-
verzlchtet, da sich ihr Verhalten unter zwe1ax1a d n 
wur e 
spruchung kaum unterscheidet. Mörtel und Leichtbeton _ 
d'e Aus 
nur auf ihr Festigkeitsverhalten untersucht. Durch 1 
d . e l(orn-wahl dieser drei Betone wurden der Zementgehalt, 1 
fraktionund die Festigkeit bzw. der Elastizitätsmodul det~gen 
wtch l 
Zuschlagkörner variiert, um die Auswirkungen dieser 
Betongrößen auf das Verhalten kennenzulernen. 
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• Mechanische Beanspruchungen 
Die V 
ersuche zum Festigkeitsverhalten und den Spannungs-Deh-
nungsbezi h 
e ungen wurden unter den zweiaxialen Spannungsver-hältnissen 
f . 
11 
= a2: a1 = 0,0; 0,2; 0,4; 0,66 und 1,0 durch-ge Uhrt und 
. so der Bereich zweiaxialer Beanspruchungsverhält-
nlsse gleichmäßig belegt. 
D· le Versuche 
zum Gesamtverformungs- und Relaxationsverhalten 
WUrden unter den 
Spannungsverhältnissen 11= 0,0 und 1,0 durchger··h 
u rt, um den prinzipiellen Einfluß von einaxialer und 
zweiaxial 
h er Druckbeanspruchung auf das Hochtemperaturver-alten 
zu erkennen. 
Der B 
elastungspfad bei den Versuchen zum Festigkeitsverhalten Und 
d· zu den Spannungs- Dehnungsbeziehungen war dergestalt, daß ~e Belastungskräfte in beiden Achsen entsprechend dem ge-
Wählten V .. . . 
erhaltnls bis zum Bruch der Probekörper geste1gert 
WUrden D h 
t · e nungsgesteuerte Versuche konnten wegen regelungs-
echnisch 
B . er Schwierigkeiten nicht durchgeführt werden. 
el den V 
ersuchen zum Gesamtverformungsverhalten wurden die 
aurgebr 
k achten Belastungskräfte und ihr Verhältnis zueinander 
onstant 
V gehalten, während bei den Relaxationsversuchen die 
erformu 
ngen konstant gehalten wurden . 
• Therm· h lsc e Beanspruchungen 
Die Unte 
S rsuchungen zum Festigkeitsverhalten und zu den 
Pannun s 
t g -Dehnungsbeziehungen wurden bei konstanten Tempera-Uren 
B . Von 20, 150, 300 450 600 und 750°0 durchgeführt. 
el den V ' ' 
h ersuchen zum Gesamtverformungs- und Relaxationsver-
alten wu d h d 
k r e die Temperatur mit einer konstanten Gesc win ig-
eit Von 2 
K/min bis zum Bruch der Probekörper erhöht. 
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hfUhrung 
Temperatur-Last-Programme und Versuchsdurc 
Be an-
Aus der Kombination von mechanischer und thermischer 3 3 
3 .1 ' J. 2 und . spruchung ergaben sich die auf den Bildern 
dargestellten Temperatur-Last-Programme. 
det 
. t und 
Der Versuchsablauf zur Ermittlung der Druckfestigkel- bUtlg 
. Beanspruc 
Spannungs-Dehnungsbeziehungen unter zweiax1-aler 
und hohen Temperaturen ist auf Bild 3.1 dargestellt· 
... z 
e 
.. 
Q. 
l ' ' \Haltueit: 1 h 
Einbaulast: 0,1 N/mm2 
1 
1 
1 
Bild 3.1: 
~ D~~ 
Temperatur-Last-Programm zur Ermittlung der n 
· ehunge 
festigkeit und der Spannungs-DehnungsbeZl-
1 
1 
1 kN 
Dazu wurde der Probekörper unter einer Einbaulast von tur 
(entsprechend 0,1 N/mm2 ) mit 2 K/min auf die PrUftempera 
aufgeheizt. Nach einer Haltezeit von 1h wurden die Bela-lten 
"b 
stungskräfte in beiden Achsen gleichzeitig mit dem gewa 
Ve h"lt i · · r Bela-r a n s b1-s zum Bruch des Probekörpers mit e1-ne 
stungsgeschwindigkeit von 50 kN/min (entsprechend, o,OS 
I 2 deten N mm s) gesteigert. Der Bruch erfolgte bei den verwen -
avor 
Betonen nach etwa 10 bis 20 min. Während des Belastung 
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ganges wurden die Belastungskräfte in den beiden Achsen und 
die Verformungen der Probekörper in den belasteten und der 
unbelasteten Achse gemessen. Die in jeder Achse maximal ge-
messene Kraft wurde als Bruchlast bezeichnet und in eine 
Bruchspannung umgerechnet. 
Nach dem auf Bild 3.2 dargestellten Ablauf erfolgte die Ver-
suchsdurchführung zur Ermittlung der Gesamtverformungen des 
Betons bei Aufheizung. 
---~Zeit 
Bild 3.2: Temperatur-Last-Programm zur Ermittlung der 
Gesamtverformungen bei Aufheizung 
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Bild 3.3: Temperatur-Last-Programm zur Ermittlung der 
Zwängungskräfte bei Aufheizung 
l astungs-Dazu wurden die Probekörper mit dem vorgegebenen Be 
d c· d kfestig-gra 1n Prozent der einaxialen Raumtemperatur ruc Der 
keit) und dem gewählten Belastungsverhältnis K belastet• d 
Belastungsgrad und das Belastungsverhältnis wurden währen Die 
der folgenden Aufheizung mit 2 K/min konstant gehalten· en 
Dehnung 
Probekörper wurden bis zum Versagen aufgeheizt, die 
wurden in den drei Hauptachsen gemessen. 
hungen 
Die Versuchsdurchführung bei den Relaxationsunteraue 11t. 
3 d rgeste zur Ermittlung der Zwangskräfte ist auf Bild ). a ·t 
. digkel. 
Die Probekörper wurden mit einer konstanten GeschwJ.n s-
von 2 K/min aufgeheizt, Im Fall der vollständigen Dehnung 
wurden 
behinderung unter ein- und zweiaxialer Beanspruchung d"e 
die Dehnungen in Richtung der Belastungen unterdrückt, J. den 
sich aufbauenden Kräfte wurden gemessen. Die Dehnungen in 
unbelasteten Richtungen wurden ebenfalls gemessen. 
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3.2 
Ergebnisse der Untersuchungen zum Festigkeitsverhalten 
Die F t 
es igkeitsuntersuchungen wurden an einem Normalbeton, 
einem Mörtel und einem Leichtbeton durchgeführt. Die Probe-
körper wu d 
r en nach der Herstellung mindestens sechs Monate 
bei 20•c I 
65% r.F. gelagert. Sie wurden dann unversiegelt 
Und unvorbelastet bis zum Bruch kraftgeregelt belastet. 
3
·
2
·
1 Bruchverhalten 
Das Bruchverhalten zweiaxial druckbeanspruchter Betonprobe-k·· 
orper WUrde zum einen auf Grund der Heftigkeit der Energie-
freiset 
. zung während des Bruchvorganges und zum anderen 
mlttels d .. .. 
es außeren Erscheinungsbildes der gepruften Probe-körper b 
eurteilt. Dazu wurden Anzahl und Verteilung der Risse 
sowie Form und Größe der Bruchstücke herangezogen. 
Der Br h 
uc erfolgte sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 3oo·c 
explosionsartig und mit einem lauten dumpfen Knall. 
Erfahrungsgemäß deutet diese Versagensweise auf ein relativ 
sprödes Ve h lt . h .. h" ( r a en und ein hohes Energiespe1c ervermogen 1n 
Weitgehend elastische Verformungen bis unmittelbar vor dem 
Probek·· 
orperversagen). Bei 15o•c war die Heftigkeit des Bruch-
Vorgan . 
ges ger1nger und bei Temperaturen über Jüo•c nahm sie 
Weiter t 
T s ark ab. Das Verhalten des Betons wird bei hohen 
emperat ht h 
uren insgesamt weicher, und es können sich nie me r 
so hohe elastl"sche Spannungen aufbauen. 
In die 
E sem Zusammenhang muß die in der Prüfanlage gespeicherte nerg· 
B le berücksichtigt werden (elastische Verformungen des 
helastungsrahmens und der Hydraulikflüssigkeit), die bei 
ohen p .. f 
B ru kräften bei entsprechend hoher Festigkeit des 
etons . 
lm kraftgeregelten Versuch ebenfalls zur explosions-
artige 
n Zerstörung des Probekörpers beiträgt. 
Trotz d 
d· es explosionsartigen Charakters des Versagens blieb 
le Sch "b 
e
1 
enförmige Gestalt der geprüften Probekörper in den 
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geri!lge isten Fällen erhalten. Es genügten dann allerdings der 
me entlang echanische Beanspruchungen, um die Bruchkörper 
Rißflächen in einzelne Bruchstücke zu zerlegen. 
hun$ Die Bruchstücke hatten im Fall der einaxialen Beanspruc f 
. h a.u im wesentlichen stabförmiges Aussehen. Dies ergab sJ.c teP 
ebilde Grund der fast parallel zur Belastungsrichtung ausg . 
d da.bel. Risse. Die überwiegende Anzahl der Rißflächen stan 
k .. er Nur senkrecht zu den freien Oberflächen der Probe orp • Bild ß 1 
iehe wenige Ri f ächen waren parallel dazu orientiert, s 3.4. 
Bild 
3
·
4
: Rißverteilung nach einaxialer BruchbeanspruchUng 
Nach zweiaxialer Beanspruchung zeigte das Bruchbild der 
Probekörne l"che!l ~ r vorwiegend parallel zu den freien Oberf a !I 
verlaufende Rißflächen Bl'ld 3 5 D d hatte 
d' ' · . araus resultieren 
le Bruchstücke eine plattenförmige Form. Nach symmetrisch ZWiui~~B B o~ 
eanspruchung lösten sich nahezu runde ru 
stücke aus dem ittl Teile der 
m eren Bereich der Probekörper. ge!l 
Ecken blieben meist erhalten, Zwängu!l 
was auf verbliebene 
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in diesen Bereichen hinweist. 
Die Charakteristik dieser Bruchbilder blieb grundsätzlich 
auch bei hohen Temperaturen erhalten. Allerdings war die An-
Zahl der Risse erheblJ."ch t d größer als bei Raumtempera ur, a 
auch th . 
erm1sch erzeugte Risse auftraten, die den Verbund 
ZWischen Zuschlagko··rnern t h und Zementsteinma rix sc on vorweg 
erhebl · h 
lC lockerten. Es gingen auch kaum noch Risse durch die 
Zuschlagkörner hindurch wie dies bei Raumtemperatur und Joo· ' C beobachtet wurde. 
BildJ.s .. 
Rißverteilung nach symmetrisch zweiaxialer 
Beanspruchung 
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3.2.2 
zweiaxiale Hochtemperaturfestigkeit 
. ebener ~• te der zweiaxialen Druckfestigkeit be~ vorgeg 
Die ner den auS 
Temperatur und vorgegebenem Spannungsverhältnis wur uchen 
. 1 d d . Einzelvers den Ergebnissen von jewei s min estens re~ hten 
ittelt. Sie werden in der Ebene der beiden aufgebrac 
gern p obe-
Hauptspannungen dargestellt und auf die einaxiale r (zur 
körperdruckfestigkeit bei Raumtemperatur, ß 0 , bezogen· 
Ermittlung der einaxialen Druckfestigkeit siehe /5 4/)· 
1 
1 
te ange-
Die Druckfestigkeiten werden immer als positive Wer d ]l:e:!.ne 
geben, da Uber Zugfestigkeiten nicht berichtet wird un f-
. igenscha 
verwechselungsgefahr besteht. Wegen der Symmetr~ee eine 
b d f 
.. gt es, 
ten der ei en augebrachten Druckspannungen genu . 18 
Hälfte des Druck-Druck-Quadranten darzustellen. Für jewe~ 
. s ~nnungs-
eine Temperatur wurden die bei einem best~mmten P~ 
""'renz-
verhältnis ermittelten Festigkeiten durch eine Bruc·~ 
kurve verbunden. 
(llit 
Die vorliegenden Druckfestigkeiten wurden in Versuchen 
gs-
Belastungssteigerungen unter einem konstanten Spannun ]1:-
"!'l 
verhältnis ~ erhalten. Bei der Durchführung einer teschra 
Bela-
ten Anzahl von Versuchen mit anderen, sequentiellen der 
stungspfaden zeigte es sich, daß auch für diese Arten 
Laststeigerung die gleichen Festigkeiten erzielt wurden· 
1 
b-
1 
1 
1 
A H d 
. k itserge 
n an der an den drei Betonen gewonnenen Fest~g e sen 
. d las 
nisse, die auf den Bildern 3.6- 3.8 dargestellt s~n ' 
sich folgende allgemeine Feststellungen treffen: 
B a!'l-
1 • Die Druckfestigkeit von Beton unter zweiaxialer e 
. h''her als 
spruchung ~st bei allen Spannungsverhältnissen ° per 
die einaxiale Druckfestigkeit bei gleicher Temperatu~· ißt 
Festigkeitszuwachs gegenüber der einaxialen Festigke~t Achse 
schon bei nur geringer Beanspruchung in der zweiten !'lg 
ruchU 
recht deutlich. Dieser stützende Einfluß der BeansP 
in der zweiten Achse erreicht bei einem bestimillten 
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Beansp ruchungsverhältnis 
Seine g ··ß ' 
das mit der Temperatur ansteigt, 
ro te Wirksamkeit. 
1,2 
Normalbeton 
ßo='lO N/mm2 
1.0 0.8 0.6 O.' 0.2 
o, 
0, 
;: ..-;-= ---L. __ L__L~ _ _J _ _I.:..L-_.1._.1.-L--..J 1.6 "(' 
o.66 o.• 0.2 
Bild3.6: Zweiaxiale Hochtemperaturdruckfestigkeit 
von Normalbeton 
2
· Die 
ist 
Festigkeitserhöhung bei zweiaxialer Beanspruchung 
bei h .. h D· 0 eren Temperaturen größer als bei Raumtemperatur. 
le Bilde 3 s· r .9 - 3.11 verdeutlichen diesen Zusammenhang. 
le zeige d. t l n le bei den jeweiligen Prüftemperaturen ermit-
e t en Fes ti gke · t t f · · · l i · · al l swer e, bezogen au d1e JeWel ge elnaxl-
e Hocht r . emperaturfestigkeit. Besonders große Werte er-
elcht di . . D e Fest1gke1tserhöhung bei Temperaturen über 450•c. 
as Maxi Wl" mum der Festigkeit bei zweiaxialer Beanspruchung 
rd m·t h.. 1 steigender Prüftemperatur zu großen Spannungsver-
altnisse Lit n verschoben. Das bedeutet aber, daß der in der 
eratur /43/ angesprochene spaltende Einfluß der seitli-
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. Wirkung t n se1ne chen Druckspannung bei hohen Tempera ure 
verringert. 
14 1.2 1.0 0.8 06 04 0.2 
Mortel 
ß. =36.5 Ntmm2 
t · ke it Bild 3.7: Zweiaxiale Hochtemperaturdruckfes 1g 
von Mörtel 
uchung Die Festigkeitserhöhung bei zweiaxialer Beanspr am 
b . Normalbeton gegenüber einaxialer Beanspruchung ist e1 hen 
. Ursac größten und beim Leichtbeton am geringsten. Dle .. teS zU 
g erus dafür sind im Aufbau und Anteil des Zuschlagkorn ~ 
körne~ sehen. Beim Normalbeton bilden die großen Zuschlag ··ber 
.. t u durch ihre hohe Elastizität ein steifes Korngerus ' d abge-
.. wiegen das die von außen angreifenden Druckkrafte vor läge 
L . htzusch -tragen werden. Der Elastizitätsmodul der e1c tstein 
dagegen ist so klein, daß hier überwiegend die Zemen 
matrix die Druckkräfte aufnimmt. 
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ß. 
16 
B3 - 68 
14 1.2 1.0 0.8 
Leichtbeton "- A 
~ =315 Nimm2 "Y 
06 0.4 0.2 0 
0 
r--7/"-----11-----+-_J__---l--~'---___j.--l---+--------1 1. 4 
~x:-=--L __ i____L:.l_ _ __j _ ___,~ _ ___.l_l_.L _ __j 1.6 
0.66 0.4 0.2 
Bild 3.8: Zweiaxiale Hochtemperaturdruckfestigkeit 
von Leichtbeton 
c;, 
ß. 
Eine Beansp h d ruc ung mechanischer oder thermischer Art führt 
urch d z as unterschiedliche Verhalten von Zuschlägen und 
ementst . 
1 
elnmatrix im Normalbeton zu großen Rissen, vor 
alemumd· le großen Zuschlagkörner herum (siehe z.B. /55/ 
Und 1561). Im Märtel entstehen kleinere, gleichmäßiger 
verteilt . z e R1sse und im Leichtbeton wird hauptsächlich die 
ement t . s elnmatrix zerstört. 
Unter . zwe1axialer Druckbeanspruchung wird nun die Ausbrei-
tung von R' lssen in einer Ebene behindert, was zu einer Fe-
stigkeitserh"h k t o ung führt. Besonders wirksam zur Festig ei s-
erhöhun d g wird die Druckbeanspruchung in zwei Richtungen 
ann, wenn d · t le Ausbreitung großer Risse, wie im Normalbe-
on, behi d n n ert werden kann. Beim Leichtbeton ist deshalb 
ur eine geringe Festigkeitserhöhung festzustellen. 
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B3 - 69 
bn 
18 16 1.4 12 10 OB Q6 Q4 02 
Normalbeton ~4 1\.•41.0 Nimm> 
., 
··hung von Temperaturabhängige Festigkeitserho hung 
pruc Normalbeton bei zweiaxialer Druckbeans 
~Tl 
18 1.6 14 12 10 0.8 02 06 04 
Morh~l -~ 
ll_.:l65Nimm2 o,y 
., 
16 ., 
iJTi 
18 1 
Mö:rte Bild 
3
·
10
: Temperaturabhängige Festigkeitserhöhung von 
bei zweiaxialer Druckbeanspruchung 
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ß.ITI 
18 1 6 
1----
14 \2 
le1cht~ton 
I\,•315N/mm2 
,.. 
B3 - 70 
1.0 08 06 04 0.2 
lA 1/IJT 02 
1/1/ I 04 
l/!11° 
•• 
., 
Bild 3 . 11 : Temperaturabhängige Festigkeitserhöhung von 
Leichtbeton bei zweiaxialer Druckbeanspruchung 
Die Rolle de bet s Zementgehaltes läßt sich beim Vergleich Normal-
on - Mört 1 fUhrt e ersehen. Der höhere Zementgehalt im Mörtel 
zu einer malbet geringeren Festigkeitserhöhung als beim Nor-
lende ~n. Der die Räume zwischen den Zuschlagkörnern ausfül-
sch ementstein ist verformungswilliger als der quarzi ti-
e Zuschlag halten W1 und führt unter Beanspruchung zu einem Ver-
Zement' . e es isotrop aufgebaute Materialien wie z.B. 
ste~n z i axi l e gen. Bei diesen wird in der Tat unter zwei-
a em Druck k . Dies e~ne Festigkeitserhöhung beobachtet /36,46/. 
entspricht Sich i auch den Beobachtungen, daß Materialien, die 
nsgesamt keit spröde verhalten, nur eine geringe Festig-
Serh .. h Techn· 0 ung unter zweiaxialer Druckbeanspruchung zeigen. 
~sch halt amorphe Materialien mit vorwiegend duktilem Ver-
en erfah Pe ren dagegen unter zweiaxialem Druck größere 
Stigk . e~tserhöhungen. 
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G ··ßtkorn un 
d ß le.9~ 
Dl.. e '·ombinierte Wirkung von Zementgehalt, ro k it " Abhängig e 
t 'zitätsmodul des Zuschlags zeigt sich in der • 1 ·chtbeton 
der Druckfestigkeit von der Temperatur. Der e1. . .,.keit• 
· er Fest:~.", 
verliert bis zu etwa ~oo•c nur wenig von seln ~ufbau 
d heroischen lt Erst die thermischen t..uswirkungen auf en c . tsabfa 
des Zementsteins führen zu einem schnellen Festigkel. 
bei höheren Temperaturen. 
. M1ir 
·st belm 
Der Festigkeitsverlust bei höheren ~emperaturen 1 r-
. sch veru 
tel geringer als beim Normalbeton, da die therm:~. J3 ton 
b ·m e 
sachten Risse beim Mörtel kleiner ausfallen als el 
(siehe Kapitel 4.1). 
3.2.3 Druckfestigkeitsverhalten bei 15o•c 
s tigkeit 
Bei der Ermittlung der ein- und zweiaxialen Druckfe aicl\• 
. • ·gte es 
bei e~ner konstanten Prüftemperatur von 150 C zel Dauef 
aer 
daß die erreichte Festigkeit in besonderem Maß von nde 
rziele d 
der Temperaturbeanspruchung abhängig ist. Die zu e 12) un 
Festigkeit stieg mit zunehmender Haltezeit an (B:!.ld 3 · 
. n aer 
erreichte nach 25 Stunden Werte die 27 % über Jene 
F t· k · ' E"ne ver-
es 1.g e1t nach einer Stunde Haltezeit lagen. l te ztl 
längerung der Haltezeit über die 25 Stunden hinaus führ 
keiner weiteren Festigkeitserhöhung. 
Bild 3 .12: Einfluß der Haltezeit auf die 
Normalbeton bei 15o•c 
Als Ursache für das besondere Verhalten 
t.urbereich 70-20o•c ist das spezifische 
7& 
a~ 
oremJ?er 
von Beton irn aell 
h 1-terl Ausdampfver a 
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Physika!· lsch gebundenen Wassers zu sehen. 
Aus Ergebni 
_ Th ssen von Untersuchungen mit Hilfe der Differential 
ermo - Analyse (DTA) und der Thermogravimetrie ist be-
kannt, daß, abhängig von Aufheizgeschwindigkeit, Probenform 
Und -größ bu d e, der Vorgang der Ausdampfung des physikalisch ge-
n enen Wa . hoh ssers be1 etwa 200•c abgeschlossen ist. Durch den 
t en Verdichtungsgrad des Betons wird der durch die Tempera-
urerhöh dert ung erzwungene Transport von Wasserdampf stark behin-
. Wenn aber die Phasenumwandlung des Wassers schneller 
Vor sich geht D als die Abwanderung des Dampfes, baut sich ein 
ampfdruck im G Beton auf und ein neues thermodynamisches 
leichgewicht . . zw· stellt s1ch zw1schen dem Porenwasser und dem 
lschensch. h re . lc twasser im Gel ein, bei dem Wasser aus den Pa-
n ln d G stab· as el eingebaut wird. Dieser Zustand ist jedoch in-
ent 11 ' denn sobald Wasser aus der Probe austreten kann, wird 
sprechend d em neuen Gleichgewichtszustand das Gel wieder 
entwässert. 
Ein "h a nl· de . lcher metastabiler Zustand wurde von /57/ beobachtet, 
r, lm Zu deh sammenhang mit der Bestimmung der thermischen Aus-
nung z Ein ' erneutsteinproben sehr schnell aufheizte und das 
schwingen in ein Gleichgewicht verfolgte. 
Be· lm Durchl ment aufen solcher metastabiler Zustände kann der Ze-
stei s h n gravierend an Festigkeit verlieren; den theoreti-
e en tlb G erlegungen von /58/ zufolge existieren zwischen den 
elpartikeln 
P 
des Zementsteins zwei Arten von Kontaktstellen: 
rimä re di f seh· ' e ast unabhängig von der Menge des Zwischen-
lehtwass Zwis ers sind, sowie sekundäre, die durch Zunahme des 
ehenseh' h sehe· lc twassers gelöst werden knnnen. Parallel zur 
lnbaren Wä stan rmeausdehnung können daher im metastabilen Zu-
d Sekund" den are Kontaktstellen des Zementsteins gelöst wer-
, Wodurch 
Abgabe des 
Sehe· lnbare 
der Zementstein an Festigkeit verliert. Nach der 
freiwerdenden Wassers an die Umgebung geht die 
Wärmeausdehnung zurück, Wasser wird aus dem Gel in 
abgegeben und die sekundären Kontaktstellen tragen 
d' le Poren 
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. d mit zur Festigkeit bei. Durch diese 
w1e er 
h den hohen inneren Porendruck kann es durc 
Versagen des Probekörpers kommen. 
und 
Mechanismen 
· gen 
zum frühzei tl. 
eitel'l• 
chungsz 
Erst nach entsprechend langen Temperaturbeanspru ·n diesem 
realisiert durch Standzeiten von über 25 Stunden 1 . tte!'l 
. ndl.gke 
Temperaturbereich oder durch geringe AufheizgeschWl. . _ 
.. phJ'Slll:/3. 
von etwa 10 K/h, sind die Entwässerungsvorgange des Ge-
Erreichen del' -lisch gebundenen Wassers abgeschlossen. Das :r e:ra.tu 
wichtskonstanz bei Probekörperwägungen in diesem TemP 3m 
0 c "' 7' 
bereich zeigt diese Tatsache (Gewichtsverlust bei i50 0 :r-ngsv 
vom Ausgangsgewicht). Die nach Abschluß der Entwässeru 
können dann 
gänge festzustellenden Eigenschaften von Beton 
exakt der Prüftemperatur zugeordnet werden. 
wurde !'I 
Zur Absicherung der eben genannten Schlußfolgerungen 5 h im 
deshalb Versuche mit Standzeiten zwischen 1 h und 2 er-
Daraus 
Temperaturbereich von 7o•c bis 2oo•c durchgeführt. iZ<-Aufbe 
geben sich Temperaturbeanspruchungszeiten (bei einer 
geschwindigkeit von 2 K/min) von etwa 2 h bis 26 h· 
. 1J biS 
Die Ergebnisse dieser Versuche sind in die B1lder J. tig-
3 
. D uckfes 
.25 e1ngetragen, die den Verlauf der einaxialen r 
keit in Abhängigkeit von der Temperatur darstellen· 
78 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
Bild 3.13: 
B·l ld3.14: 
B3 - 74 
ß (T 11.0 ....-.--=----.----.-----.-----, 
ßi20"CI 
Oß~L-~-~~-~-~~-~ 
0~--L--~--~----~--~ 
0 200 400 600 800 1000 
Temperatur [•c 1 
Einaxiale Druckfestigkeit von Normalbeton in Ab-
hängigkeit von Prüftemperatur und Temperaturbean-
spruchungszeit 
ß (Tl 1.0 "....-==-,------..-----.------r-----, 
ß(20"C) 
OL----L---L---~--~~~~ 
0 200 400 600 800 1000 
["Cl 
Einaxiale Druckfestigkeit von Mörtel in Abhängig-
keit von Prüftemperatur und Temperaturbeanspru-
chungszeit 
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ßt20"Cl 
B3 - 75 
0,21-----+-~+----1---+--_____...., 
OL-__ _L __ _J ____ ~--~~~ 
0 200 400 600 BOO 1000 
["Cl 
in Ab-
Bild 3.15: Einaxiale Druckfestigkeit von Leichtbeton _ t rbea.ll 
hängigkeit von Prüftemperatur und Tempera. u 
spruchungszeit 
bea.n-
Die gestrichelten Flächen geben den von der Temperatur 
der aller-
spruchungszeit abhängigen Festigkeitsbereich an, 
Betone 
dings nur für die hier untersuchten luftgelagerten h ngen 
gilt. Andere Festigkeitsergebnisse sind von Untersuc u bell 
. e h~'~ Geometrl 
mit Probekörpern zu erwarten, die eine andere 
(z.B. Würfel) oder die aufgrund einer anderen Lagerung 
(z .B· 
Wasserlagerung) einen anderen Feuchtegehalt haben. 
0 i!U 
b"lt alS 
Die Temperaturabhängigkeit der Druckfestigkeit er a . bell 
h. dllC 
Temperaturbereich von JO - 250•c durch den untersc 1 e D~'~s 
Verlauf· 
Versuchsablauf einen ebenfalls unterschiedlichen 
bei manchen 
o·G bei 15 
Versuchen beobachtete Festigkeitsloch hung· 
spruc 
ist demnach nur eine Folge zu kurzer Temperaturbean 
. . . n (bei 
D1e AusWlrkungen unterschiedlich langer Haltezelte wei-
. . f a.as z 
gle1chen Aufheizgeschwindigkeiten von 2 K/m1n) au Bil-
axiale Druckfestigkeitsverhalten bei 15o•c sind auf den itell 
t·gke 
dern 3.16 bis 3.18 gezeigt. Die zweiaxialen Druckfes 
1 
·e-
h a.er J 
sind hier auf die einaxialen 150•C-Festigkeiten nac 
weiligen Standzeit bezogen. 
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., 
ifff.H1 
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Bild 3.16· Einfluß der Haltezeit auf die zweiaxiale Druck-
festigkeit von Normalbeton bei 150•c 
Wie 
schon obe des N n gezeigt, ist die einaxiale 150•C-Festigkeit 
ormal bet 1 h H ons nach 25 h Haltezeit etwa 27% höher als nach 
altezeit D . gen St · ie Jeweils nach den zwei unterschiedlich lan-
andzeiten ge ermittelten zweiaxialen Bruchgrenzkurven zei-
n für die 1 drei Betone einen recht unterschiedlichen Ver-
auf. Für d keit en Normalbeton differieren die relativen Festig-
serhöhun tel gen nach beiden Standzeiten nur wenig. Beim Mör-
Und dem 1 . tersch· elchtbeton dagegen gibt es recht deutliche Un-
lede: d' . erhebl· le Festlgkeitserhöhungen sind nach 1 h Haltezeit 
lch größ Unt er 
ers chi edl . h 
als nach 25 h Haltezeit. Zu erklären ist der 
Verlauf der beiden Kurven damit, daß der 
ZWei . lC e 
axlale .. inner außere Druck einen stützenden Gegendruck gegen den 
en st uk ist d' ' r turzerstörenden Druck bewirkt. Beim Normalbeton 
l e Dif f da der . erenz zwischen den beiden Kurven nicht so groß, 
durch d~nnere Druck nicht so groß wird. Der Dampf wird leicht 
le großen R. . . malbet 1sse abgele1tet. Außerdem werden be1m Nor-
on die 1 t stei as en in geringerem Umfang durch den Zement-
n abgetr Festi k agen als beim Leichtbeton und beim Mörtel, sodaß 
g eitsm· d Von ln erungen des Zementsteins auch die Festigkeit 
Normal beton 
von 1 
eichtbeton 
weniger stark beeinflussen als die Festigkeit 
und Mörtel. 
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3 .2.4 B 
ruchgrenzkurven 
B3 - 78 
• 
Bedeutung der Bruchgrenzkurven 
Die b 
e i jeweils 
n einer Temperatur und einem bestimmten Span-
ungsverhäl tn. 
las lS ermittelten Bruchspannungen o1 und o 2 Sen Sich . ,u ,u 
Bruch ln der Ebene der Hauptspannungen durch eine 
. grenzkurve o (T) - ( ) . D1e Fl·· 2 u - f o 1 , T verb1nden. ache d. d ' , u 
nung ' le urch die Bruchgrenzkurve und die Hauptspan-
sachsen b 
kör egrenzt wird, ist der Bereich, in dem der Probe-
Per im K 
n urzzeitversuch unter allen zweiaxialen Druckspan-Ungsverhält . 
stell nlssen nicht versagt; die Bruchgrenzkurve selbst 
t den G 
d renzzustand dar. Die Lastkombinationen außerhalb er Bru h 
k·· c grenzkurve fUhren dagegen zum Bruch der Betonprobe-orper, 
Die A 
ntwort 
a auf die Frage, wann ein zweiaxial auf Druck be-
nspruchter 
te Beton bei einer Laststeigerung auf einem bestimm-
n Bel 
astungspfad 
reicht . Wlrd 
versagt, wann also die Bruchgrenzkurve er-
interessiert sowohl für praktische Experimente als ' 
auch f·· 
daß b ur rechnerische Verfahren. Konkret bedeutet das, 
ei einer b t .. Spa es immten Temperatur fur eine vorgegebene 
nnung cr 
bei d 1 gerade die maximale Spannung o2 gesucht wird, er noch k · 
e1n Versagen eintritt: 
cr1 (T) ~ a ( T) 
1,u bzw. (J .1) 
• Analyti 
sehe Formulierung der Bruchgrenzkurven 
Zur 
analytis h 
Spiel c en Formulierung der Bruchgrenzkurven, die bei-
hart f" 
darg ur die Kurven des Normalbetons in der auf Bild 3.6 
estellten 
Gleich 
ung 
Form durchgeführt wird, wird die folgende 
benutzt: 
+ b(T) ~ + c(T) 
ßo 
83 
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Tabelle 3.2 Koeffizienten der Bruchgrenzkurvenfunktion 
r--
T [oC] 
-. a b c 
20 
- 0,820 1 ,058 1 ,000 
300 
- 1 ,050 1 ,283 0,900 
450 
- 1 ,254 1 ,209 0,600 
600 
- 1 ,801 1 ,026 0,250 
750 
'---
- 1 ,383 0,941 0,180 
Berei h c e außerhalb der durch die Bruchgrenzkurven, die Haupt-
8Pannu 
werde ngsachse a 1 und die Symmetrielinie begrenzten Fläche 
n dadurch h t Wert ~2 /ß angezeigt, daß der be rec ne e u 
größer als der 'u o 
eingegebene Wert u1 /ß ist. ,u 0 
Bild 3.20: 
5 
f/ 
.0 -~ 
a,b, 
c 
[ -1 
0 5 
0 
-OS 
-10 
-15 
-2.0 
~-...... 
........___ 
0 200 
K Normalbeton 
-
\c 
"' 
r--
\ / 1-\ V 
600 800 1000 
T [•C) 
Verlauf der Koeffizienten der Bruchgrenzkurven-
funktion des Normalbetons 
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Ergebnisse der Untersuchungen 
Relaxationsverhalten 
zum 
und 
Verformungs-
3 gung t die Eintr den Die Verwendung der Belastungsbürsten erlaub wirken 
h "benebene d~ einer in Richtung der Hauptachsen der Sc el ungen 
Verform es Belastung ohne gleichzeitige Behinderung der ·n eben 
Querrichtungen. Dadurch wird in der Scheibene e den b ne el 
·nen zu und gleichmäßiges Spannungsfeld erzeugt, das el d verur-
Hauptspannungen gleichgerichteten Verformungszustan 
sacht. 
rreieJ1 
f beiden iB Die Anordnung von jeweils zwei Maßstrecken au ubt d 
d 9) erla. -Probekörperoberflächen (siehe /54/, dort Bil und J3e 
Messung der Verformung während der gesamten u 
4 
cm Z A fheiz- ur 
·e 1 lastungsphase. Durch die Länge der Meßstrecken, J 
. n von EJ' Bestimmung von E 1 und E 2 und 5 cm zur Best1mmu g.. liehe, 
d . e ort t werden mittlere Betonverformungen gemessen, 1 nich 
durch den inhomogenen Stoffaufbau bedingte Störungen 
wirksam werden lassen. 
3.3.
1 
Verformungen bei stationären Temperaturen 
• Dehnungen in den Hauptachsen 
rmi ttelten Die nach dem auf Bild 3.1 gezeigten Verfahrene 
lastabhängigen Dehnungen E1' E2 und E3 bei konstant;n den 
Temperaturen sind für drei Spannungsverhältnisse au i!l B
. hängen d lldern 3.21 bis 3.23 dargestellt. Die Dehnungen . un 
. ··Itnls lhrer Größe von Belastungsgrad, von Spannungsverba 
Temperatur ab. 
tei-D · D n mit s le ehnungen in allen drei Achsrichtungen nehme ine 
d den e gen er Last zu und zeigen bei hohen Belastungsgra 
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~.IOO'C \ ~ffl / ~.750' <; 
-~ ~ V::: ~ .i 
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Bild 3.21: Spannungs-Dehnungsbeziehungen eines Normalbetons; K 0,0 
li.=O.O 
Normal beton ß.,,, ON/mm2 
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···~"' 
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EJ 
.... ~ \1. ., . _y 'i50"' I Normalbeton ß.:410 Nimm2 Et 
I 1,0 t 'I V /~•·'~c ., .. ,.,..,._ \\ I "-......... 
"'-, \ f//; I ~ 
\ \ ~I V V .. ~ E,.60J"C c, ,&:10-C 
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Bi~d ~-22' Spannungs-Dehnungsbeziehungen eines Norma~betons; K ~ 0,4 
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Bild 3.23: Spannungs-Dehnungsbeziehungen eines Normalbetons; K = 1,0 
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was 
. htlineare Abhängigkeit zur größten Hauptspannu~g, 
n1c h' e 1st. einen hohen Anteil plastischer Verformungen 1nw 
8 uf 
. he Tempe-Der Verlauf der o 1 - E 1 -Kurven zeigt für glelc verhi:iit-
raturen nur eine geringe Abhängigkeit vom Spannungs sich 
A h ergeben nis. In dieser am stärksten belasteten c se 
. o 1 -maximale Dehnungen für ein Spannungsverhältnis 0 2 · 
0,5. Der Einfluß des Spannungsverhältnisses auf de~ a1 
E _ Verlauf ist dagegen groß: E2 verändert sich bel W rten 2 ·tiven e steigenden Beanspruchungsverhältnissen von posl 
imalen (Querdehnung bei einaxialer Beanspruchung) zu max . ialen 
. h zwe1a.X negativen Dehnungen (Stauchungen) im symmetr1sc 
Fall. 
un-
eichen Die Dehnungen in der unbelasteten Achse, t
3
, err ungs-
ß m Spann ter dem Einfluß von hohen Temperaturen und gro e d 
un verhältnis extrem große Werte, die neben elastischen _ 
. en verfor plastischen Verformungen aus der Querdehnung eln nk-
n se mungsanteil aufweisen, der durch die Rißaufweitunge 
. alen ht d Dl. e maxlm rec zu en Belastungsrichtungen entsteht. gen 
h deswe Verformungen in der lastfreien Achse ergeben sie 
auch bei dem Belastungsverhältnis o
2 
: o
1 
= 1 ,0. 
s-
-Dehnung . s Bei höheren Temperaturen verlaufen die Spannungs berelt 
f"hren kurven flacher, d.h., niedrige Beanspruchungen u 
kannte zu großen Verformungen. Das bei Raumtemperatur be führt zU 
"d B h h · h und spro e ruc ver alten des Betons verändert s1c n 
. keite einem weichen Versagen. Die Verformungsgeschwindlg die 
werden bei Temperaturen über 450°C sehr groß, so daß 
A 
. wird· ngabe eines exakten Versagenspunktes schwier1g 
Der Verlauf der Spannungs-Dehnungskurven zeigt für 
Temperaturen (Ausnahme 150°C, siehe Kapitel 3· 2 · J) den 
(siehe n-der Festigkeit bei allen Spannungsverhältnissen an steigu 
auch die Bilder 3.6 und 3 .13). Die kleiner werdenden die Ab-
g 
d S b deuten e-en er Pannungs-Dehnungskurven im Ursprung e TemP 
h d 
höherer na me es Elastizitätsmoduls unter dem Einfluß 
90 
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raturen. Die Bruchdehnungen in allen drei Achsen werden mit 
steigenden Temperaturen zu größeren Werten hin verschoben; 
eine besonders große Zunahme der Verformungen wird ab 45o•c 
beobachtet. Die Bilder 3.24 bis 3.26, auf denen die Bruchdeh-
nungen des Normalbetons in Abhängigkeit von Temperatur und 
Spannungsverhältnis zusammengefaßt sind, verdeutlichen diese 
Zusammenhänge noch einmal. 
0 
-2 :* Normalbeton 1-- - 20 •c 
E1,u 
l"'oo] 
-4 
;...___ 1...--- 3 oo •c 
1--
-" 
so•c 
-6 
t---.._ l..---" 6 
-8 
1--
-"' 
so •c 
-10 
0 0.2 0.4 0.6 08 1.0 
Bild 3 .24·. Abhängigkeit der Bruchdehnung E von Tempera-1 'u 
tur und Spannungsverhältnis 
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+10 ~ Normalbeton 
EH, 
+8 
+6 \ 
...... \ 
-2 
-8 
750 •c 
-10 1 
0 0.2 04 0.6 0.8 10 
62 
"M.=-G, 
Temper Bild 3.25: Abhängigkeit der Bruchdehnung E2,u von 
tur und Spannungsverhältnis 
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Bild 3 .26: 
B3 - 88 
16r---~----~----+-----r----1 
750"C 
Abhängigkeit der Bruchdehnung E3 von Tempera-,u 
tur und Spannungsverhältnis 
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den Bl..ldern J.21 biS lytischen Formulierung der auf 
zur ana der yorrn 
3
.
2
3 dargestellten Verformungen wurde ein Ansatz 
l 3.4) 
mit den Randbedingungen 
( 3.5) 
gewählt. 
K ff 4 ) f
ur ver-
Die oe izienten a, b und c der Gleichung C3 · uf 
· nd a. 
schiedene Belastungsverhältnisse und Temperaturen sl. 
Tabelle 3.3 dargestellt. 
T b 11 3 3 K f k
urven-
a e e · : oe fizienten der Spannungs-Dehnungs 
funktion 
-------20 oc 300 oc 450 oc 600 oc ~ oooz719 
a - 0 ,08858 • 0,04689 - 0,001599 - 0,001030 
- o. o7o39 
( 1 b - 0,4948 - 0,02877 - 0 ,03523 - 0,01805 ~ c - 1 ,1578 - 0,4195 - 0 ,2575 - c ,1112 
K = Q ,Q 
oozJ73 
c 
a 4,3875 \ 0,4928 0,06236 
o ,oos37D _ to311s 
(2 b - 7,9845 - 1 ,7997 - 0,3960 -0,08130 ~
3 c 4 ,6924 \ 2,1074 0,8194 0,2498 17 0oo22 
a - 0,1581 ! • 0,004333 • 0,0009294 • o ooo4350 \ • ~ • oo1 s42 1 (1 b - 0,8609 
\ 
- 0,008852 - 0006308 .o:oo2869~ 
c - 1 ,7587 - 0,4551 - 0,2385 - 0 ,1007 
I 4 3002 
a -246,9766 - 2,8837 - 2,5841 - o.o9491 - 10 'yGo6 
K: 0,4 c2 b -118,8510 - 9,6364 - 4,0475 -0,2000 ~
c - 19,9497 - 6,6424 - 3,1993 - 0 ,4450 75 o ooo72 
a 1 ,4322 0,06412 0 ,009861 o .ooo9725 _ 0 :o1ss3 
(3 b - 4,6496 - 0,4870 - 0,1198 -0,02018 ~
c 4,3134 1 ,3209 0,5423 0 ,1522 636 0 oooz 
€:1 
a - 0,1271 - 0,007105 - 0,001197 
_ 0 ooo1855 - 0 ' 0oos93
5 
b - 0,6790 - 0,08125 - 0,03202 _ o:oo2322 ~
"2 c - 1 ,4529 - 0,5248 - 0,2909 - 0,08164 455 
K = 1 ,0 
- o ooo3 
a 0,8935 0 ,03357 0 ,006387 0 
ooo3645 0 • 00 gs9B 
(3 b 3,2790 - 0,2996 - 0 ,09287 - o:o1126 ~
c 3,3366 0,9223 0,4499 0,1138-
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Volumenverformungen 
Die Volume .. d 
.. nan erungskurven geben wichtige Hinweise auf Vor-
gange struktureller Art, die das Verhalten von Beton bei 
Druckb 
eanspruchung beeinflussen. 
Die Vol Urnenänderungen wurden nach folgender Formel berechnet 
Csiehe /59/): 
E - 6 V y---
v 
Um den Einfluß der 
WUrde d · ·· J.e Anderung 
zung b 
ezogen. (Die 
spruchung s. d 
(3 .6) 
mechanischen Beanspruchung darzustellen, 
der Volumina auf das Volumen nach Aufhei-
Volumenänderungen bei thermischer Bean-
den Bildern 3.38 und 3.39 dargestellt.) D J.n auf 
er Verl f au der Kurven (Bilder 3.27 bis 3.29) zeigt, daß sich 
nach A fb u ringen der mechanischen Beanspruchung das Volumen 
der Probek·· 
orper zunächst verkleinert. 
r>:;::-----
J~ ßo 
Normalbeton .J. 20'C-. t\ "11.=0.0 
r--,_ 
:IOO'C~ 
150'C' N 
~~ 
r--_ 1- 450'C --~-... 
--
1- ~ 
'-tt 600'C 
'I) 
~ 
8 7 
-
-6 5 4 3 2 0 -1 2 
3 
Bild 3.27: 1 t as abhängige Volumendehnungen bei konstanten 
Temperaturen; K = 0,0 
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-1 
-2 
-3 
-4 
Normalbeton 
"K =0.4 
-5 -6 
konstanten Bild 3.28: Lastabhängige Volumendehnungen bei 
Temperaturen; K= 0,4 
ein besteht Bei Raumtemperatur und kleinen Belastungsgraden nung 
. hter Span fast l1nearer Zusammenhang zwischen aufgebrac Bela-
t . gendem T m-und Volumenänderung. Das Volumen nimmt mit s el der e 
t d h b h Abha··ngl· gkei t von n-s ungsgra rase a und erreic t in 
D · ese a peratur und dem Spannungsverhältnis ein Minimum. 1 g des 
Verdichtun fängliche Volumenabnahme resultiert aus einer . der 
. die bel Materials durch das Schließen von Mikror1ssen, tlich 
d s deu n-Erhärtung des Zementsteins entstanden. Beson er ·ngerU 
enverrl i-wird dieser Zusammenhang dadurch, daß die Volum . eina~ 
.. . d als be1 gen bei zweiaxialer Beanspruchung großer s1n ß ns 
l"e e aler Beanspruchung. Neben dem Effekt des Rissesch 1 weit-
f fekt der kommt bei der zweiaxialen Beanspruchung der E 
hinZU • gehenden Verhinderung von lastinduzierten Rissen 
durcl'l 
sich Durch weitere Erhöhung der Beanspruchung ergeben 
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,4 Normalbeton 
')(.:1,0 
0,6 
.2 
.0 ~~ ~~c 
8 
150~ I } 
~ V ~hc 
!J I V /.~ 
f; i// V 750'C 
....... 
v-~ 
~~ ~ 1--
-
0, 
0.4 
0.2 
0 
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
Bild 3.29: Lastabhängige Volumendehnungen bei konstanten 
Temperaturen; K = 1 , 0 
die N zu . eubildung von Mikrorissen Schädigungen des Gefüges, die 
elner Vol i umenzunahme führen. Der Einfluß der Beanspruchung 
n zwei A h b . c sen wird auch hier deutlich: das Volumen bleibt 
e1 zwe· · Be. laxlaler Beanspruchung geringer als bei einaxialer 
anspruch zw ung, da sich im einaxialen Fall größere Risse in 
ei Querri . . Fall chtungen bilden können, während im zwe1ax1alen 
lne Richtung zur Bildung von Rissen frei ist. nur e· 
Bei h"h 0 eren T emperaturen wird der eben geschilderte Mechanis-
Gefügeverdichtung und Gefügeauflockerung bei mechani-mus der 
Scher B A eanspruchung noch deutlicher. Durch die vorherige 
Ufheizun . in A g des Probekörpers auf die Prüftemperatur haben s1ch 
bhängigke it 
und Z ementst · 
von der Temperatur Risse zwischen Zuschlag 
und in der Zementsteinmatrix gebildet, die ih e1n 
re Ursache h l im unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsver-
a ten d er beid K Bei d en omponenten Zuschlag und Zementstein haben. 
er darauf folgenden mechanischen Beanspruchung werden 
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ge-
t Risse in Richtung der Belastung 
die thermisch erzeug en . nur ge-
schl
ossen, gleichzeitig werden jedoch auch schon bel Gefüge 
r
ingen Belastungsgraden neue Risse gebildet, da das kt 
erste Effe ' 
schon vorgeschädigt ist. Anfangs überwiegt der 
so daß eine Volumenabnahme zu beobachten ist. 
nspructuM; 
Besonders bei hohen Temperaturen macht sich die Bea pie 
in der zweiten Achse bei den Volumenänderungen bemerkbar· 
thermisch erzeugten Risse werden in der Ebene der aufge-Risse 
brachten Spannungen geschlossen, ohne daß sich neue _ 
. t t bei sYrn 
senkrecht dazu bilden können. Dieser Effekt trl 0r, herv 
metrischer zweiaxialer Beanspruchung am deutlichsten _ 
d.h. hier ist eine besonders starke Volumenabnahme zu 
achten. Im einaxialen Fall dagegen kommt es wegen der 
hinderten Rißausbreitung in zwei Richtungen bei hohen 
peraturen immer zu einer Volumenzunahme gegenüber dem 
gangsvolumen. 
beob 
unbe-
. p,ufl'lei-
Insgesamt ergeben sich für die Volumenänderungen bel 0 
zung und Belastung wegen der großen Werte der thermische · e 
. . ielsweJ.S 
Dehnung lmmer Volumenvergrößerungen. So nimmt belSP rund 
.. rs ütll 
das Volumen eines auf 6oo·c aufgeheizten Probekorpe ~w~r 
rhrt 
18%o zu. Eine symmetrisch zweiaxiale Beanspruchung u Illen-volU 
dann zu einer maximalen, auf dieses Volumen bezogene 2 7°/••, ü!ß 1 ' 
abnahme um 5, 2%o, doch bleibt eine Volumenerhöhung 
bezogen auf das Ausgangsvolumen, bestehen. 
• Querdehnzahlen 
Im Bereich der Gültigkeit elastischer 
einer Beanspruchung feststellbare Querdehnung der 
tig auftretenden Längsverformung proportional. Der 
Betrag des Quotienten dieser beiden Größen wird als 
zahl definiert. 
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In Anlehnung an diese Definition werden für den ein- und 
ZWeiaxial B 
en eanspruchungsfall der absolute Betrag des Quo-
ti ente 
n von Dehnung in unbelasteter Achse (E 3) und Dehnung 
in der am stärksten belasteten Achse (E
1
) betrachtet und 
als Querdehnzahl bezeichnet. 
Der v 
erlauf der Querdehnzahl bei zunehmender einaxialer Bean-
spruchung ist für verschiedene Temperaturen auf Bild 3.30 
auf getragen. 
151 1.0 
ßo 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
750'C 
0 
0 0.2 0,4 
Bild 3 3 
• 0: Querdehnzahlen in Abhängigkeit vom Belastungsgrad 
Die be · 2 o 
B ~ 0 C ermittelte Querdehnzahl ist bis zu etwa 70 % der 
ruchfest· k . .. 
d· ~g e~t konstant. Oberhalb von 70% vergroßert sich ~e Querdehnzahl mit zunehmender Beanspruchung: die Plastifi-
Zierun d 
g es Materials durch mechanisch e.rzeugte Risse schrei-
tet Schnell fort. Der Verlauf der Querdehnzahlen bei hohen Temp 
eraturen zeigt, daß der Bereich konstanter Werte kleiner, 
der absol t . . 
u e Betrag Jedoch sehr groß w~rd. Der Beton ist in 
seinem V 
erhalten plastischer geworden. Die Dehnungen in den Unbel t 
Ub as eten Achsen wachsen bei zunehmender Beanspruchung 
erpropo t· 
A r ~onal gegenüber der Stauchung in der belasteten 
Chse an V 
G" · erhältniswerte von größer 0,5 zeigen, daß der Ulti k . 
g e~tsbereich elastischer Beziehungen verlassen wurde. 
99 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B3 - 95 
. ß emes senen Der temperaturabhängige Verlauf der bel 0,3 o g Bild 
·st auf Querdehnzahlen unter einaxialer Beanspruchung l .. t sich 
rgroßer 3
. 
3 1 dargestellt: Mit zunehmender Temperatur ve wird also 
die Querdehnzahl leicht. Bei höheren Temperaturen 
die Dehnung in der unbelasteten Achse erleichtert. 
~ (Tl 1.6 q3 
~03(20•C) 
. 1.2 
1,0 
0.8 
0.1. 
0 
0 
_..., 
-~ f-
200 1.00 600 800 1000 
Temperatur [•Cl atut 
Temper Bild 3.31: Querdehnzahlen in Abhängigkeit von der 
·aJCia-
. zwel Noch erheblich deutlicher Wird dieses Verhalten bel ng 
uchU ler Beanspruchung. Gegeniiber der einaxialen Beanspr "tz-
die zusa wird die Dehnung in der unbelasteten Achse durch pro-
t ver liehe Beanspruchung in der zweiten Achse verstärk · r-
un d die Que portionalbereich Wird sehr schnell verlassen, 
dehnzahl erreicht sehr große Werte. 
• Arbeitsvermögen 
getoll 
h dem Unter Arbeitsvermögen Wird hier die im Druckversuc tim-
zur BeS pro Masseneinheit zugeführte Energie verstanden. _ verfor- _ 
mung des Arbeitsvermögen Wird aus den Belastungs te ver 
geleiste mungs - Kurven durch Integration die am Beton 
formungsa.rbeit bis zum Versagen ermittelt: 
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s=s 
A =/ ~ ds (3. 7) 
s=O 
Bei zw · e~axialer Beanspruchung werden die Verformungsarbeiten 
der ei 1 
nze nen Belastungskräfte zu einem zweiaxialen Arbeits-
vermögen summiert. 
Bild 3.32 zeigt die Abhängigkeit des Arbeitsvermögens von der 
Temperat . .. 
ur und dem Belastungsverhältn~s. Das Arbeitsvermagen 
nimmt ·t • m~ steigender Temperatur bis knapp über 100 C ab, 
erre· h 
aur 
~c t bei etwa 4oo•c ein Maximum und geht danach wieder 
Seinen Ausgangswert zurück. 
~100 
c: Normal beton 
& :o 
E 
... 
Cll 
> 
.!!! 
"Qj 60 ~ 
/,() 
20 
0~--~----L---~----~--~ 
0 200 400 600 800 1000 
Bild 3 ·32·. Arbeitsvermögen von Normalbeton 
Temperatur [OC) 
Das M· · 
d ~nimum bei knapp über 1oo•c steht in Zusammenhang mit 
em in K 
ap. 3.2.3 diskutierten Festigkeitsloch in diesem Tem-
Peraturb . ere~ch. Das geringe Arbeitsvermögen muß auch als Ur-
sache fü 
b . r das frühe Versagen der Probekörper (Tkrit= 125•c) 
e~ den · ~nstationären Hochtemperaturkriechversuchen gesehen 
Werden 
b ' wenn die Probekörper mit etwa 80 % der Kurzzeit-
ruchlast 
bei Raumtemperatur belastet waren (siehe 3.3.2). 
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. kleinere Belastungshöhen führten dagegen 
Nur wen~g Boo•c 
Probekörper bei Temperaturen um · gen der 
4oo•c nat 
·· ns bis zu rcb erheb 1 1. c he Zunahme des Arbeit sve rmoge . rdU 
Die . . Die hle it 
· k g n in praktischer Hins1cht · tbark8 wichtige Auswlr un e B laS 
drUckte hohe Verformungsfähigkeit und hohe e g und u~ 
ausge ruchun 
Be tons bewirkt, daß Beton bei Druckbeansp des 
ter hohen Temperaturen duktil versagt. 
3 .3 .2 Verformungen bei instationären Temperaturen 
• G es amtve rf or mungen 
t . oniiret 
·nsta 1 Zur Ermittlung des Verformungsverhaltens unter 1 . ver-
n dle Temperaturbeanspruchung dienen Versuche, bei dene fnei-
formungen von 
zung konstant 
be i Au 6en Probekörpern gemessen werden, die Bei di 8 
. . . t t werden. d e1n- oder zwe1ax1al belas e ··]1ren 
den wa instationären Hochtemperaturkriechversuchen wer hied-
untersc der Aufheizzeit die Gesamtverformungen unter tur-
. Tempera. di 8 l1chen Belastungshöhen und einem vorgegebenen gen, 
formun anstieg gemessen. Aus dem Verlauf der Gesamtver t- und 
1 t h Dehnung und dem laS ·tl·scne aus e as isc er und thermischer "kTl 
temperaturabhängigen Kriechen bestehen, kann eine ]1-
Bruc Betontemperatur", d.h. eine beanspruchungsbezogene 
temperatur abgelesen werden. 
Die thermische Dehnung des Betons wird anhand von 
an unbelasteten Probekörpern ermittelt. Dabei ist 
zugehen, daß der Schwindanteil in der thermischen 
enthalten ist, da der Beton unversiegelt · zt aufgehel 
J3ild 
h dem auf erld Die praktische Versuchsdurchführung erfolgt nac recb 
entsP urn-3.2 dargestellten Ablauf: Die Probekörper werden ·alen f11i 
d 
· naX 1 ··f-ern gewählten Belastungsgrad (in Prozent der el skra 
Belastung temperaturdruckfestigkeit) und dem gewählten 
teverhältnis F2 :F1 bei Raumtemperatur belastet. Der 
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Belastungsgrad und das Belastungsverhältnis werden während 
der f 1 0 genden Aufheizung mit 2 K/min konstant gehalten. Die 
Probek·· orper werden bis zum Versagen aufgeheizt, die Dehnungen 
Werden i d n en drei Hauptachsen gemessen. 
Die nach Fl . . 
. eg1nn der Aufheizung gemessenen Verformungen 1m 
e1nax:i l a en Fall sind für verschiedene Belastungsgrade auf 
Bild 3 
.33 dargestellt. 
45 
_F=it., 
·~ ., 
•• 1%.1 
X • 02:01 •0,0 
a • E.1. 
ß, 
1\ •41.0 N/mm2 
T ('Cl 
Bild 3 ·33: Dehnungen bei Aufheizung unter einaxialer 
Beanspruchung 
Bezugskurve für die weiteren Betrachtungen soll die Kurve 
Belast ungsgrades 0, also der thermischen Dehnung, genom-
Werden d d k • eren Verlauf folgendermaßen erklärt wer en ann: 
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aurcil 
sowie 
s- und Dehydratationsvorgänge iltei1 
E twässerung . beanspruc 
Durch n t··t effekte entstehen im therm1sch ·solle 
t·bili a s ·e therrnl 
Inkornpa 1 R. se Das Auftreten der Risse und dl Be-
c·ge 1s · von 
Betonge u ·· ergeben die thermische Dehnung dl. e der zuschlage h 
Dehnung t· b. etwa 150oC wird dabei durc ile 
erste Ans leg lS ·te ste 
ton· Der we1 
von Zementstein und Zuschlägen, der z z _ 
Ausdehnung der u b 450oC durch eine verstärkte Ausdehnung 11 die Anstieg a 1. h auc 
.. verursacht. Von Einfluß ist dabei sicher lC 
schlage 
portlanditzersetzung ab 450oC. 
jlaum-
ialen 
Eine aufgebrachte Belastung bis zu 70 % der einax Ausdeo-
temperaturfestigkeit behindert die freie thermische . ge h gerln 
nung in Richtung der Belastung derart, daß nur noc ungen 
verform 
Dehnungen erreicht werden. Der Kurvenverlauf der auf-
eratur 
in den belasteten Achsen zeigt mit steigender TemP ·mufll 
. s Minl 
einanderfolgend ein relatives Maximum, ein relatlve werden 
und ein Maximum. Bei weiter steigenden Temperaturen er-
bis zum Versagen des Probekörpers recht große stauchun 
reicht. 
Belastungsgrade über 0,7 x ß führen schon 
0 
Temperaturen von etwa 120°C bis 130°C zum Versagen 
die 
körpers. Durch die aufgebrachte Belastung werden 
nungen vergrößert, ihr rapides Zunehmen kündigt das 
des Probekörpers an. 
gen 
.. t zu einer 
Eine symmetrisch zweiaxiale Beanspruchung fuhr p.cnse 
enormen Zunahme der Querdehnung in der dritten freien ge-
(B .ld 3 ) ß Verformungs a-erl l .34 • Auch hier sind wieder die gro e n., V rformu 
schwindigkeit und die großen absoluten Werte der e n i 11 
Dl. e stauchunge Ursache für das Versagen des Probekörpers. 
den belasteten Achsen sind in etwa so groß wie im 
Fall. 
Neben den gegenüber einaxialer Beanspruchung 
ren Dehnungen in der freien Achse werden bei 
anspruchung höhere Versagenstemperaturen als 
Fall erreicht. 
104 
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., 
B3 - 100 
a • 2.!. 
'· 1\,• 410 N/mm2 
•• o 
15r--------~------~~--~~~~~--~~~·UL---1 
-25~-------L--------L--------L------_J------~ 
200 400 600 800 1000 
T I'C I 
Bild 3.34· Dehnungen bei Aufheizung unter symmetrisch 
zweiaxialer Beanspruchung 
• Kriti h so e Temperaturen 
A.ur Bild 3 A.bh.. .35 sind die sog. kritischen Betontemperaturen in 
angigkeit Ea 
1 
vom Belastungsgrad dargestellt. 
aasen s· h F'a11 f. ~c drei Bereiche unterscheiden. Im einaxialen 
lihrt ei keit ne Beanspruchung von 0 bis 70 % der Druckfestig-
zu Ver Zwia h sagenstemperaturen, die etwa bei 450'C liegen. 
c en 70 Versa % und 80 % befindet sich ein im Hinblick auf die 
Ver .. eenstemperatur sehr kritischer Bereich. Schon geringe 
anderun e . der kr· g n ~m Belastungsgrad können zu Verschiebungen bei 
Üischen Temperatur um mehrere 1 00 K führen. 
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pro-
Bei Belastungsgraden über 80% erfolgt das Versagen des Jl 
bekörpers schon bei Temperaturen unter 130•c. Allerdings mu 
hierbei beachtet werden, daß es sich um den Bereich der 
. . ··tzlich 
Dauerstandfest1gke1t handelt, ein Bereich, in dem zusa tliche 
zur Temperatur die Dauer der Beanspruchung eine wesen 
. lt Z . . l B · nerhalb aer Rolle sp1e · we1ax1a e eanspruchungen führen 1n 
. höheren 
genannten Belastungsherelche zu einer Verschiebung zu 
Temperaturen hin, also auch zu höheren kritischen TemP 
ren. 
Tcrit 100 
[•Cl 
0 
800 
600 
400 
200 
0 
0 
.. --- 1---' .... , ..... ~ 
............ ~ \ 
x=0~~1.0 
1' .. 
.... 
0.2 0.4 0,6 0,8 
.. , 
Normalbeton 
1,0 1.2 
.J.. 
1.4 
61 
d=ßa 
Bild 3.35: Kritische Temperaturen von Normalbeton 
• Spannungsabhängige Verformungsanteile 
eratu-
D. f tve r-
le au den Bildern 3.33 und 3.34 dargestellten Gesam ha-
formungen nach B . · n mec eg1nn der Aufheizung werden in elne 
nischen und thermischen Anteil getrennt, um den EinflU 
verschiedenen Beanspruchungsarten deutlich zu machen: 
Emech 
E + E (3 • 8) 
kr el 
106 
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Für d en thermischen Verformungsanteil werden die Werte der 
unbel t as eten Aufheizung, also die thermischen Dehnungen des 
Probek·· orpers genommen (vgl. auch Kap. 4.2). Auf den Bildern 
3 ·36 und 3 3 • 7 sind die belastungsunabhängigen Verformungs-
anteil ( e ohne Verformungsanteil der Belastung bei Raumtempe-
ratur) f•• ur den Fall der einaxialen und der zweiaxialen Bean-
spruchung dargestellt. 
Bild 3 .36·. 
45r------------------------.-------,r------, 
_f=9t.., 
·~ 
•• 
ll•o2 ·o1 .o.o 
a=..21. 
fl, 
·45~ __ _j ___ _l ___ _L_--=----= 
0 200 400 600 800 1000 
T I"CI 
Instationäre Kriechverformungen unter einaxialer 
Beanspruchung 
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X=Oz o, = 1.0 
a.~ 
15 
-45 L ___ _i_ ___ _j_ ___ _j ___ --;;~~ 
0 200 400 600 800 
T (•c I 
Bild 3.37: Instationäre Kriechverformungen 
zweiaxialer Beanspruchung 
t:risoh 
unter symme 
d . e Kriech-Eine mechanisch einaxiale Belastung hat auf ~ on 
Temperatur " dehnungen in den freien Achsen bis zu einer ge!1• 
Auswirku!1 etwa 0,65 der Versagenstemperatur nur geringe ·sehe 
echal1~ Bei weiter steigender Temperatur dominiert der m rar-
hoher ver Einfluß über den thermischen und bewirkt mit 
mungsgeschwindigkeit das Versagen des Probekörpers. 
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In der b 1 
Be . e asteten Achse verursacht die Druckbeanspruchung von 
glnn der A fh . 
di u e1zung an Stauchungen, die bei Annäherung an 
e Versa t 
gens emperatur sehr groß werden. 
Die · lnsgesamt · · 
bei . ln e1nem großen Temperaturbereich recht dicht 
elnander li 
Ach egenden Kurven der Dehnungen in den freien 
sen bzw i d 
st · n er belasteten Achse zeigen, daß der Bela-
ungsgrad . 
Weit auf d1e mechanisch verursachten Verformungen in 
en Bere· h lC en keinen großen Einfluß hat. 
Eine f 
au gebracht 
s e zweiaxiale Beanspruchung wirkt sich in be-
anders großem 
A Maß auf das Dehnungsverhalten in der freien 
chse aus n· 
Beg· · le mechanisch verursachten Querdehnungen sind von 
lnn der A fh 
Tem u eizung an groß. Sie erreichen bei steigenden 
Perature 
gr ß n nach einer kurzen Phase konstanter Werte sehr 0 e Deh 
groß nungsgeschwindigkeiten, die zusammen mit absolut 
en Quer f füh ver ormungswerten zum Versagen des Probekörpers 
ren . 
• Volume 
nverformungen 
Die 
zen relativen Volumenänderungen von Probekörpern beim Aufhei-
Unter ve h" . . 8 für rsc ledenen Belastungsgraden s1nd auf B1ld J.J 
den · 
elnaxialen Fall und auf Bild ].]9 für den symmetrisch 
zweiaxi 1 
die V a en Fall dargestellt. Bei einaxialer Belastung sind 
olumen .. d 
last an erungen in großen Bereichen unabhängig vom Be-
Ungsgrad 0 
stu · ffenbar wird das Volumen der durch die Bela-
ng geschl 
rtcht ossenen thermischen Risse normal zur Belastungs-
ung durch 
stark:t d 
b· urch 1 lden. 
das Volumen von Rissen ersetzt, die sich, ver-
die Belastung, parallel ~ur Belastungsrichtung 
Bei 
B symmetrisch 
elast 
d ungsgrad ern v ' 
zweiaxialer Beanspruchung wird, abhängig vom 
das Volumen während der Aufheizung gegenüber 
clumen bei 
Nähe d unbelasteter Aufheizung verkleinert. In der 
Versagenstemperatur nimmt das Volumen der belasteten 
er 
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pro-
Probekörper rasch zu und übertrifft das der unbelasteten 
bekörper weit. 
ro,-------------------~· o~-o, .o.l ___ _ 
45 
_ Flt., 
·?TV ., 
a= ..Q.L 
ßo Qo0,4 
--~·-·_· '_' • <,=, - L...L.-~:.-----, - Q .o.o 
400 800 1000 
T {°C I 
Bild 3.38: Instationäre eJ.·naxialer Volumenänderungen unter 
Beanspruchung 
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-15 ;;o -----:2c!-oo~----400L----600~-----:!eoo:;;-----:,;;;:ooo 
B 
T (•Ci 
ild 3. 39: Instationäre Volumenänderungen unter symmetrisch 
zweiaxialer Beanspruchung 
111 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
3. 3. 3 
B3 - 107 
Zwängungskräfte bei vollständiger Dehnungsbe-
hinderung 
.. n luftge-Die zeitliche Entwicklung der Zwängungskrafte vo k··rperrl 
Probe 0 lagerten (2o•c I 65% r.F.) und vorgetrockneten Bild 
(1 os•c) bei vollständiger Dehnungsbehinderung ist aufJ 
41 
i~ 
B' ld · 3.40 für Versuche ohne Vorlast dargestellt. Auf l kör-
Probe der Verlauf der Zwängungskräfte von vorbelasteten "rn-
und s, pern gezeigt. Die Versuche wurden unter einaxialer 
metrisch zweiaxialer Beanspruchung durchgeführt. 
Bild 3.40: 
Zwängungskräfte bei vollständiger Dehnungs-
behinderung, Vorlast 0 0 ß 
' 0 
span-
Die Kurven fiir K ~ 0, 0 zeigen den Verlauf der bezogenen el-
t sind' g ~o.l nung "1 · Die Kurven, die mit K ~ 1, 0 bezeichne soVIO" 
ten wegen der Symmetrie der aufgebrachten Spannungen, ti-
f" diskon ur. "1 als auch fiir u2 • Sie verlaufen insgesamt 
für aen t nuierlich. Bis zu 12o•c steigen die Zwangskräfte h folg 
l ft Danac 
u gelagerten Beton (20•C/65% r. F.) stark an. in aer 
ZWischen 1 oo·c und 20o·c eine Phase des Schwindens, 
die Zwängungskräfte abnehmen. Nach Durchlaufen eines 
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02 
0 
Bild 3 .41: 
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200 300 500 600 700 
Zwängungskräfte bei vollständiger 
Dehnungsbehinderung, Vorlast 0,3 ß 0 
Normalbeton 
900 1000 
Temperatur (•CI 
Minimums atei bei knapp über 20o•c steigen die Zwängungskräfte mit 
gender T 35o•c emperatur wieder an und erreichen bei 31o•c bis 
Maximal bet R werte, die bei 50 bis 60 % der Kurzzeitbruchlast 
aumtem kräfte .. peratur liegen. Anschließend nehmen die Zwängungs-
Null. standig ab und erreichen bei etwas über soo•c den Wert 
P:r•obek .. 
orper 
Sich ' dagegen 
&lngsmaxtmu sch m auf· Die Zwängungskräfte erreichen Werte zwi-
D 
en 70 bis 90 ie h % der einaxialen Bruchfestigkeit bei 2o•c. 
die bei 1 05•c vorgetrocknet wurden, verhalten 
anders. Bei 20o•c tritt ein deutliches Zwän-
ohen Zw .. laufen . angungskräfte nehmen jedoch rasch ab. Nach Durch-
e~nes M' . mum b ~n~mums bei etwa 56o•c tritt ein scharfes Maxi-
ei 65o·c ein, das dann schnell bis 85o•c abgebaut wird. 
Von großem E bei ste· influß auf die Entwicklung der Zwängungskräfte 
th ~genden T f d ermische emperaturen sind zum einen die Werte ür ie 
Dehnung und die Kriechverformungen des Betons, die 
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ta-d Dehydrl:l . -mit den im Beton ablaufenden Entwässerungs- un der zwa.ll 
. gängen eng zusammenhängen. Die Entwicklung kor-
tlansvor ten Probe t-
k a"fte in vorgetrockneten und luftgelager dieS deU ~~r ·~ 
l
·m Temperaturbereich von 20'C bis 200'C zel ··rperl'l pern Probek 0 l . h Die höhere Feuchtigkeit in luftgelagerten lichel'l 
1c · . h verg d begünstigt die Kriechverformungen, so daß slC ' deuten 
k t P b k b · "ber 100'C be m J.l'l mit vorgetroc ne en ro e örpern, e1 u M' nimu 
ägte l o•C geringere Zwängungskräfte ergeben. Das ausgepr bei 20 
b körper Die-den Zwängungskräften der luftgelagerten Pro e her· 
gängen b-rührt offenbar von Trocknungs- und Schwindvor reits 3 
k .. pern be •C se Vorgänge waren in vorgetrockneten Probe or . 650 
·mums bel n5 gelaufen. Nach Überschreiten des zweiten Maxl zersetzU 
nehmen die Zwängungskräfte infolge der thermischen 
des Betons rasch ab (vgl. auch /15/). 
klun5 Entwic Der Spannungszustand beeinflußt die qualitative szu-
nung der Zwängungskräfte nur wenig. Der zweiaxiale Span ls der 
k "fte a stand verursacht allerdings höhere Zwängungs ra rdehnun5 
einaxiale Spannungszustand. Die Behinderung der Que.. ungs-
zwang einer Richtung verursacht also eine Erhöhung der 
kraft in der dazu senkrechten Richtung. 
chung Die AusWirkungen ein- oder zweiaxialer Druckbeanspru Deh-
wa ren es wängungsversuches (ohne "h d d z Vorlast) auf die ·en 
. der frel nungen in den freien Achsen bzw. die Dehnung l!l ge-A h 
auf Bl. ld J.42 dar aem c se des luftgelagerten Betons sind 
. in etwa "n-stellt. Der Kurvenverlauf entspricht qualitatlv Die zwa 
der thermischen Dehnung (siehe Bild J.JJ und J.J 4)· Ein-
einen gungskräfte haben nur auf die Größe der Dehnungen 
fluß. Im einaxialen Fall, r
1 
bleibt Null, erreichen • 2 
und E 3 Maximalwerte von 18% •. Die Dehnung EJ in der at biS 
f · A k .. per h re1en chse beim vierseitig gezwängten Probe or ängung· 
35o
'C d ·t· er zw r-zu en gleichen Verlauf wie bei zweise1 1 g nd e 
B . h"h l rößer u 
el 
0 
eren Temperaturen wird sie dann schnel g . zwän-
reicht Werte von 26%. bei knapp über 800'C, wenn dle llten 
gungskräfte gegen Null gehen. Für die beiden dargeste·n-
B · e1 eanspruchungsfälle zeigen die Volumendehnungen bel 
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axialer D kb ruc eanspruchung erwartungsgemäß deutlich größere 
Werte 1 . a s be1 zweiaxialem Druck. 
15 
0 
100 
Nor maIbeton 
20"C I 65% r. F 
Vorlast 0,0 ßo 
E"=E,+E2+E3 
X =G21t;1 
200 300 400 500 600 
E1 , x:O,O 
E1,2 'M.= 1,0 
700 800 900 1000 
T [•C I 
Bild3.42·.G f l·m esamtverformungen und Volumenver ormungen 
Zwängungsversuch 
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Modellbildung 
Ansatz zur modellmä[ligen Beschreibung Theoretischer 
der thermischen Rißentstehung 
geht hervor' 
Aus den Arbeiten des Teilprojekts BJ des SFB tlichen 
d
aß das Hochtemperaturverhalten von Beton im wesen 
. seits 
von zwei Mechanismen bestimmt wird: Dies sind e2 ner de 
einsetz;en 
Festigkeitsveränderungen des Zementsteins durch d·e 
Ab baureaktionen, andererseits eine Gefügeschädigung, 
1 
zuschl~>g 
von dem unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten von dingten 
und Zementstein hervorgerufen wird. Die temperaturbe 
b reits 
Festigkeitsveränderungen des Zementsteins wurden e 
. hysika-
ausführlich untersucht, und ihre Abhängigkelt von P 
. flussung 
lischen und chemischen Prozessen sowie die BeeJ.n 
' t (vgl· 
durch Herstellungsparameter sind recht gut bekann fe-
D·e Dif 
auch die ~rbeiten des Teilprojekts B6 /60,61/). 1 d 
renzen der thermischen Ausdehnungen der Komponenten sin be-
als Ursache für die einsetzende Gefügeschädigung z;war 
1 
·n 
kannt; eine eindeutige Erklärung, in welchem Umfang, 
1 
t-
. m Fes 
welchen Temperaturbereichen und an welchen Punkten 1 
wurden 
körperRisse entstehen, fehlt jedoch noch. Ebenso . bil-
die Rlß 
bis jetzt noch keine Abschätzungen bekannt, wie n-
zusamme 
dung durch Zuschlaggröße, Sieblinie und anteilige 
setzung der Komponenten beeinflußt wird. 
1 
. t durc 
h ein 
D2e Fragen können geklärt werden indem der Be on t-
' . Rißen 
Strukturmodell angenähert wird, anhand dessen dJ.e dUDg 
.. Verwen 
stehungsphanomene studiert werden können. Unter ,, 0 _ t· gen 1'' 
experimenteller Daten kann mit Hilfe eines derar 1 
d ll . ·ten und aes e s eine rechnerische Abschätzung der R1ßwel 
R ß l V leich aer 
i vo umens vorgenommen werden. Durch einen erg n-
1 
1 
Struktur\J 
beobachteten Rißweiten mit den Ergebnissen von .. f\Jng 
UberP:ru 
tersuchungen an entsprechenden Körpern ist eine 
des Modellansatzes möglich. 
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4. 1 .1 Absch .. t a zung des Rißvolumens 
Das A usmaß e · het lner thermisch induzierten Rißbildung in einem 
erogenen K"· . den th orper w1rd durch die Größe der Unterschiede in 
ermis ehe A d der F n us ehnungen der Komponenten bestimmt. Aus 
orm einer t d h ma hematischen Beziehung, in der die Wärme-
e nzahlen u der Komponenten zusammengesetzt werden müssen, 
m die w·· ti armedehnung des aus ihnen gebildeten Körpers rich-
g zu besch · ent t relben, können daher Informationen über das 
s ehende Rißmuster gewonnen werden. 
Bish erige A .. . hatt nsatze für derartige mathematische Beziehungen 
en zum z· l ein le ' die Wärmedehnung des Verbundmaterials in 
em best· Kom lmmten Temperaturbereich aus den Dehnungen der 
Ponenten . in . und 1hren Mengenanteilen herzuleiten. So kann 
elnfachst Zem er Form, bei freier Ausdehnung von Zuschlag und 
entste · . werd ln, d1e Wärmedehnzahl von Beton wie folgt bestimmt 
en /20/: 
Ausdehnungskoeffizient, 
Ausdehnungskoeffizient, 
Ausdehnungskoeffizient, 
steins 
Volumen des Betons 
Volumen des Zuschlags 
Volumen des Zement-
( 4. 1) 
D· leser Gl . K elchung liegt die Vorstellung zugrunde, daß die 
omponenten . . . mis h ser1ell zueinander angeordnet s1nd. D1e ther-
c e A g usdehnung des Verbundkörpers ergibt sich dabei als 
ewichteter Mittelwert der Komponentendehnungeri. 
Im all deh gemeinen ist jedoch die Voraussetzung freier Aus-
nung d im T er Komponenten nicht gegeben, da der Zementstein 
b emperaturbereich b" 100oc in seiner freien Ausdehnung 
ehindert . lS th lst. Es stellt sich daher ein kleinerer Wert der 
b 
ermischen ehi d Ausdehnung ein. Die Ursache für die Dehnungs-
kle.
n erung 11· egt d h hl in der größeren Wärme e nza sowie im 
lneren E 
-Modul des Zementsteins im Vergleich zu den 
117 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B3 - 113 
. z chlagwerkstoffen. Dougill /62/ versuchte 
dieses 
me J.S ten us er f algenden 
e zu berücksichtigen, indem und andere Phänomen 
Zusammenhang vorschlug: 
Elastizit~tsmodul des Zuschlags 
Elastizitätsmodul des Zementsteins 
Diese Gleichung stellt den Mittelwert von thermischen 
Dehnungen dar, die aus zwei Betonmodellen abgeleitet d aer 
werden. Der erste Term entspricht einer seriellen un 
nenten· 
zweite Term einer parallelen Anordnung der Kompo 
Ein anderer Ansatz, der von Dettling /19/ und 
angegeben wurde, berücksichtigt die verhinderte t ins Zements e a-Zementsteins, indem der Dehnungsverlauf des 
Abhängigkeit des Zuschlaganteils durch eine 
hert wird: 
V n 
a = a + (a - a ) ( 1 - ....:1... ) 
b g l g vb 
angen 
Parabel 
Ei-
H b elas tischen ier ei ist n eine Konstante, die von den tt-
h .. ngt. De genschaften des Zementsteins und Zuschlags ab a . ler 
v1e 
ling ermittelt beispielsweise die Wärmeausdehnung 
·ttleren 
Betonzusammensetzungen unter Benutzung eines m1. 
Wertes von n = 1 ,5. 
Die beispielhaft aufgeführten 
Wärmedehnverhaltens von Beton 
Komponenten sind i.w. auf den 
118 
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abg estimmt, in dem sowohl der Zuschlag als auch der Zement-
stein A usdehnungen zeigen und die Differenzen zwischen den 
Wärmed h e nungen noch nicht groß werden. Daneben können in 
diesem B . n h erelch thermische Spannungen durch Kriechen des 
d
oc feuchten Zementste1'ns aß abgebaut werden, mit der Folge, 
nur relativ wenige und kleine Risse im Verbundkörper 
entstehen. 
Im sich 
.. anschließenden Temperaturbereich kehrt sich die an-
fangliche 
S 
Ausdehnung des Zementsteins um. Ein starkes 
chwinden 
l 
setzt in Verbindung mit einem Feuchtigkeitsver-
Ust e· ln. Die nun schnell größer werdende Differenz zwi-
Schen den 
m 
Wärmedehnungen der Einzelkomponenten fUhrt zu im-
er gr"ß ab 0 er werdenden lokalen Spannungen. Sie können nicht 
gebaut werden, weil der Zementstein bereits trocken ist, 
Und es 
entstehen Risse im Beton. 
In den b' lsherigen Ansätzen zur Beschreibung der Wärmdehnung 
Von B t fol e on wird ein Rißvolumen nicht berUcksichtigt. In dem 
genden . e· • e1genen Ansatz wird die Betonwärmedehnung als 
lnfache n ' gewichtete Summe aus den Komponentenwärmedeh-
ungen und . . ~· e1nem Rißvolumen ausgedrUckt. Bei Kenntn1s der 
armedehn d· ungen von Beton und der seiner Komponenten kann 
leser z abh" usammenhang dazu verwendet werden, ein temperatur-
angiges R. ß . . f 1 volumen abzuschätzen. Es wird dabei vereln-
ac hend z vorausgesetzt daß keine Dehnungsbehinderung des 
ementst . ' .. . p elns vorliegt. Diese Vereinfachung fuhrt 1m Tem-
eraturb h"h ereich bis 15o•c zu Fehlern. Sie ist aber bei 
0 ere T b n emperaturen sobald der Zementstein zu schwinden 
eginnt ' ' gerechtfertigt. Es ergibt sich der folgende Zu-
sammenhang: 
~ebun <>'o+---- ___ -~ 
= 
Vb =V+ V g z 
Va Vz • b 1:-'-+-=0+ 
vb vb 
(4.4) 
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Erhöhte Temperaturen: 
mit 
E g,v 
Vz, E z,v 
v* 
r,T 
vb,T 
V g,T 
V z ,T 
a 
b 
-3 
V =V +6V (T) =V l1+t. 10 l 
I,T I I I 11V 
i = b,g,z 
Volumen, thermische Volumendehnung deS 
Betons in %o 
Volumen, thermische Volumendehnung des 
Zuschlags in %o 
Volumen, thermische Volumendehnung des 
(4· 6) 
Zementsteins in o/oo T 
Temperatur 
spezifisches Rißvolumen bei der 
Rißvolumen bei der Temperatur T T 
Volumen des Betons bei der Temperatur T 
eratur 
Volumen des Zuschlags bei der TemP 
. Ternpera.-
Volumen des Zementsteins bel der 
tur T 
. U ebungs-
Volumenanteil des Zuschlags bel mg 
temperatur 
Volumenanteil des Zementsteins bei Urn-
gebungstemperatur 
h 11unß 
De T V d Betonde . mte r erm T kann somit bei Kenntnis er t m 
r, f" beS 1 ß 
und der anteilsmäßigen Komponentendehnunge~ ur integrale 
Temperaturstufen berechnet werden. Er stellt ein .. t der b. 1 i ta. 
Summenrißvolumen dar, das durch die Inkompa.ti 1 
Komponenten bei Temperaturerhöhung entsteht. 
Über die Rißverteilung im Betonkörper und die 
winnt man eine detaillierte Aussage jedoch erst 
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rücksieht 0 
J.gen der G "ß das het ro enabstufung des Zuschlags. Dazu ist 
erogene G f 
Zunähern e üge des Betons wirklichkeitsgetreuer an-
Einzel · Das bedeutet, daß eine Unterteilung des Betons in 
to Strukturen notwendig wird, in der Joeder Zuschlagfrak-
1 on jeweils 
gen Und d eine Mörtelmatrix aus allen kleineren Zuschlä-
terteil em Zementstein zugeordnet wird. Die sukzessive Un-
Ung in z h ZWeckrnäßo usc lag und Matrixkomponenten kann dabei 
1° J.gerweise entsprechend den Kornfraktionen der Sieb-J.nie vo 
So rgenommen werden. Zu Joeder Zuschlagfraktion einer leblino 
J.e existo t klet J.er dann ein Matrixmörtel, der aus allen 
neren Zus hl" rn~rt 1 c agen und Zementstein besteht. Die Matrix-e besitze 0 0 0 00 ° 4.1 n e1n J.mmer kle1ner werdendes Großtkorn. B1ld 
verdeutlicht die Zusammenhänge: 
Sukzessive Unterteilung des Betons in Zuschlag 
und Matrixkomponenten 
Von 
0 der Sieblo 0 0 1nn J.nJ.e e1nes Betons ausgehend läßt sich dann 
erhalb d 
Zweik er vorgenommenen Struktureinteilung fUr jedes 
ent Ornponentensystem Zuschlag/Matrixmörtel eine Gleichung 
spreche 
für d nd der Gleichung (4.7) ableiten. Es ergibt sich 
en Ge Samtkörper das folgende Gleichungssystem: 
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eines 
Tabelle 4.1: Sieblinie und zugeordnete Bezeichnungen 
Betons 
Bereich I 
Lochweite 0-0,25 
in mm 
Therm. Volu- "'r ,v 
mendehnung 
Volumen VI 
Umgebungstemperatur: 
Matrix I 
Matrix II 
~atrix n 
Erhöhte Temperaturen: 
Matrix I 
Matrix II 
Matrix n 
---------
; n 
!I !!I IV l-----
----
n 
1-2 1 () ,25-0,5 0,5-l ~ 
----
€> v ~n.v 
~eil,v "'III ,v E IV. V 1 • 1.-----" !-------V 
VI VIII VIV 
V =V +V 
MI I z 
; v. "' v. 
1 V; VMi-1 b =-+ -- =Q.+ . 
VMi VMi I I 
V -V MD,T - U,T * +V,.,, T +VII T 
' r' 
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-3 
mit V1.,r =V (1+ e:. ·10 ) J J, y (4.11) 
j =Mi.Mi-1,i,ri; i =I ... n 
(4.12) 
tMhan erhält in Abhängigkeit vom Volumenverhältnis und den erm· 
lschen Dehnungen des jeweiligen Zuschlag/Matrixpaars 
Rißvelum. . 
. lna, d1e den bestimmten Kornfraktionen der Siebli-~le zugeordnet sind. Für die so hergeleiteten Rißvolumina 
ri,T muß gelten, daß ihre Summe gleich dem integralen, 
grob ab .. 
. geschatzten Rißvolumen V T aus Gleichung (4.7) lst: r, 
n L v,i,T = v,,r 
i =I 
(4.13) 
Aus dem 
z dargelegten Ansatz läßt sich ableiten, daß in einem 
Uschlag/Matrl'xmo"rtelsystem t t h immel dann Risse en s e en, 
Wenn die Summe 
D der. anteiligen Komponentendehnungen von der 
ehnun d 
t g es von ihnen gebildeten Körpers abweicht. Die ent-s ehend 
d en Rißvolumina können -bei Kenntnis der entsprechen-
en ther 
8 h mischen Ausdehnungen- für die verschiedenen Zu-
c lag/Matr· .. d T t lXmortelsysteme in Abhängigkeit von er empera-Ur b 
d erechnet werden. Uber das enstehende Rißmuster, d.h. ie r" 
A aumliche Anordnung der Risse ist so jedoch noch keine Ussage 
gewonnen worden. 
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4. 1 .2 Bestimmung des räumlichen Rißmusters 
und A 0 rdnung zur Beschreibung der räumlichen Orientierung, n 
1
_ 
in we Ausdehnung der Risse im Beton ist zu analysieren, te-
. R'sse ents chen Bereichen zwischen Zuschlägen und Matr1x 1 _ 
olche Be hen können. Ziegeldorf et al. /20/ ermittelten s d 
M thO e 
reiche, indem sie mit Hilfe der Finiten-Elemente- e 
1
_ 
. s Märte für einen Modellbeton eine Spannungsanalyse se1ne . 
so dl.e Grobzuschlagsystems durchführten. Sie bestimmten eh zug-
Punkte im Zweikomponentenverbund an denen Risse dur n 
' dal' 
spannungen entstehen können. Unter der Voraussetzung, t 
St"rker dehn sich bei ansteigender Temperatur die Matrix '" 
ungsver-
als der Zuschlag, erhielten sie die folgende Spann 
t "l . h d B" ld 4.2): e1 ung zw1sc en en Zuschlagkörnern (vgl. l 
Bild 4.2: 
Zugspannun9 
bei Spannungsverteilung in einem Modellbeton 
Aufheizung bis etwa 150°C /20/ 
nnun-
Senkrecht zu den Zuschlagoberflächen entstehen Zu~sP~ber-
gen, tangential dazu Druckspannungen. In der MatrJ.X usver-
wiegen im übrigen die Druckspannungen. Diese Spannung 
tur 
hältnisse können sich umkehren, wenn sich die Tempera der 
erniedrigt oder sich das Verhältnis der Wärmedehnungen 
K an 
omponenten umkehrt. Dann entstehen an den Punkten, nd 
denen Zugsp . ungen u 
annungen e1ngetragen sind, Druckspann gen· 
umgekehrt· 1·n d Mt . .. . zugspannun 
' er a r1x uberw1egen nun die 
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Die Abhängigkeit des Vorzeichens der sich einstellenden Ei-
genspannungen von den oben genannten Parametern kann durch 
die fol 
gende Gleichung beschrieben werden: 
E g [ lg(T)-1 (20oC )]. jQQQ__ 
g lg (20°C) 
(lm(TJ-i (20°C)J._1Q_QQ___ 
m I (20°C) Anfangstemper~tur 
Endtemperatur 
(4.14) 
thermische Dehnung des Zuschlags 
thermische Dehnung der Matrix 
Für die H 
erleitung der Gleichung siehe /9/. Ist K < O, so 
stelle · 1 4 2 
. n Slch die Spannungsvorzeichen entsprechend Bi d · 
eln; keh t · · d' 
r s1ch das Vorzeichen von K um, so kehren s1ch 1e 
Vorzei h 
c en aller in Bild 4.2 eingetragenen Spannungen eben-falls 
um. Zeichnet man in die Gebiete in Bild 4.2, in denen 
Zugspannungen auftreten, Risse ein, so erhält man, abhängig 
vom Vo . 
d rze1chen von K, stark vereinfacht die folgenden bei-en R. ß 1 
muster (vgl. Bilder 4.3 a und b): 
Bild 4.3a: 
Rißmuster 
für K > 0 
Bild 4.3b: Rißmuster 
für K < 0 
Während 
eines Aufheiz-Abkühlzyklus zwischen Umgebungstem-
Peratur und Bsoo . . B t k'· 
b C können sich demnach 1n e1nem e on orper, a hän · 
glg vom Verhältnis der thermischen Dehnungen der Ein-
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Ableitung 
·tlichen RiS-zelkomponenten und dem Vorzeichen der zel . Körper 
h p nkten J.m der Temperatur, an unterschiedlic en u .. e zusam-
se bilden. In Tabelle 4.2 sind diese us Z ammenhang 
menfassend dargestellt: 
zU 
rdnung Tabelle 4.2: Rißentstehungsbereiche und deren Zuo 
verschiedenen Rißmustern 
-------
l . h ter 
K Rißmus 
Bere1c Temperatur Längen-
änderung ~-----------0 ·sse 20oc -15ooc*) AE9 ;AEm > < 0 HaftrJ. I 
(Aufheizung) jAE 9 I < I AEml ~ --
. sse 15ooc*)_850°C AE9 > 0 »0 Matri:x:rJ. II 
(Aufheizung) 
AEm< 0 ~ -III 850°C-2ooc 0 < 0 Haftriss t:.E9 ;AEm < (Abkühlung) 
I AE 9 1 > I AEml L-------
*) wegen der Ist kein fester Temperaturwert; sondern teri1• 
Parame scheinbaren Wärmedehnung abhängig von den in-
be bee die das Ausdampfen des Wassers aus der Pro 
flussen. 
Berei-
In den J1 Es lassen sich drei Bereiche unterscheiden: 
1 
zu de 
chen I und III können Risse vornehmlich tangenti~e Bean- _ 
Z · se · DJ. Dif •Uschlagoberflächen entstehen, sog. HaftrJ.s ine!'l 
der kle zu-spruchungen des Gefüges sind aber aufgrund ·ng, 
· ativ gerJ. ß ferenzen ln den Wärmeausdehnungen noch rel 
0 
da. 
d . h feucht, s Die em 1st der Zementstein im Bereich I noc ··nnen· 
E" den ko ·n· lgenspannungen durch Kriechen abgebaut wer ·n seJ. 
d her klel zu zu erwartenden Gefügeschädigungen werden a 
0
nal 
I B · . 
0
rthog m ere1ch II können sich vornehmlich R1sse 
126 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B3 - 122 
den z 
uschlagoberflächen durch die Martix hindurch, bilden. 
dHier treten die gräßten,Differenzen zwischen den Wärme-ehnung 
en der Komponenten auf, und die Beanspruchungen des Gefu 
ges steigen erheblich an. 
Dieser s 
achverhalt kann durch Schallemissionsanalysen nach-gewiesen 
S Werden, Bei der Schallemissionsanalyse werden 
Challwellen aus einer Probe registriert und ausgewertet, 
die im V 
t erlauf einer mechanischen oder thermischen Bela-s un 
g entstehen, Die registrierten Schallimpulse, zusammen-fassend l 
d· a s Schallemissionsaktivität bezeichnet, stehen in 
lrekter Beziehung zur Rißbildung /11/. Versuche, die an 
Normalb .. 
eton warend Aufheizung und Abkühlung vorgenommen WUrden 
. ' zeigten, daß Schallemissionsaktivität bei etwa 70"C 
elnsetzt 
' aber erst ab ca. 150"C nennenswerte Größenordnun-gen err . h 
5So• elc t /10,63/. Die höchsten Werte traten zwischen 
C Und 650"C auf. Da derartige Messungen simultan zur Belastu 
d ng durchgeführt werden, kann direkt gefolgert wer-
en, daß die meisten Risse in dem Bereich entstehen, in dem 
der Zuschlag 
sich besonders stark vergrößert und die Diffe-
renzen im 
Wärmeausdehnungsverhalten der Komponenten maximal Werden. 
Vlenn man 
. die ebenen Rißmuster aus den Bildern 4.3 a und b lns R·· 
S . aumliche überträgt werden die Rißflächen erkennbar. le 1 · ' 
d· legen, ausgehend von Bild 4.3a so, daß Zuschlagkörner le Eck 
4.Jb PUnkte bilden bzw. sind sie, ausgehend von Bild 
d· ' um die Zuschlagoberflächen herum angeordnet. Wenn le Größ 
m· e dieser Rißflächen abgeschätzt werden kann, ist es ögiich 
t ' unter Verwendung des in Abschnitt 4.1.1 berechne-
en, temp t 
t era urabhängigen Rißvolumens, für alle Belastungs-
emPeraturen E eine Rißweite abzuschätzen. Sie kann mit den 
rgebnissen 
dort von Strukturuntersuchungen -speziell mit den 
8 . bestimmbaren Rißweiten- verglichen werden, wodurch lch d 
er theoretische Ansatz überprüfen läßt. Es gilt: 
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6(Tl= v,,r 
s 
(4. 15) 
(4.7) 
der Zuschlagkörner zueinander notwendig, die man 
einem Strukturmodell für Beton gewinnen kann. 
4.1.3 Physikalische Betonmodelle 
da:zU 
Strukturmodelle von Beton werden schon seit langem n aes 
. nscharte 
eingesetzt, mechanische und physikalische Elge a• 
·t U• 
Betons, wie E-Modul, Festigkeit, Wärmeleitfähigkel ES leiten· 
aus den Eigenschaften der Stoffkomponenten ab:zu die 11 n so 
existieren verschiedene Arten von Strukturmode e ' 5 t-Gitterro 
Mehrphasenmodelle, die Verbundmodelle und die 
modelle. 
. Iei-
E. nstell'lg -
Zu den Mehrphasenmodellen gehören neben der l der pa 
. ne 0 
chung für Zweiphasensuspensionen /64/ die serle die :zur 
rallele Kombination der maßgebenden Komponenten, sol-
den tst· 
Berechnung der Wärmedehnungen vorgenommen wor B ton 
von e 
ehe Modelle eignen sich zu E-Modulberechnungen verbund-
/65,66,67/. Ein zusätzlicher Aspekt wird bei den rten aer 
E" nscha 
modellen berücksichtigt, indem neben den lge . tigung 
K Beru 
.. ckslch 
omponenten der Verbundaufbau im Modell 
findet. 
tmo-
G·tterros 
Eine dritte Gruppe von Betonmodellen, die l . te Be-
. ntler :!. 
delle, stützen sich auf eine mehr strukturorle t•gen be 
trachtung eines Zweiphasensystems. Sie berücksich l tei-der s 
Beton in besonderem Maße die räumliche Anordnung pro-l·egende 
fen Zuschlagphase und sind daher für das vor l 
128 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B3 - 124 
blem 
am geeignetesten. 
Einig G't 
e 1 terrostmodelle idealisieren die Betonstruktur in 
der Form, daß sie den Zuschlägen kugelförmige Gestalt zu-
Ordnen Si 
· e werden in räumlich periodischer Folge angeord-
net, Wodurch sich eine Analogie zu den Kristallstrukturen 
der Festk .. 
orper ergibt, die zusammenfassend als Bravais-Git-
ter b 
ezeichnet werden 168,691. Von verschiedenen Autoren 
WUrden dem Beton dabei unterschiedliche Raumstrukturen zu-
geordnet. So ordnete Reinius 1701 die Zuschlagkörner in 
kubisch I I 
raumzentrierter Form an (bcc). Anson 71 verwen-
dete e· 
lnen regulären Oktaeder. Aber auch einfach kubische 
Csc) od ku . 
er b1sch flächenzentrierte (fcc) Modelle werden 
diskutiert. 
Eine z 
usammenfassende Darstellung der Gitterrostmodelle 
gibt Kupfer 1431. Er untersuchte sie unter dem Gesichts-
PUnkt der aus ihnen ableitbaren Querdehnzahl. Eine allge-
meine Auflistung verschiedener Strukturmodelle ist bei Eibl 
Und Ivanyi /72/ zu finden. 
Die B h 
esc reibung des Betons durch unterschiedliche und 
teilweise sogar gegensätzliche Strukturmodelle erklärt sich 
aus de d Z 
r real regellosen, statistischen Verteilung er u-
Schlagkörner, die eine gewisse Willkür in der Wahl der 
ideali . . h Slerenden räumlichen Anordnung zuläßt. D1e Braue -
harke it 
einer zunächst ad hoc angenommenen Strukturein-
teil 
ung erweist sich erst dadurch, daß theoretisch anhand 
dieses M d 0 ells errechnete Werte mit den im Versuch er-
mittelt w 
en erten in Einklang stehen. 
Im Geg 
ensatz dazu kann in kristallinen Festkörpern die 
räuml · h 
lc e Struktur der Moleküle oder Atome auf gleich-m .. ß 
a ige, ZWischen ihnen bestehende Bindungskräfte zurück-
geführt 
werden. Sie bewirken aufgrund des Prinzips der 
Energie · . . .. 
m1n1m1erung die regelmäßige Anordnung der Molekule 
Oder Atome in einer bestimmten Kristallstruktur. Allerdings 
ist die st·· k 
ar e und Richtung der Bindungen von der jewei-
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. g und 
.. Atome abhänß1 
ligen chemischen Natur der Molekule oder B·ndungen 
variiert stark. Atome, die nur schwach gerichtete 
1 
Kri-kubischen 
zueinander aufweisen, kristallisieren oft in einem vo-
stallstrukturen. Hier wird die Struktur mehr von den wer 
lumeneffekt bestimmt. Kubische Kristallstrukturen . dunß 
metallische B1n häufig bei Metallen gefunden, da die 
schwach und kaum gerichtet ist /68/. 
den 
zwischen 
Für Beton, in dem keine gerichteten Bindungen V rhält-
Zuschlägen vorliegen, sondern nur ein vorgegebenes e neint 
teht, ersc 
nis von Zuschlagvolumen zu Matrixvolumen bes dell 
. . . StrukturmO . 
daher d1e Beschre1 bung durch ein kub1sches . ··gl1-
. drel mo 
am gee1gnetesten. Die Entscheidung, welche der . eh ) kub1s 
eben kubischen Strukturen einfach kubisch (sc ' ) 
' . rt (fcC 
raumzentriert (bcc) oder kubisch flächenzentrle bt 
. beschrei ' 
e1nen bestimmten Beton dabei am günstigsten ver-
. . . ·rd das . 
erg1bt s1ch aus dem Mischungsaufbau. Dabel W1 10g1e 
.. . en in Ana 
haltn1s des Zuschlagvolumens zum Gesamtvelum e-
11 rapnie g zur sogenannten Packungsdichte der Krista og ·nes 1 külen e1 
setzt, die den Grad der Raumerfüllung von Mo e n berechne 
Kristallgitters angibt. Die Packungsdichten P ··}e zum 
efMolekU 
sich aus dem Verhältnis des Volumens der Atom d1·e für 
Gesamtvolumen einer Einheitszelle. Sie betragen 
oben aufgeführten kubischen Strukturen /69/: 
SC 
Jt 0,52 p 
6 
bcc p = {3 Jt 0,68 
8 
fcc p = {1 Jt = 
6 
0, 74 
Die zur Packungsdichte inverse Größe ist die 
sogenannte 
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Hohlraumziffer e 
, die in Kugelpackungen als Verhältnis des 
Hohlraums zum Gesamtvolumen definiert ist. Es gilt: 
P + e = 1 (4.16) 
Kezdi ; 7 1 3 gibt einen Zusammenhang an, der den Orientie-
rungsw· k 1
n elö zwischen gleichförmigen Kugeln, die ein Pa-
rallelepiped formen, mit der Hohlraumziffer e verknüpft: 
-1 
e = 1 - n { 6 ( 1- cos ö) t/1 + 2 cos ö } (4.17) 
e 
Hohlraumziffer 
NeigungsWinkel der Achsen des Para'llelepipeds 
Ii 
In den kub 
ischen Kristallsystemen entspricht dieser Orien-ti 
erungswinkel dem Neigungswinkel der Achsen, die die 
kleinste 
' reduzierte Elementarzelle aufspannen. 
Die d 
re uzierte oder auch primitive Elementarzelle ist dabei 
so definiert, daß sie nur ein Element (Molekül oder Atom) 
Pro Zelle aufweist /68/. 
In d 
en folgenden Bildern 4.4a bis 4.4c sind die drei kubi-
Schen Gitter dargestellt. Die reduzierten bzw. primitiven 
Element · 
arzellen, die die kürzesten Achsen aufweisen, s1nd 
eingez . h 
e
1
c net (1: Kantenlänge der kubischen Elementarzelle; C· K 
· antenlänge der reduzierten Elementarzelle; Ii : Nei-
gungsWinkel der Achsen in der reduzierten Elementarzelle): 
Einf h ~: 
Di 
e reduzierte Elementarzelle entspricht dem Würfel. Der 
Neigungswinkel zwischen den Achsen beträgt go•. 
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-- I -.--·---
Bild 4.4a: Einfach kubisches Gitter 
Kubisch raumzentriert (bcc): 
6 :: 
c:: 
Die reduzierte Elementarzelle mit den kürzesten ·en 
. d ngslin~ 
Achsen wird konstruiert indem die Verb~n u r-
' "hl t we 
entsprechend dem kleinsten Punktabstand gewa die 
den. Im kubisch raumzentrierten Gitter sind daS 
Raumdiagonalen. 
Bild 4.4b: 
·t·ver G ~tter mit prim~ ~ Kubisch raumzentriertes ~ 
Elementarzelle 
Kubisch flächenzentriert (fcc): 
entarzelle 
Die Achsen der kleinsten reduzierten Elem er-
und " 
verlaufen in Richtung der Flächendiagonalen 
binden die Eckpunkte mit den Flächenpunkten: 
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ö = 
c = 1L, 
2 
Bild 4.4c: 
Kubisch flächenzentriertes Gitter mit primiti-
ver Elementarzelle 
Setzt man 
ein die Neigungswinkel der Achsen in Gleichung (4.17) 
' so erh''lt 
st 11 a man gerade die den Packungsdichten der Kri-a e ents 
f prechenden Hohlraumziffern (sc: 0 48· bcc: 0 32· 
cc · 0 ' ' ' ' 
· '
26 ; vgl, auch Gleichung (4.16)). 
Unter z 
ugrundelegen des Mischungsaufbaus, läßt sich für 
Verschiede . . .. 
No ne Betone e1ne günstigste Struktur f1nden. Fur 
rmalbet . 3 
ei on m1t einem Zementgehalt von ca. 350kg/m und 
nem W/z W 
dr . - ert von 0,5 beträgt der Volumenanteil der hy-
atlsi erten 
bei Zementsteinmatrix am Gesamtvolumen etwa 26%; 
einem B t 3 
und . e on mit einem Zementgehalt von ca. 450kg/m 
d elnem W/Z-Wert "' von 0,5 liegt er bei etwa 34~. Setzt man 
as Matrix 
ke Volumen in Analogie zur Hohlraumziffer, so er-
nnt 
ch man, daß die kubisch raumzentrierte und kubisch flä-
enzentr· 
mod lerte Anordnung der Zuschläge geeignete Struktur-
elle für 
diese Betone darstellen. 
Be· 
l Zement h . .. . 
nach . ge alten ZWlschen diesen Werten wurde s1ch dem-
elne Mi h St sc struktur zwischen diesen beiden elementaren 
rukture 
du . n ergeben. Sie kann jedoch nach Übergang zur re-
Zlerten El 
sch ementarzelle durch den Neigungswinkel ö zwi-
en de A 
Unt n chsen exakt charakterisiert werden. Dieser kann 
er Ver 
ant wendung von Gleichung (4.17) aus dem Zementstein-
eil b 
erechnet werden. 
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b"lden iP 
Die Oberflächen der reduzierten Elementarzellen l tzten 
den Strukturen die am dichtesten mit Zuschlägen bese .. hen 
GleitflaC 
Flächen. Aus einer Analogiebetrachtung zu den Riß-
d ß sie den 
in der Kristallographie kann man ableiten, a . olgen-
k .. nen lm f flächen des Bereichs II entsprechen. Sie on 
den abgeschätzt werden. 
4.1 .4 Abschätzung der Rißflächen anhand kubischer 
Strukturmodelle 
durcb 
Bei der idealisierten Annäherung der Betonstruktur .. e 
zuschlag 
eine bestimmte, periodische Gitteranordnung der ·aht 
1 .. noch nl wurden die verschiedenen Größen der Zusch age . ter-
berücksichtigt. In jeder Betonstruktur werden die Glt ein, 
. . .. besetzt s 
punkte mlt unterschledlich großen Zuschlagen G·tter-
wie es am Beispiel des kubisch flächenzentrierten l fol-
in der 
typs für vier verschieden große Zuschlagarten 
genden Skizze idealisiert dargestellt ist . 
Bild 4.5: 
• • • 
Ill: m rr ZuschlaggröOen 
zuschlag-
Betonstruktur mit unterschiedlichen 
größen 
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Diese V 
erschachtelung der Zuschläge verschiedener Größe in-eina d 
t n er, in der jeder Zuschlagfraktion die gleiche Struk-ur zu e 
n . g Ordnet wird, beinhaltet eine "künstliche Siebli-le" d' 
j ' le sich aus der Koordinationszahl der Körner in der ewe111 
st gen Struktur und dem Volumen der Körner einer be-
immten K 
z orngruppe bestimmen läßt. Sie ist in Bild 4.6 Usammen . t 
M ml den Grenzsieblinien nach DIN 1045 dargestellt. 
an erk 
b ennt, daß die "kUnstliche Sieblinie" im noch brauch-
aren Be . 
11 relch liegt, jedoch in der Regel nicht mit den Ub-0herwe. 
Struk lse vorhandenen Sieblinien übereinstimmen wird. Die 
B turanordnung gibt somit die Sieblinie eines bestimmten 
etons zwar 
annähernd, aber nicht exakt wieder. 
--- Strukturmodell 
- Grenzsieblinien 
80 für Zuschlag o /31.5 -+----a...L--;r~---..,,__-1 
nach DIN 1045 
0~~~~--~--L-~~~~~ 
0.25 0,5 1.0 2.0 4,0 8.0 16.0 31.0 
LOCHWEITE IN MM 
Sieblinie nach dem Strukturmodell im Vergleich 
mit den Grenzsieblinien nach DIN 1045 
Polgt 
ken man nun dieser Aufteilung der Betonstruktur, so er-
nt 
jew . man, daß die Zuschläge einer bestimmten Größe, die 
ells 
eine Überstruktur desselben Gittertyps bilden, 
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aus dem Volumenanteil der Zementsteinmatrix SieblinienaufbaU 
hnet 
ausgerec bestimmt werden; danach mUssen aus dem 
Verhältnisse von Zuschlag- zu Matrixvolumen 
werden: 
Tabelle 4.3: Sieblinie und zugeordnete 
Bezeichnun~ 
n i 
Bereich I II rrr 
IV 
-
!------
n i 
Lochweite 0-0 '25 0,25-0,5 0,5-1 
1-2 
in mm *) ~ 
----
Zuschlag- Vrv 
vi 
vn 
VI VII V ur 
volumen 
--
J___------
mittlerer 
Ri 
Rn 
RI Rrr Rrrr Rrv 
Kornradius 1---------
------
Anzahl der 
Ai 
An 
Ar Arr Arrr Arv 
Körner __1---
*) Rmin wurde gleich 0,005 gesetzt 
i-te Zuschlagkornfraktion 
Anzahl der Körner der Fraktion i in einem 
i 
Einheitsvolumen 
Ri mittlerer Radius der Körner der Fraktion i 
Vi Gesamtvolumen der Körner der Fraktion i im 
Einheitsvolumen 
VMi Volumen der zugeordneten Matrix 
R. = 1/R · R 
1 ma" mrn 
nach /74/ 
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ma:x: 
R 
min 
B3 - 132 
Größter Radius der Körner einer Fraktion 
Kleinster Radius der Körner einer Fraktion 
Aus dem Gesamtvolumen der Zuschläge einer Korngruppe, das 
mit der Sieblinie gegeben ist, läßt sich die Anzahl der 
Kö 
rner dieser Gruppe in einem gegebenen Einheitsvolumen ab-
Schätzen. Dazu wird die Form des Zuschlags zu einer Kugel 
idealisiert, so daß gilt: 
A =-v_i_ 
4 R3 3JT i 
(4.19) 
Den Körnern der i-ten Zuschlagfraktion wird die Summe der 
Volum· lna aller kleineren Körner; Fraktionen j = 0 •. • i-1, 
Und der Zementsteinmatrix als Matrix zugeordnet (vgl. 
Abschnitt 4 
.1 . 3): 
Aus d 
vMi= f vj 
j: 0 
er Anzahl A. der Zuschlagkörner und 
v. = v. (4.20) 
dem Gesamt-
Volume d l 
n er zugeordneten 
Matri 1 
xvo umens berechnet 
zugerechnet werden muß. 
Matrix VMi kann der Teil des 
werden, der einem Zuschlagkorn 
i-1 
E V Mi 
LVj 
VMi = = i = 0 (4.21) A. A. 
I I 
Das Z 
Usoblagkorn und sein zugehöriger Matrixanteil bilden 
dann . 
elne primitive Betonelementarzelle der jeweiligen Zu-
schlagfraktion mit dem Volumen Vi EZ: 
V.EZ: E f. 3 
I V .. + -JTR. ~I 3 I (4.22) 
Einset 
zenvon (4.19) und (4.21) in (4.22) ergibt: 
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( ; _, 
·1 ) 
L_v. (4.23) 
'1/z 3 . J 
= j rrR; J :V; I 
· ·tive Eie-
In den kubischen Gitteranordnungen hat die pr 1m1 
d ssen be-
mentarzelle die Form eines Parallelepipeds, e d 
Kant enlänge 8 in ' grenzende Flächen Rhomben mit gleicher 
die um den gleichen Winkel geneigt sind. 
eines solchen Parallelepipeds gilt /75/: 
V = c3 · sin 6. PE 
c Kantenlänge 
ö Neigungswinkel der Achsen zueinander 
Für das Volumen 
Durch Gleichsetzen von V. EZ und V (Gleichungen ·bt, 
1 PE d·e ang1 
(4.23) und (4.24)) gewinnt man eine Beziehung, 1 
. Körner 
1n welchen Abständen die ungefähr gleich großen lätze 
. . . . . . Gi tterP 
e1ner Kornfrakt1on 1 vorliegen. Dabe1 s1nd d 1 e be-
. .. Teilchen 
1n den Unterstrukturen teilweise mit großeren hr 
rn rne 
t t J d K·o·rner u se z . ,e och ist die Anzahl der größeren t 
l .. ssig 1 · Z vernach a a s e1ne ehnerpotenz kleiner, so daß sie 
werden kann. 
_3;4 rr R' 
c. - 3 
' 3 sin ö 
.) 
Glei-
. kel aus 
Der Winkel ö entspricht dem Orientierungsw1 n und aem 
chung (4.17) und kann daher aus dem Zementgehalt 
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W/Z-Wert des Betons bestimmt werden. 
Die Oberflächen des Parallelepipeds sind am dichtesten mit 
Zuschl'' agen besetzt und entsprechen den Rißflächen des Be-
reichs II (vgl. Abschnitt 4.1.2). Die Kontaktflächen, die 
die Zuschlagkörner mit der Matrix bilden, entsprechen den 
Rißflächen der Bereiche I und III. In der folgenden Abbil-
dung sind die beiden qualitativ unterschiedlichen Flächen 
in ein Parallelepiped eingezeichnet: 
a I % RiOflächen im Bereich 0 
b I :.:•: RiOflächen im Bereich I und ID 
Bild 4.7 .· 11 Rißflächen in einer Betonelementarze e 
Sie k" 
onnen mit Hilfe der abgeleiteten Beziehungen abge-
SChätzt werden: 
~hen zwischen den Körnern: 
Für die Fläche eines Rhombus gilt /75/: 
F = c2 • sin 6 (4. 27) 
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B"ld 4.7 Eine Seitenfläche des Körpers aus l. 
e
ntspricht 
. sfläche 
der Rautenfläche, vermindert um eine Krel. 
mit dem Radius Ri. 
* 6 ( 2 . 2 Sa.: C.·Stnö-R.) 
' ' ' 
b) Kontaktflächen zu den Körnern: 
Sie entsprechen den Kugeloberflächen. 
Sb. = 1.. n R2 I I 
ergeben 
Die Gesamtflächen in einem Einheitsvolumen 
K .. ner A .• durch Multiplikation mit der Anzahl der or l.) 
setzten von (4.19) und (4.26) in (4.28) und C4 ·
29 
S Y.J_ bi:: 3 
R. 
I 
sich 
Ein-
erg:l.bt: 
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In A 
bschnitt 4 
für jed • 1 ·1 wurde aus den thermischen Ausdehnungen 
e Korngr··ß f 
Von d 0 en raktion ein Rißvolumen in Abhängigkeit 
er Tern 
lurnin Peratur berechnet. Dividiert man diese Rißvo-
a, die b t 
entsp es immten Bereichen zugeordnet sind, durch die 
rechende Fr·· 
kann . n achen aus Gleichung (4.32) und (4.33), so 
elne tem 
Werd Peraturabhängige Rißweitenverteilung bestimmt en, Es 
I, die f l ergeben sich, unter Vernachlässigung des Bereich 
0 
genden beiden Beziehungen: 
oberhalb ca. 150•c) 
(4.34) 
(D 
er Fakt 
S or 1/2 ist notwendig da ein Matrixriß -Flächen 
a1- Von ' 
zwei Oberflächen begrenzt wird) 
III (Abkühlun von der Höchsttem eratur aus) 
(4 .35) 
Der Fakt 
b:t::; or sin 1i , der die Variation j_nnerhalb der ku-Chen St ~ rukturen angibt kann für den Winkelbereich 120• ö > 60 0 , 
näh gleich 1 gesetzt werden. Dadurch ergeben sich 
erun . . 
Gre1 eswe1se für alle kubischen Strukturen d2e folgenden 
chungen: 
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Bereich II : 
-3 
L:.Aul (T) = L.(EM;,.{ Tl- 0; Eg,v (T)- b;. (Mi -l,V (Tl ]2. vb. 1~ 
, g~(l~·~·~v,)r·J (4.36) 
Bereich III 
L:,Ab (T) = M1,v M1,v •l g,v 9 ,v 
I l (Rost~.(T)-E. ·IT)-a.fthstd:(T)-€ .(TJ) 3~ (4.37) R. 
6.~uf (T) 
~ 
6.~b (T) 
~ 
EM. (T) l,V 
E g, V (T) 
b· [IEROlld . . (T)- I'" . . (Tl] 1 V .1 0-3 
I Mi-1 V lr-11-1 V 
V 3-' 
R; 
Rißweite bei Aufheizung für die Korn-
fraktion i 
Rißweite bei Abkühlung für die Kornfrak-
tion i 
thermische Dehnung der Matrixmörtel 
thermische Dehnung des Zuschlags 
ERMestd. ( T) : Restdehnung der Matrixmörtel I ,V 
ER~std. ( T) R 
g,v : estdehnung des Zuschlags 
Volumen der jeweiligen Zuschlagfraktion 
Beton- bzw. Mörtelvolumen 
jeweiliger Volumenanteil des Zuschlags 
jeweiliger Volumenanteil der Matrix 
Radius der jeweiligen Zuschlagfraktion 
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Ermi ttl 
ung der Eingangsdaten ftir die Anwendung des 
Modell Ab .. 
s, schatzung der Rißweiten 
Am Beis i P el eines 
quarziti Sehern 
portlandzementgebundenen Mörtels mit 
Zuschlag wurde das vorgestellte Modell ange-
sind als Eingangsdaten die thermischen Ausdeh-
Wendet D 
· azu 
nung 
en des Z 
tela uschlags, des Zementsteins sowie die des Mör-
und sei 
der Rißwe· ner Matrixmörtel zu bestimmen. Die Ergebnisse 
Si 1 tenberechnung wurden anband von Quecksilberporo-
metrieu t 
di n ersuchungen Uberprtift, die parallel dazu an esem w· 
d ortel sowie an seinen zugehörigen Matrixmörteln 
d UrcheefUhrt WUrden Die Matrixmörtel lassen sich leicht Urch Ab • 
Si Sieben der jeweils größten Zuschlagfraktion der 
eblinie 
lllen herstellen. Die entsprechenden Mischungszusam-
setzun 
zu 8 gen und Sieblinien sind in den folgenden Tabellen 
ammengestellt. 
Mischungsaufbau und betontechnologische Daten 
des Zementsteins; Serienbezeichnung Z2 
r;:---__ 
Baustoff ~ro m> Zementstein W/Z- Roh- I Würfel druck- I Zement 
I Wasser Zuschlag Wert dichte festigkeit -~ f- (28 Tage) 
~~ - 480 0,3 2' 19 83,1 I g 
- kg 
-
kg/dm 3 Nlmm2 J I 
Mischungsaufbau und betontechnologische Daten 
des Mörtels; Serienbezeichnung MJ 
r::----
Baust ~Offe pro m> Mörtel W/Z- Roh- WUrfeldruck-
Zement 
Zuschlag Wasser dichte festigkeit r---.. Wert (28 Tage) 
562 168g 2,18 39,1 270 0,48 
kg kg kg kg/dm3 N/mm2 J -I 
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Mischungsaufbau und betontechnologische Daten 
MJ ri 
des 1. Matrixmörtels; Serienbezeichnung 
----
Baustoffe pro m' Matrixmörtel WIZ- Roh-
Würfel druck-
festigkeit 
Zement Zuschlag 
533 1493 
kg kg 
Tabelle 4. 7: 
Wasser Wert dichte (28~ 
256 0,48 2 '17 
47,4 
--kg - kgldm' Nimm' 
Daten 
Mischungsaufbau und betontechnologische 
des 2. Matrixmörtels; Serienbezeichnung 
M3 I II 
----
würfe 1 druck-
Baustoffe pro m' Matrixmörtel WIZ- Roh-
festigkeit 
Zement Zusch 1 ag 
601 1345 
kg kg 
Tabelle 4.8: 
Wasser Wert dichte (2~ 
288 0,48 2 '14 45~ 
kg - kgldm' 
Nimm' 
Dat eJl 
Mischungsaufbau und betontechnologische MJ rV 
des 3. Matrixmörtels· Serienbezeichnung 
' ~ 
Würfel druck-
Baustoffe pro m' Matrixmörtel WIZ- Roh- festigkeit 
Zement Zuschlag Wasser Wert dichte (28~ 
776 963 373 0,48 2 '18 
5o,3 ~ 
kg kg kg kgldm' 
Nimm' 
-
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Mischungsaufbau und betontechnologische Daten 
des 4. Matrixmörtels; Serienbezeichnung MJ V 
~stoffe pro m, Ma tri xmörte 1 W/Z- Roh- WUrfeldruck-
Zement Zuschlag Wasser Wert dichte festigkeit 
"------ (28 Tage) 
1065 341 511 0,48 2,01 48,2 
kg kg kg 
- kg/dm3 N/mm2 
'-------. 
Tabelle 4.10: Sieblinien des Mörtels und der Matrixmörtel 
r------
Korngruppe Siebdurchgang in Gew.-% 
Lochweite in mm M 3 M3II M 3!!! M 3IV M 3V 
0/0,25 10,5 I I ,2 14,0 25,4 100,0 ~5/0,5 41,4 44,3 55,2 100,0 
~5/1 75,0 80,3 100,0 
1/2 93,4 100,0 
2!4 100,0 
...__ 
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LOCHWEITE IN MM 
··rt el Matrix:mo Sieblinien des Mörtels und der 
• Thermische Ausdehnung von Zementstein 
.. hrend Die thermische Ausdehnung des Zementsteins wa 
f, 
der AU 
heizung bis 80o•c, sowie während der Abkühlung von 
. . Bild 4.9 sch~edenen Höchsttemperaturen aus, ist ~n biS ~u 
wurden stellt. Bei der Ermittlung der Aufheizkurve ·~kurven 
Aufhe~ det· 
verwen 
den entsprechenden Endtemperaturen auch die 
der Messungen mit niedrigeren Höchsttemperaturen 
biS 
fheizung t Die Zementsteinproben zeigen zu Beginn der Au 5 et~ t uren t 1 Tempera obe-e wa So• C eine Ausdehnung. Bei höheren der Pr 
dann aber ein starkes Schwinden ein, wobei sich 40•.h>• 
biS ~u körper, abhängig von der Höchsttemperatur, um 
verkürzt. 
turel'l 
Pera H .. chsttem Die Abkühlkurven von allen eingestellten ° Es 
Geradel'l• aus bilden eine Schar von nahezu parallelen 
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liegt nah . F e, d1e daraus berechnete Verformung der echten 
~Stkörperdehnung der Hydratationsprodukte zuzuordnen, weil 
dle Abkühlvorgänge bei den trockenen Proben i.w. ohne Was-
serverl t 
us oder -aufnahme ablaufen. Die Steigungen dieser 
Geraden l. 
k legen in guter Vbereinstimmung mit der für trok-
enen und wassergesättigten Zementstein ermittelten Wärme-
dehnzahl Ca= 1,110-5 K- 1 /1/) und den Werten die in 
1201 al 11 
s wahre 11 Wärmedehnung angegeben werden. 
Die Bestimmumg einer nur temperaturabhängigen Verformung 
von z 
emenstein unterliegt im unteren Temperaturbereich 
gewissen S h . . . . 
c Wler1gke1ten, da die Parameter Ze1t, Proben-
geometrie (0/V) und Probendichtigkeit variieren können. 
Die h· 
ler bestimmten thermischen Ausdehnungen des Zement-
steins wu d . . 
r en unter Konstanthalten der Aufhelzgeschwindlg-
keit (1 K/min) und Haltezeit nach Erreichen der Höchsttem-
:Perat c2 . ur Stunden) ermittelt. Ebenso wurde e1ne einheit-
liche p b 
ro engeometrie verwendet. 
Bei d " 
er ubertragung der Ergebnisse auf den Zementstein, wie 
er als Matrix in Mörtel oder Beton vorliegt, müssen die 
veränd t 
er en Randbedingungen jedoch beachtet werden: Die re-
lativ kl · · · h d · e1nen Abmessungen der Zementste1nte1lc en, ie 1n M·· 
ortel oder Beton die Zwischenräume zwischen den Zuschlägen f•·l 
u len, besitzen zunächst ein günstigeres 0/V-Verhältnis 
als d· 
le zur Messung verwendeten Bohrkerne, jedoch muß das 
ausdampfende Wasser über Diffusionsprozesse zur Probenober-
fläche gelangen. Im h h""lt unteren Temperaturhereie er a man 
daher · 
e1nen Bereich, in dem die Verformung der Zementstein-
matrix des Mörtels auch von der Probenform und Frohendich-
tigkeit abhängt. Die thermische Verformung der Zementstein-
matri b 
X ei Aufheizung auf unterschiedliche Höchsttempera-
turen kann demnach aus Bild 4.9 entnommen werden. Jedoch 
lllUß • 
lm unteren Temperaturbereich mit großen Abweichungen 
vom d 
argestellten Kurvenverlauf gerechnet werden, wenn für 
den Z 
ementstein völlig andere Ausdampfbedingungen vorlie-
gen. 
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• Ther · h m~sc e Ausdehnung von Quarzzuschlag 
Die B 
estimmung einer einheitlichen thermischen Ausdehnung 
Von Zuschlag t . 1 . . 
ma erla lSt m1t großen Schwierigkeiten be-haftet d 
t ' a der Zuschlag eine Mischung verschiedener Ge-s einsarte d 
b n arstellt, die u.U. ein deutlich voneinander a weich d 
tJ en es Ausdehnungsverhalten aufweisen können. Viele 
ntersu h 
. c ungen der thermischen Ausdehnung von Betonzuschlag 
lm Tempe t 
t ra urbereich bis 1 oo•c wurden daher mit Dilatome-
ern zur B t. k:.. es 1mmung der kubischen Wärmedehnzahl von Fest-
orpern durchgeführt /20/, mit denen ein mittlerer Ausdeh-
nungsko ff .. 
e 1 Zlent von statistisch zusammengesetzten Zu-
sohl . 
aggemlschen direkt ermittelt werden kann. Für deutlich 
höhere T 
emperaturen als ca. 1oo•c kann ein derartiges Dila-
tometer 
aufgrund seines Funktionsprinzips nicht mehr ver-
wendet 
werden. Daher wurden die linearen thermischen Aus-
dehnung . . 
en ffilt dem Hochtemperaturdilatometer gemessen, wobel 
entspre h d Q 0 en der Zusammensetzungen des Zuschlags nur der 
uarz als Hauptbestandteil des Mörtelzuschlags untersucht 
Wurde. 
Da sich 
Abweichungen aufgrund von Anisotropien in der ther-
tnisc he A . 
n usdehnung des Quarz ergeben können, wurde d1e Aus-
dehnu k 
ngs urve als Mittelwert aus mehreren Messungen berech-
net, be" denen der b "1 . . nde 
L Pro ekörper jewel s neu, 1n elne a re 
Richtu M ng gedreht, eingebaut worden war. Die Ergebnisse der 
essungen sind auf Bild 4.10 dargestellt. 
Im ge 
samten Temperaturbereich dehnt sich der Quarz aus. 
2wia h 0 
en 550 und 65o•c nimmt die Dehnung durch die Umwand-
lung d b er Quarzkristalle stark zu. Zwischen 650 und 850•c 
leibt · d · Abk""hlk · h Sle ann nahezu konstant. D1e u urven we1c en 
bis zu .. 
r Rochsttemperatur von 4oo•c nur wenig von der Auf-he· 
lzkurve ab. Das bedeutet, daß die thermische Auadehnung 
reve . 
rslbel ist. Bei Aufheizen auf über 60o•c verlaufen die 
Abk:iihlkurven D 
etwas oberhalb der Aufheizkurve · ernnach ver-
bleibt . 
eine kleine Restdehnung der Probe, obwohl d1e Um-
wandlung der Quarzkristalle bei 573•c reversibel ist. 
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Bild 4.10: 
B3 - 145 
g (Q1) Thermische Dehnung von Quarzzuschla soo•C aus 
400, 600 und mit Abkühlung von 200, 
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• Thermische Ausdehnung von Mörtel und Matrixmörtel 
Die B 
estimmung der temperaturabhängigen Verformung des Mör-
tels und der Matrixmörtel unterliegt im unteren Temperatur-
bereich d 
D en gleichen Schwierigkeiten wie beim Zementstein. ie M 
essungen wurden daher in gleicher Weise wie mit dem 
Zement t 
s ein durchgeführt: Unter Konstanthalten der Aufheiz-
geschwindigkeit (1 K/min) und Haltezeit nach Erreichen der 
Höchstt 
emperatur (2 Stunden) und Verwenden einer einheit-
liche p 
n robenabmessung. Bei geänderten Bedingungen für das 
Ausdampfen des Wassers aus der Zementsteinmatrix können 
Sich im 
unteren Temperaturbereich aber wieder Abweichungen 
von d 
er gemessenen Verformungskurve ergeben. 
Die th . erm~schen Ausdehnungen des Mörtels und der Matrix-
mörtel 1" ~egen entsprechend der Zuschlaganteile gestaffelt 
ZWfSch d 
en en Verformungskurven des Zuschlags und der von 
re· ~nem Zementstein (vgl. Bilder 4.11 bis 4.15). Mit abneh-
mende Z 
m uschlaganteil tritt das Schwinden der Zementstein-
komponente mehr und mehr in den Vordergrund. Der Matrixmör-
tel M3 V zeigt daher oberhalb von 2oo•c nur noch Schwind-
Verformungen. Bei dem Matrixmörtel M3 IV kompensieren sich 
die V 
erformungen des Zuschlag- und Zemensteinanteils nahe-
zu, so d ß . h 
a d~e Probe im gesamten Temperaturhereie nur ge-
ringe V 
erformungen aufweist. Die thermischen Dehnungen der 
Probe M 
n 3 III und MJ II unterscheiden sich wenig von der 
des Mörtels. 
Die Abk··hlk 1 t d u urven weichen nach allen Temperaturbe as ungen 
eutlich von den Aufheizkurven ab. Durch das Schwinden der 
Zement t 
s einkomponente ergeben sich bleibende Verkürzungen 
der p 
rohen, die bei den Matrixmörteln mit kleinerem Zu-
Schia 
ganteil größer werden. 
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Bild 4.11: Thermische Dehnung von Mörtel (M3) mit 
aoo·c aus Abkühlung von 200, 400, 600 und 
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Bild 4. 12: 
B3 - 148 
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Thermische Dehnung von Matrixmörtel (M3 II) 
mit Abkühlung von 200, 400, 600 und Soo•c aus 
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Thermische Dehnung von Matrixmörtel (M3 IV) 
mit Abkühlung von 200, 400, 600 und Soo•c aus 
155 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
Cl1 I I I Cl1 c c ::J 
.2 N 
.äi 
.c 
.c '::J 
:> -"' ::> .0 
("') < < 
I I :::E: I I I 
I 
l_\ 
y 
J 
J I I I I 
J I I I I 
V' I 
_/ \ I I I 
\ \ \ \ I 
\ I 
B3 - 151 
}\ 
\ 
\ 
I 
\ 
I 
I 
\ 
I 
\ 
I 
I \ 
\ I 
\ I 
I \ I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
'\ 
I 
I 
0 
0J 
I 
u ~8 0 
-
-
-
-
-
_i_ 
-t 
N 
0 
~ 
0 
0 
dJ 
0 
0 
<.D 
0 
0 
-t 
0 
<--
:::> 
-0 
L--
QJ 
O-
E 
~ 
Bild 4. 15: (MJ V) Thermische Dehnung von Matrixmörtel s 
soooc au mit AbkUhlung von 200, 400, 600 und 
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• 
Durchführung der Berechnung 
Nach 
B der Bestimmund der Wärmeausdehnungen konnte die 
erechn 
vf· ung durchgeführt werden. Dazu wurden die linearen 
arme ausdehn ungen ~· unter vereinfachender Annahme isotroper 
armeausdehnung in die Volumendehnungen umgerechnet. Es gilt: 
c 
V E + E: + E 
X y z 3 E X nach /59/ (4.38) 
Einsetz . 
( en dleser Werte und der Werte des Mischungsaufbaus Siebli . 
nle, Zementgehalt etc.) in die Gleichungen (4.36) 
Und (4 37) 
Ab ' ergibt die Rißweiten für den Aufheiz- und den 
kUhlzyklus. 
stellt. .. 
4 ' zusatzlieh sind die berechneten 
. 16 . 
ln Abhängigkeit von der Temperatur aufgetragen. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.11 darge-
Rißweiten in Bild 
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Tabelle 4.11: 
B3 - !54 
Zusammenstellung der berechneten Rißvolumina 
und Rißweiten für Aufheizung und Abkühlung 
Tenperatw 200 250 )00 )50 400 450 500 550 600 650 700 750 a:JO 'C 
Auf~izUf'\!! 
( (Q1) 2,1 2, 9 3,9 4,9 6,0 7,2 
8,610,5 14,5 14,7 14,814,814,8 :1. 
( (M)) 1 ,2 1 ,7 2,3 2,9 3,6 4,4 5,2 6,3 
9,5 10,2 10,1 10,1 10,1 %" 
'(M)Il) 1,1 1,4 1,8 2,2 2, 7 3,2 3,9 
5,1 7,4 7,6 7,6 7, 7 7, 7 ~. 
'(M3III) 0,8 1,1 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 
2,4 4,8 5,3 5,3 5,2 4,9 %" 
'(MJIV) 0,3 0,2 0,2 0,1 0 
-0,3 -0,4 -0,5 0,6 1,1 1 ,o 0,6 0,2 
%. 
'(M3V) ...0,8 -1,4-2,0-2,6 -),4 -4,1 -5,3--6,11-6,8-7,2-7,7-8,5-8,7 
r.. 
( (Z2) -2,1 
-3,7 -5,3 -7,2 -B,8-10,5-13,1-16,0-17,9-18,7-19,7-20,3-20,4 r.. 
ArJ.T 0,52 2,1 3,6 5,2 6,7 9,0 9,7 8,615,8 20,1 19,2 18,418,4 pm 
v;;',r 0,18 0,721,25 1,78 2,30 ),12 3,34 2,95 5,45 6,95 6,64 6,35 6,35 dm
3
1m
3 
v;;~,T 0,41 0,24 0,31 0,71 1,39 2,17 3,32 4,98 4,14 3,38 3,34 4,00 4,60 dm31m3 
"•n.r o,56 0,32 o,41 0,961,9 2,9 4,4 6,7 5,5 4,5 4,5 5,4 6,2 ""' 
V~~I, 0,18 0,50 0,64 0,52 0,36 0,38 0,03 0,10 1,49 1,69 1,8? 2,19 2,31 dm31m3 
"rm.r 0,15 0,43 0,55 0,44 0,31 0,32 I I 1,3 1,4 1,6 1,9 2,0 ""' 
v;;~,T 0,29 0,50 0,73 0,71 0,92 0,561,12 1,251,51 2,86 3,26 3,55 3,05 dm31m3 
"•IV.T 0,19 0,34 0,49 0,47 0,61 0,37 0,74 0,831,0 1,9 2,2 2,4 2,0 Jml 
VA'I 0,88 1, 73 2,54 3,68 4,20 4,94 6,00 7,4) 8,24 8,57 9,01 8,63 8,47 dm
3
1m
3 
rV, T 
"rv.r 0,09 0,18 o,27 o,J9 0,45 0,52 0,64 0,79 o,87 0,91 0,96 0,91 0,90,., 
Abktihlung 
<(Q1) 0 0 
0,5 0,5 r.. 
( (113) f-<!,9 -1,4 
-0,3 -0,) r.. 
( (I{)! I) -0,8 --2,1 
-1,8 -1,8 :1. 
' (MJIII) 1,4 -2,8 
-3,8 -),8 :1. 
'(IOIV) --2,1 -4,6 
-6,8 -B,4 r.. 
'(MJV) 3,1 -7,5 
-12,1 -17,0 %" 
'(Z2) -6,8 -15,9 
--23,9 -29,1 
~. 
v" f.o,n -0,46 -1,52 
--2,12 dm3!m3 
ri ,T 
l:J. rl,T I 
I I 
I ,., 
v;;I,T 0,83 -0,35 
-0,01 -0,37 dm
31m3 
6 rn, T (1,6) 
I I 
I ,., 
v" 0,22 
1,18 1,54 
3,52 dm31"J 
riii, 
6 rm. 0,12 
0,65 0,84 
1,9 
""' 
v" -0,08 
0,43 0,60 
2,70 dm31m3 
riV,T 
AriV,T I 
0,13 0,18 
0,83 ,., 
v" 1,62 
),48 2,49 
1,39 dm31m3 
rV,T 
6 rV,T 0,42 
0,52 0,37 
0,21 pm 
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4.1 .6 Vergleich mit Meßergebnissen 
Die beobachteten Rißweiten können mit experimentell in 
Quecksilberporosimetrieuntersuchungen bestimmten "häu-
figsten Rißweiten" verglichen werden, um eine Überprüfung 
des Modellansatzes durchzuführen. In den folgenden Bildern 
4.17 bis 4.20 sind differentielle Porenradienverteilungen 
der Matrixmörtel und des Mörtels dargestellt. Die Proben 
wurden Temperaturbelastungen von 200, 400, 600 und BOO'C 
unterworfen. In den differentiellen Porenradienverteilungen 
gibt das bei größeren Porenradien auftretende Maximum die 
durch die thermische Belastung auftretenden Rißsysteme wie-
der. Die Lage des Maximums entspricht der "häufigsten Riß-
weite" (vgl. auch Kapitel 2.2). 
Die Porenvolumina sind auf das jeweilige Probentrockenge-
wicht bezogen. Bei einem Vergleich der spezifischen Poren-
valumina der Matrixmörtel und des Mörtels untereinander muß 
berücksichtigt werden, daß in den Proben mit ansteigender 
Zuschlaggröße auch ein höherer Zuschlaganteil vorliegt. Die 
Porosität, die i.w. vom Zementstein und Rissen herrührt, 
ist daher in den Proben mit geringem Zuschlaganteil spezi-
fisch höher. Um dies auszugleichen wurden die differentiel-
len Porenradienverteilungen der Matrixmörtel auf den Ge-
wichtsanteil bezogen, den der jeweilige Matrixmörtel im 
Mörtel M3 einnimmt. Das entspricht dem Vorgehen, die je-
weils in den Matrixmörteln nicht verwendeten Zuschlagan-
teile im Bezugsgewicht zu berücksichtigen. Am Beispiel deS 
Matrixmörtels MJ V soll dies erläutert werden: Der Matrix-
mörtel M3 V enthält nur Zuschläge der Fraktion 0/0,25· Sein 
Gewichtsanteil im Mörtel M3 beträgt somit ungefähr 40% 
(vgl. Sieblinie und Mischungszusammensetzung). Die differ-
entielle Porenradienverteilung der Probe MJ V muß daher um 
Mör-
den Faktor 0,4 reduziert werden, um mit der Kurve des 
tels MJ verglichen werden zu können. In den verschiedenen 
p d' . . l . hen Be-
orenra 1enverte1lungen unterscheiden sich bel g elC 
1 t t t ·nmatriX 
as ungs emperaturen die Maxima, die der Zements el 
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zuzuordnen sind, dann nur wenig, weil in allen Matrixmör~ 
teln rechnerisch die gleiche Menge Zementstein vorhanden 
ist. 
Deutliche U t h 
n ersc iede zwischen den einzelnen Matrixmörteln 
ergeben sich im Bereich des zweiten Maximums (bei größeren 
Radien) d d" . . 
• as 1e R1ßb1ldung nach Temperaturbeanspruchungen 
Wiedergibt. Der Matrixmörtel MJ V mit den kleinsten Zu-
Schlägen und dem kleinsten Zuschlaganteil weist auch das 
kleinste Maximum in diesem Bereich auf. Bei den Matrixmör-
teln mit größeren Zuschlägen und Zuschlaganteilen (MJ IV .. 
· .MJ II) verändert sich das Maximum. Es verlagert sich zu 
größeren Radien und weitet sich auf. Das Rißvolumen und die 
häufi t R" . gs e 1ßwe1te steigen demnach mit der Zuschlaggröße 
Und dem Zuschlaganteil an. Liegen unterschiedliche Korn-
gr··ß 0 
en und Kornanteile vor, so tritt eine "Verschmierung" 
der häufigsten Rißweite auf. 
Die z 
unahme des Rißvolumens kann auf den höheren Zuschlag-
anteil zurückgeführt werden weil die Differenz in der 
t ' hermischen Ausdehnung der Komponenten anwächst. Die Ver-
schiebung des häufigsten Radius muß dagegen mit der Korn-
größe in Zusammenhang stehen. Mit steigender Korngröße ent-
stehen bei einer bestimmten Temperatur Risse mit größeren 
Bißweiten. 
Bei h""h b 0 eren Temperaturen vergrößert sich bei allen Pro en 
d" 
le Porosität der Zementsteinmatrix infolge der eingangs 
di s kut · f t R · ß 
· lerten Dehydratationsreaktionen. Die häu igs en l -
Weiten verschieben sich mit ansteigender Temperatur zu 
größeren Werten. Jedoch bleiben die Unterschiede zwischen 
den Rißweiten der Matrixmörtel bestehen. Zum Teil werden 
sie bei höheren Temperaturen sogar noch deutlicher. In der 
Abbildung 21 ist die Abhängigkeit der häufigsten Rißweite 
Von der Temperatur für alle Matrixmörtel, sowie für Kon-
trollproben des Mörtels MJ dargestellt. 
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Bild 4.17: Porenradienverteilungen von thermisch bean-
auf spruchten Matrixmörteln (200°C), bezogen 
den jeweiligen Volumenanteil im Mörtel 
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Porenradienverteilungen von thermisch bean-
spruchten Matrixmörteln (400•C), bezogen auf 
den jeweiligen Volumenanteil im Mörtel 
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Bild 4.19: Porenradienverteilungen von thermisch bean-
auf 
spruchten Matrixmörteln (600°C), bezogen 
den jeweiligen Volumenanteil im Mörtel 
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Porenradienverteilungen von thermisch bean-
spruchten Matrixmörteln (800°C), bezogen auf 
den jeweiligen Volumenanteil im Mörtel 
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Bild 4.21: Häufigste Rißweite in den Matrixmörteln als 
Funktion der Temperatur 
D · · Abh · · · d teilten, lese, 1n äng1gke1t von der Temperatur arges 
experimetell mit der Quecksilberporosimetrie bestimmten 
be-Rißweiten können mit den in Bild 4.16 dargestellten, 
rechneten Rißweiten verglichen werden. 
"hnli-Die berechneten und die gemessenen Rißweiten zeigen a 
ehe Temperaturabhängigkeiten. Die berechneten Rißweiten 
1 d r gernes-bilden jedoch ein Band, das insgesamt oberha b e 
dl. e Abweichungen senen Rißweiten verläuft. Eine Ursache für a.b-
kann darin zu suchen sein, daß die aus dem Modellansatz 
k t die tat-geleitete Sieblinie (vgl. Bild 4.22) nicht exa 
· rd 
sächliche Sieblinie des Mörtels wiedergibt. Dadurch Wl 
R. ßwei ten die Bestimmung der Rißflächen und somit die der 1 . 
·eblinlen 
ebenfalls nicht ganz exakt. Die Abweichung der Sl 
"ßten· 
voneinander ist im Bereich großer Zuschläge am gro wi-
Dies deckt sich mit dem Ergebnis, daß die Unterschiede z 
·ten eben-
sehen den berechneten und den gemessenen Rißwel 
falls bei der größten Kornfraktion am größten sind. 
166 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
Bild 4. 22: 
B3 - 162 
0~--~----~--~--~ 
0. 25 0,5 1.0 2,0 1.,0 
LOCHWEITE IN MM 
Sieblinie des Mörtels MJ im Vergleich mit der 
"künstlichen Sieblinie" des Strukturmodells 
Eine Wi it 
d e ere Ursache für die Unterschiede kann jedoch auch 
arin beg .. d t 
b run e sein, daß die Strukturuntersuchungen nicht ei v 
ersuchstemperatur durchgeführt werden konnten, sondern 
nur an . d 
Wle ererkalteten Proben. Die gemessenen Rißweiten 
repräse t· h n leren daher sowohl Risse, die im Verlauf der Auf-
eizung, als auch Risse, die im Verlauf der Abkühlung ent-
standen s· d ln . 
Es · 
lst möglich, daß sich beim Abkühlen der Proben ein Teil 
der vorher 
entstandenen Risse wieder schließt bzw. sich 
Rißweit . 
d en wteder verkleinern, weil noch Bindungen zwischen 
en Zuschl" V agen und der Matrix bestehen. Zusammen mit einem 
erzahnungseffekt in den real nicht glatten Rißflächen wird 
dadurch d. 
le Kontraktion des Verbundkörpers bei Abkühlung 
erst .. · 
ermoglicht. Diese Vermutung wird besonders dadurch ge-St"t 
u zt, daß die für größere Zuschlagfraktionen aus dem Ab-
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kühlzweigberechneten Rißvolumina negativ werden (vgl. 
Tabelle 4.11). 
ß bei Auf-Dies kann nämlich nur so interpretiert werden, da 
heizung entstandener Hohlraum beim Abkühlen wieder ver-
schlossen wird. 
ttbe re ins ti mmung Die Berechnungen (vgl. Bild 4.16) zeigen in 
. Matrix-
mit den Ergebnlssen der Strukturuntersuchungen an 
mörteln (vgl. Bilder 4.17 bis 4.20) auch deutlich, daß 
"ßen unter-
durch das Vorhandensein verschiedener Zuschlaggro 
tur auf-
schiedliche Rißweiten bei ein und derselben Tempera 
R' ßweiten· 
treten. Zunehmende Korngrößen führen zu größeren l 
Die Strukturuntersuchungen an Beton mit 16 mm Größtkorn 
zeigen das gleiche Ergebnis (/9/, dort Abb. 23). 
· der 
Berücksichtigt man die starken Vereinfachungen bel t 
idealisierten Anna"herung des d h das entwickel e Märtels urc rni t 
Strukturmodell, so zeigt der Vergleich der Berechnungen 
den Versuchsergebnissen, daß die Rißentstehung und daS 
räumliche Rißmuster hinreichend genau mit dem einfachen 
ubt sogar 
Strukturmodell beschrieben werden. Das Modell erla 
. reali-
die Rißweiten in Abhängigkeit von der Temperatur 1 n 
stischer Größenordnung abzuschätzen. 
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4.2 
Praxisorientierte Beschreibung der Betonverformungen 
Die B 
ereitstellung von Verformungs- und Festigkeitsdaten 
Und die Ausarbeitung von Materialbeziehungen für die im 
Pro jektb · 
ere1ch A durchzuführenden rechnerischen Untersu-
chungen bilden seit Beginn der Förderung einen Schwerpunkt 
der Arb 't . 
e
1 
en 1m Teilprojekt BJ. In der letzten Förderungs-
Periode erfolgte eine Konzentration auf die zusammenfassen-
de A 
uswertung des vorliegenden Datenmaterials und auf die 
Ausarb ·t 
e 1 ung von vereinfachten, in der Praxis einsetzbaren 
Materialb . . .. 
ez1ehungen. Das Hauptinteresse galt dabe1 zunachst 
-entspr h 
ec end den Temperaturverläufen bei Schadensfeuern 
Und beim Normbrand- der Aufheizphase, d.h. den Betonverfor-
mungen be1· kont1'nu1'erl1'ch t d T t ans eigen en empera uren. 
Mit d 
en Untersuchungen über den Verlauf natürlicher Brände, die · 
ln den anderen Teilprojekten aufgenommen wurden, war es 
notwend· 1g geworden, das mechanische Verhalten von Beton 
auch wäh d 
rend der Abkühlphase verstärkt zu erforschen un 
die entwickelten Materialmodelle auf die Abkühlphase, d.h. 
auf den Bereich kontinuierlich absinkender Temperaturen 
auszudehnen. 
Im folgenden Wird in knapper Form über die wesentlichen Er-
gebnisse der erfolgten Untersuchungen berichtet. Die Model-
lierun d . t g er Betonverformungen wärend des Aufbeizens n1mm dab · 
e
1 
etwas breiteren Raum ein, weil die entsprechenden Da-
ten · 
e
1
ne größere Bedeutung für die brandschutzgerechte Be-
messu 
ng von Bauteilen haben, als die entsprechenden Daten 
für d' 
4. 2. 1 
1 e Abkühlphase. 
Analytische Modelle zur Beschreibung des instationä-
ren Kriechens 
Die B 
.. randbeanspruchung von Bauteilen stellt eine instatio-
nare thermische Belastung des Bauteils dar. Die für die Be-
rechn 
ung notwendigen Materialdaten der Baustoffe müssen da-
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her ebenfalls aus Versuchen ermittelt werden, bei denen die 
Proben thermisch instationär belastet werden. Zur Bestim-
mung der entsprechenden Betoneigenschaften haben sich der 
Warmkriechversuch und der Zwängungsversuch durchgesetzt 
/14/. 
P "fmaschi-Beim Warmkriechversuch werden die Proben in die ru 
ne eingebaut, mit einer bestimmten Kraft -z.B. 1 ' ' 0 20 oder 
30% der bei Raumtemperatur gemessenen Festigkeit- belastet 
und unter Aufrechterhaltung der Last mit konstanter Auf-
. st heizgeschwindigkeit (bei Versuchen im Teilprojekt B3 mel 
2 K/min) bis zum Versagen aufgeheizt. Die auftretenden Be-
tonverformungen werden gemessen. 
Bild 4.23 zeigt Ergebnisse von Warmkriechversuchen mit 
einem hochfesten Beton. Sein Mischungsaufbau und andere be-
tontechnologische Daten sind in den Tabellen 4.12 und 4 · 13 
am Schluß des Kapitels angegeben. 
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In Bild 4.2J repräsentiert die Kurve mit dem Belastungsgrad 0% die th 
7 ermische Ausdehnung. Hier werden maximal 8"/oo bei oo•c . 
. errelcht. Die belasteten Proben zeigen deutlich ge-
rlnger A 
e usdehnungen. Ab einer Belastung mit 20% treten im 
Zuge d A 
er ufheizung praktisch nur noch Verkürzungen der 
Proben auf. 
Beim z ·· 
wangungsversuch werden die Proben bei Raumtemperatur 
mit e· 
lner bestimmten Kraft belastet. Die entsprechende Ver-
formung . 
Wlrd gemessen und während der anschließenden Auf-hei 
zung konstant gehalten. Gemessen werden die aus der Deh-
nungsbehinderung resultierenden Zwangskräfte. 
Aus s 1 h 0 
c en Meßergebnissen müssen sogenannte Materialgeset-
ze ent . k 
B Wlc elt werden, die dann in den computergestützten 
erech 
nungen von Bauteilen Verwendung finden können. 
In der Literatur (s. z.B. /14/, sowie /76/ bis /78/) findet 
man eine ganze Reihe komplexer Ansätze, die das Verfor-
mungsv h 
er alten mehr oder weniger zutreffend beschreiben. 
Bei fa t 
s allen Modellen werden die Gesamtverformungen ein-
geteilt i d 
n die lastunabhängige thermische Dehnung Eth un 
lastabhä i 
ng ge Verformung E : 
a 
+ E 
a 
( 4. 39) 
Wobei die Komponenten bh i i Vielzahl von als a äng g von e ner 
Variabl 
en angesehen werden; beispielsweise von der Tempera-
tur T 
' der Feuchtigkeit h, der Spannung o, ihren Ableitun-
gen Und ihren zeitlichen Verläufen: 
E: 
tot= Eth (T, t, h, n) + E:a(a,a(t), T, T, h, h ••• ) (4.40) 
Die 1 
astabhängigen Verformungsanteile während der Aufbeiz-
Phase 
Werden unter anderem /76/ unterteilt in zeitunabhängi-
ge, el t· 
as lsche und plastische Verformungen Eel(o,T) und Epl(o,T), 
in tran · · t bh'' · K . Slente Verformungen Et (a,T) und in zel a anglge 
rlech r 
Verformungen E (o T t): 
er ' ' 
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(4 .41) 
Im Rahmen der Arbeiten des Teilprojekts B3 wurde von 
Schneider /12/ ein sehr differenziertes Modell erarbeitet: 
Eo = E(Eo~o,T) (1 + x(o,E,Eo) + ~(o,T,h)) (4 .42) 
Bei diesem Ansatz werden auch plastische Verformungsanteile 
X Co ,E, E
0
) berücksichtigt, wie sie bei o- E -Diagrammen 
im Bereich hoher Lasten zu beobachten sind. Darüber hinaus 
werden gegenüber einem früheren Ansatz der E-Modul und die 
~ -Funktion last- bzw. feuchtigkeitsabhängig angesetzt. 
Der E-Modul spielt in diesem Modell ebenso wie im Modell 
von Ba~ant und Panula /77/ eine zentrale Rolle, da alle an-
. D E-Modul deren Verformungsanteile auf ihn bezogen s1nd. er h .. It-
hängt jedoch sehr komplex von den hygrothermischen Ver a 
nissen und von der Versuchsdurchführung zu seiner Ermitt-
lung ab /7,8/. Außerdem verhält sich Beton -insbesondere 
bei höheren Temperaturen- stark nichtlinear-elastisch. 
~ 1oor-~~~---.-----.-----r-----r-----.----------, 
.!; 
u 80 0 
0 
N 
w 60 
-1-
w 40 
1 
20 
0 
0 
Bild 4.24: 
100 200 300 400 500 600 700 
Temperatur in oc 
Durch unterschiedliche Versuchsarten 
E-Moduln von hochfestem Beton; 
E(2o•c) = 55,5KN/mm2 
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Zur v 
h.. eranschaulichung sind in Bild 4.24 die temperaturab-ang· ~gen E-Modulverläufe des hochfesten Betons dargestellt. Die E M 
- oduln wurden auf drei verschiedene Arten ermittelt. Kurve 1 . . 
k glbt d~e E-Moduln wieder, die im Warmkriechversuch 
ontinuierlich durch zyklisches Be- und Entlasten der Pro-
ben zwis h 
27 c 2 en 10% und 30% der Bruchlast bzw. G- 2 = 9,1 ... 
'
3 
Nimm bestimmt wurden. Kurve 2 repräsentiert Werte, die be. 1 
zyklischen Belastungen zwischen 0,2% und 20% bzw. 
,.,.cr1 = 0,2. · .18,2 N/mm 2 ermittelt wurden. Die Werte der 
l\.Urve 3 
entstammen einem sog. stationären Versuch (Aufhei-
zen ohn L 
e ast, 2 h halten nach Erreichen der Versuchstempe-
ratur B 
' estimmung des E-Moduls durch dreimaliges Be- und 
Entlaste 
n bei konstanter Versuchstemperatur). Die E-Moduln 
Verhai t . 
d en s~ch bei einzelnen Versuchstemperaturen wie 1:5, 
. ·h. entsprechend Gl. (4.42) mUßten sich auch die IP-Werte 
Je nach 
angesetztem E-Modul wie 1:5 verhalten. 
'I'atsächl · . 
v ~eh Wlrd mit steigenden Temperaturen das Verhältnis 
on den l 
1 e astischen Verformungen zu den nichtelastischen, 
astabh" . . . . 
4 ang1gen Verformungen immer kleiner, wie aus Bild 
·25 h 
GI ervorgeht, das die lastabhängigen Verformungen E.rr (s. 
· ( 4 ·39)) des mit 10% belastet aufgeheizten Betons zeigt. 
B·l 
1 d 4.25: Lastabhängige Verformungen des mit 10% belaste-
ten aufgeheizten hochfesten Betons 
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Bis etwa 100"C werden die lastabhängigen Verformungen fast 
ausschließlich vom E-Modul bestimmt. In diesem Bereich hat 
sich der Ausgangs-E-Modul EC20"C) um höchstens 10 bis 20% 
erniedrigt. Oberhalb von 100"C setzen starke lastabhängige 
VerkUrzungen der Probe ein; die Verformungszunahme aufgrund 
des thermisch bedingten Abfalls des E-Moduls Ca /EC&2,T)-
o . 
a /EC20"C)) bzw. Ca /EC 0 ,T)-a /EC20"C)) beträgt jedoch beJ. 
0 0 1 0 
150"C nur 1/4 bis 1/8 der zusätzlich zur elastischen An-
fangsverformung E 1C20")=a /EC20"C) auftretenden Verfor-e o 
mung 
0
CJ • E Cvgl. Bild 4.25); bei 700"C sind es 1/5 bis 
1/2 5. 0 
4.2.2 Vereinfachter Ansatz zur Beschreibung der Betonver-
formungen bei ansteigenden Temperaturen CAufheiz-
phase) 
Aus den genannten GrUnden und zur Vereinfachung der mathe-
matischen Beschreibung der Verformungen werden in dem fol-
genden Ansatz die durch thermisch bedingte Änderung des E-
Moduls hervorgerufenen Verformungen 0 /ECo ,T)- o/EC20"C)) 
und die sonstigen lastabhängigen Verformungen Etr Ca 'T) zU 
einem E:·a bzw. E:•o/aultzusammengefaßt Cvgl. Bild 4.25)· 
E stellt also die auf den Belastungsgrad bezogenen tempe-
ratur- und lastabhängigen Verformungen dar Cnormalized 
transient strain). Die Gesamtverformung setzt sich demnach 
additiv aus drei Komponenten zusammen: 
C4.43) 
bzw. 
C4.44) 
C) und Eth und E sind nur abhängig von der Temperatur; EC20" 
~ltsind Konstanten. E: kann aus den Warmkriechkurven er-
rechnet werden. Mit a = a fault gilt: 
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(4.45) 
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Bezogene lastabhängige tlbergangsverformungen 
von hochfestem Beton 
E: -Werte aus kleineren Belastungsgraden im-
oder unterhalb der (;-Werte aus großen Bela-
Ähnl· h lC e A Teil uswertungen wurden mit nahezu allen bisher im 
Projekt BJ experimentell untersuchten Betonen und Mör-
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teln durchgeführt. Ein Teil der Ergebnisse wurde bereits 
publiziert (s. z.B. /15,81/). Die Auswertungen haben erge-
ben, daß der vorgestellte vereinfachte Ansatz auch auf 
Leichtbeton anwendbar ist. 
Leichtbeton zeigt im Vergleich zu den Normalbetonen eine 
sehr geringe thermische Ausdehnung und sehr hohe Kriechver-
formungen im Bereich hoher Temperaturen (vgl. Bild 4.27). 
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Bild 4. 27: G t f d der esam ver ormungen von Leichtbeton währen 
Aufheizung 
Bild 4 -28 zeigt die entsprechenden, nach Gl. (4.45) errech-
neten ~-Werte. Man erkennt, daß beim Leichtbeton ebenfallS 
nur geringe Streuungen der (-Werte entstehen. Es ist wie 
beim hochfesten Normalbeton auch beim Leichtbeton keine 
eindeutige Tendenz feststellbar daß die (-Werte vom Be-
lastungsgrad abhängen. ' 
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Bild 4.28: 
Temperatur in OC 
Bezogene lastabhängige Übergangsverformung von 
Leichtbeton 
Auf gleiche Art und Weise wie aus den Warmkriechversuchen 
lassen sich _ auch aus dem Verlauf der Zwängungsspannungen 
E -Funkt" . lonen berechnen. Bei den Zwängungsversuchen w1rd 
f ot an gehalten; E entspricht der elastischen An-Et konst t 
angsve f tot A r ormung Ee] ,o • Mit 0 ~ Spannungen zu Beginn der 
ufheizung und mit o 
E(20°C) 
sowie 
a = ofa 
ult' 
(4.46) 
( 4. 4 7) 
Wobei o die gemessene Zwangsspannung darstellt, erhält man 
(4.48) 
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In Bild 4.29 sind beispielhaft Zwängungsspannungen des 
hochfesten Normalbetons dargestellt. Bei den Versuchen wur-
den die Proben mit unterschiedlichen Anfangsbelastungen ge-
zwängt; mit 15%, 30% und 45% der 20°C-Kurzzeitbruchlast. 
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Bild 4.29: Zwangskraftverlauf von hochfestem Beton 
Die Proben zeigen das bekannte Verhalten /3/: Im Zuge der 
Aufheizung bis ca. 1oo•c steigen die Zwangskräfte rasch auf 
das jeweilige Maximum an. Die Höhe der maximalen Zwangs-
kräfte wird dabei wesentlich von der Höhe der Anfangsbelas-
tung bestimmt. Nach Überschreiten von 1 00-120•c erfolgt ein 
rascher Abfall der Zwangskräfte infolge der forcierten Aus-
trocknung und des damit verbundenen Schwindens des Zement-
steins. 
Nach Beendigung der starken Austrocknung, etwa ab 20o•c, 
nehmen die Zwangskräfte bis 4oo•c kaum noch ab. Knapp ober-
halb von 4oo•c -mit Einsetzen der Kalziumhydroxidzerset-
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zung- be i 
g nnt Wiederum ein verstärkter Abfall der Zwangs-kräfte 
d · Der rapide Abfall der Zwangskräfte wird nur kurz Urch di (b . e spontane Ausdehnung der quarzhaltigen Zuschläge 
t· e
1 
ca. 57o•c) unterbrochen. Mit der Zersetzung der rela-
lv stabilen CSH-Phasen und der Bildung von ß -C
2 
S ab 60o•c Verst .. k . 
ar t Slch der Abfall der Zwangskräfte wieder. 
~ie Zwangskraftverläufe von Leichtbeton sind in den Bildern 
d:
30 
und 4.31 zusammengestellt. Bei den Versuchen wurden 
le Zwangskräfte ebenfalls unter Verwendung unterschiedli-
Cher A f 
1 n angsbelastungen ermittelt; mit 15% der 20•C-Bruch-
B ast (vgl, Bild 4.30) und mit JO% der 2o•c-Bruchlast (vgl. 
ild 4 31) 
· · Außerdem wurden die Proben unterschiedlich vor-
gelagert, um vertieft Kenntnisse über den Einfluß der Be-
tonfeucht · 
lgkeit und der bei der Aufheizung einsetzenden T:rans 
Portvorgänge auf das Verformungs- bzw. Zwangskraftver-halt 
en zu erlangen. 
Die p b 
ro en wurden Wie folgt vorbereitet: Alle Leichtbeton-
Proben 
WUrden einen Tag nach dem Betonieren ausgeschalt, 
anschließend 7d unter Wasser hydratisiert und danach im 
R:l:i.mara k 
um napp 2 Jahre lang bei 20•c und 65% r.F. gela-
gert, Ein Teil der Proben wurde dann vor Durchführung der 
Zwängu 
ngsversuche acht Wochen lang unter Wasser gelagert 
Cwasser 1 . ge agerte Proben), ein anderer Teil wurde b1s zur 
Gewichtskonstanz bei 105•c getrocknet (105•C-getrocknete 
Proben) bzw. ein Teil der Proben verblieb bis unmittelbar 
Vor d 
er Prüfung im Klimaraum (normalgelagerte Proben). 
Die Z 
Wangekraftverläufe des Leichtbetons unterscheiden sich 
zwar deutlich von den Zwangskraftverläufen des hochfesten 
Betons, aber auch beim Leichtbeton läßt sich die Tempera-
turabh .. 
angigkeit der Zwangskraftverläufe auf die gleiche 
Weise erklären wie bei dem hochfesten Beton: Bei den feuch-
ten p b 
ro en (normalgelagerte und wassergelagerte Proben) er-
folgt bis etwa 12o•c ein rascher Anstieg der Zwangskräfte. 
Die Ma . ( 
Xlma erreichen etwa die gleichen Niveaus er (T)/crult 
(2o•c)) Wie bei dem hochfesten Normalbeton. 
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Bild 4.30: Einfluß der Vorlagerung auf die Zwangskraftent-
wicklung bei der Erwärmung von Leichtbeton 
(Leca-Leichtzuschläge, Serie LB4) 
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Einfluß der Vorlagerung auf die Zwangskraftent-
wicklung bei der Erwärmung von Leichtbeton 
(Leca-Leichtzuschläge, Serie LB4) 
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Nach Überschreiten von 100 bzw. 120°C setzt wiederum eine 
Reduktion der Zwangskräfte infolge forcierter Austrocknung 
ein. Nach erfolgter Austrocknung steigen die Zwangskräfte 
beim Leichtbeton jedoch wieder an und erreichen ein ausge-
dehntes zweites Maximum bei etwa 400 bis 420°C. Mit dem 
Zerfall des freien Kalks -ab 400 bis 420°C- sinken auch die 
Zwangskräfte rasch ab. 
Aufgrund der geringen Anteile quarzhaltiger Zuschläge (nur 
die Sandzuschläge enthalten Quarz) macht sich die Quarzum-
wandlung bei den Zwangskräften kaum bemerkbar, und der 
steile Abfall der Zwangskräfte setzt sich nahezu übergangs-
los bis 6oooc fort, wo mit der Zersetzung der stabilen csH-
Phasen ein weiteres Absinken der Zwangskräfte verbunden 
ist. 
aoc 
Die vorgetrockneten Leichtbetonproben zeigen bis etwa 1 5 
einen geringeren Anstieg der Zwangskräfte als die feuchten 
Proben. Dies kann mit der Reduzierung des E-Moduls infolge 
der Probentrocknung erklärt werden. 
Nach Überschreiten von 150°C bleiben die Zwangskräfte der 
ls bei 
getrockneten Proben jedoch auf einem höheren Niveau a 
den feuchten Proben, weil in der getrockneten Zementpaste 
keine Schwindverkürzungen mehr eintreten können und auch 
Kriechvorgänge deutlich gegenüber feuchten Zementpasten re-
duziert sind. 
Oberhalb von 400°C verschwindet der Einfluß der Vortrock-
nung in zunehmenden Maße, weil hier nur noch überwiegend 
chemisch gebundenes Wasser entfernt wird, das durch die 
Vortrocknung bei 105oC nicht entfernt werden konnte ;g/. 
Vergleicht man die Zwangskraftverläufe der wassergelagerten 
Proben mit denen der normalgelagerten Proben, so kann man 
f t 
ten pro-
es stellen, daß die Zwangskräfte der wassergelager 
ben i.a. etwas niedriger ausfallen als die Zwangskräfte der 
. d eh nur 
normalgelagerten Proben. Die Unterschiede fallen Je 0 
182 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B3 - 178 
be :1. den m:tt 3 0% 
aua Anfangsbelastung geprüften Proben deutlich 
Cvgl. auch /12,15/). 
In den f 
algenden Bildern 4.32 bis 4.36 sind die mit Hilfe Von Glg. (4 4 ~ W • 8) aus den Zwangskraftverläufen errechneten 
< - ert 
e beispielhaft für den hochfesten Normalbeton, für 
einen quar . 
e:tn Zltischen Normalbeton üblicher Festigkeit, für 
en Kalksteinbeton und für einen Mauermörtel zusammenge-stellt 
k • Zusätzlich sind in den Bildern noch die Mittelwert-Urven d -
Chen er < -Werte aus den entsprechenden Warmkriechversu-
ben. -meist mit Proben aus der gleichen Betonserie- angege-
Be:t den Au 
d swertungen des quarzitischen Normalbetons wurde 
er E-Mod 1 E( 
auf u 2o•c) der mit 1os•c vorgetrockneten Probe 
grund t 
th en sprechender Meßwerte auf das 0,6-fache der 
ermiach nicht vorbehandelten Proben erniedrigt. Aus Bild 4
·32 läßt 
sch sich entnehmen, daß die 1:-Werte, die mit ver-
iedene V 
n ersuchsarten ermittelt wurden, in einem sehr eng 
en Band li t llt Ku egen. Im allgemeinen liegen die darges e en . 
rven in 
,, nerhalb des Streubandes der Einzelwerte bei den 
ovarmkri 
echversuchen (vgl. /15/). 
Die mit 105•c 
deutlich die 
diese K 
urve 
vorgetrockneten Proben zeigen bis etwa 25o•c 
geringsten e: -Werte. Oberhai b von 25o•c mündet 
in die f' -Kurve der normal- bzw. wassergelager-
ten Prob 
20 • en ein. Die Unterschiede zwischen den ?-Werten der 
C/6 5% r • F. -gelagerten Proben und den l -Werten der was-
sergela 
gerten Proben sind sehr gering. Untersuchungen an 
anderen P 
robenchargen haben keine oder eine nur sehr gerin-ge Tend 
1 . enz erkennen lassen, daß wassersatte Proben wesent-lch höh 
ere E"-Werte aufweisen als die 20•C/65% r.F.-gela-gerten p 
roben. 
In den -
• f: -Verläufen des quarzi tischen Normalbetons spiegeln Slch _ 
1 . neben den bereits diskutierten- auch andere physika-lache Ph·· 
anomene wieder: Nach Abklingen der stärksten Ent-
Wässerung d 
er Proben, d.h. nach Vberschreiten von 20o•c, 
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Bild 4.32: 
\t-Temperatur inoc 
'E (T)-Werte aus Zwängungsversuchen mit unter-
schiedlich vorgelagerten Kiesbetonproben im 
Vergleich mit entsprechenden ( (T)-Werten aus 
Warmkriechversuchen 
verringert sich die Steigung der (-Funktion deutlich. Mit 
dem Beginn der Portlanditzersetzung bei 4oo•c nimmt die 
Steigung der E -Funktion wieder kräftig zu. Sie hat ihren 
höchsten Wert bei 52o•c, der Temperatur, bei der die Port-
landitzersetzung gerade abgeschlossen ist. Um 575•c zeigt 
ein Wendepunkt die Quarzumwandlung. Ab 6oo•c vergrößert 
sich die Steigung der 'E -Funktion zunehmend. Sie steht im 
Einklang mit dem einsetzenden Zerfall stabiler CSH-Phasen· 
Bei den f' -Auswertungen des hochfesten Betons (s · Bild 
4.33) ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei dem Normalbe-
ton Ublicher Festigkeit (s. Bild 4.32). Auch beim hoch-
festen Beton sind die Abweichungen zwischen den E -Werten 
aus den Warmkriechversuchen und den (-Werten aus den 
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Serie S1 
• 15% 
...... 
. ,., ... 
• 45% 
·45f---t--+-~--~~-10C~L_~_J--~_L __ L_j__l~4-~~--L__L_j 
100 200 300 
B· 1ld 4.33: E -Werte aus Zwängungsversuchen mit unter-
schiedlich belasteten hochfesten Betonproben 
im Vergleich mit entsprechenden E' (T)-Werten 
aus Warmkriechversuchen 
Zwängun st 
1 
gsversuchen vergleichsweise gering. Man kann fest-
e len d ß . zw . ' a d1e Unterschiede zwischen den E -Werten aus 
füh e 1c artig mit jeweils 15% Anfangsbelastung durchße-e1 gl . h 
rten Zw" d· angungsversuchen teilweise größer ausfallen als 
1 e Unter . s sch1ede zwischen den (-Werten aus Zwängungsver-
Uchen mit s· unterschiedlichen Anfangsbelastungen. Insofern 
1nd d' k:r· 1e Unterschiede zwischen den i' -Werten aus den Warm-
1 echversuchen 
und den (-Werten aus den Zwängungsversu-
chen als gering zu erachten. 
Auch d er Leichtbeton und der Kalksteinbeton (s. Bild 4.34 
und 4 
-35) d' st ' 1e sich in ihrem Ausdehnungsverhalten sehr 
t ark von dem überwiegend quarzithaltigen Normalbeton un-
ersche' d f 1 en, zeigen ähnliche E' -Funktionen wie der hoch-
este Beton und der normalfeste Kiesbeton-
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Bild 4.34: E -Werte aus Zwängungsversuchen mit unter-
schiedlich vorgelagerten Leichtbetonproben im 
Vergleich mit entsprechenden 1: (T)-Werten aus 
Warmkriechversuchen 
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Bild 4.35: E -Werte aus Zwängungsversuchen mit unter-
schiedlich vorgelagerten Kalksteinbetonproben 
im Vergleich mit entsprechenden E (T)-Werten 
aus Warmkriechversuchen 
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Die bei 1 05" 
1 
. C vorgetrockneten Proben zeigen sowohl beim 
eJ.chtbeto 1 n a s auch beim Kalksteinbeton bis zu Temperatu-
ren von et f wa 175-200"C deutlich geringere (-Werte als die 
euchten Proben. Oberhalb von etwa 225"C nehmen die bezoge-
nen Über gangsverformungen mit steigenden Temperaturen wie-
' 1 r Niveau bleibt jedoch bis zu Temperaturen von der zu 'h 
knapp soo·c oberhalb des Niveaus der feuchten Proben. 
Ein Vergleich der 'E -Werte aus den Zwangskraftversuchen mit 
E -Werten aus den Warmkriechversuchen zeigt, daß die den 
E -Funktionen auch bei diesen Betonen sehr eng bei-
einander 1' 
beiden 
1egen. 
E -Werten betragen jedoch nur etwa 0,5%o, 
Obwohl .. 
b 
sich Mortel im Ausdehnungsverhalten und im Kornauf-
au d es Zuschlags deutlich von Beton abhebt, zeigen seine 
entspr h ec enden normalisierten Übergansverformungen die 
gleiche funkt. 1 b· 1ona e Abhängigkeit von der Temperatur wie die 
l.Sher diskutierten Betone (s. Bild 4.J6). Auch beim Mörtel 
beobachtet man nur geringe Unterschiede zwischen den E-
Funkti onen, die aus den Zwängungsversuchen errechnet wur-
den, und d -e en E -Funktionen, die aus den Warmkriechversuchen 
rmittelt wurden. 
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Bild 4. 36: E' (T) -Werte aus Zwängungsversuchen mit unter-
schiedlich vorbelasteten Mörtelproben im Ver-
gleich mit entsprechenden ( (T)-Werten aus 
Warmkriechversuchen 
en von 
Um die bezogenen lastabhängigen Übergangsverformung 
leichen 
Betonen mit unterschiedlichen Zuschlägen besser verg 
zu können, wurden in Bild 4.37 die entsprechenden, aus 
Warmkriechversuchen ermittelten E-Funktionen zusammenge-
·t 
stellt. Bei dieser Zusammenstellung wurden nur Betone ml 
annähernd gleichem Zementgehalt berücksichtigt. 
Wie man Bild 4.37 entnehmen kann, liegen die E' -Funktionen 
der Betone mit vergleichbarer Festigkeit bis zu Temperatu-
ren von 400•c in einem sehr engen Band. Bei höheren Tempe-
raturen führen dann die Unterschiede im thermischen Ausdeh-
nungsver a en er usc äge zu einem h lt d Z hl 
Auseinanderlaufen der E' -Funktionen. 
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B:tld 4. 37: ~ (T)-Werte von verschiedenen Betonen mit glei-
chem Zementgehalt 
Dt e Betone ·t Wei ml den geringeren Festigkeiten (LB3 und KSJ) 
sen deutll"ch " verf geringere bezogene lastabhängige ubergangs-
Wu ormungen auf als die Betone mit der höheren Festigkeit. 
le lastabhängigen Übergangsverformungen nicht rde man d" 
Kr· e astungsgrad (11
0
/oult) sondern auf die absolute auf den B l 
lechspan de nung a
0 
beziehen, so würden auch die entsprechen-
n Funkt· Ks . lonen Etrla
0 
(s. Glg. (4.43)) der Betone LBJ und 
rtg des Streubandes der Etr/oo Funktionen der üb-lnnerhalb 
en Betone m liegen. Die Auswertungen von übergangsverfor-
Ungen . di elner Reihe anderer Betone haben jedoch ergeben, daß 
e N ormie den B rung der lastabhängigen Vbergangsverformung auf 
B:lld elastungsgrad IX im allgemeinen ein einhei tlicheres 
von - F absoluten E- unktionen liefert, als das Normieren auf die 
Kriechspannungen /15/. 
E(l h 
at sich · Zeme t Jedoch gezeigt, daß Betone und Mörtel mit hohem 
to n anteil durchweg höhere Übergangsverformungen als Be-
ne und Mörtel mit niedrigerem Zementanteil aufweisen. Die 
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Ursache dafür liegt darin, daß die lastabhängigen tlber-
b . R mtempera-gangsverformungen -ebenso wie das Yriechen el au 
tur- fast ausschließlich aus Verformungen des Zementsteins 
resultieren /9/. Sie werden also außer von seinen Eigen-
schaften auch wesentlich von seinem Gehalt im Beton be-
stimmt. 
Um den Einfluß des Zementsteingehalts auf die bezogenen 
lastabhängigen Ubergangsverformungen transparent werden zu 
lassen, sind in Bild ~.3S die auf den Zementgehalt bezoge-~ d Mörtel. 
nen r -Werte ( E /y(Zementgehalt)) einiger Betone un 
aufgetragen. Als Bezugsfunktion y diente hierbei eine Gera-
de durch den Ursprung: 
Y : Zementgehalt I 350 kg/m3 (4.4-9) 
Die Funktion wurde so gewählt, daß die Bilder 4.37 und 4 ·
38 
direkt verglichen werden können, d.h., daß bei einem ze~ 
mentgehalt von 350 kg/m3 der Funktionswert y:1 beträgt. 
Außerdem konnte angenommen werden, daß in erster Näherung 
eine Verdoppelung des Zementsteins eine Vergrößerung der 
Kriechverformung um das Uoppelte nach sich zieht. Es war 
auch aus eigenen Experimenten bekannt, daß bei reinem 
Gestein, d.h. Zementgehalt : Q, tatsächlich kein tlbergangs-
kr iec hen auftritt. 
Wie die .1\.uftragungen in Bild 4.38 zeigen, werden die '!:-
Funktionen der verschiedenen Betone und Mörtel auch tat-
sächlich durch die zusätzliche Normierung auf den Zement-
gehalt sehr stark einander angenähert. Besonders deutlich 
wird dies beim Vergleich des Mörtels M3 mit dem mageren 
Kiesbeton VR03: Der Märtel besitzt den doppelten Zementge-
halt und die doppelte Fee.tigkeit wie der Beton; die auf derl 
Zementgehalt bezogenen (-Werte unterscheiden sich dagegen 
nur minimal. Ähnliches gilt für den Vergleich zwischen dem 
hochfesten Beton SiJ/7 und dem mageren Kiesbeton VROJ: Hier 
weist der hochfeste Beton den 2,3-fachen Zementgehalt und 
die 5-fache Festigkeit wie der Kiesbeton auf; trotzdem 
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Temperatur in "C 
Auf den Zementgehalt normierte E (T)- Funktion 
verschiedener Mörtel und Betone 
c e1den sich die auf den Zementgehalt bezogenen E -unters h . 
Werte nur geringfügig. 
Anderers •t eJ. s unterscheidet sich die Mörtelmischung MHn 
recht d eutlich von der Mörtelmischung M3, obwohl beide Mi-
schu M ngen ungefähr den gleichen Zementgehalt aufweisen. Die 
ischun MH . . . . M· g n hat eine deutlich ger1ngere Fest1gke1t als d1e 
l.Schung M) · Es liegt daher die Vermutung nahe, daß der Ze-
mentst ein der Serie MHn unvollständig hydratisiert war und 
somit sein effektiv für das Ubergangskriechen maßgebender 
Zement gelanteil deutlich gegenüber der Mischung M3 verrin-
gert wa . d r. D1e gleichen Ursachen sind vermutlich auch für 
as gegenüber den anderen Mischungen verringerte Ubergangs-
kriech d en der Serien LB3 und KS verantwortlich. Da der Hy-
ratationsgrad bei den hier diskutierten Betonen und Mör-
teln nicht k bestimmt worden war, lassen sich jedoch keine 
onkreten Schlüsse ziehen. 
18 erigen Ausführungen beschränken sich im wesentli-Die b. h 
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. Probekör-
eben auf E: -Funktionen aus Versuchen mit kle~nen 2 
pern ( 1/J 8 em, l "' 30 cm) und Aufheizgesehwindigkeitem von 
K/min. Bei Brandversuchen mit Bauteilen sind die Aufheizge-
schwindigkeiten wesentlich höher und die Bauteilabmessungen 
größer. In einer Pilotstudie wurden deshalb Proben mit 
- rden mit 
Durchmesser 15 cm und 1 = 45 cm untersucht. S1.e wu 
ao = 0,15- crult gezwängt und mit maximal mit dem Elektro-
ofen erreichbarer Aufheizgeschwindigkeit erwärmt /82/. 
Die Zwangskraftentwicklung, die mittlere Oberflächentempe-
ratur und die Probekörperkerntemperatur, die in einem sol-
teilt. 
eher Versuche gemessen wurde, ist in Bild 4.39 darges 
d s Ex-Außerdem ist dem Meßergebnis die erste Nachrechnung e 
periments gegenübergestellt. Eingangsdaten der Berechnung 
waren: Die thermische Dehnung und E (T) eines vergleichba-
ren Betons; die tatsächlich auf der Probenoberfläche im 
Mittel gemessene Temperatur und der an dem untersuchten 
. . lt E-Modul· Probekörper bei 20•c bei Versuchflbeglnn erm1.tte e 
Bis ~ur 27. Minute stimmen di~ errechnet~n und gemessenen 
Zwangskräfte sehr gut überein. Die geringen Differenzen 
zWischen ger~ehneter und g~messener Zwangskraft können 
durch etwas ~u niedrig herechnete Probekörperkerntempera-
turen erklärt werden. Ab der 27. Minute gehen Meß- und Re-
chenergebnis immer stärker auseinander. Dies beruht jedoch 
nur zum Teil auf der fehlerhaften Berechnung der Kerntempe-
ratur. Vielmehr entsteht in dem Versuchs~eitraum von der 
27. Minute bis zur 55. Minute ein hoher Spannungsgradient 
im Probekörper. Das führt dazu, daß in der 55. Minute die 
äußere Schale des Probekörpers teilweise ausknickte und 
kein Tragvermögen mehr aufwies. 
Ein Vergleich zwischen Rechnung und Messung zeigt, daß die 
mit kleinen Proben (1/J 8cm, 1=30cm) und langsamer Aufheizung 
bestimmten Materialdaten das Verhalten von massigen Struk-
turen auch bei hohen Aufhei~geschwindigkeiten hinreichend 
genau beschreiben. Bei Bauteilen unter Feuerangriff müssen 
aber offenbar auch die durch steile Spannungsgradienten 
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Bild 4. 39: Zwangskraftentwicklung und Temperaturverlauf 
bei schneller Aufheizung von Kiesbetonproben 
herv t orgerufenen mehrachsigen Spannungszustände berücksich-
igt werd en. 
Unsere t bisherigen Kenntnisse über das biaxiale Hochtempera-
Urv h er alten reichen jedoch noch nicht aus, um den Einfluß 
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mehraxialer Spannungszustände bei Bauteilen unter Feueran-
griff verläßlich abschätzen zu können. 
4.2.3 · d Betonver-Vereinfachter Ansatz zur Beschre~bung er ) 
formungen bei absinkenden Temperaturen (Abkühlphase 
Wie bereits er~ähnt, war es durch die Aufnahme von Untersu-
chungen über den ~blauf von natürlichen Bränden und ihren 
Auswirkungen auf das Bauteilverhalten notwendig geworden, 
auch das Betonverhalten in der sog. Abkühlphase, d.h. wäh-
rend absinkender Temperaturen zu studieren. Erste experi-
mentelle Untersuchungen dazu wurden bereits in der Förde-
rungsperiode 1981-83 durchgeführt /3/. Das Schwergewicht 
lag bei diesen Untersuchungen auf der ~rmittlung der Ver-
änderungen mechanischer Kennwerte infolge zyklischer Tempe-
raturbeanspruchung, d.h. thermische Beanspruchung durch 
aufeinanderfolgende Aufheizung und Abkühlung. tlber die 
erzielten Ergebnisse wurde bereits kurz in /83/ berichtet· 
In der letzten Förderungsperiode wurden umfangreiche Unter-
suchungen über das instationäre Kriechen in der Abkühlph~se 
durchgeführt /84/. Die dabei erzielten Ergebnisse bilden 
die Grundlage für den ent~ickelten vereinfachten Ansatz. 
Die Versuche zur Ermittlung der Verformungsdaten wurden 
entsprechend Bild 4.40 durchgeführt. Die Proben (D=8 °m, 
1änge=30 cm) wurden nach dem Einbau in die Prüfmaschine zu-
nächst mit ca. 30% der an Vergleichsprobekörpern gemessenen 
Festigkeit dreimal belastet. Dabei wurde jeweils die ela-
stische Verformung gemessen. Anschließend erfolgte im 
Kalten die Belastung der Probekörper mit einem Belastungs-
niveau zwischen 0 und ~0~ der Kaltdruckfestigkeit. Unter 
Belastung wurde der PrcbeköTper mit 2 K/min aufgeheizt, 
dabei wurde die Verformung ständig registriert (vgl. Bild 
4.40, t 1 · · .t 2). Nach Erreichen ö.er vorgewählten 
Höchsttemperatur Ct 2) wurde der Probekörper noch 2 h 
homogenisiert, bevor zum Zeitpunkt t erneut durch drei-
3 
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Schematische Darstellung der VersuchsdurchfUh-
rung zur Ermittlung der irreversiblen Verfor-
mungen von belastet aufgeheizten Betonproben 
maliges der E Ent- und Belasten der E-Modul bestimmt wurde. Nach 
der -Modulbestimmung bei Versuchshöchsttemperatur wurde 
st rper unter Beibehaltung des vorgewählten Bela-Probekö 
Ungsniv 1 h eaus bei Versuchshöchsttemperatur noch einmal ca. 
homogenisiert , bevor der Probekörper unter Aufrecht-
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erhaltung der konstanten Belastung und gleichzeitiger Mes-
sung der Verformung mit zunächst konstanter Geschwindigkeit 
(2 K/min) auf Raumtemperatur abgekühlt wurde (t 4 . · .t5) · 
Nach der Abkühlung auf Raumtemperatur wurde der E-Modul 
noch einmal durch dreimaliges Ent- und Belasten bestimmt, 
bevor abschließend die cr- E -Kennlinie, und daraus die 
Restverformung und die Restfestigkeit ermittelt wurden· 
240 1.80 720 
Proben -Nr.·. 
-·- VR 1812 
-- VR 18/3 
--··--·· VR 18 /6 
- VR 18/8 
------ VR 2117 
............. VR 21 /8 
-·-·-·-·- VR 2216 
960 1200 141..0 
.... Zeit in min 
Bild 4.41: Temperaturverläufe bei den Versuchen zur 
Ermittlung der thermischen Dehnung während der 
Aufheizung und Abkühlung von Kiesbetonproben 
In Bild 4.41 sind exemplarisch die Temperaturverläufe dar-
gestellt, die bei der Prüfung unbelasteter Proben ermittelt 
wurden. Diese Versuche dienten zur Ermittlung der thermi-
schen Ausdehnungen bei ansteigenden und absinkenden Tempe-
raturen. Die entsprechenden Verformungsmeßwerte sind in 
Bild 4.42 dargestellt. Man erkennt, daß die Proben bei Tem-
perierung bis 350"C nach der Abkühlung die Ausgangslänge 
nahezu wieder erreichen; die auf 250"C aufgeheizte Probe 
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·, 
·, 
Proben-Nr:: 
--- VR 1/J/2 
-- VR tiJ/3 
--··--·· VR 1816 
-VR •11 
------ VR 21/7 
············· VR 2118 
-·-·-·-- VR 22/6 
··.. ·,· .............. . 
··.. -·-. 
··· ... 
·· .... 
720 
-...... __ _ 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-
········ 
············ 
960 1200 
---..... ~ Zeit in min 
Gemessene Verformungen bei den Versuchen zur 
Ermittlung der thermischen Ausdehnung während 
der Aufheizung und Abkühlung von Kiesbeton-
proben 
zeigt 
V nach der Abkühlung sogar eine geringere bleibende 
erkUrz 
t ung von 0,4o/~. Bei höheren maximalen Aufheiztempera-
Uren z i 
d e gen die Proben durchweg bleibende Ausdehnungen, 
ie maximal 4• Vooerreichen. 
Bild 4 4 
· 3 zeigt die während der Aufheizphase gemessenen Ge-
samtverf • 
ormungen von Proben die mit 10% ihrer 20 C-Kurz-
zeitfest ' 
igkeit belastet auf unterschiedliche Temperaturen 
aufgeh 
eizt wurden. In Bild 4.44 sind die dazugehörigen Ge-
samtve f 
d r ormungen, die während der Abkühlung gemessen wur-
en da 
d ' rgestellt. Gleichartige Messungen wurden mit Proben 2 ~~chgeführt, die mit 20, 30, 40, 50 und mit 60% ihrer 
C-Kurzzeitfeatigkeit belastet waren. 
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Bild 4.43: Gesamtverformungen von belasteten Kiesbetonpro-
ben während der Aufheizphase 
12 
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\ 
I 
750 
~..~ 
Proben-Nr. · 
-- VR 2()/1 
- ... --.·· VR 20 /3 
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·-·-·-·-·-·-·-·-
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Bild 4.44: Gesamtvecfor-mungen von belasteten Kiesbetonpro-
ben während der ~bkühlphase 
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Die Wäh 
rend der Aufheizphase gemessenen Verformungsdaten 
Wurden entsprechend GI. (4.45) ausgewertet. Dazu wurden 
ZUnächst d 
h . ie mit den verschiedenen Proben während der Auf-
elzung gemessenen thermischen Ausdehnungen ermittelt. Die 
Mittelw tk 
er urve wurde dann mit Hilfe von Exponentialsplines 
:ngenähert. Die Mittelwertbildung und die Anpassung erfolg-
e mit Verfahren nach /85/ und /86/. Die Näherungskurve und die · 
elnzelnen Meßwerte sind in Bild 4.45 über der Tempera-
tur dargestellt, 
0 16 
'*- T= 2 K/min 
.s 14 
• gemessen g- 12 Näherung 
::J 
c: 
~ 10 Proben-Nr.: E 8 
• VR 18/2 ~ 6 • VR 18/3 
-
f 
• VR 18/6 
4 • VR 18/8 
• VR 21/7 
2 • VR 2118 
• VR 22/8 0 
·0 140 280 1.20 560 700 840 
Temperatur in °C 
Bild 4.45: Mittlere thermische Ausdehnung von Kiesbetonpro-
ben bei ansteigenden Temperaturen 
Die w"h 
a rend der Abkühlung von verschiedenen Höchsttempera-
turen gemessenen Verkürzungen (in Bild 4.44 über der Zeit 
dargestellt) waren in der Darstellung über der Temperatur 
nahezu k . b . 
ongruent. Jedoch wiesen die Abkühlkurven in A hän-
gigkeit von der erreichten Maximaltemperatur Parallelver-
schieb 
ungen in Höhe der gemessenen Restdehnungen auf. Die 
um di R 
e estdehnungen (vgl. Abb. 4.42) verschobenen Deh-
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. d.l' h HBohsttem-
nungsmeßwerte der einzelnen auf untersohle lO e 
peraturen aufgeheizten Proben sind in Bild. 4.46 als Funk-
~. aus Ein-
ti an der Temperatur zusammengestellt. Auch ulese 
zelmessungen gewonnenen Werte wurd.en gemittelt und durch 
Exponentialsplines angenähert. Die Näherungskurve ist eben-
falls in Bild 4.46 eingezeichnet. 
Q.l 8 
..c 
u 6 IJ) 
'§ 
'-
• gemessen 
--Näherung 
Proben -Nr: 
• VR 1SI2 
• VR 18/3 
• VR 18/6 
• VR 18/8 Q.l 4 
• VR 2117 .c 
• vR 2216 
..... 
\ 
2 
0 
0 
-
560 700 840 
Temperatur in oc 
v.o 280 47SJ 
Bild 4.46: Mittlere thermische Kontraktion von Kiesbeton-
proben bei absinkenden Temperaturen 
Mit Hilfe dieser "mittleren" thermischen Ausdehnungsfunk-
tion wurden dann entsprechend Gl. (4.45) für die Aufbeiz-
phase die lastabhängigen Ubergangsverformungen berechnet• 
Filr den Belastungsgrad Ct =0,1 sind die Ergebnisse in Bild 
4.47 dargestellt. Es ergeben sich danach maximale Über-
gangsverformungen von ca. 7%0 • 
Zur Berechnung der während der kbkUhlung ablaufenden last-
abhängigen libergangsverformungen wurde das gleiche Modell 
wie filr die Aufheizphase herangezogen. Die entsprechenden 
lastabhängigen Ubergangsverformungen sind in Bild 4.48 aber 
2.00 
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Lastabhängige tlbergangskriechverformungen von 
Kiesbetonproben während der Aufheizphase 
der z 
eit dargestellt. Man erkennt, daß in der AbkUhlphase 
bei all 
en Proben, die auf maximal 550•c aufgeheizt worden 
waren d t . ,. 
' eu l1ch geringere lastabhängige ubergangsverformun-
gen entstehen als in der Aufheizphase. So erreichen die 
lastabh· ängigen tlbergangsverformungen in der AbkUhlphaae 
maximal nur 1% • 
Größe 
re lastabhängige tlbergangsverformungen weisen nur die Prob 
en auf (VR20/6 und VR20/5), die auf maximal 650 bzw. 
75o•c 
aufgeheizt worden waren. Bei ihnen setzen im Tempera-
turbe 
reich um 57J•c infolge der reversiblen Quarzumwandlung 
nahezu 
I sprunghafte VerkUrzungen um ca. 2 o/oo ein. Nach Durch-
auren dieses Sprunges treten kaum noch weitere VerkUrzun-
gen auf. 
Die A 
Uswertungen der Versuche mit höheren Belastungsgraden 
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Bild 4.48: Lastabhängige Ubergangskriechverformungen 
Kiesbetonproben während der Abkühlphase 
lastatnängi-
haben gezeigt, daß bei Abkühlungsvorgängen die lastungs-
gen Ubergangsverformungen nahezu unabhängig vom Be t n 
'7c tre e 
grad sind, d.h. bei Belastung zwischen 1 0'7. und 60' wie tn 
in der Abkühlphase Verformungen in gleicher Höhe auf d 
0 un 
Bild 4.48 angegeben. Bei Belastungsgraden zwischen rad 
Bel a 8 tungsg 100% könnten für Berechnungen linear mit dem 
zunehmende Ubergangsverformungen angesetzt werden· 
der 
Zur Veranschaulichung der vereinfachten Beschreibung 
Betonverformungen sind in Bild 4.49 die lastabhängigen 
h ·z-kb-Ubergangsverformungen, die im Verlaufe eines Auf e~ d 
kühl-Zyklus auftreten, für die Belastungsgrade o. =0• 1 un 
11 =0,4 dargestellt. In der Aufheizphase sind der Bela-
h idend 
stungsgrad und die Temperatur (s. Gl. (4.45)) entsc e 
flir die lastabhängigen Ubergangsverformungen. Im Verlaufe 
der Abklihlung treten bei belasteten Proben geringe zusätz-
'(02 
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Mittlere lastabhängige Ubergangsverformung wäh-
rend der Aufheizung und Abktihlung von unter-
schiedlich belasteten Kiesbetonproben als Funk-
tion der Temperatur 
liehe 
s60 •0 VerkUrzungen auf (E ). Sie können jedoch bis in t r, ab 
erster Näherung linear von der Temperatur 
.1_0/oo ' {T - 20°C) 
S4o oc (4.50) 
und un b .. 
Ub a hangig vom Belastungsgrad angesetzt werden. Bei 
erschreit der en der Höchsttemperatur von 56o•c ist im Bereich 
Quarzumwandlung (573•c) eine zusätzliche, stufenförmig verl 
aufende Verkürzung zu addieren. 
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b k··rper fb d betontechnologl.sche Daten der Pro e 0 
Tabelle 4.12: Mischungsau au un 
a) 
Serie 
~ 
Si 3/7 
Zement (P 40/91 LH SR)*) [l:g/m3 ] 500 silica fume 
[kg/m 3 ] 50 Sand 0 - 4 mm [kg/m3 ] 584 Diabassplitt 4 - 15 mm [ kg/m 3 ] 1185 Gesamtwasser (incl. SP 52) [l/m3 ] 143,0 Verflüssiger (Scancem SP 52) [kg/m 3 ] 13,8 (W+SP)/(Zement + silica fume) 0,25 Frischbetonrohdichte [kg/dm3 ] 2,51 Rohdichte (28 d) 
[kg/dm 3 ] 2,50 
*) von Firma Partek, Finnland 
b) 
----~'VRQ31 Serie VR 13 VR 18 VR 20 VR 21 VR 22 
~ 240 Portlandzement 35 F [kg/m3 ] 340 347 349 348 
695 628 
Sand 0 - 4 mm [kg/m3 ] 625 631 633 632 
510 
Kies 4 - 8 mm [ kg/m3 ] 480 482 484 483 480 
785 
Kies 8- 15 mm [kg/m 3 ] 735 742 745 744 739 
210 
Gesamtwasser [l/m3 ] 165 187 188 172 186 ~ -
0,54 0,88 
W/Z 
0,49 0,54 0,54 0,49 
2,38 
Frischbetonrohdichte [kg/dm3 ] 2,38 2,39 2,40 2,38 2,38 
2,32 
Rohdichte (28 d) [kg/dm3 J 2,35 2,36 2,36 2,38 2,35 
39 
Ausbreitmaß [cm] 35 I 35 38 1 36 1 3~ 
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Fortsetzung der Tabelle 4.12 
c) 
~ 
Serie KS 3 ss 3 BSB4 
f--
Portlandzement 35 F [kg/m3 ] 340 340 340 
Ka 1 kstei n u - 4 mm [kg/m3 ] 830 - -
Ka 1 kstei n 4 - 8 mm [kg/m3 ] 425 - -
Ka 1 kstei n 8 - 16 mm [kg/m3 ] 570 - -
Sandstein 0 - 4 mm [kg/m3 ] - 810 -
Sandstein 4 - 8 mm [kg/m'J - 435 -
Sandstein 8 - 16 mm [kg/m3 ] - 550 -
Sand 0 - 2 mm [kg/m'J - - 726 
Basaltsplitt 8 - 11 mm [kg/m'J - - 1014 
Basaltsplitt 11 - 16 mm [kg/m3 ] - - 185 
Gesamtwasser [l/m3 ] 185 185 175 
-w;z 0,54 0,54 0,50 
Frischbetonrohdichte [kg/m3 ] - - 2,55 
Rohdichte (28 d) [kg/dm3 ] 2,33 2,23 2,52 
Aus breitmaß [cm] 36 36 33,5 
..__ 
d) 
r---
Serie M3 MHn 
I--
Portlandzement 35 F [kg/m3 ] 481 404 
Sand o _ 2 mm [kg/m3 ] 1447 1462 
Gesamtwasser [1/m'J 231 294 
1---
W/Z 0,48 0,73 
F . 2,160 2,16 rlschbetonrohdichte [kg/dm3 ] 
Rohdichte (28 d) [kg/dm'J 2,14 2,14 
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Fortsetzung der Tabelle 4.12 
e) 
Serie 
---, 
LB3, LB4 LB9 
-
Portlandzement 45 F [ kg/m3 ] 350 
-Portlandzement 35 F [ kg/m 3 ] 
- 350 Sand 0 - 2 mm [kg/mJ] 265 611 Leea-luschlag 0 
- 2 mm [ kg/m 3 ] 210 
-Leea-luschlag 2 - 4 mm [kg/m3 J 105 
-Leea-luschlag 4 - 8 mm [kg/m3 ] 125 
-Leea-luschlag 8 - 16 mm [kg/m3 ] 160 
-Liapor-luschlag 2 - 8 mm [kg/m3 ] 
- 150 Liapor-luschlag 8 - 16 mm [kg/m3 ] 
- 350 Gesamtwasser [l/m3 ] 225 212,5 
-
Frischbetonrohdichte [kg/dm3 ] 1 ,42 1 ,79 Rohdichte (28 d) [kg/dm3 ] 1 ,38 1 ,75 
--
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T b . ~ Festigkeitsdaten der Probenserien 
Betonserie Würfelfestigkeit 
in N/mm2 
1-----.. nach 28 d 
Si 3/7 114*) 
VR 13 52 
VR 18 54 
VR 20 47 
VR 21 57 
VR 22 53 
VR 03 30 t-
KS 3 
_**) 
ss 3 **) 
-
BS 84 50 
M 3 
48 
MHn **) 
-
LB 3 23 
LB 4 24 
LB 9 
45 
*) Würfel 10 x 10 x 10 cm' 
**J keine Würfel hergestellt 
Prüfalter 
in Tagen 
> 150 
> 580 
> 560 
> 505 
> 720 
> 360 
> 550 
>1600 
>1500 
> 250 
> 120 
> 900 
> 750 
> 790 
> 90 
207 
Festigkeit in N/mm2 
im Prüfalter 
Würfel Probezylinder 
136 .. ) 106,5 
61 41,3 
58 32,8 
- 27,0 
56 34,3 
57 40,0 
34 21,1 
_**) 26,9 
-
**) 42,0 
60 41 ,5 
51 48,2 
-
**) 23,3 
27 22,0 
22 21,4 
47 47,7 
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5. Zusammenfassung und kusblick 
die ~rbeitsergebnisse des 
dreijährigen För-Der vorliegende Bericht umfaßt 
Teilprojekts B3 für den zurückliegenden, 
F hung;spro-derungszeitraum. Obwohl in Teilbereichen des orsc 
d K""rzungen gramms aus finanziellen Gründen Einsparungen un u 
vorgenommen werden mußten, konnten die :?.ngestrehten ~r­
beitsziele im wesentlichen erreicht werden. Entsprechend 
T · lge-
dem vorgelegten Forschungsantrag wurden die großen el 
biete 
d ~ufhei­Mikrorißbildung von belastetem Beton während er 
zung und AbkUhlung; Reversibilität der Betonverformungen, 
Be-
- biaxiales Festigkeits- und Verformungsverhalten von 
ton, 
Riß-
modellmäßige Beschreibung der thermisch induzierten 
bildung, 
- praxisorientierte Beschreibung der Betonverformungen 
behandelt. Wichtige Teilaspekte aus 
bereits veröffentlicht oder in Form 
diesen Arbeiten sind 
tra-
von Referaten vorge 
unserer gen worden. Zusammenfassend sei hier auf einige aus 
Sicht besonders wichtige Arbeitsergebnisse hingewiesen· 
1 
1 
Durch die experimentellen Untersuchungen der Mikrorißbil-
dung von belastet aufgeheiztem Beton mit Hilfe der Schall-
emissionsanalyse und nachträglicher Hg-Porosimetrie konnten 
1 
1 
1 
1 
bisher nur vermutete Zusammenhänge eindeutig nachgewiesen 
werden. Insbesondere konnte gezeigt werden: Externe mecha-
nische Spannungen, die während eines Aufheizzyklus an der 
Probe anliegen, überlagern sich mit den inneren lokalen 
Spannungen, die durch Unterschiede in der Wärmedehnung von 
Zementstein und Zuschlag hervorgerufen werden. Dies führt 
dazu, daß Teile der Verbundzone auch während der Aufheizung 
nahezu unverändert gegenüber dem Ausgangszustand (vor Be-
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ginn der Aufheizung) verbleiben und entstehende Risse 
kleinere Rißweiten aufweisen. Die Uberlagerung der externen 
Spannungen mit den lokalen inneren Spannungen führt jedoch 
auch bereichsweise zu einem insgesamt höheren Niveau der 
inneren Spannungen. Bei höheren externen Spannungen führt 
dies zu . 
e1ner zusätzlichen Rißbildung, wobei sich die Risse 
in Richtung der äußeren Last orientieren. Es existiert dem-
nach ein Optimum in dem Niveau der äußeren Spannung hin-
sichtlich der Minimierung der thermisch induzierten Riß-
bildung. Insgesamt haben die Untersuchungsergebnisse zu 
einem besseren grundlegenden Verständnis der wichtigsten 
typischen Hochtemperatureffekte von Beton geführt. 
Auf dem Gebiet des biaxialen Hochtemperaturverhaltens von 
Beton konnten -nach Aufnahme des vollen Versuchsbetriebs 
rnit Beginn der vergangenen Förderungsperiode- große Fort-
Schritte erreicht werden. Die wichtigsten Ergebnisse lassen 
Sich Wie folgt zusammenfassen: 
- Die zweiaxiale Druckfestigkeit ist für alle Spannungsver-
hältnisse höher als die einaxiale Druckfestigkeit bei 
gleicher Temperatur. Der Festigkeitszuwachs gegenüber der 
einaxialen Druckfestigkeit ist schon bei nur geringer Be-
anspruchung in der zweiten Achse recht deutlich. Der 
stützende Einfluß der Kraft aus der zweiten Achse er-
reicht bei einem bestimmten Beanspruchungsverhältnis, das 
mit der Temperatur ansteigt, seine größte Wirkung. 
- Die 
relative Festigkeitserhöhung bei zweiaxialer Bean-
spruchung ist bei höheren Temperaturen größer als bei 
Raumtemperatur. Besonders hohe relative Werte erreicht 
die Festigkeitserhöhung bei Temperaturen über 4oo•c. Das 
Maximum der Festigkeit bei zweiaxialer Beanspruchung wird 
rnit steigender Prüftemperatur zu größeren Spannungsver-
hältnissen verschoben, weil mit steigender Temperatur 
eine zunehmende Strukturschädigung verknüpft ist und 
starke Stützkräfte für den -nun als verzahntes Haufwerk 
anzusehenden- Beton notwendig werden. Die Festigkeitser-
W9 
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höhungen sind bei Normalbeton und Mörtel größer als bei 
Leichtbeton. 
- Die bei konstanten Temperaturen gemessenen las a a 
t bh .. ngigen 
Verformungen nehmen bei höheren Temperaturen in allen 
drei Achsen stark zu. Die Dehnungen in der unbelasteten 
Achse erreichen bei hohen Temperaturen und großen Span-
nungsverhältnissen extrem große Werte, die, neben elasti-
schen und plastischen Verformungen aus der Querdehnung, 
einen hohen Verformungsanteil aufweisen, der durch Riß-
bildung senkrecht zur Belastungsrichtung entsteht. Die 
maximalen Verformungen in der lastfreien Achse ergeben 
sich bei einem Belastungsverhältnis von 1:1. 
- Die kritische Betontemperatur, definiert als die Tempera-
tur, bei der der belastete Probekörper bei Aufheizung 
versagt, nimmt wegen der Stützwirkung der Kraft aus der 
zweiten Achse mit steigendem Spannungsverhältnis zu. 
- Die Kriechverformungen, als belastungs- und temperaturab-
hängige Verformungen definiert, zeigen bei Aufheizung un-
ter einaxialer Druckbeanspruchung das gewohnte Verhalten; 
sie nehmen nach Oberschreiten von etwa 400"C stark zu. 
Bei zweiaxialer Belastung wird diese starke Zunahme der 
Kriechverformungen zu höheren Temperaturen \Tersdwben. 
Gleichzeitig wirkt sich die zweiaxiale Druckbeanspruchung 
stark vergrößernd auf die Dehnungen in der freien Achse aus. 
- Die Zwangskräfte, die bei instationärer Temperaturbean-
spruchung und vollständiger Dehnbehinderung entstehen, 
sind bei zwei~xialer Beanspruchung größer als bei ein-
axialer Beanspruchung, Sie weisen aber für beide Bean-
spruchungsarten qualitativ den gleichen Verlauf auf. 
Wie aus der Zusammenstellung ersichtlich sind über das bi-
' axiale Hochtemperaturverhalten von Beton Fortschritte er-
zielt worden. Trotzdem bestehen noch große Wissenslücken: 
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- Es existieren bisher nur Ergebnisse im Druck-Druck-Be-
reich. Die Versuche zur Ermittlung der Spannungs-Deh-
nungs-Linien und der Festigkeit bei konstanten hohen Tem-
peraturen wurden dabei stets kraftgeregelt durchgefilhrt. 
Vollständige Spannungs-Dehnungs-Linien, die den abfallen-
den Ast mit einschließen, konnten also nicht gewonnen 
werden. Sie sind jedoch zur Formulierung von Stoffgeset-
zen erforderlich. 
- Bisher wurde nur eine einzige Normalbetonmischung syste-
matisch untersucht. Einflüsse aus den wichtigsten Beton-
Parametern -W/Z-Wert, Bindemittelgehalt, Kornaufbau und 
mineralogischer Aufbau der Zuschläge- sind bisher noch 
nicht erforscht worden. 
- Außerdem sind bislang keine Versuche im Druck-Zug und 
Zug-Zug-Bereich durchgefilhrt worden. Erst mit Versuchser-
gebnissen in allen Quadranten der biaxialen Hauptspan-
nungsebene ist die vollständige Bruchgrenzlinie von Beton 
angebbar. Diese ist jedoch unabdingbar notwendig, um das 
Festigkeits- und Verformungsverhalten von Beton grundle-
gend verstehen zu können. 
Es wurde bereits 198J auf der Gutachtersitzung vom Sprecher 
des SFB und von den unmittelbar beteiligten Wissenschaft-
lern darauf hingewiesen und auch von den Gutachtern er-
kannt, daß die Arbeiten in der letzten Förderungsperiode 
noch nicht zu einem befriedigendem wissenschaftlichen Ab-
Schluß geführt werden konnten. Eine Weiterführung der Ar-
beiten Uber 1986 hinaus wurde empfohlen. Zwischenzeitlich 
ist bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein entspre-
chender Antrag gestellt worden. 
Ausgangspunkt des theoretischen Ansatzes zur modellmäßigen 
Beschreibung der thermischen Rißbildung bildet die Analyse 
der Spannungsverteilung zwischen den Zuschlägen und der Ma-
trix. Durch sie wird zunächst die Ausbildung des räumlichen 
Rißmusters ermittelt. Risse entstehen demnach vornehmlich 
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bei der Aufheizung oberhalb 150'C als Matr1xrisse zwischen 
den am engsten benachbarten Zuschlägen. Im Verlauf der Ab-
kühlung können sich dagegen Haftrisse zwischen den Zu-
schl~gen und der Matrix bilden. Das bei einer bestimmten 
th mischen Temperatur entstehende Rißvolumen wird aus den er 
etzten Ausdehnungen der Komponenten Qn,l ~er des zusammenges 
Körpers unter Einbeziehung seines Mischungsaufbaus be-
stimmt. Die entstehenden Rißflächen werden mit Hilfe eines 
~trukturmodells abgeschätzt, das die Verteilung des Zu-
schlags im Beton idealisiert beschreibt. Aus dem Rißvolumen 
und der Rißfläche wird eine Rißweite in Abhängigkeit von 
der Temperatur berechnet. Sie zeigt eine gute Ubereinstim-
mung mit den experimentell ermittelten Rißweiten. 
al le not-Mit Hilfe des abgeleiteten Strukturmodells können 
thermisch wendigen Eingangsdaten für die Beschreibung eines 
geschMdlgten Betons anhand eines bereits bestehenden hauf-
werkstheoretischen Modells gewonnen werden. Mit dem Struk-
turmodell wird so eine Verknüpfung zwischen den Veränderun-
gen der mechanischen Kennwerte bei hohen Temperaturen und 
den physikalischen Veränderungen der Komponenten herge-
h f-stellt. Durch Kombinieren des Strukturmodells mit dem au 
werkstheoretischen Modell werden die typischen Veränderun-
gen der mechanischen Eigenschaften von Beton bei hohen Tem-
peraturen erklärt. 
Mit der Entwicklung dieses Modells wurde erstmalig eine 
feste Verknüpfung zwischen den physiko-chemischen Vorgängen 
bei der Betonerhitzung und den daraus resultierenden Ände-
rungen der mechanischen Betoneigenschaften erzielt. Inso-
fern konnte dieser Teilaspekt zu einem konsistenten Ab-
schluß gebracht werden. 
Der entwickelte Praxisorientierte Ansatz zur Beschreibung 
des Verformungsverhaltens von Beton bei instationären Bean-
spruchungen erlaubt sowohl für den Bereich ansteigender 
Temperaturen als auch für den Bereich absinkender Tempe-
raturen eine einfache Beschreibung der Betonverformungen. 
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Auch der Zwangskraftverlauf wird richtig wiedergegeben. Die 
Betonverformungen werden hinreichend genau durch zwei Funk-
tionen und zwei Konstanten (Festigkeit bei 20"C, E-Modul 
bei 20"C) beschrieben. Die Funktionen (thermische Dehnung 
E,h(T) und die bezogene lastabhängige Ubergangsverformung 
E (T)) hängen nur von der Temperatur ab. Das vorgestellte 
Modell bietet auch folgende Vorteile: Physikalische und 
chemische Vorgänge spiegeln sich in den ( (T)-Funktionen 
klar Wieder. Betone mit vergleichbaren Zementen liefern 
ähnliche t (T)-Funktionen. Mit der Entwicklung des verein-
fachten Ansatzes wurde die Grundlage zu einer übergreifen-
den Auswertung aller bisher erzielten Betonverformungsdaten 
geschaffen. Somit konnte die praktische Nutzung der experi-
mentell und theoretisch gewonnenen Erfahrungen sicherge-
stellt werden. 
Obwohl die angestrebten Ziele der letzten Förderungsperiode 
fast durchweg erreicht wurden und wichtige Fragenkomplexe 
auch tatsächlich zu einem gerundeten wissenschaftlichen Er-
gebnis gefUhrt werden konnten, haben sich mit der Erweite-
rung unseres Kenntnisstandes, der Entwicklung neuer Bau-
stoffe und Bauweisen und mit den Fortschritten und Neu-
orientierungen des baulichen Brandschutzes auch neue Frage-
stellungen ergeben. Es ist deshalb davon auszugehen, daß 
die "Untersuchung des Hochtemperaturverhaltens von Beton" 
auch in Zukunft einen festen Platz unter den Gebieten der 
Baustofforschung einnehmen wird. 
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l. Allgemeines 
Während der Förderungsdauer des Sonderforschungsbereichs 148 
"Brandverhalten von Bauteilen wurde von Teilprojekt B 4 das 
Festigkeits- und Verformungsverhalten voon Bau-, Beton- und 
Spannstählen untersucht, um den anderen Teilprojekten des 
SFB 148 benötigte Kennwerte für das Materialverhalten des 
Baustoffs Stahl zur Verfügung zu stellen. 
Zur Charakterisierung des Festigkeits- und Verformungsverhal-
tens von Stahl wurden vom Teilprojekt B 4 in enger Zusammen-
arbeit mit den anderen Teilprojekten des Sonderforschungsbe-
reichs l4tl verschiedene Versuchsmethoden zur Ermittlung von 
Kennwertverläuien und zur Festlegung ktiliHcher Kennwerte für 
die An<Jal"" von Feuerwiderstilndsdauc·t·r untersucht. Von den 
verschieder·en Versuchs~r.ethoden wie r<armzugversuch, Warm-
kriechversuch oder Relaxationsversuc;L mit konstanter oder 
instationärer Temperatur ist der Warmkriechversuch mit kon-
stanter Aufheizgeschwindigkeit am besten zur Untersuchung des 
Verformungsverhaltens vo~ Stahl bei einer Brandbeanspruchung 
geeignet. 
Demzufolge 1mrden an den wichtigsten im Bauwesen eingesetzten 
Stählen WarDkriechversuche mit konstanter Aufheizgeschwindig-
keit durchgeführt und Einflußparameter auf das Verhalten bei 
erhöhter Temperatur untersucht. Bei Spannstählen wurde zu-
sätzlich das Relaxationsverhalten im Relaxationsversuch bei 
unterschiedlichen konstanten Temperaturen ermittelt. Die 
Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls und das Wärme-
ausdehnungsverhalten wurde ebenfalls in geeigneten Versuchen 
bestimmt. 
Als maßgebend für das Verformungs- und Festigkeitsverhalten 
der Stähle erwies sich d'-e Werkstoffbehandlung, insbesondere 
Maßnahmen zur Festigkeitssteigerung durch Legierungszusätze, 
Wärmebehandlung oder Kaltverformung, der Bauteilquerschnitt 
sowie die Belastungs- und Temperaturgeschichte vor oder 
während der Brandeinwirkung. 
Zur Erklärung des unterschiedlichen Verformungsverhaltens der 
verschiedenen Stähle wurden die in einem Stahl ablaufenden 
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Und Rekristallisation Vorgänge wie Verfestigung, Erholung 
untersucht. Die Ergebnisse sind in einem früheren Arbeitsbe-
die 
richt dargestellt /1/. Die Mikrostruktur eines Stahls, 
ab-
von der chemischen Zusammensetzung und der Herstellung 
hängt, bestimmt im wesentlichen, welche Vorgänge ablaufen, 
hl fest· und legt damit das Verformungsverhalten dieses Sta s 
zwi-
Deutlich wird dies an dem unterschiedlichen Verhalten 
sehen kaltverfestigten und naturharten Stählen. 
. . . des pestig-Die für Sanierungsmaßnahmen w1cht1ge Kenntn1s 
.. h einer keitsverhaltens von Bau-, Beton- und Spannstahlen nac 
chungen Brandbeanspruchung wurde in Restfestigkeitsuntersu 
geklärt. 
2. Versuchsmethoden und Versuchseinrichtungen 
for-
Es stehen für die Untersuchung des Festigkeits- und ver 
mungsverhaltens von Stählen bei erhöhter Temperatur unter-
schiedliche Versuchsmethoden zur Verfügung. 
Im Brandversuch können ganze Bauteile oder bauteilähnliche 
P b ''ft d D' .. ·1 'st J'edoch ro en gepru wer en. 1e Prufung ganzer Bautel e 1 
sehr aufwendig und für grundlegende Versuche nicht sinnvoll· 
Es wurde dennoch angestrebt soweit wie möglich bauteilähn-
liehe Proben zu verwenden, um Einflüsse aus dem Bauteilquer-
schnitt mit zu erfassen. Bei Beton- und Spannstählen wurde 
z.B. auf das Ausarbeiten von Normzugproben verzichtet, um 
durch ein Abarbeiten nicht Werkstoffbereiche mit anderen 
Eigenschaften zu entfernen. Das Verhalten der Baustähle wurde 
an Normzugproben, aber auch in einzelnen Versuchen an bau-
teilähnlichen Proben (I-Träger) untersucht. 
· h · · nschaf-Elne Untersuc ung der Verformungs- und Festigke1tse1ge 
ten von Stählen kann in Zugversuchen, Kriechversuchen und 
Relaxationsversuchen erfolgen. Diese Versuchsarten lassen 
sich je nach Temperaturführung unterteilen in stationäre und 
instationäre Versuche. Zugversuche werden bei stationärer 
Temperatur (T = const.) durchgeführt, wobei jedoch unter-
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schieden werden kann zwischen kraftgesteuerten ( a = const.) 
und dehnungsgesteuerten Versuchen ( €: = const.). Bei Kriech-
versuchen wird die Belastung konstant gehalten und die sich 
ändernde Dehnung gemessen, während beim Relaxationsversuch 
die Dehnung konstant gehalten und die Spannungsänderung er-
mittelt wird. Diese Versuche können sowohl bei konstanter 
Temperatur als auch bei steigender Temperatur mit konstanter 
Aufheizgeschwindigkeit gefahren werden. Neben der Zugbean-
spruchung ist auch eine Druckbeanspruchung möglich. 
Für die Beurteilung des Verformungsverhaltens von Stählen im 
Brandfall erwies sich der Warmzugversuch als nicht geeignet, 
da die bei erhöhter Temperatur ablaufenden zeitabhängigen 
Vorgänge der Erholung, Rekristallisation und des Kriechens 
nicht erfaßt werden. 
Der instationäre Warmkriechversuch ist zur Kennzeichnung des 
Stahlverhaltens besser geeignet, da dieser Versuch am ehesten 
den Beanspruchungen des Stahls in einem Normbrand entspricht. 
In Bild 1 ist der Versuchsaufbau zur Durchführung eines in-
stationären Warmkriechversuchs schematisch dargestellt. 
Während des Versuchs werden die eingestellte Belastung in 
einer Prüfmaschine mit Kraftregelung konstant gehalten und 
die Probe mit einer vorgegebenen Aufheizgeschwindigkeit gere-
gelt in einem Ofen aufgeheizt. Die sich infolge der Tempera-
turerhöhung und Belastung einstellende Verlängerung wird mit-
tels zweier Meßschneiden an der Probe abgenommen und mit 
einem Meßgestänge aus dem Ofen geführt, so daß die Verlän-
gerung mit zwei induktiven Wegaufnehmern gemessen und auf 
einem Schreiber über der Zeit oder der Temperatur aufgezeich-
net werden kann. Das gemessene Verlängerungssignal enthält 
die sich infolge der Temperaturerhöhung ergebende Wärmeaus-
dehnung, die zu sä tzl iche Verlängerung aus der Erniedrigung 
des E-Moduls, die Verlängerung infolge des Kriechens und die 
Verlängerung durch Fließen nach Überschreiten der Warmstreck-
grenze sowie den Temperaturgang des Meßgestänges. Durch einen 
Versuch ohne Belastung läßt sich die Wärmeausdehnung und der 
Temperaturgang des Meßgestänges als Korrekturkurve aufnehmen. 
Die Temperaturabhängigkeit des E-Moduls läßt sich in anderen 
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d Errei-
Versuchen bestimmen, so daß die Dehnung infolge es 
chens der Warmstreckgrenze und des Kriechens durch eine Kor-
. n Gesamt-
rektur der anderen Dehnungsante~le aus der gemessene 
t r dar-
dehnung ermittelt und über der Zeit oder der Tempera u 
t hend aus 
gestellt werden kann. Die plastische Dehnung, bes e 
h über-
einem Kriechanteil und dem Anteil durch Fließen nac 
schreiten der warmstreckgrenze, läßt sich nicht ohne weiteres 
trennen, so daß diese beiden Dehnungsanteile 
zusammen als 
plastische Dehnung bezeichnet werden. 
Im Relaxationsversuch wird eine Probe einer Belastung ausge-
. h der dann 
setzt, die einem bestimmten Dehnbetrag entsprlC t, 
·· nderung konstant gehalten wird. Die sich ergebende Spannungsa 
0 wie 
wird gemessen und über der Zeit aufgezeichnet. Ebens 
beim Kriechversuch ist eine stationäre oder instationäre 
Temperaturführung möglich. Bei einem instationären Relaxa-
tionsversuch ändert sich infolge der steigenden Temperatur 
die Wärmeausdehnung und der E-Modul. Dies führt zu zusätz-
c~chen Dehnungen, die bei konstant gehaltener Gesamtdehnung 
zu einer Entlastung und damit zu einem Abfall der Spannung 
f .. h · · ·· dehnun9 u ren. Be1 e~ner Druckbeanspruchung führt die warme 
zu einer zusätzlichen Belastung und einem spannungsanstieg. 
Da die Wärmeausdehnung und die Temperaturabhängigkeit deS E-
Moduls gesondert bestimmt werden können, läßt sich die kon-
stant zu haltende Dehnung um diese beiden Dehnungsbeträge 
korrigieren, so daß die zwischen den Meßschneiden gemessene 
··r ~esamtdehnung mit steigender Temperatur entsprechend der wa -
d h d d V .. llt wird. me e nung un er eranderung des E-Moduls nachgeste 
Damit wird der sich aus Kriech- und Fließanteilen zusammen-
~ d D h tz zum -~zen e e nungsbetrag konstant gehalten. In Gegensa 
instationären Warmkriechversuch, bei dem der DehnungsanteLL 
aus der E-Moduländerung mit steigender Temperatur nur gering 
bleibt, wirkt sich die Temperaturabhängigkeit des E-Moduls 
beim instationären Relaxationsversuch wesentlich stärker aus• 
In Vorversuchen stellte sich heraus, daß die Durchführung von 
instationären Relaxationsversuchen nur mit sehr großem ver-
suchstechnischen Aufwand möglich ist und wegen des insbeson-
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dere bei höheren Temperaturen mit größeren Streuungen behaf-
teten E-Moduls zu nicht reproduzierbaren Ergebnissen führen 
kann. Bei stationären Relaxationsversuchen ergeben sich diese 
Probleme nicht. Im Gegensatz zum üblicherweise ermittelten 
Relaxationsverhalten über einen längeren Zeitraum hinweg 
wurde hier das Kurzzeitrelaxationsverhalten über einen Zeit-
raum von 2 bis 3 Stunden untersucht. Durchgeführt wurden die 
Relaxationsversuche in der gleichen Versuchseinrichtung wie 
die Warmkriechversuche, da bei Relaxationsversuchen nur auf 
Dehnungsregelung umgeschaltet zu werden braucht. 
Als physikalische Werkstoffeigenschaft, die für die Ermitt-
lung des Brandverhaltens von Bauteilen bekannt sein muß, 
wurde das Wärmeausdehnungsverhalten der verschiedenen Bau-, 
Beton- und Spannstähle in der in Bild 2 dargestellten Ver-
suchseinrichtung untersucht. Die Wärmeausdehnung wird an 
einem 100 mm langen Stab aus dem zu untersuchenden Werkstoff 
mittels eines genauen induktiven Wegaufnehmers gemessen und 
Über der Temperatur aufgezeichnet. Die relativ große Meßlänge 
von 100 mm liefert ein höheres Signal als eine kürzere Probe. 
Fehlmessungen durch sich bildende Oxidschichten lassen sich 
durch ein Spülen der Probenkammer mit Argon vermeiden. 
Kennwerte zur Beschreibung des Verformungs- und Festigkeits-
verhaltens werden in erster Linie an Zugproben ermittelt. In 
Bauteilen wie Balken oder Stützen wird der Stahl aber auch 
einer Druckbeanspruchung unterworfen. Bisher wurde immer vor-
ausgesetzt, daß sich der Stahl bei Druckbeanspruchung genauso 
wie bei Zugbeanspruchung verhält und kein Unterschied zwi-
schen der Streckgrenze bei Zug- und Druckbeanspruchung be-
steht. Um zu überprüfen, ob bei Zugbeanspruchung ermittelte 
Spannungs-Dehnungskennlinien auf druckbeanspruchte Bauteile 
übertragbar sind, wurden vergleichende Warmzug- und Warm-
kriechversuche mit Zug- und Druckbeanspruchung an einem Stahl 
St 37 durchgeführt. Es wurde eine Probenform gewählt, bei der 
Zug- und Druckversuche in einer Prüfmaschine mit der gleichen 
Probenform durchgeführt werden konnten. 
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Um die in vielen Bauteilen auftretende kombinierte Belastung 
Zu ko"nnen' wurde eine aus Zug, Druck und Biegung untersuchen 
. . · 1 · h eitige ae-Versuchseinrichtung entwl.ckelt, dl.e e1.ne g e1.c z 
lastung eines Normprofils als bauteilähnliche Probe mit zug-
bzw. Druck- und Biegekräften erlaubt und die freie zugäng-
lichkeit der Probe zu Meßzwecken gewährleistet /2/. 
Der Gesamtaufbau der Versuchseinrichtung mit den zugehörigen 
ll t Die Regel- und Meßeinrichtungen ist in Bild 3 dargeste • 
erforderlichen Zug- und Druckkräfte werden durch den EinbaU 
der Versuchseinrichtung in einen 2 MN-Prüfmaschinenrahmen 
durch 
aufgebracht. Ein Biegemoment wird über zwei Hebelarme 
1 . der des einen Hydraulikzylinder erzeugt. Der Hydraulikzy 1.n 
. . •utbrin-Prüfmaschinenrahmens und der Hydraul1.kzyl1.nder zur ~ 
d "bet· ser-gung des Biegemoments werden unabhängig voneinan er u 
voventile betätigt, so daß sich beliebige Sollwerte vorgeben 
. tionen lassen und somit unterschiedliche Belastungskombl.na 
erzeugt werden können. 
Für die Versuchsauswertung wurden aufbauend auf konventio-
nelle Dehnungs- und Wegaufnehmer wassergekühlte p..ufnehmer 
erden 
entwickelt, die an die Normprofilproben angeklemmt w 
können und eine kontinuierliche Dehnungs- und Durchbiegungs-
messung bis zu einer Temperatur von 700 oc erlauben. 
Die freie Zugänglichkeit der Proben wird durch eine wider-
standserwärmung der Proben erreicht. Dabei werden die proben 
nicht wie üblich in einem Ofen oder einem Brennraum aufge-
heizt' sondern es wird durch die Probe ein s trom geleitet' 
der zu einer Widerstandserwärmung führt. zugeführt wird der 
Strom von der Sekundärseite eines Transformators durch was-
k ''hl 1 · · d durch serge u te Zu el.tungen aus Kupfer. Die Temperatur wl.r 
ge-
einen PID-Regler primärseitig über einen Thyristorsteller 
regelt. 
Um Temperaturen bis 700 oc zu erreichen, sind in P..bhängigkeit 
des zu erwärmenden Probenquerschnittes und des Oberflächen-
h "l · ,.... eine ver a tnl.sses erhebliche Anschlußleistungen nötig. "ur 
Normprofilprobe IPBl 100 mit einem Querschnitt von 212°0 mm
2 
wird eine Heizleistung von ungefähr 60 kVA verbraucht. 
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Neben der freien Probenzugänglichkeit ergibt sich durch die 
konduktive Probenerwärmung eine hervorragende Reproduzierbar-
keit und Konstanz der vorgegebenen Aufheizgescbwindigkeiten. 
Nach einer Optimierung der Stromzuführung konnte über einen 
600 mm langen Probenbereich ein gleichmäßiges Temperaturpro-
fil eingehalten werden (Bild 4). 
~Untersuchte Werkstoffe 
Es wurden die wichtigsten im Bauwesen eingesetzten Stahlwerk-
stoffe untersucht. In Tabelle 1 sind die vom Teilprojekt B 4 
geprüften Stähle aufgeführt. 
Baustahl Betonstahl Spannstahl Spannstahllitze 
St 37 BSt 420/500 St 1375/1570 St 1570/1770 
Plattenmate- RK 1 RU, RUS kaltgezogen 1/2" 
rial u. Pro- 11 Tempcore" 
filstahl St 1420/1570 St 1570/1770 
BSt 500/550 kaltgezogen, 3/4" St 52 RUS vergütet 
St~ 47 St 1570/1770 
StE 70 
kaltgezogen, 
ver·gütet 
Tabelle 1: Untersuchte Stahlwerkstoffe 
Im Bereich der Baustähle wurden die häufig eingesetzten 
Stähle St 37 und St 52, aber auch die höherfesten Feinkorn-
baustähle StE 47 und StE 70 geprüft. Neben Proben aus Plat-
tenmaterial wurden auch aus Formstahl ausgearbeitete Proben 
verwendet, um den Einfluß von Seigerungszenen zu erkennen. 
Bei den in Tabelle 1 aufgeführten Betonstählen wurden weiter-
hin die Kurzzeichen R, u, K und S nach DIN 488 Teil l, Aus-
gabe 4.72 zur Kennzeichnung der Herstellungsart und der 
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· Unterscheidung zwischen Schweißeignung verwendet, um e1ne 
kaltgezogenen und naturharten bzw. vergüteten Betonstählen zu 
Ausgabe 9 · 84 
ermöglichen. Aus der Bezeichnung nach DIN 488, 
geht die Herstellungsart nicht mehr hervor, da nur noch 
schweißbare Betonstähle zugelassen sind. Nach dem "Tempcore-
Verfahren" hergestellte Betonstähle wurden ebenfalls unter-
sucht. 
Die Prüfung von Spannstählen umfaßte die Festigkeitsklassen 
St 1375/1570 bis St 1570/1770. Es wurde dabei zwischen 
kaltgezogenen und vergüteten Spannstählen unterschieden. 
zusätzlich zum Stabstahl wurde auch Spannstahllitze unter-
sucht. 
4. Temeeraturabhängigkeit der physikalischen werkstoffk~ 
ff . ·ent werte Elastizitätsmodul und Wärmeausdehnungskoe lZ~ 
Als physikalische Werkstoffkennwerte werden für die Berech-
h "ngi-nung des Brandverhaltens von Bauteilen die temperaturab a 
gen Werte des Elastizitätsmoduls und des Wärmeausdehnungsko-
t deS effizienten benötigt. Die temperaturabhängigen wer e 
der Elastizitätsmoduls und die Wärmeausdehnungskoeffizienten 
einzelnen Stähle unterscheiden sich nicht wesentlich, so daß 
nur zwischen der Gruppe der Bau- und Betonstähle und der 
Gruppe der Spannstähle unterschieden wird. Der lineare wärme-
ausdehnungkoeffizient läßt sich mit 
Cl. lll 1 
20 = l (T-20) 
0 
aus der gemessenen Wärmeausdehnung bestimmen. 
In Bild 5 ist die Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmo-
duls als auf den Elastizitätsmodul bei Raumtemperatur bezo-
aes gene Größe dargestellt. Beim Spannstahl ist die Abnahme 
Elastizitätsmoduls stärker als beim Bau- und Betonstahl· oer 
Elastizitätsmodul wurde jeweils in Warmzugversuchen aus aer 
Steigung der Spannungs-Dehnungskurven bestimmt und erreicht 
daher etwas niedrigere Werte als der vielfach dynamisch ge-
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messene Elastizitätsmodul. 
Bild 6 zeigt die Wärmeausdehnung für Bau- und Betonstahl. Der 
eingezeichnete Kurvenverlauf wurde aus mehreren Einzelkurven 
als mittlere Kurve entwickelt. Die in Bild 7 aufgeführten 
Wärmeausdehnungskurven für Spannstahl nehmen teilweise einen 
etwas flacheren Verlauf, haben dafür aber keinen so breiten 
Bereich der Umwandlung. Bis zu Temperaturen von 700 oe ist 
die Wärmeausdehnung der einzelnen Stähle nicht sehr unter-
schiedlich. Der Beginn der Gefügeumwandlung und der Bereich, 
in dem die Umwandlung erfolgt, differiert jedoch von Stahl zu 
Stahl, da dieser Vorgang sehr von der Zusammensetzung des 
Stahls abhängt. 
5. Instationäre Warmkriechversuche mit konstanter Aufheizge-
schwindigkeit, Haltezeit und natürlicher Abkühlung 
Für die Untersuchung des Verformungsverhaltens eines Beton-
stahls BSt 420/500 RUS (Rp0, 2 = 500 N/mm2, Rm = 610 N/mm2) 
bei einem Temperaturverlauf mit einer Aufheizphase, einer 
Haltephase bei konstanter Temperatur und einer natürlichen 
Abkühlung wurden warmkriechversuche mit einer Belastung von 
0,2; 0,4 und 0,6 mal der Zugfestigkeit Rm durchgeführt. 
Wie in Bild 8 und 9 dargestellt, wurden die Proben zunächst 
mit einer Aufheizgeschwindigkeit von 2 K/min bis zu einer 
Temperatur von 200, 350 und 500 oe erwärmt. Danach wurde über 
einen Zeitraum von 4,5 h die Temperatur konstant gehalten und 
anschließend im Ofen abgekühlt. Die sich ergebende plastische 
Dehnung wurde dabei kontinuierlich aufgezeichnet. Zur Ober-
prüfung der Reproduzierbarkelt wurden die Versuche in zwei 
verschiedenen Versuchseinrichtungen gefahren. Unterschiede 
ergaben sich dabei nur in der Abkühlphase, da die Abkühlung 
in zwei unterschiedlichen Öfen erfolgte. Der Verlauf der 
plastischen Dehnung ist in Bild 10 bis 12 während der Auf-
heizphase, Haltezeit und Abkühlphase aufgetragen. Bei einer 
hohen Belastung von 0,6 mal der Zugfestigkeit Rm setzt ab 
150 °e bereits eine plastische Verformung ein, die während 
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der Haltezeit weiter ansteigt und während der Abkühlphase 
Bei geringerer Beanspruchung von konstant bleibt (Bild 12). 
0,2 • Rm setzt die plastische Verformung erst ab 300 oc ein. 
Die Dehngeschwindigkeit nimmt während der Aufheizphase konti-
nuierlich zu. In der Haltephase bei konstanter Temperatur 
verringert sie sich wieder und geht in der Abkühlungsphase 
auf null zurück. Während der Haltezeit erreicht die Dehnge-
schwindigkeit einen nahezu stationären zustand. zu Anfang der 
Abkühlphase ist bei den Versuchen mit hoher Temperatur (Bild 
ll) oder hoher Belastung (Bilo 12) noch ein geringer Deh-
"h nd 
nungszuwachs zu verzeichnen, da die Belastung auch wa re 
der Abkühlphase noch anliegt. 
Die Dehngeschwindigkeit erreicht während der Haltezeit bei 
200 °C und einer Belastung von 0,6 • Rm nahezu einen sta-
tionären Wert von E: = 9,5•10-6 1/s. Für eine Belastung von 
6 i der 0,4 • Rm ergibt sich ein ~lert von 0,35•10- 1/S· se 
t r von 
niedrigeren Belastung 0,2 • Rm, aber höheren Tempera u 
500 °C wiro ein größerer wert von 1,6·10-6 1/s ermittelt, da 
die erreichte Dehngeschwindigkeit von einer Kombination der 
Temperatur und Belastung abhängt. 
D
. b . . aigke i ten 
1e e1 diesen Versuchen ermittelten Dehngeschwln . 
. h ·naigkelt 
l1egen noch weit unterhalb der kritischen Dehngesc Wl 
l•lo-4 1/ _,. f" d krl'tl'schen stahltern-
St u1e ur as Erreichen einer 
peratur definiert wurde. Die durchgeführten 
jedoch auch, daß die Angabe einer kritischen 
·gen 
versuche zel 
indi9-
DehngeschW . 
aa bel 
keit unter Umständen nicht ausreichend sein kann, 
langen Haltezeiten ein Dehnungszuwachs mit geringer Dehnge-
schwindigkeit bis zu unzulässigen Verformungen mögliCh ist· 
6. Das Festigkeits- und Verformungsverhalten von~ 
unter Zug- oder Druckbeanspruchung bei erhöhter Te~ 
Die mechanischen Werkstoffkennwerte für die Kennzeichnung von 
Baustählen werden meist für eine Zugbeanspruchung angegeben. 
Festigkeitswerte für eine Druckbeanspruchung werden nur in 
seltenen Fällen ermittelt. Im Bauwesen werden jedoch viele 
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Bauteile aus Stahl einer Druckbeanspruchung unterworfen. Die 
Auslegung solcher Bauteile erfolgt dabei mit den im Zugver-
such ermittelten Festigkeitskennwerten. 
Zur Klärung der Frage, ob ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen dem im Zug- oder Druckversuch ermittelten Verformungs-
verhalten besteht, wurden Zug- und Druckversuche bei konstan-
ter Temperatur sowie instationäre Warmkriechversuche mit Zug-
und Druckbeanspruchung durchgefilhrt. 
Als Versuchswerkstoff diente ein Stahl St 37, der als Walz-
tafel in normalisiertem Zustand angeliefert wurde. Proben 
wurden in Walzrichtung und ohne weitere Wärmebehandlung ent-
nommen. Um einen Einfluß unterschiedlicher Probenform auszu-
schließen, wurde die in Bild 13 dargestellte Probenform ge-
wählt, mit der sich auch im Druckversuch eine Dehnung von 3% 
erreichen läßt, ohne daß die Probe ausknickt. Die Versuche 
wurden in einer mikroprozessorgesteuerten servohydraulischen 
Prüfmaschine durchgeführt. In den Zug- und Druckversuchen bei 
Raumtemperatur wurde die Dehnung mittels eines Feindehnungs-
aufnehmers in der Meßstrecke gemessen. Während der Versuche 
bei erhöhter Temperatur wurde die Verlängerung bzw. Verk ü r-
zung der Proben an den Probenschultern außerhalb des Ofens 
gemessen und mit dem gemessenen Temperaturprofil durch eine 
Korrekturrechnung auf eine aktuelle Meßlänge umgerechnet. 
Die im Zug- bzw. Druckversuch bei Raumtemperatur gemessenen 
Spannungs-Dehnungskurven sind in Bild 14 dargestellt. Der 
untersuchte Stahl weist eine ausgeprägte Streckgrenze auf und 
zeigt ein Fließplateau. Im Zugversuch wird eine obere Streck-
grenze von 313 N/rnm2 erreicht. Im Druckversuch liegt die na-
türliche Quetschgrenze a dF mit 354 N/rnm 2 um rund 40 N/mm2 
Über der oberen Streckgrenze. Der weitere Verlauf der Span-
nungs-Dehnungskurve aus dem Zug- und Druckversuch unterschei-
det sich in der Form nicht wesentlich. Die Kurve aus dem 
Druckversuch liegt um rund 20 N/rnm2 über der Zugversuchskur-
ve. Dieser Unterschied kann nicht auf den beim Druckversuch 
zunehmenden Probenquerschnitt zurückgeführt werden. Versuche 
an Proben nach einem Normalisierungsglühen bei 835 °C und 
langsamer Abkühlung im Ofen erbrachten wieder eine ausge-
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~rägte Streckgrenze und ein Fließplateau (Bild 15). Im Gegen-
satz zum Lieferzustand ergab sich jetzt eine ausgeprägte un-
tere Streckgrenze, und der Unterschied zwischen Zug und Druck 
ist nach Oberschreiten der Streckgrenze kleiner. Die gemes-
sene obere Streckgrenze wurde durch das Normalisierungsglühen 
nicht verändert. 
In Bild 16 bis 18 sind die Spannungs-Dehnungskurven von zug-
bzw. Druckversuchen bei Temperaturen von 300 1 500 und 70° oc 
dargestellt. Bei 300 °c tritt noch eine ausgeprägte Streck-
grenze auf (Bild 16). Mit 216 N/mm2 1 iegt die Quetschgrenze 
um 10 N/mm2 über der oberen Streckgrenze, die einen wert von 
206 N/mm 2 erreicht. Bei einem Dehnungsbetrag von 1,5 % be-
trägt der Unterschied zwischen Druck- und Zugbelastung 
2 'tts bei 26 N/mm • Wird die Vergrößerung des Probenquerschn 1 
Druckbelastung und die Verkleinerung bei Zugbeanspruchung 
von 
berücksichtigt, verbleibt immer noch eine Differenz 
17 N/mm2 , die auf die unterschiedliche Belastung zurückzufüh-
bei einer 
ren ist. In Bild 17 ist die Spannungs-Dehnungskurve 
.. te Streck-
Temperatur von 500 °c dargestellt. Eine ausgeprag 
hohen Tem-
grenze ist nicht mehr vorhanden. Auch bei dieser 
· ender 
peratur verfestigt der Werkstoff noch leicht mit ste1g 
Verformung. Die Unterschiede zwischen Zug- und Druckbean-
spruchung sind bei dieser 
dürften in erster Linie 
. leiner und 
Temperatur wesentl1ch k 
·ehe Quer-
auf die unterschied1 1 . 
f "hren se1n. schnittsentwicklung bei Zug und Druck zurückzU u 
. g mehr 
Bei einer Temperatur von 700 oc ist keine verfest1gun 
0 Druck-
möglich und die Spannungs-Dehnungskurven für zug- un 
" ige 
beanspruchung fallen zusammen (Bild 18}. Der geringfug 
Unterschied ab einer Dehnung von 1,5 % ist eine Folge deS 
zunehmenden Probenquerschnitts beim Druckversuch. 
Die Ergebnisse der instationären warmkriechversuche sind in 
Bild 19 dargestellt. Bis zu Temperaturen von 270 oc setzt 
noch keine plastische Verformung ein. oberhalb dieser Tem-
peratur ist zunächst für Proben mit einer Belastung über o,4S 
mal der Streckgrenze ein schneller Dehnungszuwachs zu ver-
zeichnen, der jedoch durch zunehmende Verfestigung geringer 
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wird. Ab einer Temperatur von 450 °c nimmt die Dehnung wieder 
in größerem Maße zu, weil bei den aufgebrachten Belastungen 
die Warmstreckgrenze überschritten wird. Wie bei den anderen 
Versuchen ist wiederum ein Unterschied zwischen Zug- und 
Druckbeanspruchung festzustellen. Bei Zugbelastung ergeben 
sich für eine bestimmte Temperatur größere Dehnungsbeträge 
als für eine Druckbelastung. Dies Verhalten korrespondiert zu 
den Zug- und Druck versuchen, wo bei Druckbeanspruchung eine 
höhere Festigkeit festgestellt wurde. 
Weitergehende Untersuchungen zur Klärung des unterschied-
lichen Verhaltens konnten aus zeitlichen Gründen nicht durch-
geführt werden. 
7. Instationäre Warmkriechversuche an Stahlträgern aus St 37 
mit kombinierter Zug/Druck- und Biegebelastung 
Entsprechend den Verhältnissen, die im Brandfall an einem 
Stahlbalken vorliegen können, wurden instationäre Warmkriech-
versuche mit einer kombinierten Zug/Druck- und Biegebean-
spruchung durchgeführt. Es wurden Normprofile IPBl 100 und 
IPE 100 als bauteilähnliche Proben eingesetzt. Die Belastung 
wurde vor der Erwärmung aufgebracht und während des Versuchs 
konstant gehalten. Nach Aufbringen der Belastung wurden die 
Dehnungsaufnehmer angesetzt und die Proben entsprechend der 
vorgegebenen Aufheizgeschwindigkeit erwärmt. Gemessen wurde 
die Gesamtdehnung in Abhängigkeit der Temperatur, wie das 
Beispiel eines Versuchsmeßschriebs zeigt (Bild 20). Die ge-
messene Gesamtdehnung setzt sich zusammen aus dem elastischen 
Dehnungsanteil, der sich infolge des mit steigender Tempera-
tur abnehmenden Elastizitätsmoduls ergibt, dem plastischen 
Dehnungsanteil aus Kriechvorgängen und Fließen nach Über-
schreiten der Warmstreckgrenze sowie dem Dehnungsanteil, der 
sich aus der Wärmedehnung und dem Temperaturgang des Deh-
nungsaufnehmers ergibt. Der elastische Dehnungsanteil infolge 
der Belastung ist nicht enthalten, da die Dehnungsaufnehmer 
erst nach Aufbringen der Belastung aufgesetzt werden. Die im 
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allgemeinen nicht mehr trennbare plastische Dehnung durch 
Fließen nach Oberschreiten der Warmstreckgrenze und durch 
Kriechen kann aus den aufgezeichneten Meßwertkurven ermittelt 
werden, indem von der Gesamtdehnungskurve die in einem ver-
such ohne Belastung aufgenommene Temperaturdehnung und der 
Temperaturgang der Dehnungsaufnehmer sowie der sich aus der 
Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls ergebende 
Dehnungsanteil abgezogen werden. 
Bild 21 bis 24 zeigt jeweils den Verlauf der plastischen 
Dehnung getrennt für die innere und äußere Randfaser des !-
. t · nen und Trägers für unterschiedliche Belastungskomb1na 10 
Aufheizgeschwindigkeiten. An der Außenfaser tritt biS zu 
einer Temperatur von 200 oc noch keine plastische Dehnung 
ein• 
auf. Danach setzt zunächst eine plastische 
die bei höherer Belastung schnell zunimmt, 
Verformung 
aber wieder auf-
500 oc bei allen gefangen wird, bevor bei Temperaturen um 
1 
. .. d'e schließ-Be astungen e1ne starkere Verformung einsetzt, 1 
. anfänglich 
lieh zum Versagen der Proben führen würde. D1e . 
.. auf eln 
großere Dehnungszunahme bei höherer Belastung kann . 
.. werden· DJ.e Überschreiten der Warmstreckgrenze zurückgefuhrt 
tz ungsbewegung mit der plastischen Verformung verbundene Verse 
· k .. 1· eder bei hö-bewl.r t zunächst eine Verfestigung, die erst ~ 
heren Temperaturen aufgehoben wird. 
. us aer 
An der 1nneren Randfaser wirken die Zugspannungen a 
"b 1 aus aer 
u er agerten Zugbeanspruchung den Druckspannungen 
Biegung entgegen, so daß die resultierenden Zugspannungen 
klein sind und nicht zu einer plastischen Dehnung bei 20° oc 
f "h B · · · · r Auf-u ren. e1 etner retnen Biegebeanspruchung und e1ne 
heizgeschwindigkeit von 20 K/min entspricht die Dehnung aus 
der Druckspannung an der inneren Randfaser bei annähernd der 
Dehnung aus der Zugspannung an der äußeren Randfaser. 
Eine niedrigere Aufheizgeschwindigkeit von 4 K/min führt zu 
etwas anderen Kurvenverläufen. Der erste Anstieg der plasti-
schen Verformung setzt früher ein und der Obergang zum end-
gültigen plastischen Fließen bei Temperaturen über 500 °C ist 
steiler. Der Bereich der plastischen Dehnungen, die zum ver-
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sagen führen, wird bei einer Aufheizgeschwindigkeit von 
4 K/min bei etwa 30 °e niedrigerer Temperatur erreicht. 
Eine Nachrechnung des in Bild 20 dargestellten Versuchs ergab 
eine gute Übereinstimmung zwischen der gemessenen Kurve der 
plastischen Dehnung und der mit den Programmsystemen des SFB 
148 berechneten Kurve (Bild 25). Bei den in Bild 21 bis 24 
aufgeführten Versuchen ergaben sich größere Abweichungen zwi-
schen gemessenen und berechneten Werten, da durch eine zwi-
schenzeitliche konstruktive Änderung der Stromzuführung das 
für die Berechnung zugrunde gelegte Temperaturprofil nicht 
mehr zutraf. 
Zur Untersuchung des Verformungsverhaltens von Baustahl St 37 
bei einer Überlagerung von Biege- und Druckbeanspruchung wur-
den an Normprofilproben IPE 100 instationäre Warmkriechver-
suche mit unterschiedlichen Kombinationen von Biegung und 
Druck durchgeführt. Die Aufheizgeschwindigkeit wurde zu 
10 K/min gewählt. Die Entwicklung des sich mit steigender 
Temperatur einstellenden Temperaturprofils in Längsrichtung 
des Trägers ist in 
600 mm des 1200 mm 
Bild 4 dargestellt. Über eine Länge von 
langen Trägers ergibt sich bis zu einer 
Temperatur von 700 oe eine gleichmäßige Temperaturverteilung. 
In Probenquerrichtung ist bei Temperaturen von 200 bis 600 °e 
ein geringer Temperaturunterschied zwischen äußerer Randfaser 
(Zugseite) und innerer Randfaser (Druckseite) festzustellen. 
Die Temperatur ist auf der Zugseite, als die dem Transforma-
tor zugewandte Seite, um maximal 10 oe höher. Dieser Effekt 
ist auch vom Punktschweißen her als Fensterwirkung bekannt. 
Bei den Versuchen an den Normprofilproben IPE 100 wurde an-
stelle der Dehnung in Probenmitte und zusätzlich in einem 
Abstand von 300 mm die Durchbiegung mit Wegaufnehmern gemes-
sen und über der Temperatur aufgezeichnet. 
Während der Versuche wurde die Kraft Fb, die über einen He-
belarm ein Biegemoment Mb in den Träger einleitet, konstant 
gehalten. Durch die Verformung des Trägers entsteht aus der 
aufgebrachten Druckkraft und der Durchbiegung als Hebelarm 
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Durchbiegung zu sein, wurde das "Störbiegemomen t" durch 
automatische Rücknahme des Biegemoments Fb•l kompensiert. 
In Bild 26 sind die sich für die verschiedenen Belastungskom-
binationen bei Raumtemperatur über dem Querschnitt ergebenden 
elastischen Beanspruchungen dargestellt. Die ersten Versuche 
wurden nur mit einer geringen Druckbelastung durchgeführt, so 
und daß sich eine nahezu gleichmäßige Beanspruchung aus Zug-
Druckspannung ergibt. Bei den ander.en Versuchen führt die der 
Biegung überlagerte Druckbelastung zu einer wesentlich hÖ-
heren Beanspruchung auf der Druckspannungsseite. 
Den bei unterschiedlichen Belastungen gemessenen Verlauf der 
plastischen Durchbiegung in Probenmitte zeigt Bild 27. In 
g in Bild 28 ist die Differenz der plastischen ourchbiegun 
Probenmitte und im Abstand von 300 mm oberhalb davon als Dif-
ferenzdurchbiegung über der Temperatur dargestellt. Oie ge-
messenen Kurvenverläufe zeigen in beiden Fällen ähnliche ver-
1 .. f · · T mnera tur au e. E~ne gen.nge Verformung beginnt ab einer e .,. 
.. o . . . Temnera tur 
von ungefahr 200 c, d1e allerd1ngs erst ab e1ner ~ 
500 
o 6 ReH stär-
von c bei einer Biegebeanspruchung von o,3 · 
t t der 
ker zunimmt. Bei niedrigerer Biegebeanspruchung se z . 
starke Verformungszuwachs bei noch höheren Temperaturen eln 
{Kurve 2 und 3). Eine zusätzliche Druckbelastung' die zu 
einer unsymmetrischen Beanspruchung führt, bewirkt gegenüber 
der reinen Biegebeanspruchung ein etwas späteres Einsetzen 
der Verformung, die zum Versagen führt. 
In Bild 27 ist auch die durch 
df 
dt in mm/h 
definierte Durchbiegungsgeschwindigkeit eingetragen, mit 1 
als Auflagerabstand und hx als Querschnittshöhe. FÜr den 
vorliegenden Auflagerabstand von 1580 mm und eine Quer-
schnittshöhe von •100 mm wird die kritische ourchbiegungsge-
schwindigkeit in den Versuchen mit zusätzlicher oruckbe-
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lastung bei 542 oc und 560 Oe erreicht. Diese Temperaturen 
liegen noch über der kritischen Stahltemperatur von 500 °c. 
Die an Normprofilproben mit unterschiedlichen Belastungskomb-
inationen durchgeführten Versuche zeigen, daß bei Bauteilen, 
die zur Biegebeanspruchung eine zusätzliche Druck- oder Zug-
beanspruchung erfahren, eine differenzierte Betrachtung not-
wendig ist. Das Verhalten bei Zug- oder Druckbeanspruchung 
ist unterschiedlich, womit sich eventuell Abweichungen zwi-
schen der Berechnung des Verformungsverhaltens und dem in 
Brandversuchen gemessenen Verformungsverhalten erklären las-
sen. Da bei einer Druckbeanspruchung im allgemeinen höhere 
Festigkeiten erreicht werden, ermöglichen die bei Zugbean-
spruchung ermittelten Spannungs-Dehnungsdiagramme jedoch eine 
auf der sicheren Seite liegende Berechnung. 
B. Relaxationsversuche an kaltverfestigten und vergüteten 
Spannstählen bei erhöhter Temperatur 
Bei Spannstählen, die in vorgespannten Konstruktionen ein-
gesetzt werden, muß damit gerechnet werden, daß die vorhan-
denen Zwangsspannungen bei erhöhter Temperatur durch Kriech-
vorgänge abgebaut werden. Zur Untersuchung des Relaxations-
verhaltens wurde ein kaltverfestigter Spannstahl und ein 
vergüteter Spannstahl st 1375/1570 im Relaxationsversuch 
unter erhöhter Temperatur untersucht. Es sollte dabei nicht 
das Langzeitrelaxationsverhalten, sondern das Kurzzeitrelaxa-
tionsverhalten bei Temperaturen und Zeiten, wie sie im Norm-
brandversuch auftreten können, ermittelt werden. 
Die Vergehensweise bei den Versuchen ist in Bild 29 schema-
tisch dargestellt. Bei den Versuchen wird die Dehnung direkt 
zwischen zwei Meßschneiden gemessen und über eine Regelein-
richtung konstant gehalten, so daß die Maschinensteifigkeit 
keine Rolle spielt. Die Proben werden erst nach Erreichen der 
Prüftemperatur und einer anschließenden Haltezeit bis zum 
gewünschten Dehnungswert belastet. Damit braucht die Tempera-
turdehnung des Werkstoffs und der Temperaturgang des Meßge-
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stänges nicht berücksichtigt werden. 
Es wurde jeweils ein kaltverfestigter und ein vergüteter 
2 
Spannstahl mit einer 0,2%-Dehngrenze von Rp0, 2 = 1500 N/mm 
und einem Durchmesser von 12 mm untersucht. Als konstant zu 
haltende Dehnbeträge wurden aufgebracht 0,433 %, 0,286 % und 
0,138 %. Das entspricht einer elastischen Spannung bei Rauro-
teropera tur von 300, 600 und 900 N/mm2. Bei höheren Teml?era-
turen und größeren Dehnwerten ließ sich die zu einem bes~imm­
ten Dehnwert zugehörige elastische Spannung nicht aufbringen, 
da die Last wegen der mechanischen Prüfmaschine nicht schnell 
genug erhöht werden konnte und die schon einsetzenden Kriech-
vorgänge verhinderten, daß die angestrebte Spannung erreicht 
wurde. 
Die Relaxationskurven der bei einer Prüftemperatur von 30°' 
400 und 500 °e untersuchten Spannstähle sind in Bild 30 biS 
35 dargestellt. Bei einem Dehnbetrag von o, 138 %, en tapre-
ehend einer Spannung 
300 °e, ist für den 
von 0,2 • R 
0 2 
und einer Temperatur von 
.. p ' · laxie-
verguteten Spannstahl noch ke~n Re 
zeigt bei 
ren feststellbar. Der kaltgezogene Spannstahl 
300 °e zu Anfang eine geringe Relaxation (Bild 31 ). Bei 
400 °e relaxiert die Spannung des vergüteten Spannstahls nach 
120 min auf 173 N/mm2, und bei 500 oe sind es nur noch unge-
fähr 30 N/mm2 • Der Spannungsabfall für den kaltverfestigten 
Spannstahl ist bei 400 oe wesentlich größer. Es wird nach 
120 min nur noch eine Spannung von etwas über 100 N/mm2 ge-
halten. Bei 500 °e ergibt sich kein unterschied zwischen 
kaltverfestigtem und vergütetem Spannstahl mehr, da bei die-
ser hohen Temperatur die unterschiedlichen Mechanismen zur 
Festigkeitssteigerung nicht mehr ausschlaggebend sind. Eine 
höhere Beanspruchung entsprechend einem Dehnbetrag von 
0,286 % führt auch bei dem vergüteten Spannstahl bei 300 oc 
bereits zu einem leichten Relaxieren (Bild 32). Die unter-
schiede zwischen kaltverfestigtem und vegütetem Spannstahl 
sind wiederum für eine Temperatur von 400 oe am größten, da 
die Kaltverfestigung bei dieser Temperatur durch einsetzende 
Erholungs- und Rekristallisationsvorgänge wieder aufgehoben 
wird. Bei 500 °e besteht wiederum kein unterschied in den 
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Relaxationskurven. Eine hoher Dehnbetrag von 0 1 433 % entspre-
chend einer Belastung von 0,6 mal Rp0, 2 führt bei dem kalt-
gezogenen Spannstahl bei 300 °e zu einem starken Spannungs-
abfall auf 464 N/mm2 (Bild 35 ), während der vergütete Spann-
stahl noch eine Spannung von 708 N/mm2 hält (Bild 34). Bei 
500 °e ist für den kaltverfestigten Spannstahl ein anfänglich 
stärkeres Relaxieren festzustellen, es wird aber nach 120 min 
der gleiche Endwert der Spannung erreicht. 
Die durchgeführten Versuche zeigen, daß auch für das Relaxa-
tionsverhalten bei Temperaturen um 400 oe die Herstellungsart 
des Stahls eine große Rolle spielt. Stähle, die ihre Alls-
gangsfestigkeit durch eine Kaltumformung erhalten, verlieren 
je nach Höhe der Beanspruchung bereits bei 300 oder 400 °e 
ihre Festigkeit in stärkerem Maße als vergütete Stähle. 
9
• Versagenskriterien zur Festlegunq einer kritischen Stahl 
temperatur 
Für die Bestimmung einer kritischen Stahltemperatur wurden 
verschiedene Versagenskriterien untersucht. Als Versagens-
kriterien wurden Probenbruch, das Erreichen bestimmter Deh-
nungswerte oder kritische Dehngeschwindigkeiten herangezogen 
/lj • Es wurde festgestellt, daß die kritische Stahltempera-
tur, bei der im Warmkriechversuch mit instationärer Erwärmung 
eine Dehngeschwindigkeit von l·lo-4 1/s erreicht wird, nahezu 
unabhängig von der Aufheizgeschwindigkeit und dem verwendeten 
Stabquerschnitt ist /3/. Wie Bild 36 und 37 zeigt, ergibt 
sich eine fast lineare Abhängigkeit von der aufgebrachten 
Spannung. Den Einfluß der unterschiedlichen Herstellungs-
verfahren der Betonstähle läßt Bild 37 erkennen. Die bei den 
kaltverformten Betonstählen durch Kaltverfestigung erzielte 
Festigkeitssteigerung wird bereits bei relativ niedrigen Tem-
peraturen durch Erholungs- und Rekristallisationsvorgänge 
wieder aufgehoben, so daß diese Stähle gegenüber den natur-
harten frühzeitiger einen Festigkeitsabfall mit steigender 
Temperatur zeigen. 
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10. Aus instationären Warmkriechversuchen ermittelte Span-
nungs-Dehnungskurven als Materialges0tze 
zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens bei Beanspruchungen, 
die zum Kriechen oder Rel ax ieren einee. Werkstoffes führen 1 
wurden unters•:hiedliche Stvffgesetze entwickelt, die n·:dstens 
eine analytis~he Näherung von experimentell ermittelt•n Deh-
nungswerten U'ld der Zeit sind /4/. Dabei wird der m< ßbaren 
Zeit und der experimentell bestimmbaren Dehnung jeweils eine 
konstante Spannung und Temperatur zugeordnet. Physikalisch 
begründete Modelle liegen bisher· kaum vor oder sind nur für 
wenige Werkstoffe nutzbar /5/. 
Das Verformungsverhalten von Stählen bei erh5hter Temperatur 
läßt sich beschreiben durch c'inen Ansatz, bei dem s .eh die 
Gesamtdehnung zusammensetzt aus einem la.•tunabh~nyiger Anteil 
f:th(T), eine'll zeitunabhänqiyen elastischen Anteil c,, 1 (<J,'f), 
einem zeitunabhängigen plastischen AnteilE 
1
(C5,T:, einem 
p . h transienten Anteil Etr(O,T) und einem zeitabhängigen Kr1ec-
anteilE er( o,•r,t)~ 
E ges =E th(T) +E el(o,T) + Epl(O,T) 
+ Etr(0 1 T) + Ecr(G,T,t) 
Da der plastische und der transiente Anteil sowie der Kriech-
anteil sich nicht ohne weiteres in Warmkriechversuch~n tren-
nen lassen, kann von einem vereinfachten Ansatz ausgegangen 
werden: 
Danach setzt aich die Gesamtdehnung zusammen aus einem last-
unabhängigen thermischen Anteil, einem lastabhängigen elasti-
schen Anteil Jnd einem last-, temperatur- und zeitabhängigen 
plastischen Anteil. Der lastunabhängige Dehnungsanteil ergibt 
sich aus der Wärmedehnung des Materials. Der last- und tempe-
raturabhängige elastische Anteil kann aus der Belastung und 
dem temperaturabhängigen Elastizitätsmodul bestimmt werden: 
260 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 4 - 23 
E el ( O,T) = 0/E(T) 
Der plastische Anteil kann aus Warmkriechversuchen ermittelt 
werden, wenn von der gemessenen Gesamtdehnung der thermische 
und der elastische Dehnungsanteil abgezogen werden. 
Pür die Ermittlung des Verformungsverhaltens der im Teilpro-
jekt B 4 untersuchten Stähle wurde der oben beschriebene An-
satz verwendet. Die Gesamtdehnung wurde in Warmkriechversu-
chen mit instationärer Temperatur gemessen und von dieser die 
in vorangehenden Versuchen ermittelten thermischen und ela-
stischen Dehnungsanteile abgezogen. Bild 38 und 39 zeigen als 
Beispiel die in Abhängigkeit der Temperatur für unterschied-
liche Belastungen ermittelten Kurven der plastischen Dehnung 
für einen "Tempcore-Stahl" und einem Betonstahl BSt 500/550. 
Aus diesen Kurven lassen sich bei bekanntem temperaturabhän-
gigen E-Modul Spannungs-Dehnungskurven konstruieren, die das 
Pestigkeits- und Verformungsverhalten kennzeichnen /6/. 
Eine allgemeine Beschreibung des Verformungsverhaltens der 
verschiedenen untersuchten Bau-, Beton- und Spannstähle war 
mit bekannten Materialgesetzen nicht zufriedenstellend mög-
lich. Bild 40 zeigt als Beispiel die mittels eines in /7/ an-
gegebenen Materialgesetzes berechneten Spannungs-Dehnungs-
kurven im Vergleich zu den aus instationären Warmkriechver-
suchen ermittelten Kurven. Eine zufriedenstellende Überein-
stimmung wird nur für einzelne Kurvenabschnitte erreicht. 
Es wurden daher die aus instationären Warmkriechversuchen 
ermittelten Spannungs-Dehnungskurven direkt als Rechengesetze 
für die Programmsysteme des SPB 148 verwendet. Pür Beton und 
Stahl wurde ein einheitliches Gleichungssystem entwickelt, 
das die werkstoffspezifischen Koeffizienten in Porm einer 
Tabelle enthält /8/. Die entwickelten Rechengesetze und Ta-
bellenwerte sind unabhängig von der Aufheizgeschwindigkeit 
angegeben, obwohl auch eine Abhängigkeit des Verformungsver-
haltens von der Aufheizgeschwindigkeit besteht, wie die bei 
unterschiedlichen Aufheizgeschwindigkeiten ermittelten Kurven 
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der plastischen Dehnung zeigen. Bei der Berechnung des 
Brandverhaltens innerhalb der bei Normbränden Ublichen Auf-
heizgeschwindigkeiten ist der Einfluß unterschiedlicher Span-
nungs-Dehnungskurven fUr verschiedene Aufheizgeschwindig-
keiten gering. 
Im folgenden sind für den SFB 148 ermittelten Spannungs-
Dehnungsdiagramme für die verschiedenen untersuchten Stähle 
aufgeführt. Diese Diagramme dienten als Vorlage zur Ent-
wicklung der in /8/ dargestellten Rechengesetze. 
In Bild 41 bis 43 sind aus instationären warmkriechversuchen 
ermittelte Spannungs-Dehnungsdiagramme fUr Baustahl St 37 
dargestellt. Für die aus einer Walztafel (Bild 41) und aus 
einem I-Träger an unterschiedlichen Positionen entnommenen 
Proben (Bild 42 und 43) ergeben sich keine einheitlichen 
Spannungs-Dehnungskennlinie~. Bei einem Normprofil variiert 
die Streckgrenze bei Raumtemperatur, je nachdem ob Proben aus 
der Schulter oder dem Steg geprüft werden. FUr einen unter-
suchten Träger IPE 140 wurden z.B. Streckgrenzenwerte Rel von 
317 bis 357 N/mm2 ermittelt. 
Spannungs-Dehnungsdiagramme für die vom Teilprojekt B 4 
unterschiedliche Betonstähle sind in Bild 44 bis 46 dapge-
stellt. Für einen Betonstahl BSt 500/550 wurden zusdtzlich 
Spannungs-Dehnungskurven in Warmzugversuchen ermittel~ (Bild 
47), um einen direkten Vergleich zwischen Spannungs-nennungs-
kennlinien, die mittels instationärer Warmkriechversuche be-
stimmt wurden, und Spannungs-Dehnungskennlinien, die i~ Warm-
zugversuchen aufgenommen wurden, zu ermöglichen. Wie Sild 48 
zeigt, verlaufen die aus instationären warmkriechversuchen 
ermittelten Spannungs-Dehnungskurven flacher als die in warm-
kriechversuchen ermittelten Kurven. Der Unterschied wirkt 
sich besonders im Obergangsbereich von elastischer zu pla-
stischer Dehnung aus. Bei Dehnungen über 1 % werden die 
Unterschiede wieder geringer. Die aus warmkriechversuchen 
gewonnenen Spannungs-Dehnungskurven verlaufen flacher, weil 
in diesen Kurven bereits zeit- und temperaturabhängige 
Kriechdehnungsanteile enthalten sind. 
In Bild 49 bis 54 sind für verschiedene Spannstähle und 
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Spanns ta h 11 i t z e er-mit te 1 te Spannungs-Dehnungsdiagr-amme dar--
gestellt. Zwischen den Spannungs-Dehnungskur-ven von ver-güte-
ten und kaltgezogenen Spannstählen können betr-ächtliche Un-
ter-schiede festgestellt wer-den (Bild 51 und 52), aber- auch 
innerhalb der- kaltgezogenen Spannstähle sind bei Temper-aturen 
im Bereich von 200 bis 400 oc Abweichungen möglich. Die Prü-
fung von Spannstahllitze ist mit gr-ößer-en Schwierigkeiten 
ver-bunden, da Dehnungsaufnehmer- nur- schwer anzubr-ingen sind 
und sich vor-zeitig lösen können. Die Ver-dr-illung der- Litzen-
dr-ähte führ-t dazu, daß die Dr-ähte währ-end des Aufheizans un-
ter- Last ihre Lage ver-änder-n und somit zusätzliche Dehnungen 
her-vorr-ufen. Ver-suche an Pr-oben, die ber-eits einer- Temper-a-
turbeanspr-uchung ohne Last ausgesetzt waren, er-geben andere 
Temperatur-gangskurven (Wär-medehnung und Temper-atur-gang des 
Meßgestänges) als er-stmals aufgeheizte Proben. 
Bei den unter-suchten stählen zeigt sich, daß bei gleicher-
Festigkeit ein Unterschied besteht zwischen Stählen, die ihr-e 
Ausgangsfestigkeit durch eine Kaltver-for-mung er-r-eichen und 
Stählen, die ihr-e Ausgangsfestigkeit dur-ch zusätzliche Legie-
r-ungselemente und eine kontrollier-te Wär-mebehandlung er-zie-
len. Im Einzelfall werden auch für- gleiche Stähle aber unter--
schiedliche Chargen und Durchmesser voneinander- abweichende 
Spannungs-Dehnungskennlinien er-mittelt. Für- eine allgemeine 
Berechnung des Verhaltens von Bauteilen unter Br-andbeanspr-u-
chung r-eichen die innerhalb des SFB 148 für Bau-, Beton- und 
Spannstahl entwickelten Rechengesetze jedoch aus. 
ll. Die Restfestigkeit von Stahl nach einer- Brandbean-
spruchung 
Für die Beurteilung von Sanier-ungarnaßnahmen an Bauwer-ken, die 
einem Feuer ausgesetzt war-en, sind Kenntnisse über- die Rest-
festigkeit notwendig. Die Restfestigkeit eines Stahl hängt 
von seiner Zusammensetzung, seiner ther-mischen und mechan i-
sehen Vorbehandlung und von der Temper-atur- und Lastgeschich-
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te während des Brandes ab. 
Bis zu Temperaturen von 400 °e wirkt sich eine reine Tempera-
turbeanspruchung kaum auf die Restfestigkeit aus. Wie Bild 5? 
zeigt, ist bei kaltverfor-mten Betonstählen eine durch die 
Temperaturerhöhung hervor-gerufene Alterung möglich, die zu 
einem Anstieg der 0,2%-Dehngrenze führt. Ab 400 °C muß mit 
einem Abfall der Festigkeit unter die Ausgangsfestigkeit ge-
rechnet werden. Bei kaltgezogenen Spannstählen kann die Rest-
festigkeit bereits ab 300 °e unter die Ausgangsfestigkeit 
sinken. 
Restfestigkeitsuntersuchungen an Betonstahlproben, die im in-
stationären Warmkr-iechversuch bei unterschiedlichen Bela-
stungen und Temperaturen geprüft wurden, zeigen, daß das spä-
tere Festigkeitsverhalten in erster Linie durch die erreichte 
Maximaltemperatur bestimmt wird. Eine Belastung er-weist sich 
erst im Zusammenhang mit einer hohen Temperatur als kritisch 
/9/. In Bild 56 ist das Verhältnis der 0,2%-Dehngrenze' die 
nach einem Warmkriechversuch gemessen wird, und der 0, 2 %-
Dehngrenze, die vorher ermittelt wurde, für verschiedene un-
tersuchte Betonstähle Über der im Warmkriechversuch erreich-
ten Maximallast aufgetragen. Die Werte der Restfestigkeit 
differieren bei den unterschiedlichen Betonstählen. Ein Ab-
sinken der Restfestigkeit unter die Ausgangsfestigkeit ist 
jedoch erst ab einer Temperatur über 500 oe festzustellen· 
Bei dem in Bild 57 dargestellten Verhältnis der Zugfestigkei-
ten ergibt sich eine ähnliche Tendenz. Die Abweichungen zwi-
schen den einzelnen Betonstählen sind jedoch geringer. Auch 
scheinen Temperaturen unter 500 oe einen geringeren Einfluß 
auf die Zugfestigkeit als auf die 0,2%-Pehngrenze zu haben. 
Naturharte Betonstähle, die nur eine Temperaturbeanspruchung 
unterhalb 500 °e erfahren haben und keine unzulässig große 
Dehnung aufweisen, können ohne Einbuße der Festigkeit wieder 
verwendet werden. Bei Stählen, die ihre Festigkeit durch eine 
Kaltverformung erzielen, muß diese Grenze bei 300 °C an<;Je-
setzt werden, wobei im Einzelfall auch ein etwas höherer wert 
möglich ist. 
264 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 4 - 27 
12. Literaturverzeichnis 
/1/ Ruge, J. und o. Winkelmann: 
Verformungsverhalten von Beton- und Spannstählen bei ho-
hen Temperaturen. 
Arbeitsbericht SFB 148, B 4, TU Braunschweig 1977. 
Arbeitsbericht SFB 148 1 B 4, TU Braunschweig 1980. 
/2/ Ruge, J. und R. Linnemann: 
Belastungseinrichtung für instationäre Warmkriechversuche 
an Stahlträgern. 
Veröffentlichung in Materialprüfung vorgesehen. 
/3/ Ruge, J. und o. Winkelmann: 
Verfahren zur Bestimmung eines kritischen Kennwertes für 
den Fall instationärer Erwärmung bei Simulation einer 
Brandbelastung von Stahl. 
Materialprüfung 19 (1977), Nr. 8, s. 255. 
/4/ Gummert, P.: 
Materialgesetze des Kriechens und der Relaxation. 
Fortschr.-Ber. VDI-Z. Reihe 5 Nr. 38, VDI-Verlag, 
Düsseldorf 1978. 
/5/ Göbel I.: 
Modellbildung für die Hochtemperaturplastizität mit 
Hilfe metallphysikalischer Ergebnisse. 
Dissertation, TU Braunschweig 1985. 
/6/ Ruge, J. und R. Linnemann: 
Einfluß einer Temperaturerhöhung auf das Festigkeits-
und Verformungsverhalten von Bau-, Beton- und Spann-
stählen. 
3. Öffentliches Forschungskolloquium am 29.9.1982 an der 
Universität Karlsruhe. 
265 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 4 - 28 
/7/ Rubert, A. und P. Schaumann: 
Temperaturabhängige Werkstoffeigenschaften von Baustählen 
bei Brandbeanspruchung. 
Der Stahlbau 54 (1985), Nr. 3, s. 81. 
/8/ Richter, E.: 
Stress/strain-relationships to calculate the load-bearing 
and deformation behaviour of structural elements under 
fire action. 
ECCS-Workshop on Material Properties at Elevated Tempe-
ratures held in Arnheim (12 June 1986). 
/9/ Ruge, J. und R. Linnemann: 
Festigkeits- und Verformungsverhalten von Bau-, Beton-
und Spannstählen bei hohen Temperaturen. 
Arbeitsbericht SFB 148, B 4, TU Braunschweig 1983. 
266 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
Dreizonen-
ofen 
B 4 - 29 
x -y- Schr~ber 
Zeit 
Bild 1: Versuchseinrichtung für instationäre Warmkriechver-
suche 
Probe 
Dreizonen-
ofen 
Zeit 
d~­df-const. 
Zeit 
Bild 2: Versuchseinrichtung zur Ermittlung der Wärmeaus-
dehnung 
267 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
N 
cn 
CD 
Thyrtstorsteler 
-7-------'- R 
Hydraulik-
pumpe 
Sdlwert 
I. Kanal-
Zeit-
schreober 
x-y 
Sehreber 
'-----iT 
Bild 3: Versuchseinrichtung für Versuche mit kombinierter Zug-/Druck- und Biegebelastung 
w 
0 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
N 
"' <.0 
400 
'-
::> 
~ 300 
QJ 
a. 
E 
QJ 
t-
200 
100 
Bild 4: Temperaturprofil einer durch 
Widerstandserwärmung aufge-
heizten Profilstahlprobe 
1.2 
0 
' ------.·------+-------+-------4-------~~'~,--~------~ 
St 37-2 
Betonstahl 
Betonstahl 
Spannstahl 
Spannstahllitze 
<1, <I: 
' ' 
' 
' ·~ 
i \ 
' ~ 
Q~~----~wvo~---,2o~o,_---,3o~o,----.s*oon---~6~o~o----~~~--~a~oo 
Temperatur J 
Bild 5: Temperaturabhängigkeit des E-Moduls 
von Bau-, Beton- und Spannstahl 
w 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
"' ...... 0 
14 I I I I 
1Q-3 
'Minneausdehrulg von Bau- und Betonstahl I aus melreren Versuchen gemittl!lt 12 ll -10 r-I 
X 
8 / I 6 I 
/__ 
V 4 
2 / 
200 400 600 800 °( 1000 
Temperatur 
Bild 6: Wärmeausdehnung von Bau- und Beton-
stahl 
12 
Wärmeausdehrulg von Spannstahl 
St 1375/1570 kaltgezogen 
St 1420/1570 vergütet 
St 1570/1770 vergütet 
Ia t-----+------~---+------f 
16 ~----+AT----+--------+------1 
Wärmeausdetnung bei 
- erstmaliger Erwiirnu'lg 
-- melnnaliger Erwärmung 
Temperatur 
Bild 7: Wärmeausdehnung von Spannstählen 
w 
N 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 4 - 33 
500 lnstatJcnlre Warmkriechversudle 
Betonstahl BSI420/SOORUS.~161Ml 
R. = 610N/IMI1 
RoQ>= SOONt.,.> 
( Amsler Prüfmaschine) 
2,5 
•c 
o/oo Ci 
w 
..... 
L.. 
.;= 
Cl 
0> 
c 
::> 
c 
.c 300 L.. 
QJ 
a. 
1,5 c3 
QJ E 
~ -5 
<II 
200 ~ 1,0% 
100 
0 2 4 6 8 
Zeit t 
10 12 14 h 
0,5 
0 
18 
Bild 8: Temperaturführung und plastische Dehnung in Warm-
kriechversuchen an Betonstahl BSt 420/500 RUS, 
Amsler-Prüfmaschine 
..... 
L.. 
SOOr----------,--------,--------, 2,0 
I nsta flonäre Warmkrledlversu ehe T-fltl ftir 0,2·R. 
~~"::~luhiBSt420/SOORUS 1,8 
R. = 610 N/mm2 
0 [ RpQ2'500Ntnm' 
{ Satec Prüfmaschine) 
E 300 
Cl 
lii 
a. 
E 
~ 
200 
100 
0 2 4 6 8 h 
Zeit t 
12 
1,0 J!. 
~ 
0,8 ~ 
ö. 
0,6 
0,4 
Bild 9: Temperaturführung und plastische Dehnung in Warm-
kriechversuchen an Betonstahl BSt 420/500 RUS, 
Satec-Prüfmaschine 
271 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
1,2 
:? 0,8 
~ 
~ o. 6 a 
QJ 
"§ 0 ,4 
:.;:: 
~ 
o..o ,2 
0 
B 4 - 34 
lnstntloniinr Warmkrlectw~ch 
Betonstnhl BSt 420 I SOO RUS , • 16 mm 
R. • 610 Nimm'. R,o.>• SOG Nimm' 
Belastung : 0,4 · R. 
Aufheizphase t = 2 K/mln 
Hallezeit '" = 4,'5 h lle! 350 •c 
natürliche Abkühlung 
Haltezeit 
Aufheizphase /._ T = 350"( 
t = 2K/mln / 
100 ° ( 3)() 350 
Temperatur T 
2 3 
Haltezeit tH 
natürliche 
Abkühlung 
4 350Dl O( 100 
Temperatur T 
_, 
0 
Bild 10: Verlauf der plastischen Dehnung im modifizierten 
Warmkriechversuch bei einer Belastung 0,4·Rm 
1,6 
%o 
-a. 
IJ 
Cl 1,2 
c 
::J 
c: 1,0 .c: 
QJ 
a 
QJ 0,8 
.c: 
u 
"' ~ 0,6 
0.. 0,4 
0,2 
0 
Instationärer Warmkriechversuch 
Betonstahl BSt 42G/SOORUS,.I6mm 
R.= 61GN/mm2 , R,..u= 500 N/11m2 
Belastung: 0,2·R. 
Aufheizgeschwindigkeit t = 2 Klmln 
Haltezeit t" = 4,Sh bei SOO"C 
natürliche Abkühlung 
Aufheizphase t = 2Klmin 
100 200 300 °( 
Temperatur T 
soo 
Haltezelt T = soo•c 
1 2 h 
Haltezeit tH 
natürliche Abkühlung 
5 500 °( 300 200 100 
Temperatur T 
Bild 11: Verlauf der plastischen Dehnung im modifizierten 
Warmkriechversuch bei einer Belastung 0,2·Rm 
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B 4 - 35 
1,6,------------------, 
1,4 
-a. 
w 
cn 1,2 
c: 
" ~ 1,0 
0 
~ 0,8 
:;:: 
:g 0,6 
0. 
Instationärer Warmkriechversuch 
Botonstaht BSI 420/500 RUS.~16mm 
R. • 610 N/mm2, Belastung: 0,6· R. 
hllhoizphase t = 2 K/min 
Hattezell I"= 4,Sh bei 200"( 
natürliche Abkühlung 
O •4 Aufheizphase 
t: 2 K/min 
Haltezeit 
T: 200"( 
0,2 
o 100 •c zoo 2 h 
Temperatur T Haltezeit tH 
natürliche 
J ' Allkühlung 
I 
I 
I 
4 zoo•c 100 o 
Temperatur T 
Bild 12: Verlauf der plastischen Dehnung im modifizierten 
Warmkriechversuch bei einer Belastung 0,6·Rru 
~~-- 1~ .. 111
::E ~-oL----1~~------·-
Bild 13: Probenform für Zug- und Druckversuche bei erhöhter 
Temperatur 
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Nlm m2 
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I 
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00 / ---- ~ru":":""-- -----
- -----
Zugversuch 
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W...ksloff: St 37-2. 
Anüeferungszust 
Probe : do :::lG mm 
lo :23mm 
RC>Jmlemperotur 
0 0,5 1,0 1,5 % 2.5 
Dehnung Eges 
Bild 14: Bei Raumtemperatur gemessene Span-
nungs-Dehnungskurven für St 37 bei 
Zug- und Druckbeanspruchung, Anlie-
ferungszustand 
1:> 
Ol 
c: 
::I 
c: 
c: 
0 
a. 
lf) 
400 
Nimm 2 
30 0 
20 0 
100 
0 
" 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
1 
II 
r 
0,5 
-I 
Zugversuch 
--
--
-~ 
- - -
---
Druckversuch 
Werkstoft: St'P-2, 
Normalgeglüht 
Probe d0 = 14mm 
lo =23mm 
Raumtemperolur 
1,0 1,5 
Dehnung Eges 
. 2.5 
Bild 15: Bei Raumtemperatur gemessene Span-
nungs-Dehnungskurven für St 37 bei 
Zug- und Druckbeanspruchung, nor-
malgeglüht 
w 
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c:: 
~ 
400 
300 
a 2oo 
.5r 
100 
0 
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Zug-bz~ OnxX~gxh 
bei 300 °[ 
Druckversuch 
~ ugversuch / , 
~ ,/ 
IV 
Werkstoff: St 37-2 
Anlieferungszust. 
Probe: d0= 14 mm 
l0= 23 mm 
1 
2 3 
Dehnung 
Bild 16: Bei 300 °e gemessenes Spannungs-
Dehnungsdiagramm für St 37 bei Zug-
und Druckbeanspruchung 
Cl 
c:: 
::> 
c: 
400 
300 
a 200 
0. 
Vl 
100 
0 
0 
Zug- bzw. Druckversuch 
bei 500 °[ 
Druckversuch 
( """"" .... ~Zvgyersuch 
Werkstoff: St 37-2 
Anlieferungszust. 
Probe: d0= 14 mm 
l0 = 23 mm 
2 3 
Dehnung 
Bild 17: Bei 500 °e gemessenes Spannungs-
Dehnungsdiagramm für St 37 bei Zug-
und Druckbeanspruchung 
w 
-..J 
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N/mm2 
300 
0\ 
c: 
:J 
c: 
c: 20 C1 
0. 
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0 
,_ 
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B 4 - 38 
Zug- bzw. Druckversuch 
bei 700 °( 
Werkstoff: St 37-2 
Anlieferungszust. 
Probe: d0= 14 mm 
l0 = 23 mm 
-
-
Druckversuch 
- - -
Zugversuch 
1 2 3 
Dehnung 
Bild 18: Bei 700 °c gemessenes Spannungs-Dehnungsdiagramm 
für St 37 bei Zug- und Druckbeanspruchung 
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B 4 - 39 
Instationärer Warmkriechversuch 
Aufheizgeschwindigkeit t = 10 Klmin 
St 37-2, ~14mm 
Beanspruchung a = const. 
--- Druck Zug 
CD 100 N/ITYl'f 200 
Q) 125 N/mrrf 
Q) 150N/mm2 
@ 175N!mm2 
0 @ 200Nimrrf 
0 0,5 1.0 1,5 % 2,0 
Plastische Dehnung Ep1 
Bild 19: Temperatur-Dehnungskurven aus instationären Warm-
kriechversuchen bei Zug- und Druckbeanspruchung 
2,0 
wN1,5 
~ 
c g. 
~ 1,0 
g> 
::> 
c 
~ 
a 
0,5 
. ---~----.-------,------,------,---,----, 
W:umkr1ect'Mtrsu:h mit Zug- l.nd Stegebe-
lostung an Poofils- IPBI '00 !St37l 
&bstung o, == 60 N/mm2 • ob;: 60 Ntnvn 2 
~· T·20 Klm<n 
+ -4----1------,r----j 
I 
I 
t- .. --r----+----+---t---r-·t-
'· • biool>oodo Oehnur19 I 
t.,. ' t-bstische Drhnung outgrund 'IOn E(Tl 
ly : ~turdehnung 
<00 • T~u'9'"'J~ohruffnehmer 
0 ~0~~--~-----XOL-----~~------~,00~----~~----~~~--= 
Temperatur T 
Bild 20: Meßschrieb von einem instationären Warmkriechversuch 
mit Zug- und Biegebelastung an einem Normprofil 
IPBl 100 aus St 37 
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B 4 - 40 
I I I 
Worrnkr;.ctwer5uch mit Zug. und 
Bieg&belostung an Profilstahl 
IPBIIOO ISt 371 
Aufheizgeschwtndigkeit: t-20 k/min 
Belastung· 
F.•207kH I a,•100N/mm1 
---- M11 c7160 Nm I a 11 •100 N/mm1 
F, • 207 kN • M11 •1790 Nm 
F, "'207 kN • M11 • 5370 Nm 
-··- .. F1 •2rrlkN • t-1 11 •7167 Nm 
1-<>---.>-f-,F:-, -"f' 
----~ iii -0.25r---
···D· .. o ä. 
....__M, 
1 I 
100 200 300 
Temperatur T 
400 500 •c 600 
Bild 21: Im instationären Warmkriechversuch mit T 20 K/min 
gemessener Verlauf der plastischen Dehnung an der 
äußeren Randfaser (Zugseite) 
1,00 
" ... 
c 0,75 
., 
c 
.5 
.... 
., 0,50 .. 
.E 
"0 
c 
~ 0,25 
g> 
:J 
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'fi 
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-
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Wor"*nechver~uch mit Zug- und 
Biegebe-lostung on Profilstahl 
lPBt 100 ISt 371 
Belostung 
-- F1 c2fJJkN I o,•100Nirnm1 
M11 a7160Nm t "•c100N/mm1 
F, a207 kN • M11 a1790 Nm 
F, • 207 kN • M11 z 5370 Nm 
F, "207 kN • M11 •7160 Nm 
/.;.' ~.-ßP 
-·-·--- ·-·-·-·- ~-.::::.· ~-<>-"'."' .. ß 
fF, --~--o.. 
'* -0.25-
-r-
"' \ • .. ß ... 0 ä. \ ~~M, -o~o~----~ID~o~--~200~-----~~o-----4~00----~soo~~.c~c.Goo 
Temperatur T 
\, 
Bild 22: Im instationären Warmkriechversuch mit T 20 K/min 
gemessener Verlauf der plastischen Dehnung an der 
inneren Randfaser (Druckseite) 
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B 4 - 41 
I I 
WarmkriE-chversuch mit Zug- und 
Stegebelostung on Prof•lstohl 
IPBI 100 ISt 371 
Aufhe•zgeschwindigkeit· t cl. K/min 
Be{ostung: 
I 
--- Mb=7150Nm a ab=100N/mm2 
-··-·· F,=207kN + t.\:7160 Nm 
-·-·- F, =207kN •Mt~=5370Nm 
---- F," 207 kN • M""3580 Nm 
· F, =Nl kN • Mt~=1790 Nm 
fF, 
-~ iii -0,25f-----
" 0.. 
J 
,M, 
- 0·50o~----:-1o""'o~-~2o:!-oo:-------:::3o-1::o=-------,-t.-1::oo:---~5-J::oo:--•;c-;c:---;:-;6oo 
Temoeratur T 
Bild 23: Im instationären Warmkriechversuch mit T = 4 K/min 
gemessener Verlauf der plastischen Dehnung an der 
äußeren Randfaser (Zugseite) 
1,001--
c 0,751------
"' c -~ 
~- 0,501------
.E 
"0 
c 
Warmknechversuch mit Zug- und 
Siegebetostung on Profilstahl 
IPBIIOO ISt 371 
Aufheizgeschwind•gkeit· t = L K Imin 
Belastung: 
--- Mbc7150 Nm 9 Ob.c:100 N/mm1 
-··-·· F1 =207kN • Mb= 7160 Nm 
-·-·- F,:r:207 kN • Mb=5370 Nm 
---- F,"207kN•Mb:3580Nm 
............. F1 =2(JlkN•Mt~=1790 Nm 
-- 1--------f-------
~ 
g' 
::> 
c 
ii 
0 
l 
:::11-<>---<)-----9-_..._.""''*-"=" 1"''''"·····" 
..J.: -o-....._" 
"' .c u 
tJ) 
~ -0,25f----- ,,D,· -+---+-----+----tl\--''..-------1 \ a. fM' 
- 0·50ob----1~o~o_:__~2-boo=----=3o!-::o,..----t..-!:o'""o--.."5~oo,.-""•c----;:-J.soo 
Temperatur T 
Bild 24: Im instationären Warmkriechversuch mit T 4 K/min 
gemessener Verlauf der plastischen Dehnung an der 
inneren Randfaser (Druckseite) 
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B 4 - 42 
I I 
""'1"1111oitc:twonh llil Zug- lnl 
1,00 
J 
llitgebMsMI) an Profilstahl IPBL 100 ISt 371 l ,... Btlastung' a, • 60 NI_. • a, • 60 Nimm' 
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I 
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_)' 
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i % 
I··~ i 0,25 
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"5. -0,2 
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Bild 25: Vergleich von gemessener und berechneter Dehnung an 
der äußeren Randfaser eines Normprofils IPBl 100 
117 N/mm2 
-123 N/mm2 
11 ob • 0,36·ReH 
41 ab = 0,36·ReH 
od • 0,14·R0H 
93 Ntmm2 
SI "b = 0, 36·ReH 
"d • 0,072ileH 
~ ~ 
31 ob • 0, 22·ReH 
Bild 26: Spannungsverteilung über dem Querschnitt eines Norm-
profils IPE 100 bei unterschiedlichen Belastungs-
kombinationen 
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B 4 - 43 
36.-----~-----r----~------~----~----~----~ 
12 
lnsta.Honärer Warmkriechversuch mit Biege- und 
Oruckbeanspruchung, ab= const., ad = const., t • 10 K/min 
Normprofilprobe !PE 100, SI 37-2, R0H = 332 N/mm2 
Belast1.11gskombinationen: 
1) ab= 0,36·ReH 
21 ob= 0,29·R0H 
31 ob • 0,22-RoH 
41 ab= 0,36-RoH• od = 0,14 · R0H 
Si ob= 0,36·RoH• od = 0,072·R1H 
---kritische ~oogsgeschwindigkoil 
df \2 dt = ~ (111111/hl 
100 200 300 400 
Temperatur 
500 6oo •c 100 
Bild 27: Verlauf der Durchbiegung in Probenmitte bei Warm-
kriechversuchen an Normprofilproben IPE 100 mit 
unterschiedlichen Belastungskombinationen 
4,0 r------,-------.,.-------,-------,.--------r---.-4-5--,..-------, 
mm 
nstationöror 'Mlrmkriochvtrwch mit Biege- und 
Oruckbeanspructu.g, ab= const., ad • const., t•10 K/min 
Normprofilprobt I PE 100, SI 37-2, RoH • 332 N/nwn2 
Belashxlgskontlr.ationen: 
11 ob • 0,36·ReH 
2! ab • 0,29·RoH 
3 I ob • 0,22·RoH 
4) ab • 0,36·Rel+ ad • 0,14 ·ReH 
5 I ab • 0,36·RoH· ad • 0,072-f!"H 
Temperatur 
Bild 28: Differenz der an zwei Stellen an Normprofilproben 
IPE 100 in Warmkriechversuchen gemessenen Durchbie-
gung 
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B 4 - 44 
T = const 
Zeit t 
E = const 
ts .. ~ 
Versuchszeit 
'To tv .. 
Zeit t 
a{to) 
ts 
Zeit t 
Bild 29: Versuchsablauf eines Relaxationsversuchs bei erhöh-
ter Temperatur 
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N 
CO 
w 
400 
Relnxntionsversuch, E = const., T = const. 
Nlmnt Spannstahl St 1315/1570 vergütet 
R•0.2 = 1500 N/n~r, d0 = 12 mm 
300 
E = 0,138% 
3oo •c 
0'1 
c: 
:;, 200 c: c: 
s. 
~ 
r--- t.oo •c 
-Vl 
100 1\ ~ ~ 5oo •c 
0 
0 50 100 min 150 
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Bild 30: Spannungsrelaxation eines vergü-
teten Spannstahls bei einer Deh-
nung von 0,138 % 
400 
Rl!lmmionswrsuch, t= const., T = const. 
Spamstnhl St 1315/1570 kaltgezogen 
R.o.2 = 1500 N/m. d0 = 12 mrn N/mm
2 
0'1 
c: 
:;, 
~ 
c.. 
Vl 
E ~ 0,138% 
300 
....._ 300 "( 
1"'---
--
200 
100 
"-----
0 
0 50 
Zeit 
5000( 
100 
400 "( 
min 150 
Bild 31: Spannungsrelaxation eines kaltge-
zogenen Spannstahls bei einer Deh-
nung von 0,138 % 
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Bild 32: Spannungsrelaxation eines vergü-
teten Spannstahls bei einer Deh-
nung von 0,286 % 
600 
Relamtionsversuch, E = const., T = const. 
E = 0,286 "• 
~~ st 137511570 kaltgezogen 
Rp0.z = 1500 Hlw 
.!.: d0 =12 111111 300"( 
400 
Cl 
5 j 200 "'--- 400"(-
soo •c 
00 so 100 150 
Zeit 
Bild 33: Spannungsrelaxation eines kaltge-
zogenen Spannstahls bei einer Deh-
nung von 0,286 % 
... 
a\ 
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Relnxntionsversuch, E = const., T = const. 
Spa.mstahl St 1375/1570 vergütet 
Rpo,2 = 1500 N/mm2 , d0 = 12 mm 
E: 0,433% 
200 1\ l"--_ 
500 •c 
so 100 min 1SO 
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Bild 34: Spannungsrelaxation eines vergü-
teten Spannstahls bei einer Deh-
nung von 0,433 % 
800 
Relaxationsversuch, E = const., T = const. 
N/mm2 Spa.mstahl St 1375/1570 kaltgezogen Rp0,2 = 1500 Nllnm2, d0 = 12 1m1 
E = 0,433% 
600 1'------
I~ t--400 
200 
1"---
0 
0 so 
300 •c 
400 •c 
soo •c 
100 min 
Zeit 
1SO 
Bild 35: Spannungsrelaxation eines kaltge-
zogenen Spannstahls bei einer Deh-
nung von 0,433 % 
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B 4 - 48 
51E47 5fE70 Zugprobe B 10 • 100 
0/N 50 125 
~ 500 f-----~:-"8 ~ 
Aufheizgeschwindigkeit 
o 17.1°C/min 
a 9.6 °Cimin 
400 • 3,8°Cimin 
-·-·- 5137 R,.• 290Nimm2 
- 5152 R, • 480N!mm2 
----- 51E47 R,42• 470Nimm~ 
---- 51E70 R""2•700Nimm 
Spannung t1 
Bild 36: Im instationären Warmkriechversuch an Baustählen er-
mittelte kritische Temperaturen bei einer Dehnge-
schwindigkeit von 1·1o-4 1/s 
700 
•c 
-\o 600 
b 
"ii 
•W 
'Qj 
.0 
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0,5Rp~2 
['e~ 
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.,",., ~ ~ i' ..... ., ...... 
. ', l'a ' r-> ' ,o.9Rpo,z '~ ''-i'· ~~ 
...... ~ 
'~·- ['., ·,: .... 
Aufhf'llttsehwlncllgktit: 
0 II"C/mln 
e 24 -c/mln 
400 f-D l.l-cJmln 0 
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" ~ ~=) abbrenn•tumptge•ct.w.ifJI • 
A l,l'tlmin 
Wt~lcstoU: 
-·-·- BSt 4101500 RUs, R,u•UDN/rrwn, ct.•10rnm 
----ast UOISOORU, R,q,a:•UONimm, 4.•11rnm 
--BSt '201500 RK, RJAU:•UON/mm • ct.•11nwn 
.1. .l. 
200 300 400 N/mm2 500 
Spannung a 
Bild 37: Im instationären Warmkriechversuch an Betonstählen 
ermittelte kritische Temperaturen bei einer Dehnge-
schwindigkeit von 1·1o-4 1/s 
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Instationärer Warmkriechversuch Q2R 
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100 1----'1--------1 
11 12mm, ReH= 500 N/mm2 
Aufheizgeschwindigkeit ~ = 101</ 
Tempcore-Stahl 
0 ~ ~ ~ ~ w u "%~ 
plastische Dehnung Ep1 
Bild 38: Plastische Dehnung in instationären 
Warmkriechversuchen für einen 
"Tempcore-Stahl" 
.., 
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c. 
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,.9! 
wo~------------------.------. 
oc 
400 
300 
Instationärer Warmkriechversuch 
Betonstahl BSt 500/550 RUS 
11 12mm, Rpo.2= 600 N/mm2 
Aufheizgeschwindigkeit ~= 10K/min 
Q2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 % 1,6 
plastische Dehnung Epl 
Bild 38: Plastische Dehnung in instationären 
Warmkriechversuchen für einen Beton-
stahl BSt 500/550 RUS 
tJj 
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Bild 40: Vergleich von gemessenen und berech-
neten Spannungs-Dehnungskurven für 
einen Betonstahl BSt 420/500 RU 
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Dehnung c 
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Bild 41: Aus instationären Warmkriechver-
suchen ermitteltes Spannungs-Deh-
nungsdiagramm für St 37 (Walztafel) 
U1 
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Bild 42: Aus instationären Warmkriechver-
suchen ermitteltes Spannungs-Deh-
nungsdiagramm für St 37 (Proben 
aus einem Träger IPE 140) 
1,2.----,-----,-------,------, 
konstruiertes Diagramm aus 
Warmkriechversuchen 
er =const., _; = 4 °C/min 20oc r--+----+-----!100°C 
1,0 f-----+------,f-,...f-'----+--==::l 150"C 
Bild 43: Aus Warmkriechversuchen ermitteltes 
Spannungs-Dehnungsdiagramm für St37 
(Schulterproben aus einem Träger 
IPE 140) http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
N 
<0 
0 
1,2 
Betonstahl BSt 420/500 RUS 
<1>10mm 
Rp0.2 =480 N/mm2 
1,0 
i= Q: 
~ 
a. 
Q: 
t; 0,8 
"' c 
" c c 
!o.6 
GI 
.. 
0 
.... 
c 
·~o.4 
c 
GI 
e 
=ö 
0,2 0 Zugversuch 
T = const. 
0 Warmkriech.vers~h 
O= cons t., ~ = 3.7 Imin 
0 0,5 1,0 1,5 •;. 2,0 
Dehnung E 
Bild 44: Aus instationären Warmkriechver-
suchen ermitteltes Spannungs-Deh-
nungsdiagramm für einen Betonstahl· 
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Bild 45: Aus instationären Warmkriechversu-
chen ermitteltes Spannungs-Dehnungs-
Diagramm für einen "Tempcore-Stahl" 
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Bild 46: Aus instationären warmkriechversuchen ermitteltes 
Spannungs-Dehnungsdiagramm für einen Betonstahl 
BSt 500/550 RUS 
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Bild 47: In Warmzugversuchen gemessenes Spannungs-Dehnungs-
diagramm für einen Betonstahl BSt 500/550 RUS 
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Bild 48: Vergleich von Spannungs-Dehnungskurven, die im Warmzugversuch gemessen und aus insta-
tionären Warmkriechversuchen ermittelt wurden 
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Bild 49: Aus instationären Warmkriechver-
suchen ermitteltes Spannungs-Deh-
nungsdiagramm für einen Spannstahl 
St 1570/1770 kaltgezogen, ~ 5 mm 
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Bild 50: Aus instationären Warmkriechver-
suchen ermitteltes Spannungs-Deh-
nungsdiagramm für einen Spannstahl 
St 1570/1770 kaltgezogen, ~ 7,5 mm 
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Bild 51: Aus instationären Warmkriechversu-
chen ermitteltes Spannungs-Dehnungs-
diagramm für einen Spannstahl 
St 1420/1570 vergütet, 0 12 mm 
i:::: 
Q:: 
1.2,------------------, 
~12mm Spannstahl SI 137511570, kaligezogen 
rund, glatt, Rpa2= 1510N/mm 2 
Rm = 1630Nimm2 RT 
1.01-----.---~~~~~------.--~ 
~ 0.8J------J--+-f-lf----:;;>1F----J- ~;:..-~---! 
Cl:: 
' b 
g> 
Ea6r---~~~~----~~~----~~~ 
0 
~ 
"' II) ~ O.t.r---~~~~~----~~~~~---+-----4 
c: 
f 
~ 0.21---1!1-Jf+-j,.L-----f 0 Zugversuch S= const. 
Warmkriechversuch 
0 q:::consf., ,3.:4°C/min 
0 O.t. 0.8 1.2 1,6 2.0 % 2.4 
Dehnung E 
Bild 52: Aus instationären Warmkriechversu-
chen ermitteltes Spannungs-Dehnungs-
diagramm für einen Spannstahl 
St 1375/1570 kaltgezogen, 0 12 mm 
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Bild 53: Aus instationären Warmkriech-
versuchen ermitteltes Span-
nungs-Dehnungsdiagramm für ei-
nen Spannstahl St 1420/1570 
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Bild 54: Aus instationären Warmkriechversuchen 
ermitteltes Spannungs-Dehnungsdiagramm 
für 1/2"-Spannstahllitze St 1570/1770 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
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Bild 56: Restfestigkeit (Rpo,2l verschiedener Betonstähle 
nach einer Beanspruchung im Warmkriechversuch 
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Bild 57: Restfestigkeit (Rml verschiedener Betonstähle 
nach einer Beanspruchung im Warmkriechversuch 
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Sonderforschungsbereich 148 
- Brandverhalten von Bauteilen 
Teilprojekt B6 
Veränderung der Struktur und der Eigenschaften des 
Zementsteins infolge Einwirkung erhöhter Temperatur 
Beteiligte Wissenschaftler 
Prof. Dr.-Ing. I. Odler 
Dr.-Ing. S. Abdul-Maula 
Dipl .-Min. A. ZUrz 
Arbeitsbericht für den Zeitraum: 1984 - 1986 
Förderungsantrag 1983, S. 153- 164 
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INHALTSVERZEICHNIS 
1. ~ufgabenste11ung und Ziele 
2. Versuchsparameter und Untersuchungsmethodik 
3. Untersuchungsergebnisse 
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1. Aufgabenstellung und Ziele 
Beton ist ein inhomogener Werkstoff, der aus etlichen Komponenten unt, 
schiedlicher chemischer und mineralogischer Beschaffenheit zusammenge-
setzt ist. Einerseits sind dies die zahlreichen in der Praxis verwende 
ten Zementarten, andererseits die verschiedenen meist von der lokalen 
Verfügbarkeit abhängigen Zuschlagstoffe. 
Das Teilprojekt B6 war beschränkt auf die Untersuchung der Betonmatri. 
d.h. des hydratisierten Zementsteins. Dessen Verhaltensänderungen bei 
Einwirkung hoher Temperaturen sollten mit röntgenographischen, strukt 
und thermoanalytischen Meßmethoden untersucht werden. Drei Fragestell1 
waren hierbei wichtig: 
- Mineralogische und strukturelle Veränderungen des Zementsteins beim 
Erhitzen 
- Einfluß der Zementart auf das Hochtemperaturverhalten 
- Auswirkungen des Löschwassers auf den Zementstein nach der Brandbean 
spruchung 
Um zu einem besseren Verständnis der Verhältnisse im Beton zu gelangen 
wurde außerdem der Versuch gemacht, die Haftung zwischen verschiedene' 
Zuschlagstoffen und Zementarten zu messen, insbesondere auch nach der 
Einwirkung erhöhter Temperaturen. 
Ziel der Untersuchung war es, zu einer grundsätzlichen Klärung der 
temperaturbedingten Festigkeitsänderungen beizutragen, um Rückschlüss; 
auf das Verhalten des Betons im Brandfall zu ermöglichen. 
2. Versuchsparameter und Untersuchungsmethodik 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Phasen- und Strukturveränderungen 
des hydratisierten Zementsteins und die damit verbundenen VeränderungL 
seiner physikalischen Eigenschaften in Abhängigkeit von der Temperatur 
und Bindemittelart systematisch untersucht. In den bisherigen Unter-
suchungen (s. Arbeitsbericht für den Zeitraum 1981-1983) waren Proben 
nachstehender Zemente bearbeitet worden: 
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- Portlandzement 
- Schlackenportlandzemente mit 25, 50 und 75%Hüttensand 
- Traßzement mit 25% Trae 
- Reines Tricalciumsilicat 
Ergänzend hierzu wurden die neuen Versuche mit folgenden Zeroenten durch-
geführt: 
- Weißzement aus einem Klinker mit <1% Fe2o3 
- Antisulfatzement aus einem Klinker mit hohem Eisengehalt 
- Flugaschezemen~mit jeweils 25% Anteil dreierverschiedener Flugaschen 
- Portlandzement mit einem Zusatz von 25% aktivem Silica (sog. "silica 
fume") 
Die Herstellung erfolgte in einer Laborkugelmühle durch gemeinsame Ver-
mahlung mit Gips entsprechend einem so3-Gehalt von 3% auf eine Feinheit 
von 3000 ~ 100 cm2/g (Blaine). 
Aus den verschiedenen Zementen wurden Pastenprismen mit einer Größe von 
10 x 10 x 60 mm hergestellt. Der Wasser/Feststoff-Wert betrug hierbei 
zwischen 0.26 und 0.30, um Pasten gleicher Konsistenz zu erhalte~. Nach 
einem Tag wurden die Proben aus dem Formen genommen und ein Jahr bei 
20 °e über Wasser gelagert. Durch anschließende Trocknung bei 40 °e bis 
zur Gewichtskonstanz wurde das freie Wasser entfernt und die Hydratation 
gestoppt. 
Die Probenserien wurden in einem elektrischen Muffelofen auf Temperaturen 
zwischen 100 und 1000 °e (in Schritten von 100 °e je Serie) erhitzt, 12 h 
bei der gewünschten Temperatur gehalten und wieder abgekühlt. Die Aufheiz-
und Abkühlgeschwindigkeit lag bei ca. 1 °e/min, um Spannungen in den 
Prismen und daraus eventuell resultierende Risse zu vermeiden. Zur 
Untersuchung des Einflusses der durch die Löscharbeiten verursachten 
Rehydratation wurde jeweils die Hälfte der Prismen einer Serie rehydrati-
siert. (12 h in Wasser, dann herausgenommen, 28 d bei 100% luftfeuchte 
gelagert und dann bei 40 °e bis zur Gewichtskonstanz getrocknet). An den 
dehydratisierten und rehydratisierten Proben wurden folgende Untersuchungen 
durchgeführt: 
302 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B6 - 4 
- Druckfestigkeit (in kaltem Zustand) 
- Röntgenographische Phasenanalyse 
- Freier Kalk (Extraktionsmethode nach Franke) 
- Gebundenes Wasser (Glühverlust bei 1050 °C) 
- Porenstruktur (Quecksilberporosimetrie) 
Weiteren i c h t thermisch beanspruchte Proben wurden mit der Dilatometrie 
auf Volumenveränderungen und mit der Differentialthermoanalyse DTA und 
-gravimetrie DTG auf Phasenumwandlungen untersucht. 
Zur Messung der Haftung zwischen Zement und Zuschlagstoff wurde die indirekte 
Methode der Spaltzugfestigkeit gewählt, da alle Versuche mit direkten 
~1ethoden keine, verfeilschte oder sehr breit gestreute Ergebnisse lieferten. 
Als Zuschlagstoffe wurden Quarzit, Basalt, Marmor und Grauwacke verwendet. 
Die Proben wurden mit einer Wasser/Feststoff-Wert der Zementpasten von 
0.4 angesetzt und die Haftzugfestigkeit nach 1, 4 und 8 w gemessen. 
Ein Teil der 8 w-Proben wurde 12 h bei g5 °c in einer Atmosphäre von 100% 
Feuchte gelagert. Ursprünglich war geplant, ~it den Haftzugproben ein 
identisches Versuchsprogramm wie mit den reinen Zementproben durchzuführen. 
Da jedoch ein Austrocknen der Proben zu einem sofortigen Absinken der 
Haftung auf nahezu 0 fuhrte, konnten die Messungen nur an feuchten Proben 
durchgeführt werden. Folgende Zemente wurden hergestellt und untersucht: 
- Portlandzement 
- Weißzement 
- Antisulfatzement 
- Portlandzement mit einem Anteil von 5 bzw. 10% aktivem Silica 
- Portlandzement mit einem Zusatz von 1% Polyvinylalkohol 
- Portlandzement mit einem Anteil von 5% Flugasche 
3. Untersuchungsergebnisse 
Für die Darstellung der Versuchsergebnisse wird auf den zusammenfassenden 
Gesamtbericht verwiesen, der in Kürze fertiggestellt sein wird. 
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Sonderforschungsbereich 148 
Brandverhalten von Bauteilen 
Teilprojekt B 7 
Chemische Einwirkung korrosiver Brandgasbestandteile 
auf Stahlbeton 
betei 1 i gtc ~Ii ssenschaft ler 
Prof. Dr.-Ing. K.P. Großkurth 
Dipl.Phys. W. Malorny 
Arbeitsbericht für den Zeitraum 1984 - 1986 
Förderungsantrag 1983, S. 167 - 179 
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Aufgabenstellung und Ziele des Teilprojekts B7 
Brände unter Beteiligung e1n1ger Polymerwerkstoffe können an Stahl-
betonbauteilen zu Folgeschäden führen, welche die unmittelbaren, 
thermisch bedingten Schädigungen noch übertreffen. Dies gilt insbe-
sondere für den weit verbreiteten Massenkunststoff PVC, bei dessen 
thermischer Zersetzung Chlorwasserstoffgas (HCl) gebildet wird. Salz-
säurehaltige Brandgase bzw. -dämpfe entstehen jedoch auch im Verlauf 
der thermischen Zersetzung anderer flammwidrig ausgerüsteter Polymer-
werkstoffe, da chlororganische Verbindungen zu den üblichen Brand-
schutzadditiven zählen. Schlagen sich diese in Form von Salzsäure-
kondensat auf Gebäudebauteilen nieder, so werden sie zwar von kalk-
haltigen Baustoffen wie Beton bereits im oberflächennahen Bereich 
neutralisiert. Hierdurch wird ein weitergehender Säureangriff unter-
bunden. Die reaktiv gebildeten Chloride sind allerdings in Wasser 
leicht löslich und vermögen im Laufe der Zeit in den Baustoff einzu-
dringen. Korrosionsbedingte Schäden an bewehrtem Beton können dann 
auftreten, wenn Chloride in hinreichender Kozentration bis zur Stahl-
bewehrung vordringen, wo sie den alkalischen Schutz von Stahl in Beton 
gefährden. 
Aufgabe des Teilprojekts B7 war es, die im vorausgegangenen ersten 
Förderungsabschnitt begonnenen experimentellen Arbeiten zum Chlorid-
transport in Beton als Folge einer Beaufschlagung mit chlorwasser-
stoffhaltigen Brandgasen fortzuführen und mit der Untersuchung von 
Korrosionsvorgängen an Stahlbewehrungen zu verknüpfen. 
Neben der Klärung grundsätzlicher Abhängigkeiten der Chloriddiffusion 
von den entscheidenden Betonparametern Zementart und-gehaltsowie 
\~asserzementwert, Hydratat i onsgrad und Karbonati s i erung stand die 
Bestimmung des Einflusses der klimatischen Randbedingungen Temperatur 
und Feuchte auf die Chloridionenwanderung im Vordergrund. Im Sinne 
wirklichkeitsnaher Versuchsdurchführung sollte ein besonderer Schwer-
punkt auf den Di ffusi onsexperi menten bei überlagerten Temperatur- und 
Feuchtegradienten liegen. 
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Begleitenderasterelektronenmikroskopische sowie röntgendiffrakta-
metrische Untersuchungsmethoden in Verbindung mit der Röntgenmikro-
analyse - nach Art der Anregung häufig auch als Elektronenstrahlmikro-
analyse bezeichnet - sollten Aufschluß über chemisch-mineralogische 
Veränderungen des Zementsteins infolge Chlorideinwirkung sowie über 
Inhomogenitäten der Ch 1 ori dvertei 1 ung erbringen. Es war zudem beab-
sichtigt, mit ihrer Hilfe Einblick in korrosionseinleitende Prozesse 
an den Stahlarmierungen bewehrter Probekörper zu gewinnen. 
Das Teilprojekt 87 hat durch einen Großbrand in den Räumlichkeiten des 
Instituts während der inzwischen abgeschlossenen letzten Förderperiode 
einen schweren Rückschlag erlitten. Oie gesamte Ausstattung derbe-
troffenen Abteilung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Kern-
stück der apparativen Mittel des Teilprojekts, die eigens erstellte 
Klimakammer zur Außenbauteilsimulation, wurde ebenso wie eine Vielzahl 
von Versuchsprotokollen und Meßwertaufzeichnungen auf Datenträgern 
vo 11 ständig vernichtet. Von den ursprüngl; eh gesetzten Zielen mußten 
daher Abstriche gemacht werden, welche in erster Linie den Unter-
suchungsschwerpunkt Transportvorgänge von Chloridionen im Beton be-
trafen. 
2 Transportverhalten von Chloridionen in Beton nach HCl-Einwirku~ 
Zur Abschätzung der Korrosionsgefährdung der Bewehrung von Stahlbetan-
bauteilen durch nachträglich in den erhärteten Beton eindringende 
Chloride ist die Kenntnis der Chloridverteilung über den Bauteilquer-
schnitt und der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Chloridionen erforder-
lich. Die im Arbeitsbericht 1981-1983 [l] beschriebenen Untersuchungs-
reihen wurden durch weitere Messungen zur zeitabhängigen Veränderung 
der Chloridverteilungsprofile weitergeführt. Bezüglich Einzelheiten 
der Probenpräparation und Versuchsdurchführung sei auf den genannten 
Bericht verwiesen. 
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2.1 Diffusion von Chloridionen im Konstantklima 
Der Einfluß der Zementart auf die Chloriddiffusion wurde an je einer 
Zementsteinserie mit w/z = 0,4 aus PZ 35 F und HOZ 35 L untersucht. 
Bild 1 zeigt die Höhe der sich einstellenden Chloridkonzentrationen 
für Portlandzement zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach erfolgter 
Salzsäurebeaufschlagung. An reinen Zementsteinpasten gewonnene Ergeb-
nisse können aufgrund struktureller Unterschiede zur Zementsteinmatrix 
von Betonen nicht von vornherein auf Betonbauteile übertragen werden. 
Zweck der Untersuchungen an Mörtelprobekörpern der Zusammensetzung 
1 : 3 : 0,5 (Zement PZ 35 F : Kieszuschlag 0-4 mm : Wasser) war daher 
der Nachweis des Einflusses der Bindemitte 1-Zuschl ag-Kontaktzonen auf 
die Chlorideindringung (Bild 2). 
In Bild 3 sind die Chloridverteilungen in Zementstein aus PZ bzw. HOZ 
und Mörtel zu einem festen Zeitpunkt einander vergleichend gegenüber-
gestellt. Diese, nach 1 ängeren Diffusionszeiten erha 1 tenen Meßergeb-
nisse bestätigen die bereits in [1) getroffenen Aussagen: 
Zementstein aus Hochofenzement setzt unter vergleichbaren Bedingungen 
der Chlorideindringung einen wesentlich höheren Widerstand entgegen 
als Portlandzementstein. Dagegen erfolgt die Chloridionenwanderung in 
Mörteln und Betonen schnell er, so daß Konzentrationsunterschiede in 
kürzeren Zeiten ausgeglichen werden. 
2.2 Einfluß von Feuchtegradienten auf die Chloriddiffusion 
Das Eindringen von Chloridionen nach einer brandbedingten Beaufschla-
gung mit salzsäurehaltigen Brandgaskondensaten stellt keinen aus-
schließlich diffusionsgesteuerten Vorgang dar, wenn Feuchtebewegungen 
im Betongefüge dem Chloridtransport überlagert sind. Bauteile sind 
oftmals einem meist als eindimensional anzusehenden reuchtegradienten 
ausgesetzt, der bei hohen relativen Feuchten der Umgebungsluft zur 
Oberflächendiffusion dünner Wasserfilme im Porenraum der Zementstein-
matrix führt. Bei gleichgerichteter Chloriddiffusion kann hieraus ein 
nicht vernachlässigbarer Beitrag zur Chlorideindringung resultieren 
[1 J. 
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der Diffusionsdauer, bezogen auf das Mörtelgewicht 
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In Fortsetzung früherer Messungen zum Einfluß von Feuchtegradienten 
auf die Ch 1 ori di onenwanderung zeigt Bild 4 die Chl ori dverteil ungen 
nach 98 Tagen in Mörtelprobekörpern, an deren Chloridbeaufschlagungs-
seite für die Versuchsdauer eine relative Luftfeuchte von97 ~auf­
rechterhalten wurde, während an der abgewandten Seite der zyl i ndri-
schen Proben eine relative Feuchte von 72 bzw.43 ~ herrschte. Deswei-
teren ist der Darste 11 ung die Ch 1 oridvertei 1 ungskurve eines feuchte-
gradientenfrei gelagerten Probekörpers zu entnehmen. 
Es ergibt sich aus den Messungen, daß im Probenabschnitt geringerer 
Feuchte die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Chloridionen im Vergleich 
zur gradientenfreien Lagerung abnimmt, was auf den verminderten Poren-
wassergehalt und hiermit sinkende Ionenbeweglichkeit zurückzuführen 
ist. Dagegen ist im Bereich hoher Feuchte ein beschleunigender Effekt 
gegeben, der auf dem Feuchtetransport in der flüssigen Phase des 
Wassers beruht. 
Beim Vergleich der beiden Chloridverteilungen fällt auf, daß die Ver-
doppelung des Feuchtegefälles zu keiner signifikanten Beeinflussung 
der Chloridverteilung führt. Dieses zunächst überraschende Ergebnis 
steht im Einklang mit dem nur geringfügigen Anwachsen des Wasserdampf-
stroms, welches mit der Verschärfung des Feuchtegradienten verbunden 
war und vor der Probekörperbeaufschlagung mit Salzsäurekondensat be-
stimmt wurde [1 ]. 
Als Fazit der Untersuchungen zur Chlorideindringung bei überlagerter 
Wasserdampfdiffusion bleibt festzuhalten, daß als Folge eines bestän-
digen Feuchtetransports im Verlauf längerer Diffusionszeiten Chlorid-
anrei cherungen in bestimmten Tiefen 1 agen eines Bautei 1 s, z.B. in Höhe 
der oberflächennahen Bewehrungslage, auftreten können. Vergleichbare 
Erscheinungen konnten in Mode 11 versuchen zur Meerwasserbeanspruchung 
von Betonbauteilen in der Wechsel- bzw. Spritzwasserzone nachgewiesen 
werden [2] ,(3). 
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2.3 Röntgenmikroanalytische Chloridbestimmungen 
Die zur Aufnahme von Chloridgehaltprofilen erforderlichen quantitati-
ven Chloridbestimmungen erfolgten mittels potentiometrischer Titration 
des in heißer Salpetersäure vorgenommenen Probenaufschlusses mit Sil-
bern; trat 1 ösung [ 1 ]. Daneben kam die energi edi spersi ve Röntgenmi kro-
ana 1 yse in Verbindung mit dem eingesetzten Rastere 1 ektronenmi kroskop 
zur Anwendung. Diese gestattet, lokale Änderungen der Elementkonzen-
trationen in Probenmikrobereichen festzustellen und mit Gefügemerk-
malen zu verbinden. 
Die hohe Verläßlichkeit der quantitativen Mikroanalyse wird in Bild 5 
durch Vergleich mit der bewährten, obengenannten naßchemischen Chlo-
ridbestimmungsmethode unter Beweis gestellt. Ein relatives Verfahren 
wie die quantitative Röntgenmikroanalyse ist auf Standards zur Kali-
brierung angewiesen. Als solche dienten chemisch einfach aufgebaute 
Minerale oder sogar Reinelemente [1]. Die Verwendung von Multielement-
~ 
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Bild 5: Chloridverteilung aufgenommen mittels Mikroanalyse (ESMA) im 
REM und durch potentiometrische Titration zum Vergleich 
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Bild 6: Elementverteilung von Chlor an Portlandzementstein-
Anschliff (Röntgenstrahlaufnahme) 
standards - bei der Röntgenfl uoreszenzana 1 yse in der Rege 1 uner 1 äß-
lich - erbringt keine Vorteile. Es hat sich sogar gezeigt, daß auch 
sogenannte standardlose Bestimmungsverfahren, welche nach Fundamental-
parametermethoden auf theoretisch berechnete Standards zurückgreifen, 
praktisch zu den gleichen Ergebnissen hinsichtlich der Chloridgehalte 
führten. 
Verteilungsbilder des Elements Chlor, aufgenommen an Probekörperan-
schliffen aus PZ 35 F, belegen die nahezu gleichförmige Belegung des 
hydratisierten Zements mit Chloridionen (Bild 6). Bildflächen gerin-
gerer Punktdichte kommen Anschnitten unhydratisierter Zementkörner zu, 
welche in Bild 7 als hellere Flecken auszumachen sind. Der Hydrata-
tionsgrad ist nicht nur hinsichtlich der Gefügeverdichtung bedeutsam 
sondern auch bezüglich der Chloridbindung, da unhydratisierte Bestand-
teile offensichtlich keinen wesentlichen Beitrag zur chemischen Fixie-
rung von Chloriden leisten. 
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~ld 7: Gefügeaufnahme zu Bild 6; helle Stellen sind unhydra-
tisierte Bestandteile (Rückstreuelektronenaufnahme) 
~4 Chiariddiffusion in Stahlbetonbauteilen bei überlagerten 
Temperatur- und Feuchtegradienten Gradientenklimakammer 
In der Praxis unterliegen Außenbauteile über weite Teile des Jahres 
sowohl einem Feuchte- a 1 s auch einem Temperaturgradi enten. Auf den 
beschleunigenden Einfluß eines über dem Bautet 1 querschnitt 1 i egenden 
Feuchtegefälles auf die in gleicher Richtung erfolgende Chiariddiffu-
sion bei konstanter Temperatur wurde bereits im vorangegangenen Ab-
schnitt 2.2 eingegangen. Von einem zusätzlich herrschenden Temperatur-
gradienten war ein weiterer, im Sinne wirklichkeitsnaher Versuchs-
durchführung zu berücksichtigender Effekt auf den zeitlichen Ablauf 
der Chiaridionenwanderung in zementgebundenen Baustoffen zu erwarten. 
Ursächlich hierfür ist die starke Abhängigkeit des Diffusionskoeffi-
zienten von der absoluten Temperatur: Brodersen [4] weist als Ergebnis 
von Diffusionsversuchen mit chloridhaltigen Lösungen an dünnen Zement-
steinscheiben einen exponent i e 11 en Zusammenhang in An I ehnung an die 
bekannte Arrhenius-Gleichung nach. Gemäß seinen Untersuchungen verdop-
Pelt sich der Chloriddiffusionskoeffizient im Falle der Probekörper-
lagerung in Tausalzlösungen (NaCl) bei Erhöhung der Temperatur von 
15 ·c auf 30 ·c. 
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TEIIP. 
TEIIP. 
~ Prinzipskizze der neu erstellten Gradientenklimakammer 
Zur Durchführung von Ch1or1ddiffusionsexperimenten unter stationärem 
Wärme- und Feuchtigkeitsfluß wurde ; m vorausgegangenen Förderungs-
abschnitt ein DoppelklimaschranK entworfen und im Selbstbau errich-
tet [1]. Diese, im wesentlichen aus zwei getrennt klimatisierbaren 
Kammern mit einer gemeinsamen Trennebene bestehende Konstruktion dien-
te auch zur temperaturgradientenfreien Probekörperlagerung. Der be-
reits eingangs erwähnte folgenschwere Institutsbrand machte den voll-
ß'ld 8 
ständigen Neuaufbau einer verg 1 eichbaren An 1 age erforderlich. 1 
demonstriert in einer Schemaskizze das grundsätzliche Prinzip der 
zwischenzeitlich wiedererstellten Gradientenklimakammer, Bild 9 zeigt 
sie im Foto. 
Die zur voneinander unabhängigen Klimatisierung der beiden Teilkammern 
benötigte Kälteleistung wird von einem gemeinsamen Kühlaggregat er-
bracht, welches die Temperatur des Solepuffers durch Ein-Aus-Regelung 
auf +/-1 •c konstant hält. Diesem ~uffer wird durch je ein kontinuier-
lich arbeitendes Drei-Wege-Mischventil soviel Kühlsole entnommen, wie 
zur Aufrechterhaltung der gewählten Solltemperatur der jeweiligen 
Kammer erforderlich ist. Das gewählte Konzept führt zu einer sehr 
guten Temperaturkonstanz bei wirkungsvoller Unterdrüclwng von Regel-
schwingungen. Alternativ sorgen elektrische Lufterhitzer für die Er-
wärmung der Kammern. 
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Bild 9: Foto der Gradientenklimakammer 
Die gewünschte Luftfeuchtigkeit ergibt sich nach dem Prinzip der 
Feuchtesteuerung. Hier zu dienen zwei Taupunktbäder, in denen ein 
Luftstrom feuchtegesättigt und auf Taupunktbadtemperatur gebracht 
wird, bevor er in die Kammer eintritt und die dortige Temperatur 
annimmt. Die Temperaturdifferenz zwischen Taupunktbad und zugehöriger 
Klimakammer bestimmt die Höhe der sich einstellenden relativen Luft-
feuchte. 
Die Lagerung von Proben unter eindimensionalen Temperatur- und Feuch-
tegradienten zur Simulation von Außenbauteilbedingungen erfolgt in der 
wärme- und feuchtigkeitsisolierenden Trennebene beider Kammern, so daß 
die Probenstirnseiten den jeweiligen beiderseitigen Klimaten ausge-
setzt sind. Denerforderlichen hohen Wärmeübergang "auf der Wetter-
seite" gewährleistet ein leistungsstarker Gebläsesatz. Daneben erlaubt 
die Anlage naturgemäß auch eine gradientenfreie Probenkonditionierung 
bei zwei verschiedenen Klimaten. 
Die adaptive Regelung geschieht digital mikroprozessorgeführt durch 
einen speziell entwickelten Algorithmus. Parallel zur Programmab-
laufsteuerung können Regelparameter und Einzelmeßwerte aufgezeichnet 
werden. 
317 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 7 - Seite 13 
3 Chemisch-mineralogische Auswirkungen chlorwasserstoffhaltiger 
Brandgaskondensate auf den Zementstein 
Oie Eindringgeschwindigkeit von Chloridionen im Betongefüge nach einer 
Beaufschlagung mit chlorwasserstoffhaltigen Brandgaskondensaten wird 
maßgeblich vom Vermögen des Zementsteins bestimmt, Chloride chemisch 
reaktiv oder physikalisch adsorptiv zu binden. Darüber hinaus führt 
die Bindungsfähigkeit des Zementsteins zu einer Abnahme des Anteils am 
Gesamtchloridgehalt, der in der Porenflüssigkeit des Betons gelöst 
vorliegt. Es gilt als gesichert, daß allein dieses sogenannte "freie 
Ch 1 ori d" korrosionschemisch wirksam werden kann. 
Bezüglich geeigneter Methoden zur Bestimmung des korrosi onsbedeut-
samen, freien Chloridgehalts bestehen derzeit noch eine Reihe von 
Unklarheiten: Während einige Autoren in Anlehnung an Tenoutasse die 
mit Ethanol extrahierbare Chloridmenge als Maß für die Chloridkonzen-
tration der Porenlösung ansehen (siehe z.B. (S]l, empfehlen andere 
(6], hierfür den kaltwasserlöslichen Anteil heranzuziehen. Um über-
haupt eine Reproduzierbarkeit der Analysen zu gewährleisten, erfordert 
die Bestimmung des wasserlöslichen Teils genaues Einhalten von Extrak-
tionsdauer, Lösungsmittel-Feststoff-Verhältnis und Probenzerkleine-
rungsgrad. Ein a 1 ternati v eingesetztes, aufwendiges Verfahren stellt 
das Auspressen der Porenlösung dar. 
Aufgrund der bestehenden Unsicherheit wird daher nach Schadensfällen 
in der Regel der salpetersäurelösliche Chloridgehalt bestimmt, welcher 
weitestgehend mit dem Gesamtchloridgehalt identisch ist. Hierdurch 
findet auch die Tatsache Berücksichtigung, daß der gebundene Chlorid-
anteil keine statische Größe darstellt. Vielmehr wird sowohl häufig 
eine Zunahme der Chlorideinbindung im Laufe der Zeit als auch, etwa 
infolge von Karbonatisierung, eine Abnahme beobachtet. Ein Kernpunkt 
für das Verständnis solcher Vorgänge ist die Stabilität chloridbinden-
der Phasen, welche durch Veränderungen der Porenlösungszusammen-
setzung, des pH-Werts oder der Chloridkonzentration bestimmt wird. 
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Neben dem bewehrungsstahlbezogenen korrosionstechnischen Aspekt ist 
sch 1 i eßl i eh die Frage nach eh 1 ori dbedi ngten Auswirkungen einer Sa 1 z-
säurebeaufschlagung auf Struktur und Chemismus des Betongefüges selbst 
auch hinsichtlich dessen Dauerhaftigkeit zu stellen. 
3.1 Röntgendiffraktametrische Bestimmung von Friedelschem Salz 
Die chemische Bindung von Chloriden erfolgt überwiegend in Form des 
Friedelschen Salzes (3 Ca0·A1 2o3.cacl 2·10 H20J, eines chloridhaltigen 
Minerals, welches bei der Zementhydratation in Chloridgegenwart durch 
Reaktion mit dem Calciumaluminat sowie dem reaktionsträgeren Calcium-
aluminatferrit des Zementklinkers gebildet wird. In geringerem Maße 
können auch die Calciumsilikathydrate Chloride chemisch einbinden. 
Richartz [7] berichtet über ein ettringitähnliches Chloridmineral, das 
in chloridionenreichen Porenlösungen ( > lOg Cl-/1) auftreten soll. Es 
besteht allerdings allgemeine Ubereinstimmung, daß dem Friedelschen 
Salz die weitaus größte Bedeutung hinsichtlich der chemisch-reaktiven 
Bindefähigkeit beigemessen werden muß. 
In Anbetracht der angeführten experimentellen Schwierigkeiten, den 
korrosionschemisch entscheidenden, freien Chloridgehalt zu bestimmen, 
wurde daher der Versuch unternommen, das Auftreten von Friede l schem 
Salz als Folge der Einwirkung salzsäurehaltigen Kondensats auf den er-
härteten Zementstein qualitativ nachzuweisen und röntgenografisch zu 
quantifizieren. 
Für die röntgenografi sehe Phasenanalyse stand ein Di ffraktometer der 
Fa. Philips mit Goniometer PW 1050 zur Verfügung. Gearbeitet wurde mit 
Cu-Ka-Strahlung 40KV/35mA unter Verwendung eines Ni-Kß-Filters. 
Die Identifizierung der charakteristischen Reflexe ("Peaks") des Frie-
delschen Salzes erfolgte mit Hilfe der von Kuzel [8] angegebenen 
Röntgendaten, welche auch in der bekannten JCPDS-Datei [9] enthalten 
sind. Alternativ konnte sie ferner anhand des Röntgenbeugungsspektrums 
eigens synthetisch hergestellten Calciumaluminatchloridhydrats 
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Bild 10: Röntgenbeugungsdiagramm von Friedelschem Salz 
2\3 
durchgeführt wurden, welches durch Reaktion stöchiometrischer Einwaa-
gen von C3A und CaC1 2 in entionisiertem Wasser bei Raumtemperatur 
phasenrein gewonnen wurde (Bild 10). Friedelsches Salz war in chlo-
ridhaltigem Zementstein bis zu Gesamtchloridgehalten von ungefähr 
0,2 Masse-~ bezogen auf den Zement stets nachweisbar. 
Die quantitative Bestimmung von Fri edel schem sa 1 z geschah nach der 
Methode des äußeren Standards. Hier zu wurde eine Ka 1 i bri erstandard-
reihe aus dem auch für die Diffusionsproben benutzten Zementstein 
(PZ 35 F) durch Zumischen steigender Mengen an reinem Friedelschen 
Salz erstellt. A 1 s Ergebnis der nachfo 1 gend vorgenommenen Röntgen-
beugungsaufnahmen konnte die Intensität-Konzentrationsbeziehung für 
dieses Zementmineral in PZ-Zementstein in Form einer Kalibrierkurve 
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Bild 11: Kalibrierkurve zur Bestimmung von Friedelschem Salz in 
Portlandzementstein 
dargestellt werden (Bild 11). Phasenbestimmungen an unbekannten Proben 
erfolgten durch Vergleich mit der Kalibrierkurve. 
Als Intensitätsmaß diente die Peakfliehe des stirksten Reflexes des 
Friedeischen Salzes bei 2 e = 11 ,2•. Zur Peakintegration fand ein 
rechnerunterstütztes Digitalisiertableau Verwendung. Gegenüber einer 
Intensitätsbestimmung durch Ausmessen des Peakmaximums bietet die 
Peakflächenintegration den Vorteil weitestgehender El i mini erung des 
sogenannten Teilchengrößeneffekts, d.h. der Abnahme der Peakmaxima 
bei gleichzeitiger Zunahme der Halbwertsbreiten info1ge Unterschrei-
tens eines kritischen Teilchengrößenbereichs in der Größenordnung O, 1 
bis 1 !Jm. 
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Aus den Messungen an salzsäurebeaufschlagten Portlandzementsteinprobe-
körpern der Diffusionsversuchsreihen ergab sich, daß die im Friedel-
schen Salz gebundende Chloridmenge mit steigendem Gesamtchloridgehalt 
zwar absolut gesehen ansteigt, die relative Bindung jedoch abnimmt. 
Der aus einer Reihe von Bestimmungen festgeste 11 te Maxi ma 1 wert der 
Chloridbindung in Form des Friedelschen Salzes betrug 0,8 Masse-~ 
bezogen auf den Zement. Zur Angabe der funktionalen Abhängigkeit des 
im Friedelschen Salz gebundenen Chlorids vom Gesamtchloridgehalt sind 
allerdings weitere Messungen unerläßlich. 
3.2 Chlorideinwirkung auf Calciummonosulfathydrat 
Die infolge der Einwirkung salzsäurehaltiger Dämpfe auf zementgebun-
dene Baustoffe gebildete Menge an Friedelschem Salz hängt nicht allein 
vom c3A-Gehalt des verwendeten Zements ab. Auch die Sulfatmenge ist 
bedeutsam, da von einer konkurrierenden Reaktion der Chloride einer-
seits und Sulfate andererseits mit Calciumaluminat bzw. seinen Hydra-
ten ausgegangen werden muß. Während das Sulfat des Frischbetons vor 
allem im Zementmineral Ettringit gebunden vorliegt, stellt für d.en 
älteren Beton das Monosulfathydrat (3 CaO·A1 2o3.caso4·12 H20l die 
wichtigste sulfathaltige Verbindung dar. Röntgenografisch war 1 etzt-
genanntes Mineral in den untersuchten Zementstein- und Mörtelproben 
jedoch nicht nachweisbar, wofür sein niedriger Kristallisationsgrad 
ursächlich gewesen sein dürfte. 
Aufgrund der komp 1 exen Phasenzusammensetzung und des hohen Anteils 
amorpher Cal ci umsi 1 i kathydrate am Zementstein sind Untersuchungen zu 
Phasenneu- und -Umbildungen bei Schadstoffeinwirkung vielfach schwie-
rig durchzuführen. Es empfiehlt sich daher, solche zunächst an den 
interessierenden, isolierten Reinphasen vorzunehmen. In diesem Sinne 
wurden Untersuchungen zur Chlorideinwirkung auf Calciummonosulfat-
hydrat in Modellversuchen vorgenommen, da elektronenmikroskopische 
Beobachtungen an Hel-beaufschlagten Proben (siehe Abschnitt 3.3) auf 
eine chloridverursachte Freisetzung von Sulfat mit nachfolgender Neu-
bildung von Ettringit hinwiesen. 
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Hierzu wurde Monosulfat aus stöchiometrischen Einwaagen an c3A und 
CaS04•2 H20 (Gips) in wässriger Lösung bei 95 ·c hergestellt. Bild 12 
weist die Phasenreinheit der synthetisch gewonnenen Phase anhand ihres 
Röntgendiffraktogramms nach. Jewei 1 s 500 mg dies er Verbindung wurden 
in mehreren Ansätzen der Einwirkung 0,6-molarer, an Ca(OH)2 gesättig-
ter CaC1 2-Lösung ausgesetzt. Über einen Zeitraum von 6 Wochen wurden 
Proben genommen, abfiltriert, schonend getrocknet und röntgenografisch 
analysiert. Es zeigte sich, daß neben Friedelschem Salz und Ettringit 
sehr schnell eine neue Phase gebildet wurde, welche anhand ihrer Peaks 
als die erstmals von Kuzel [8] beschriebene Verbindung der Zusammen-
setzung 6 Ca0•2 Al 2o3.cacl 2.caso4.24 H20 identifiziert werden konnte 
(Bild 13). Diese erwies sich im weiteren Verlauf als instabil. Nach 
Ablauf von insgesamt 6 Wochen bestand der feste Rückstand praktisch 
ausschließlich aus Ettringit und Friedelschem Salz (Bild 14). 
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Bild 13: Röntgenbeugungsdiagramm neugebildeter Phasen nach Chlorid-
einwirkung auf Monosulfat; Reaktionszeit 24 h 
Die beobachtete Instabilität des Monosulfats in Gegenwart chloridhal-
tiger Lösungen steht in Obereinstimmung mit Untersuchungsergebnissen 
von Lukas und Röck (10], welche Phasenänderungen durch Einwirkung von 
NaCl-Lösungen auf Hydrate des Systems c3A-Caso4-ca(OH) 2 studierten. 
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Bild 14: Röntgenbeugungsdiagramm neugebildeter Phasen nach Chlortd-
einwirkung auf Monosulfat; Reaktionszeit 6 Wochen 
3.3 Ettringitneubildung in chloridhaltigem Zementstein und Mörtel 
DieNeubildung von Ettringit konnte auch mikroanalytisch mitHilfe 
des Rasterelektronenmikroskops an chloridenthaltendem Zementstein und 
Mörtel festgestellt werden. In Bild 15 sind derartige ettringitähn-
1 i ehe Kri sta 11 phasen zu erkennen. Sie waren a 11 erdi ngs mikroskopisch 
ausschließlich im stark chloridhaltigen Bereich an der Chloridein-
dringseite nachweisbar. Ihre Identifizierung erfolgte durch energie-
dispersive Röntgenmikroanalyse anhand ihrer charakteristischen Spek-
tren (Bild 16). Das Ergebnis der zugehörigen quantitativen Berechnung 
ist Bild 17 zu entnehmen. Ein nennenswerter Einbau von Chlorid in die-
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Bild 15: Neugebildeter Ettringit in chloridhaltigem Mörtel 
(Sekundärelektronenaufnahme) 
ses Zementmineral war mikroanalytisch wie auch durch integrale Rönt-
genbeugungsanalyse ebensowenig zu belegen wie eine von Richartz [7] 
beobachtete ettringitähnliche Trichloridhydratphase analog zum Tri-
sulfathydrat. 
Dorner [ll] hat allerdings darauf hingewiesen, daß die Ettringitneu-
bildung in hoch chloridhaltigem Beton auch auf eine Löslichkeitser-
höhung der genannten Phase in Anwesenheit von Chloriden zurückzuführen 
sein kann. 
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Bild 16: Röntgenspektrum von neu gebildetem Ettringit 
SPECTRUM P5 SEF'. 6• 1.984 
STANDARDLESS EDS ANALYSIS 
(ZAF CORRECTIONS VIA MAGIC Ul 
ELEMENT WEIGHT PRECISIDN 
& UNE ~::-RATIO PERCENT ~~ SIGMA 
AL KA 0.0389 6.41. 0.17 
SI KA 0.0051. 0.81 0.05 
s KA 0.:1.009 12 .. 22 0.18 
CA KA o. 353;! 39.77 0.38 () 
* 
40.79 
TOTAL 
* DETERMINED BY STOICHIOMETRY 
Bild 17: Ergebnis der quantitativen Analyse; 
Auswertung des Spektrums in Bild 16 
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OXIDE 
FORMULA 
AL203 
SI02 
503 
CAO 
OXIDE 
PERCENT 
12.12 
1.73 
30.51 
55.65 
100.00 
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4 Chloridinduzierte Bewehrungsstahlkorrosion 
Bekanntlich erfahren Stahlbewehrungen im hochalkalischen Milieu des 
Betons eine korrosionsschützende Passivierung, welche die konven-
tionelle Stahlbetonbauweise überhaupt erst möglich gemacht hat. Ur-
sache hierfür ist die Bildung einer wenige Moleküllagen dicken Schicht 
aus Fe2o3 und Fe3o4, welche im Bereich von pH 9 bis pH 13 erfolgt und 
die elektrolytische Eisenauflösung nahezu vollständig unterbindet. Es 
gibt jedoch zwei in der Praxis bedeutsame Mechanismen, welche den 
Korrosionsschutz der Bewehrung beeinträchtigen. Dies sind die Karbona-
tisierung der Betondeckung als Folge der von der Bauteiloberfläche 
ausgehenden Einwirkung der Luftkohlensäure und der korrosive Angriff 
von Chloridionen auf die Stahlbewehrung. Im Falle der Korrosionsini-
tiierung infolge Karbonatisierung beschleunigt die Gegenwart von Chlo-
riden den Korrosionsangriff erheblich, wobei die Korrosionserschei-
nungen denen der atmosphärischen Korrosion von Eisen und Stahl ähneln. 
Bei nichtkarbonatisiertem, also noch voll alkalisch reagierendem Beton 
können Chloride hinreichender Konzentration die Passivschicht des 
Bewehrungsstahls lokal durchbrechen und hierdurch Lochfraß herbei-
führen. Wie die Beobachtung zeigt, weitet sich diese lokale Korro-
sionsform an unlegierten Stählen in der Folgezeit zu einem muldenför-
migen oder gar großflächigen Angriff aus. Voraussetzungen sind in 
beiden praktisch bedeutsamen Fällen der Bewehrungsstahlkorrosion die 
Gegenwart von Feuchtigkeit und ein hinreichender Sauerstoffzutritt zur 
Bewehrung. 
Die nachstehend beschriebenen Untersuchungen wurden bewußt auf das 
Phänomen der chloridverursachten Stahlkorrosion im nichtkarbonatisier-
ten Beton beschränkt. Hierfür waren folgende Gründe maßgebend: Eine 
tiefreichende Karbonatisierungsfront im Stahlbeton stellt bereits für 
sich eine starke Gefährdung der Dauerhaftigkeit dar, welche geeignete 
Sanierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung des alkalischen Schutzes 
erforderlich macht. Außerdem erfolgt die Chlorideindringung gegenüber 
der Karbonatisierung mit wesentlich höherer Geschwindigkeit. Insofern 
sind typische Chloridschäden meist gerade solche, welche in nichtkar-
bonatisierten Bauteilbereichen auftreten. 
328 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 7 - Seite 24 
4.1 Betonstahlkorrosion in chloridhaltigen alkalischen Medien 
Zur Abschätzung des Gefährdungspotentials, welches Chloridionen für 
Stahlbewehrungen im Alkalischen darstellen, wurden Untersuchungen zum 
unteren Grenzwert der Chloridkonzentration durchgeführt, dessen Ober-
schreiten zu Lochkorrosion der Bewehrung führt. Diese wurden in Form 
potentiostatischer Halteversuche in Sauerstoff- und Calciumhydroxid-
gesättigter Lösung als Modellporenlösung nichtkarbonatisierten Betons 
durchgeführt. 
Der pH-Wert einer gesättigten Ca(OH)2-Lösung beträgt bei Raumtempera-
tur 12,6. Zwar liegt der pH-Wert von Betonporenlösungen aufgrund ihrer 
Gehalte an Alkalien vielfach über diesem Wert, wie Messungen verschie-
dener Autoren belegen (siehe z.B. [12]); doch sind diese leichter 
auslaugbar und in wesentlich geringerer Konzentration vorhanden als 
Calciumhydroxid, das aufgrundseines hohen prozentualen Anteils am 
Zementstein (ca. 20 Masse-':' vom durchhydratisierten Portlandzement) 
verbunden mit geringer Löslichkeit (1 ,26 g pro Liter bei 20 •c) eine 
langhaltende Alkalitätsreserve darstellt. 
Zur Prüfung kamen handelsübliche Betonstähle der Klassen IU und IIIU 
mit Durchmessern zwi sehen 8 und 16 mm. Diese wurden zur Vermeidung 
korrosionsstimulierender Oberflächeneffekte vor Versuchsbeginn abge-
dreht und feingeschliffen. Bis auf eine blanke, über den gesamten 
Umfang der Stahlrundstäbe reichende Fläche von 3 cm 2 wurden sie mit 
einer Epoxidharzbeschichtung versiegelt. 
Der Meßaufbau der gewählten Anordnung zur Durchführung potentiosta-
tischer Halteversuche wird schematisch in Bild 18 gezeigt. Die Stahl-
probe als sogenannte Arbeitselektrode befindet sich im Zentrum der 
radialsymmetrischen Anordnung. Sie ist umgeben von einer Gegenelek-
trode aus Edelstahlblech, über welche der zur Potentialeinstellung 
erforderliche Strom eingespeist wird. Die Messung des Stahlpotentials 
erfolgte mittels einer Kalomelelektrode mit Haber-Luggin-Kapillare und 
zwischengesetztem Stromschlüssel. Der zur Belüftung verwendete techni-
sche Sauerstoff wurde zwecks Entfernung von co2-Verunreinigungen durch 
eine Waschflasche geleitet, die gesättigte Calciumhydroxid-Lösung mit 
Bodensatz enthielt. 
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Bild 18: Skizze des Meßaufbaus für potentiostatische Halteversuche 
Zwecks Simulation praxisnaher Verhältnisse erfolgten diese Versuche 
in der Nähe der Ruhepotentiale bei einheitlich -200 mV, gemessen 
·· hst gegen eine Kalomelbezugselektrode. Vor Versuchsbeginn wurde zunac 
Stationarität des Ruhepotentials in dem zu Beginn chloridfreien Elek-
trolyten abgewartet (typisch zwei bis drei Stunden Einstellzeit). 
Anschließend wurde der Chloridgehalt der Lösung in Schritten von 
0,005 mol Cl-/1 erhöht und nach jedem Schritt die Oberfläche durch 
leichtes Anritzen verletzt. Als Signal der Korrosionsaktivierung wurde 
der zeitliche Verlauf des Polarisationsstroms registriert. 
Bei Repassivierung der Probenoberfläche war nur ein geringfügiger 
Stromimpuls zu messen, der unmittelbar anschließend auf die geringen 
Werte des Passivstroms abfiel. In diesem Fall wurde nach 15-minütiger 
Stromaufzeichnung das Anritzen ein weiteres Mal vorgenommen und gege-
benenfalls nochmals wiederholt, bevor der Chloridgehalt der Lösung 
aufgestockt wurde. Der beschriebene Versuchsablauf wurde solange fort-
gesetzt, bis ein deutlich einsetzender, ansteigender Strom auf Beginn 
und Ausweitung des Korrosionsvorganges hinwies. 
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Probe 6 8 12 15 17 
krit. Cl -
Konzentration 0,0125 0,0150 0,0150 0,0150 0,0100 
[mol/1) 
Tabelle 1: Korrosionsauslösende Schwellwerte der Chloridkonzentration 
in belüfteter, alkalischer Modellporenlösung {pH 12,6) 
Die Tabelle 1 zu entnehmenden Ergebnisse belegen, daß unterhalb einer 
Chloridkonzentration von 350 mg cl-/1 {= 0,01 mol Cl-/1) eine Korro-
sionsaktivierung nicht zu erzwingen war; vielmehr trat eine spontane 
Repassivierung der Elektroden ein. A 1 s Grenzwertbandbreite kann ein 
Bereich von 350 bis 530 mg Cl-/1 angesehen werden, oberhalb dessen 
Korrosion mit zeitlich ansteigender Intensität einsetzte. 
Die dargestellten Ergebnisse stehen in guter Obereinstimmung mit von 
Henriksen [13] angegebenen Werten, der für einen von ihm untersuchten 
Stahl St 37 beim Potential von -200 mV vs.Kalomel eine Durchbruchs-
konzentration von 0,018 mol cl-/1 entsprechend 635 mg Cl-/1 angibt. 
Rechberger [14] nennt für von ihm geprüfte unlegierte Betonstähle 
einen mittels gleichartiger Methodik gewonnenen Wert von 190 mg Cl-/1 
{= 0,0054 mol Cl-/1) in KOH-Läsung des pH-Werts 13, bestimmt bei dem 
allerdings sehr hohen Potential von 450 mV vs. Kalomel. 
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der im Anschluß an die Ritzversuche 
durchgeführten Messungen der freien Korrosionspotentiale. Berück-
sichtigt man, daß diese Proben bei einer dem chloridhaltigen Elektro-
lyten ausgesetzten Fläche von 3 cm2 bestenfalls eine stecknadelkopf-
große Korrosionsstelle nach Versuchsende aufwiesen, so wird die große 
Empfindlichkeit der Potentialmessung für den Nachweis des Aktiv/Pas-
siv-Ubergangs deutlich. Sie ist die Grundlage für den erfolgreichen, 
zerstörungsfreien Nachweis der Korrosion betonüberdeckter Beweh-
rungsstähle mittels Halbzell-Potentialmessung. 
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Probe 6 12 15 17 
u [mVl - 506 - 513 - 476 - 508 
Tabel'le 2: Freie Korrosionspotentiale nach Korrosionsinitiierung 
4.2 Chloridkorrosion mörtelüberdeckter Bewehrungsstähle 
Bezieht man die in chloridhaltigem Zementstein oder Beton gemessenen 
Chloridgehalte auf den Gehalt an freiem, also bei 105 •c verdampfbarem 
Porenwasser, so ergeben sich rechnerische Chloridkonzentrationen, die 
um zwei bis drei Zehnerpotenzen über den genannten Grenzwerten liegen 
können, ohne daß Korrosionserscheinungen an den Stahlbewehrungen auf-
treten müssen. 
Die Ubertragbarkeit von Meßergebnissen aus Modellversuchen mit simu-
lierten Beton- bzw. Zementsteinporenlösungen auf Stahlbetonbauteile 
ist offenbar aufgrund der heterogenen Betonzusammensetzung nicht von 
vornherein gewährleistet. Beton besteht - abhängig vom Porenraum und 
den klimatischen Randbedingungen - nur zu einem geringen Prozentsatz 
aus einem Elektrolyten, der zudem starken Wechselwirkungen mit dem ihn 
umgebenden vielphasigen Feststoffgerüst unterworfen ist. Insofern 
waren Untersuchungen zur Chloridkorrosion betonumhüllter Stähle eben-
falls durchzuführen. Aus Handhabungsgründen wurden hierfür bewehrte 
Mörtelprobekörper gewählt. 
4.2.1 Probenpräparation 
Die Herstellung dieser "Mörtelelektroden" erfolgte in Anlehnung an die 
bei Bäumel [15] beschriebene Vorgehensweise. Als Stahlbewehrungen 
dienten Betonstähle BSt 111 mit einem Durchmesser von 12 mm und einer 
Länge von 150 mm. Zur Vermeidung von Kanteneffekten wurde das im 
Mörtel befindliche Stabende zuvor mit Epoxidharz beschichtet. Oie 
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Bild 19 : Mörtelelektrode für elektrochemi sche Untersuchungen 
Zusammensetzung der Mörtelmischung betrug 1 : 3 : 0,6 (Zement : Kies-
zuschlag 0-4 mm : 'lasser). Verwendet wurde Portlandzement 35 F. Als 
Schalung dienten PVC-Rohre mit 10 cm Höhe und 4 cm Durchmesser, so daß 
sich eine Oberdeckung von 14 mm Stärke ergab. Bild 19 zeigt eine der-
artige Mörtelelektrode. Die Probekörper wurden nach einem Tag ausge-
schalt und anschließend zwecks Nachbehandlung 28 Tage in Wasser ge-
lagert. 
Hieran schloß sich die Lagerung in unterschiedlich konzentrierten 
Lösungen der Chloridkonzentration 0,01, 0,035, 0,07 und 0,14 mol Cl-/1 
an. Nach etwa einem Jahr wurden die Proben entnommen und im Laborklima 
weitergelagert. Die nachfolgend beschriebenen Versuche wurden nach 20-
monatiger Lagerung durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt waren an einigen 
Proben Rostverfärbungen auf der äußeren Zylindermantelfläche zu er-
kennen. 
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Bild 20: Skizze des Meßaufbaus für Zellstrommessungen 
EDELSTAHLELEKTRODE 
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4.2.2 Elektrochemische Messungen zum Korrosionsnachweis 
Zur zerstörungsfreien Feststellung, ob und in welchem Ausmaß im Laufe 
der langzeitigen Lagerung Chloridkorrosion der mörtelumhüllten Stähle 
aufgetreten war, wurden Zellstrommessungen an einer Reihe von Proben 
aus dieser Serie durchgeführt. Das Prinzip der gewählten Meßanordnung 
ist Bild 20 zu entnehmen. Vor dem Einbringen der Probekörper in die 
calciumhydroxidgesättigte, sauerstoffbelüftete Lösung wurden die aus 
den Mörte 1 zyl i ndern herausragenden Stah 1 enden mit Epoxidharz versie-
gelt und teilweise zusätzlich mit Paraffinwachs überschichtet, um 
einen elektrolytischen Stromschluß zwischen dem blanken Stahlabschnitt 
und dem mörtelumkleideten Teil zu verhindern. 
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Bild 21: Zeitverlauf der Potentialeinstellung vor Beginn der 
Zellstrommessungen 
Die elektrische Verbindung zu der jeweiligen Edelstahlkathode der 
einzelnen galvanischen Kurzschlußelemente geschah erst, nachdem sich 
die zuvor gemessenen freien Korrosions- bzw. Ruhepotentiale auf an-
nähernd stationäre Werte eingestellt hatten. Dies erfolgte in einem 
Zeitraum von zwei Wochen. Bild 21 gibt den Zeitverlauf der Potential-
einstellung vom Beginn der Messung, welche 30 min nach Einbringen der 
Proben in den Elektrolyten einsetzte, bis zu ihrer Beendigung wieder. 
Für die beobachtete Drift der Potentialmeßwerte dürften mehrere Gründe 
maßgebend gewesen sein: Mit der Aufnahme des wässrigen Elektrolyten in 
das Porengefüge der Mörtelzylinder wird die Sauerstoffzufuhr vermin-
dert, die Leitfähigkeit des Betons erhöht und möglicherweise die 
Gesamtfläche der aktiven Korrosionsstellen vergrößert. Die Potential-
meßwerte der Proben Nr. 1, 6 und 8, welche frei von Chloridkorrosions-
erscheinungen waren, wie sich im nachherein ergab, liegen zwar nume-
risch im oberen Bereich der gesamten Meßwertbandbreite. Doch sind die 
Differenzen zu wenig signifikant, um hieraus korrosionsbedeutsame 
Unterscheidungsmerkmale zwischen den Proben ableiten zu können. 
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Bild 22: Gegenüberstellung der Zellstrommessungen und Cl--Bestimmungen 
Deut 1 ichere Unterschiede zwi sehen den betrachteten Proben traten da-
gegen bei den Zellstrommessungen auf. Bild 22 stellt in zwei einander 
überlagerten Diagrammen die Höhe der gemessenen Zellströme den nach-
träglich vorgenommenen Chloridgehaltbestimmungen gegenüber. Zwischen 
praktisch chloridfreien Proben sowie solchen mit maximal ca. 2 ~ 
Chlorid bezogen auf den Zementgehalt auf der einen Seite und Proben 
mit höheren Chloridgehalten andererseits ergibt sich ein augenfälliger 
Sprung in den Stromhöhen, worauf im weiteren noch eingegangen werden 
solL Ursächlich für den vergleichsweise geringen registrierten Ele-
mentstrom der chloridkorrosionsfreien Proben waren Korrosionserschei-
nungen im Ubergangsbereich Stahl/Mörtelzylinder infolge unzureichender 
Abdichtung des dort gebildeten Spalts. Sie dürften auch Ursache für 
die mangelnde Aussagekraft der oben beschriebenen Potential meßergeb-
nisse gewesen sein. 
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4.2.3 Korrosionserscheinungen und analytische Untersuchungen 
Nach Abschluß der elektrochemischen Messungen wurden die Stahlbeweh-
rungen der Probekörper durch Spalt-Zug-Be 1 astung frei ge 1 egt .und 
hierdurch der visuellen Begutachtung sowie weiteren Untersuchungen 
zugänglich gemacht. Das Spalten der zylindrischen Proben erfolgte in 
Anlehnung an DIN 1048 in einer Zugprüfmaschine. Die hierzu erforder-
liche Kraft ist Tabelle 3 zu entnehmen. Aus der Gegenüberstellung mit 
den Ergebnissen der Chloridanalyse läßt sich eine etwaige Gefüge-
schwächung stark chloridhaltigen Betons nicht ableiten. 
Probe PR.6 PR.l PR.S PR.4 
Cl 
- Gehalt 
bez. auf Zem. 0,08 2,08 3,68 3,70 4,00 
[% J 
Bruchlast [kNJ 23,9 28,9 30,6 32,1 23,8 
Tabelle 3: Ergebnisse der Spalt-Zug-Prüfung an chloridbelasteten 
Mörtelelektroden 
Bild 23 und Bild 24 dokumentieren den Zustand von Bewehrung und Mör-
telbettung am Beispiel der Proben 1 und 5. Proben mit Chloridgehalten 
bis zu 2,1 fo, Cl- bezogen auf die Zementmasse zeigten keine Anzeichen 
von chloridverursachter Korrosion. Hingegen wiesen Proben höherer 
Chloridgehalte - gemessen wurden Werte von 3,70 fo, bis 4,20 ':4 Cl- bezo-
gen auf Zement- großflächigen Korrosionsangriff auf. Bild 25 zeigt 
eine rasterelektronenmikroskopische Gefügeaufnahme einer korrodierten 
Probe. Die Mörtelbettung der Bewehrung ist mit Rostprodukten des 
Eisens bedeckt. 
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Bild 23: Chloridkorrosionsfreie Mörtelelektrode nach Freilegen 
der Bewehrung; Chloridgehalt 2,08 M.-~ bez. auf Zem. 
Bild 24: Durch Chloride korrodierte Mörtelelektrode nach Freilegen 
der Bewehrung; Chloridgehalt 3,68 M.-~ bez. auf Zement 
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~ld 25: Von Korrosionsprodukten überzogene Mörtelbettung der 
Bewehrung (Sekundärelektronenaufnahme) 
Dagegen ergaben röntgenmikroanalytische Messungen in der mikroskopisch 
dünnen, nach dem Aufspalten der Proben am Stahl haften bleibenden 
Zementsteinschicht, daß selbst lokale Chloridkonzentrationen von 
2
•
15 Masse-% noch stahlverträglich waren. Diese Stahl-Mörtel-Kontakt-
zone zeichnet sich gegenüber der übrigen Bindemittelmatrix durch 
ihren erhöhten Portlanditgehalt aus. Dies belegt beispielhaft Bild 26 
in einer rasterelektronenmikroskopischen Aufsicht der den Bewehrungs-
stahl bedeckenden Zementpaste. In Bildmitte sind plattige Portlandit-
kristalle zu erkennen. Das Röntgenspektrum dieser Stelle (Bild 27) 
verdeutlicht anhand des einzig registrierten, vom Calcium stammenden 
Peaks, daß eine nennenswerte, röntgenmikroanalytisch nachweisbare 
Aufnahme von Chlorid in Portlandit nicht stattfindet. Zum Vergleich 
ist dem Ausdruck ein typisches Zementsteinspektrum unterlegt. 
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Bild 26: Portlanditkristalle im anhaftenden Zementstein der Bewehrung 
(Sekundärelektronenaufnahme) 
NACHWEIS DER KALKANREICHERUNG 
IN DER STAHLNAHEN 
CA 
{, 
Al... /\ !'; Cl.. . 
...... ~--__)· ll-. =· .. -
... ru =--~ 
0. 641<EV 
Bild 27: Röntgenspektrum der Portlanditkristalle von Bild 26; 
hochgesetztes Spektrum: umgebender Zementstein 
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Bild 28: Anschliff der Stahl-Mörtel-Kontaktzone 
(Rückstreuelektronenaufnahme) 
Die der Stah 1 bewehrung zugewandte Seite dies er Grenzschicht kann im 
Querschliff der mikroskopischen Betrachtung zugänglich gemacht werden 
(Bild 28). Die in den Bildern 29 und 30 dargestellten Verteilungen der 
Elemente Calcium bzw. Silizium bestätigen die auch von anderen Autoren 
getroffene Feststellung der Kalkanreicherung in der Stahl-Beton-Grenz-
zone [ 16 ]. 
Es ist anzunehmen, daß diese stahlbenachbarte Grenzschicht entschei-
dend für die Auslösung chloridinduzierter Korrosionsvorgänge ist. Sie 
stellt eine lokale Alkalitätsreserve dar, welche in derartiger Form in 
reinen Elektrolytsystemen nicht auftritt. Möglicherweise ist sie auch 
der Grund für die gelegentlich in der Praxis gemachte Beobachtung, daß 
bei nominell gleicher Chloridkonzentration bezogen auf den Zement-
gehal t , Betone mit höherem Bindemittelgehalt eine größere Chloridver-
träglichkeit hinsichtlich der Bewehrungsstahlkorrosion aufweisen. 
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Bild 29: Calciumverteilung zu Bild 2B (Röntgenstrahlbild) 
Bild 30: Siliziumverteilung zu Bild 2B (Röntgenstrahlbild) 
342 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
B 7 - Seite 38 
5 Zusammenfassung 
Im vergangenen Förderungszeitraum des Teilprojekts wurden die Unter-
suchungen zur Chloridioneneindringung in zementgebundene Baustoffe als 
Folge einer Brandgasbeaufschlagung fortgeführt. Im Sinne einer ganz-
heitlichen Betrachtung des Problemkreises Brandfälle unter Beteiligung 
chlorierter Polymerwerkstoffe wurde das Forschungsgebiet auf experi-
mentelle Arbeiten zu chemisch-mineralogischen Veränderungen des Binde-
mittels Zementstein und zur chiaridverursachten Bewehrungsstahlkorro-
sion ausgeweitet. Hierzu kamen verstärkt mikroanalytische Verfahren 
zum Einsatz. 
Der aus Untersuchungen zur Einwirkung von Tausalzlösungen auf wasser-
gesättigte Zementpasten bezüglich der Chlorideindringung bekannte 
höhere Widerstand von Hochofenzementen gegenüber üblichen Portland-
zementen (siehe z.B. [4]) bestätigte sich auch für Probekörper mit nur 
teilweise fHissigkeitsgefülltem Porenraum, kennzeichnend für poröse 
Raustoffe im Gleichgewicht mit atmosphärischen Klimaten. Neben der 
Zementart üben Zementstein-Zuschlag-Kontaktzonen einen starken Einfluß 
auf die Chiariddurchlässigkeit aus, wie der Vergleich zwischen reinem 
Portlandzementstein und Mörtel mit gleichem Bindemittel erbrachte. 
Ein der Chiariddiffusion überlagerter Feuchtetransport aufgrund eines 
Wasserdampfpartialdruckgefälles kann den Chiaridtransport merklich 
stimulieren. Neben der Höhe des Feuchtigkeitsflusses im Bauteil ist 
hierfür die im Porenraum sorbierte Wassermenge über dem Bauteilquer-
schnitt maßgebend. Verglichen mit einer gradientenfreien Lagerung bei 
hohem Feuchtegehalt des Betons treten daher in Chiariddiffusions-
richtung sowohl Zonen erhöhten Chiaridgehalts infolge beschleunigter 
Eindringung auf als auch solche verminderter Transportgeschwindigkeit. 
Dies bedeutet, daß im Laufe der Zeit Chloridanreicherungen in bestimm-
ten Tiefenlagen eines Bauteils auftreten können. 
Untersuchungen zum röntgenografischen Nachweis der chemischen Chlorid-
bindung in Portlandzementstein ergaben, daß die nachträgliche Einwir-
kung von Chloriden als Folge von Diffusionsvorgängen zu einer be-
merkens•l/ert hohen Fixierung von Chlorid im Friedeischen Salz von 
Maximal 0,8 Masse-~ bezogen auf den Zement führte. Wie ergänzende 
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Versuche zur Einwirkung von Calciumchlorid in wässriger Modellporen-
lHsung auf Monosulfat erbrachten, kann die Bildung des chloridbinden-
den Friedelschen Salzes nicht nur durch Reaktion mit sulfatfreiem 
Calciumaluminathydrat sondern auch mit dem genannten sulfathaltigen 
Zementmineral erfolgen. 
~ine beachtliche Chloridbindekapazitzät von üblichem Portlandzement 
zeigte sich auch in den Untersuchungen zur Betonstahlkorrosion an 
stahlbewehrten MHrtelprobekHrpern, welche allerdings allein die hohe 
Chloridverträglichkeit der Stähle von etwa 2 Masse-~ bezogen auf den 
Zementgehalt nicht erklären kann. Elektronenmikroskopische Unter-
suchungsmethoden in Kombination mit der RHntgenmikroanalyse weisen 
darauf hin, daß integrale Verfahren der Chloridanalytik - seien es 
Gesamtchloridbestimmungen oder selektive Methoden zur Erfassung des 
sogenannten freien, korrosionschemisch wirksamen Chlorids - das Phäno-
men Schwellwerte der Chloridkorrosion in Stahlbeton nicht umfassend 
aufzuhellen vermögen. Vielmehr scheint bezüglich der chloridverursach-
ten Bewe~rungsstahlkorrosion den Eigenschaften der Stahl-Beton-Grenz-
schicht, welche sich in ihrer Struktur und Zusammensetzung wesentlich 
vom sonstigen Zementsteinsteingefüge unterscheidet, besondere Bedeu-
tung zuzukommen. Diesen Sachverhalt näher aufzuklären, muß Gegenstand 
künftiger Forschung sein. 
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Oie Teilprojekte C1 und C2 im Projektbereich C (thermische Prozesse) des 
Sonderforschungsbereichs 148 hatten im Jahre 1980 ihre Arbeiten abge-
schlossen. Da zu diesem Zeitpunkt gut fundierte Kenntnisse zur Beschrei-
bung der Zeitfunktionen beim Brandverlauf unter Berücksichtigung der 
wichtigsten brandbeeinflussenden Parameter fehlten, wurde im Jahre 1981 
ein neues Teilprojekt (C3) konzipiert. Es hatte die Zielsetzung, weitere 
grundlegende Erkenntnisse über die Brandentstehung und -ausbreitung zu 
gewinnen. Oie Aufgabenstellung umfaßte: 
a) die Untersuchung des Brandablaufs in Großbrandräumen, 
b) die Beurteilung der Wirkung natürlicher Brände auf 
die umgebenden Bauteile und Baustoffe, 
c) die Oberprüfung der vorhandenen Wärmebilanzmodelle anhand der Versuche· 
Die wichtigsten brandbeeinflussenden Parameter in Großbrandabschnitten 
- beispielsweise in Industriehallen - sind in Bild 1 zusammengestellt. 
Sie setzen sich zusammen aus den Brandlasten nach Art, Größe und Vertei-
lung, den Ventilationsbedingungen im Brandraum, der Brandraumgeometrie 
sowie aus den thermischen Eigenschaften der umgebenden Bauteile. Diese 
Parameter bestimmen in gegenseitiger Interaktion die Temperaturvertei-
lung, Energie- und Massenströme, Pyrolyseraten des Brandguts sowie die 
Zusammensetzung der Abgase in einem Raum während einer Brandentwicklung. 
Im grundsätzlichen Unterschied zu anderen Forschungsarbeiten aus dem se-
reich der natürlichen Brände wurde in diesem Teilprojekt der Schwerpunkt 
auf die Erforschung der Brandphänomene in größeren Brandabschnitten un-
ter Einbeziehung des gesamten Brandablaufs gelegt. Oieses Vorgehen war 
deshalb sinnvoll, da national sowie international lediglich Brände in 
kleineren Brandräumen oder im Labormaßstab untersucht worden sind. 
Weiterhin sollten die Brandversuche eine Oberprüfung der Gültigkeits-
grenze der in der Fachliteratur vorhandenen Ansätze für Wärmebilanzen 
ermöglichen. 
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Brandgut Ventilation Brandraum 
Material Zwangsluftzufuhr Geometrie 
Masse ITempemtur uMengeproleit) 
Ort im Brandraum Fensterkonfiguration thermische Eigen!iddten 
Stapeldichte Entlüftung der umgebendenSwteile 
~ Energiefrei setzung I 
Abbrandrate 
Brandraumtemperatur 
Temperaturvertei 1 ung 
Flal!lllenausbrei tungsgeschwindi gkei t 
Flashover-Zeit 
Zusamnensetzung der Brandgase 
Bild 1: Einflußparameter eines natürlichen Brandes 
In der ersten Förderungsperiode des Teilprojekts C3 des Sonderforschungs-
bereichs 148 wurden bereits Erkenntnisse und Erfahrungen über den Brand-
ablauf in charakteristischen, jedoch wesentlich unterschiedlichen Brand-
räumen gewonnen. In der folgenden Förderungsperiode, über die in diesem 
Beitrag berichtet wird, wurde hieran angeknüpft, um durch weitere ge-
zielte Durchführung von Brandversuchen in Großbrandräumen die speziellen 
Phänomene sowohl eines Vollbrandes (Post-Flashover-Phase) als auch eines 
Entstehungsbrandes (Pre-Flashover-Phase) wirklichkeitsnah zu erfassen. 
(Als Material wurden bei allen Versuchen Holzkrippen verwendet.) 
Seit Bestehen des Teilprojekts C3 ist es gelungen, Daten und Erkenntnisse 
von natürlichen Brän~en mit unterschiedlichen Holzbrandlasten, Brandlast-
verteilungen und Ventilationsbedingungen in kleinen und großen Brandräu-
men zu gewinnen. Die Kleinversuche wurden in Abstimmung mit den bislang 
im Ausland durchgeführten Kleinversuchen geplant und als ergänzende Ver-
suche betrachtet. In Tabelle 1 sind die vom Teilprojekt C3 in verschie-
denen Brandhäusern durchgeführten Versuche zusammenfassend wiedergegeben. 
Aus der Tabelle können die Abmessungen und Besonderheiten der Brandräume 
entnommen werden. 
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Entsprechend der Zielsetzung des Teilprojekts C3, die brandbeeinflussen-
den Parameter überwiegend durch Versuche zu bestimmen, wurden in der ab-
gelaufenen Förderungsperiode mit Zustimmung der Deutschen Forschungsge-
meinschaft Großbrandversuche im "Technical Research Centre of Finland 
(VTT)" durchgeführt. Diese Versuchsansta 1t verfügt über eine geeignete 
geschlossene Experimentierhalle mit Versuchsaufbaumöglichkeiten und kom-
pletten Meßeinrichtungen. Solche Möglichkeiten standen in der Bundesre-
publik Deutschland nicht zur Verfügung. Durch die Wahl der VTT-Versuchs-
halle sind somit erhebliche Kosten gespart worden. 
In Tabelle 2 sind die im Versuch gemessenen physikalischen Größen zusam-
menges te 11 t. 
1- Temperaturverteilung 
a) im Raum 
b) vor der Fassade 
2- Gasanalyse 
a) an verschiedenen Stellen im Brandraum 
b) an der Ventilationsöffnung (Abgaskonzentrationen) 
3- Energieströme in die Wand und Bauteile 
4- Abbrandrate (örtlich) 
5- Verbrauch an Sauerstoff (~ Gesamtenergiefreisetzungsrate) 
6- Brandausbreitung 
7- m-Faktoruntersuchung 
8- Äquivalente Branddauer 
g- Optische Datensammlung 
a) Brandausbreitung 
b) Flashover 
c) Rauchgasdichte 
d) neutrale Ebene an der öffnung 
e) Rauchgasschichthöhe im Brandraum 
Tabelle 2: Meßgrößen der Brandversuche in Espoo/Finnland 
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Durch die Auswertung und Analyse der Großbrandversuche ist es jetzt mög-
lich, den Einfluß der wichtigsten brandbeeinflussenden Parameter quali-
tativ und teilweise quantitativ zu erfassen. Die in ihrer Auswirkung auf 
das Brandgeschehen einander gegenseitig beeinflussenden Parameter konnten 
hinsichtlich ihrer Brandwirkung entkoppelt werden. Aus im Teil 1 der bei-
den folgenden Beiträge erläuterten Gründen sind genaue und umfassende 
quantitative Analysen nur in Einzelfällen möglich. 
Erste in den Versuchen gewonnene Erfahrungen konnten bereits bei der 
Planung von Brandversuchen in Tunneln eingebracht und umgesetzt werden. 
Diese Versuche werden im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts 
des Instituts für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der Technischen 
Universität Braunschweig und des VTT durchgeführt. 
Der vorliegende Arbeitsbericht über den Zeitraum 1984-86 enthält zwei 
Teilberichte. Der erste informiert detailliert über die in großen Brand-
abschnitten (Espoo/Finnland) durchgeführten Versuchsreihen. Der zweite 
geht auf die rechnerische Behandlung dieser Versuche mit vorhandenen 
Wärmebilanzprogrammen ein, die entweder im Institut für Baustoffe, Mas-
sivbau und Brandschutz entwickelt worden waren oder aus den USA über-
nommen werden konnten. 
Eine kritische Sichtung dieser und weiterer, dem Teilprojekt C3 zugäng-
licher Programme zur Darstellung der Brandentwicklung in Brandräumen 
wird im Schlußbericht des Teilprojekts erscheinen. 
Gleichfalls im Schlußbericht wird eine Arbeit über die Bewertungsmöglich-
keit des Abbrandverhaltens unterschiedlicher Brandlasten zur Bestimmung 
von auf den Normbrand bezogenen äquivalenten Branddauern veröffentlicht 
werden. 
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DER NATüRLICHE BRAND 
BRANDVERSUCHE IN GROSSEN BRANDABSCHNITTEN 
von 
E. Hagen 
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1 Einleitung 
Für das Verhalten von Bauteilen während eines Schadenfeuers oder eines 
Katastrophenbrandfalles sind 
1. die Temperaturentwicklung innerhalb der betroffenen Bauwerke, 
2. die konvektiven und radiativen Wärmeübergangsmechanismen zwi-
schen den Brandprodukten und den Bauteilen und 
3. die Antwort der Bauteile auf thermische Belastung verantwort-
lich. 
Im SFB-Teilprojekt C3 sind die ersten beiden Punkte untersucht worden, 
nämlich die durch die für den speziellen Brandfall charakteristischen 
Randbedingungen beeinflußte Temperaturentwicklung im Brandraum und die 
aus diesen Temperaturen und noch aus anderen brandcharakteristischen 
g an Größen resultierenden Warmeübergangsbedingungen. Der Wärmeübergan 
die Bauteile wird inspatererscheinenden Beitragen diskutiert, hier in 
diesem Teil 1 wird der Frage nach der Temperaturentwicklung und nach den 
physikalischen Größen, die für die Temperaturentwicklung verantwortlich 
sind, nachgegangen. 
für Die Frage nach der Temperaturentwicklung in Räumen oder Gebäuden 
spezielle Randbedingungen stellt sich wegen der Vielfalt der möglichen 
Brandablaufe, die in Räumen unterschiedlichster Art vorliegen können. 
So beeinflußt zum Beispiel die Bauart des Raumes, ob es sich etwa um ei-
ne Industrieanlage oder um einen Tunnelbau handelt und auf welche Art 
als der Raum ventiliert ist, und die Nutzung des Raumes, beispielweise 
Hochregallager oder als Lagerort besonders brandgefährdeter Güter, die 
Brandentwicklung entscheidend. Hierdurch ergeben sich für die Bauteile 
die unterschiedlichsten thermischen Belastungen, die zum Teil deutlich 
von den z.B. in der DlN 4102 /1/ festgelegten Grenzbelastungen abwei-
chen. Die Normbrandbeanspruchung nach DIN 4102 erweist sich für die 
Beurteilung ob etwa das Bauwerk bei einem eventuellen Brand versagt oder 
ob es bleibende Schäden wie Verformungen erleidet wegen der Vielfalt der 
möglichen Brandabläufe als nicht ausreichend. Für eine solche Beurtei-
lung sind Kenntnisse über den Brandablauf unbedingt erforderlich. 
Um Kenntnisse über in verschiedenen Situationen unterschiedlich ablau-
fende Brände zu erlangen sind in der letzten Förderungsperiode ca. 30 
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Großbrandversuche durchgeführt worden. Dieser Teil des Arbeitsberichtes 
beinhaltet die Beschreibung der Versuche, die daraus ableitbaren Ergeb-
nisse und theoretischen Ansätze zur allgemeineren Beschreibungen und 
Vorhersage von natürlichen Brandablaufen bei verschiedenen Randbedingun-
gen. Die Ausführungen basieren auf einer Mitte 1987 erscheinenden wis-
senschaftlichen Arbeit /2/, die sich mit der Thematik der Brandausbrei-
tung und der Energiefreisetzung bei natürlichen Bränden in großen Brand-
abschnitten beschäftigt. 
2 Ziele und Aufgaben der experimentellen Forschung im Teilprojekt C3 
2.1 Stand der Kenntnis 
Um einen natürlichen Brandablauf vom Entstehen des Brandes bis zum Erlö-
schen des Feuers vollständig beschreiben zu können, müssen im wesentli-
chen zwei qualitativ unterschiedlich ablaufende Brandphasen, nämlich die 
sogenannte Preflashoverphase und die Postflashoverphase, untersucht wer-
den. Während der Preflashoverphase breitet sich das Feuer von einem 
Brandherd aus. Die beim Brand freigesetzte Energie wird durch Ventila-
tionsöffnungen oder Brandraumwände abgeführt und dazu verwendet, die 
Gastemperatur im Brandraum zu erhöhen und noch nicht entzündete Brandla-
sten und Bauteile zu erwärmen. Die Postflashoverphase zeichnet sich da-
durch aus, daß sämtliche im Brandraum befindlichen Brandlasten entzündet 
sind und der gesamte Brandraum in das Brandgeschehen mit einbezogen ist. 
Während dieser Brandphase kann ein weiteres Anwachsen der Energiefrei-
setzung entweder durch die vorhandenen Brandlasten begrenzt werden oder 
durch die in den Brandraum einströmende Menge an Frischluft. Im ersten 
Fall spricht man von einem brandlastgesteuerten Brand, im zweiten von 
einem ventilationsgesteuerten, es handelt sich hier um zwei verschiedene 
Arten einer stabilen Postflashover-Brandphase. 
Der Obergang vom Entstehungsbrand zum vollentwickelten Brand wird mit 
"Flashover" bezeichnet. Für das Auftreten des Flashover werden von den 
Forschern unterschiedliche Voraussetzungen genannt, beispielsweise eine 
Mindeststrahlungsbelastung des Brandraumbodens von 2 W/cm2, eine Min-
desttemperatur im Brandraum, eine Mindestenergiefreisetzung oder das 
Auftauchen von Flammen außerhalb des Brandraumes. Damit es zum Flash-
359 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 1 - Seite 3 
over kommen kann, muß auf jeden Fall ab einem bestimmten Zeitpunkt die 
durch den Brand freigesetzte Energie schneller zunehmen als die Energie-
ver] usterme. Dafür ist im wesentlichen das "Brandraum-feedback" verant-
wortlich, womit die Rückwirkung des Brandraumes auf das Brandgeschehen 
gemeint ist: Die Heißgasschicht und die heißen Teile der Brandraumwände 
und der Brandraumdecke erwärmen im wesentlichen durch Strahlung die im 
Brandraum befindlichen Brandlasten, wodurch eine beschleunigte Pyrolyse 
der Brandlasten und damit eine Umsetzung in Energie erreicht wird. 
·· die Die Erforschung der qualitativen und quantitativen Zusammenhange, 
eine Beschreibung der erwähnten Zusaumenhänge ermöglichen, ist Thema 
zahlreicher Forschungsprojekte, die in den letzten Jahren vornehmlich in 
den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Skandinavien, in Japan, in Groß-
britannien und in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurden. 
Viel Aufmerksamkeit wurde dem vollentwickeltem Brand gewidmet. Zu er-
wähnen sind hier die Arbeiten von Kawagoe /9/, Nilson /10/, Boehm und 
Hadvig /11/, Quintiere und Mc Caffrey /13/. Bei all diesen Arbeiten 
handelt es sich um experimentelle Untersuchungen in Brandräumen mit Va-
lumina bis ca. 3m x 3m x 3m mit theoretischer Betrachtung des vollent-
wickelten Brandes. Als Brandlast dienten Krippenkonfigurationen aus 
Holz oder Plastik; in den erwähnten Arbeiten wurde u.a. der Frage nach 
der Abhängigkeit der Energiefreisetzung von der Brandraumventilation 
nachgegangen. Auch für mit Gasbrennern simulierte Raumbrände (HarmathY 
/12/) und für flüssige Brennstoffe /28/ sind diese Zusammenhänge unter-
sucht worden. 
Untersuchungen, die die Preflashoverphase klären sollten, sind von Hägg-
lund /14/ und Takeda /15/ durchgeführt worden. Takeda ging der Frage 
nach der Abhängigkeit der Flammenausbreitungsgeschwindigkeit von der 
Geometrie der Brandraumöffnung nach, die experimentelle Arbeit hierfür 
führte er in einem Brandraum der Größe 0.5m x 0.5m x 0.5m aus. 
Zahlreiche Forschungsarbeiten sind speziellen Brandlasten gewidmet, wie 
zum Beispiel Polstermöbeln /16,17/, brennbaren Wandmaterialien /18,27/ 
und für Wohnungsbrände typischen Brandherden wie Fernsehgeräte, Weih-
nachtsbäume usw. /19/. Besonders wichtig im Zusammenhang mit der For-
schungsarbeit im Teilprojekt C3 sind hier die Untersuchungen der Brand-
ausbreitung und der Abbrandrate bei der Verwendung von Holzkrippen als 
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Brandlast. In einer bereits 1962 erschienen Veröffentlichung von Gross 
/20/ wurde der sogenannte Porositätsfaktor von Holzkrippen definiert. 
Es wurden die Abbrandraten von Holzkrippen bestimmt, die aus Stäben un-
terschiedlicher Stabdicken bestanden. Des weiteren sind auf diesem Ge-
biet Forschungsarbeiten von Delichatsios /21/, Block /23/ und Beason und 
Alvares /22/ durchgeführt worden. Bis auf in der letztgenannten Arbeit 
ist hier stets das Abbrandverhalten von Holzkrippen im Freien untersucht 
worden. 
Takeda /24/, Hasemi /25/ und Thomas, Bullen, Quintiere und Mc Caffrey 
/26/ haben speziell den Flashoverzustand untersucht. Takeda definierte 
als Kennzahl, die darüber Auskunft geben soll, ob der Flashoverzustand 
auftauchen wird oder nicht, das Verhältnis aus der Brandlastoberfläche 
und der Brandraumgrundfläche. In der Arbeit von Thomas et al. wird 
Flashover als Obergang zwischen stabilen Gleichgewichtszuständen be-
trachtet, die physikalische Methode ist hier die quasistationäre Ener-
giebilanz für Raumbrände. Erzeugt wird die Instabilität zum Beispiel 
durch Vergrößerung der brennenden Oberfläche, durch ein Ansteigen der 
Luftzufuhr in einem schlecht ventilierten Brand, durch Anwachsen der 
Heißgasschicht und eine dadurch bedingte Steigerung der Rückkoppelung 
auf das Brandgeschehen durch den Brandraum oder durch eine Reduzierung 
der Wärmeverluste durch die Wand. 
In einigen Veröffentlichungen wird der Frage nachgegangen, inwieweit die 
entwickelten theoretischen Modelle und die in Modellversuchen gewonnen 
Erkenntnisse übertragbar sind auf Raumbrände mit realistischem Maßstab. 
Salzberg und Watermann /36/ führten am ITT Research Institute Brandver-
suche im Maßstab 1:2 durch und verglichen die Ergebnisse mit sogenannten 
"Full-Scale-Versuchen". Sie kamen zu dem Schluß, daß Modellversuche 
zwar wesentlich für Brandforschung sind, z.B. wegen der Möglichkeit, 
den Brandablauf meßtechnisch gut zu beobachten, daß aber auf alle Fälle 
auch Full-Scale-Versuche notwendig sind um die Aussagefähigkeit der Mo-
dellversuche bezüglich des wirklichen Brandgeschehens zu überprüfen. 
Heskestad /29/ versuchte, Brandeigenschaften in einem Raum mit Hilfe von 
Experimenten, die in einem Raum einer anderen Größe durchgeführt wurden, 
vorherzusagen. Watermann /30/ untersuchte, inwieweit z.B. der Flash-
over beeinflußt wird, wenn Parameter wie Raumgröße, Raumgestalt, Venti-
lationsöffnungen und Wandmaterialien verändert werden. Auch Groce /31/ 
beschäftigte sie~ mit der Wirkung von Maßstabsänderungen des Brandraumes 
361 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 1 - Seite 5 
auf Flashoverphänomina und erzielte unter speziellen Voraussetzungen wie 
z.B. geometrische Ahnlichkeit der Brandräume eine relativ gute Oberein-
stimmung zwischen Experiment und Theorie. 
2.2 Notwendigkeit der experimentellen Erforschung von Bränden in groß~ 
Brandabschnitten 
Die durch sogenannte "Brandraumskalierung" möglichen Vorhersagen bezüg-
lich des Brandgeschehens können nur grobe Näherungen und nicht allge-
meingültig sein, da eine vollständige ~hnlichkeit zwischen Brandmodellen 
für kleine Maßstäbe und dem Brandverhalten im Maßstab 1:1 nicht herge-
stellt werden kann. Für die Entwicklung und Oberprüfung von Brandsimu-
lationsmodellen, die die komplizierten dynamischen Zusammenhänge beim 
natürlichen Brand beschreiben, sind verläßliche Aussagen darüber notwen-
dig, wie sich ein Brand in einem für Schadenfeuer realistischem Maßstab 
entwickelt. Zur Vorhersage des Brandverhaltens und damit zur Abschät-
zung eines möglichen Brandrisikos müssen Daten wie z.B. Energiefreiset-
zung, Flammenausbreitungsgeschwindigkeit und Obertragung der Wärmeener-
gie durch Strahlung oder Konvektion an Bauteile bekannt sein. Es sind 
jedoch diesbezüglich keine systematischen Untersuchungen für einen voll-
entwickelten Brand durchgeführt worden, die in 2.1. angegebenen Arbei-
ten beziehen sich lediglich auf kleine Brandräume oder auf den Labormaß-
stab. Brandversuche in großen Brandabschnitten wurden häufig nur biS 
zum Einsatz von Sprinkleranlagen durchgefürt, wie die Versuche von 
o'Dogherty, Nash und Young /32/. In einer Untersuchung von Kruppa und 
Lamboley /33/ wurden Holz- und Kunststoffbrandlasten in einem 39 x 28 x 
9,5 m3 großen Brandabschnitt verbrannt, hier galt das Interesse jedoch 
in erster Linie der Temperaturentwicklung in Stahlbauteilen. Die Brand-
entwicklung und die Energiefreisetzung wurden nicht durch Messung regi-
striert. Auch bei Brandversuchen in Tunneln /34/ wurde die Energiefrei-
setzung nicht bestimmt. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die systematische experimentelle 
Erforschung von natürlichen Bränden in großen Brandabschnitten erforder-
lich ist. Für eine realitätsnahe Einschätzung von Brandrisiken· werden 
Daten benötigt die nicht durch theoretische Betrachtungen allein ge-
wonnen werden können und die auch nicht aus Versuchen im Modellmaßstab 
abgeleitet werden können (vgl. auch /35/). 
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2.3 Oberblick über die in der Förderungsperiode 1983-1986 zu erarbeiten-
den Teilziele 
Das Ziel filr die abgelaufene dreij~hrige Forschungsperiode war, durch 
Versuche die Zusammenhänge zwischen den den natürlichen Brand beschrei-
benden Größen wie Brandraumtemperaturen, Energiefreisetzung und Flash-
overzeitpunkt und den brandbeeinflußenden Parametern wie Ventilation, 
Brandlast und Brandraum filr große Brandabschnitte zu klären. Dadurch 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, bereits existierende Wärmebi-
lanzprogramme hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten und Gültig-
keitsbereiche zu beurteilen und die Grundlage für eine Erweiterung die-
ser Modelle im Hinblick auf eine Anwendung bei großen Brandabschnitten 
zu schaffen. 
In einem ersten Schritt sollten die oben erw~hnten Zusammenhänge für die 
Parameter Ventilation und Brandlast erforscht werden, wobei sowohl für 
Zwangsventilation als auch für natürliche Ventilation Versuche durchge-
führt werden sollten. Danach sollte durch Veränderung der Raumgeometrie 
untersucht werden, ob die ermittelten Zusammenhänge auch in Brandräumen 
mit anderen Dimensionen Gültigkeit haben. Es war geplant, Brandversuche 
in Räumen, die eine Grundfläche von 60 m2 bis zu 300 m2 haben, durchzu-
führen. Im letzten Jahr der Förderungsperiode sollten noch offen ste-
hende Fragen durch gezielte Einzelversuche geklärt werden, insbesondere 
wurde angestrebt, einen charakteristischen Ventilationsparameter für 
große Brandräume anzugeben, in den neben der dem Brandraum angebotenen 
Frischluft auch die Brandraumgeometrie und die Anordnung der Brandlasten 
eingehen sollten. Vorher in Braunschweig, in Dortmund und in Espoo 
(Finnland) durchgeführte Versuche in kleinem Maßstab hatten nämlich er-
geben, daß nicht nur die Frischluftzufuhr pro Zeit bei der Zwangsventi-
lation oder die Größe der Ventilationsöffnung bei der natürlichen Venti-
lation die maximale Abbrandrate und den zeitlichen Verlauf der Abbrand-
rate bestimmen /37/. 
Im Kapitel 3 dieses Berichtes wird über experimentelle Verwirklichung 
dieses Forschungsziels berichtet, die gewonnenen Ergebnisse sind im Ka-
pitel 4 zusammengefaßt und in einer Dokumentation /50/ im wesentlichen 
vollständig aufgelistet. 
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3 Oie Brandversuche im Technical Research Centre of Finland 
3.1 Wahl des Versuchsstandes 
d der die Oie Durchführung der Brandversuche erforderte einen Bran raum, 
folgenden Kriterien erfüllen mußte: 
(a) Oie zu untersuchenden brandbeeinflußenden Parameter wie die 
Ventilationsbedingungen und die Brandraumgröße mußten variabel 
sein. 
(b) Oie den Ablauf des natürlichen Brandes beschreibenden physika-
lischen Größen mußten durch geeignete Meßverfahren erfaßt wer-
den können. 
(c) Oie hohen Versuchskosten durften den im C3 - Forschungsantrag 
vorgegebenen Rahmen nicht überschreiten. 
Es sind mehrere Brandräume hinsichtlich dieser Kriterien in Betracht ge-
zogen und überprüft worden. Oie Versuchshalle der Bayer AG in Leverku-
sen /3/ (Grundfläche: 11.7 m2, Höhe: 10m) und die Brandhalle der 
Höchst AG in Frankfurt (Grundfläche: 12 x 15m2, Höhe: 12m) /4/ er-
schienen wegen der Höhe der Kosten für die Nutzung der Gebäude und den 
Betrieb der Abgaswaschanlage als ungeeignet. Ein weiterer Großbandraum 
der Brandforschungsstelle der Technischen Universität Karlsruhe 
(15 x 5 x 4m3) konnte auf Grund der aufwendigen Umbaumaßnahmen, die er-
forderlich gewesen wären, nicht für die C3 - Versuche genutzt werden. 
Außerdem war hier die maximale Grundfläche von 75m2 zu gering. 
Ein weiterer Nachteil dieser Brandräume war, daß die während des Brandes 
freigesetzte Gesamtenergie und damit auch die Gesamtabbrandrate als eine 
der für den Brandverlauf wichtigsten physikalischen Größen nicht hätte 
gemessen werden können. 
Die einzige Möglichkeit, die Gesamtenergiefreisetzung während eines 
Brandes in einem großen Brandabschnitt zu bestimmen, bot sich in einer 
Versuchshalle des Technical Research Centres in Espoo (Finnland). Hier 
war auch die Möglichkeit einer Variation der Raumgeometrie in dem Be-
reich, der für die Arbeit des Teilprojekts C3 interessant war, gegeben. 
Da die Halle und die erforderlichen Meßgeräte von dem finnischen Insti-
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tut kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, blieben die Versuchskosten 
in dem vorgegebenen Rahmen. 
Somit erfüllte diese Brandhalle als einzige die von dem Forschungspro-
jekt zu stellenden Mindestanforderungen. Hier wurden daher in der För-
derungsperiode 1984-1986 samtliehe Brandversuche durchgeführt. 
3.2 Aufbau des Versuchstandes 
Bestimmung des 
Sauerstoffverbrauchs 
Messung von 
- Gastemperaturen 
- o2. co2 . CO Konzentrationen 
-Gewichtsverlust der Brandlost Brandraum 
- Flammenausbreitungsgeschwind ig kei t 
- Dicke der Heißgasschicht 
Abb.l Schematischer Aufbau der Versuchshalle mit Brandraum 
Der schematische Aufbau der Versuchshalle mit dem Brandraum ist in 
Bild 1 zu sehen. Innerhalb der etwa 15m hohen Versuchshalle befand 
sich der eigentliche Versuchsbrandraum, der aus Leichtbetonsteinen und 
Leichtbetonbauelementen aufgebaut war. Die außere Halle war notwendig, 
um den während der Brandversuche verbrauchten Sauerstoff zur Bestimmung 
der Energiefreisetzung registrieren zu können. Dazu war es erforder-
lich, daß die Brahdgase die Halle durch die Abzugsvorrichtung im Dach 
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verließen, wo sie hinsichtlich ihrer Bestandteile an o
2
, co
2 
und CO un-
tersucht wurden. Außerdem konnte dort der Volumenstrom bestimmt werden3 
Zwei Ventilatoren mit einem maximalen Durchsatz von insgesamt 100m 
Luft pro Sekunde gewährleisteten, daß alle am Brand beteiligten Gase 
diese Meßeinrichtungen auch passierten. Die Brandlast war auf Wiegebüh-
nen angeordnet, die auf Kraftmeßdosen gelagert waren. Im Brandraum wur-
den die Größen, mit deren Hilfe der natürliche Brand qualitativ und 
quantitativ beschrieben werden kann, mit den unterschiedlichsten Meßsy-
stemen erfaßt (vgl. Kap. 3.4). Die Abbildung 1 zeigt den mit einer 
Grundfläche von ca. 53m2 kleinsten der drei während der Versuche ver-
wendeten Brandräume. 
Da zur Vermeidung einer Beschädigung der Versuchshalle ein Mindestab-
stand zwischen der Brandraumwand mit der Ventilationsöffnung und den 
Hallenwänden eingehalten werden mußte, war die maximale Brandraumgrund-
fläche auf ca. 21 x 8m2 beschränkt • Es wurden Versuche in 3 ver-
schiedenen Brandraumgrößen durchgeführt, die Grundflächen hierfür betru-
gen 7.4 x 7.2 m
2 (Brandraum 2), 14.4 x 7.2 m2 (Brandraum 1) und 20.4 x 
7.2 m
2 
(Brandraum 3). Die Brandraumhöhe betrug in allen Fällen 3.6 m. 
Auf die Durchführung von Versuchen in Räumen mit verschiedenen Brand-
raumhöhen wurde entgegen dem C3 Forschungsantrag verzichtet, da die ge-
ringe Anzahl der durchführbaren Versuche eine Variation von zu vielen 
Parametern nicht sinnvoll erscheinen ließ und der Aufbau der Brandraum-
decke sehr arbeits- und kostenintensiv war. 
Bei der Festlegung der Versuchsparameter "Brandlast" und "Ventilation" 
waren die folgenden Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 
(a) Die gewählten Versuchsbedingungen sollten realen Situationen 
entsprechen, so daß die Versuchsergebnisse für die Praxis nutz-
bar sind. 
(b) Es mußte mit wenig Versuchen ein großer Bereich der variierten 
Parameter überdeckt werden. 
(c) Der Ablauf des Brandversuchs mußte so erfolgen, daß der Brand-
raum für spätere Versuche weiterverwendbar blieb und daß für 
die Umgebung des Brandraums das Risiko etwaiger Beschädigungen 
ausgeschlossen war. 
(d) Die für die Versuchshalle maximal verkraftbare Energiefreiset-
zung von 25MWatt durfte auf keinen Fall überschritten werden. 
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Die Einschränkungen (c) und (d) führten dazu, daß die maximale Brandlast 
2000 kg Holz betrug. Es ist üblich, die Gesamtbrandlast Q auf die 
Brandrauminnenfläche At zu beziehen und in MJ/m2 anzugeben. Diese 
"charakteristische Brandlast" wurde im Bereich 
variiert, das entspricht dem Brandlastbereich, der üblicherweise in Ho-
tels und Schulen vorliegt /5/. Damit ist bezüglich der im Experiment 
verwendeten Brandlasten auch (a) erfüllt. 
Die Ventilation wurde durch Veränderung der Öffnungsgeometrie und der 
öffnungsfläche bei natürlicher Ventilation und durch Veränderung des 
Luftdurchsatzes bei Zwangsventilation so variiert, daß die Fälle 
"ventilationsgesteuerter Brand", "brandlastgesteuerter Brand" und als 
Grenzfall auch der Fall der "stöchiometrischen Verbrennung" in weiten 
Bereichen abgedeckt wurden. Von dem ursprünglichen Plan, nur mit 
Zwangsventilation zu arbeiten, wurde Abstand genommen, da sich in Versu-
chen, die in einem Brandraum der MPA Dortmund (8 x 10 m2 Grundfl~che) 
und in der hier beschriebenen Versuchseinrichtungen durchgeführt worden 
waren, gezeigt hatte, daß im Fall der Zwangsventilation spezielle Strö-
mungsverhältnisse vorhanden sind, die stark von der Art der Zwangsventi-
lation abhängen. Dadurch wird der Brandablauf von der Luftmenge pro 
Zeit, von dem Ort und dem Querschnitt der Brandraumöffnungen und von an-
deren geometrischen Faktoren abhängig. Deshalb konnten für diese Fälle 
z.B. keine allgemeineren Aussagen bezüglich der Preflashoverphase ge-
macht werden (vgl. Kapitel 4). 
3.3 Oberblick über die durchgeführten Versuche 
In der beschriebenen Versuchshalle wurden im Zeitraum Oktober 1983 bis 
Mai 1986 38 Brandversuche durchgeführt. Bei diesen Versuchen mußten die 
Parameter Brandlast, Ventilation und Brandraum so variiert werden, daß 
mit den Versuchsergebnissen ein Zusammenhang zwischen den den natürli-
chen Brand beschreibenden physikalischen Größen wie Energiefreisetzung 
und Temperaturen in Abhängigkeit von der Zeit und diesen den Brand be-
einflussenden Parametern hergestellt werden konnte. 
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Hierbei handelt es sich nicht um drei, in ihren Auswirkungen auf das 
Brandgeschehen unabhängige Parameter. So sind zum Beispiel bei der Be-
. 1 trachtung der Brandlast sowohl deren Gesamtmasse als auch das Materla ' 
die Verteilung im Brandraum und spezielle Einflüsse wie Feuchtigkeitsge-
halt und Oberflächenbeschaffenheit für den Brandablauf von entscheiden-
der Bedeutung. Für die Ventilation gilt, daß zunächst die natürliche 
Ventilation und die Zwangsventilation vollständig unterschiedliche Be-
dingungen darstellen und daß bei der natürlichen Ventilation die Fläche 
der Ventilationsöffnung, der Ventilationsfaktor A Y1f und die Höhe der 
Fensterunterkante über dem Brandraumboden brandbeeinflussend wirken. 
Betrachtet man den Brandraum, so hat sicherlich neben dem Brandraumvolu-
men auch die Brandrauminnenfläche wegen der Energieströme in die Wände, 
die Brandraumhöhe wegen der sich einstellenden Heißgasschicht und das 
Brandraummaterial wegen der Möglichkeit, Energie zu speichern und wei-
terzuleiten einen entscheidenden Einfluß auf das Brandgeschehen. Insge-
samt sind hier 13 Einflußgrößen aufgezählt, ihre Auswirkungen sind nicht 
unabhängig voneinander sondern beeinflussen sich gegenseitig. Da es 
nicht möglich ist, mit 38 Brandversuchen derart komplexe Zusammenhänge 
vollständig experimentell zu erfassen und zu klären, mußten bei der Pa-
rametervariation folgende Einschränkungen gemacht werden. 
(a) 
Als Brandlast wurde ausschließlich Fichtenholz verwendet, das zu 80 
cm langen Stäben mit einem quadratischen Querschnitt von 4 cm x 4 cm 
zugeschnitten war. Die Stäbe wurden zu Krippen zusammengenagelt, 
das Verhältnis von Luft zu Holz innerhalb der Krippen betrug 50 %. 
Diese Anordnung der Brandlast wurde gewählt, da einerseits hierfür 
Versuchsergebnisse aus anderen, kleineren Brandräumen vorliegen 
anderseits vom Normausschuß Bauwesen angestrebt wird, sämtliche 
Brandlasten auf solche Normkrippen umzurechen /6/. Weiterhin soll-
ten die Großbrandversuche Aussagen darüber ermöglichen, ob das in 
der DIN 18230 Teil 2 definiertem- Faktor-Verfahren tatsächlich die 
Definition einer rein brandlastspezifischen Größe gewährleistet 
(vgl. C3-Gesamtbericht}. Das Holz lag für alle Versuche im 
"sägerauhen" Zustand vor, durch entsprechende Lagerung wurde er-
reicht, daß der Wassergehalt zwischen 9% und 13% bezogen auf das 
trockene Holz betrug. Nur in einem Fall wurde Holz mit einem Feuch-
tegehalt von 17% verwendet, um eine grobe Einschätzung der Wirkung 
der Holzfeuchtigkeit auf das Abbrandverhalten zu ermöglichen. 
und 
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(b) Bei den Brandraumdimensionen wurde nur die Raumlänge variiert, Höhe 
und Breite waren für samtliehe Versuche gleich. Die Brandraumwande, 
die Decke und der Fußboden bestanden immer aus Leichtbeton 
{"Siporex"), Wände und Decke waren 30 cm dick, der Fußboden 10 cm. 
Inwieweit andere Wandmaterialien und Wandstärken den natürlichen 
Brand beeinflussen, soll theoretisch mit Hilfe von Wärmebilanzrech-
nungen ermittelt werden. 
(c) Die Ventilationsöffnungen wurden in fast allen Fällen so angeordnet, 
daß der Abstand zwischen der Brandraumdecke und der Fensteroberkante 
60 cm betrug, nur in zwei Versuchen wurde davon abgewichen, um den 
Einfluß dieses Abstandes auf das Brandgeschehen zu untersuchen. Aus 
in Kapitel 3.2 dargelegten Gründen wurden bis auf wenige Ausnahmen 
natürliche Ventilationsbedingungen eingestellt. Auf Dachentlüftun-
gen wurde vollständig verzichtet, auch hierfür sollen Wärmebilanz-
rechnungen durchgeführt werden. Es war jeweils nur eine vertikale 
Brandraumöffnung vorhanden, diese war symmetrisch zu der senkrechten 
Symmetrieachse der jeweiligen Brandraumwand. 
Im Bild 2 sind die in den Versuchen variierten brandbeeinflussenden Pa-
rameter und die jeweiligen Variationsbereiche zusammengestellt. 
Die 38 Brandversuche wurden in 7 Blöcke aufgeteilt. Zunächst wurde in 
dem der Größe nach mittleren Brandraum {Brandraum 1) mit 17 Versuchen 
der Zusammenhang zwischen dem zeitlichen Ablauf des natürlichen Brandes, 
den sich einstellenden Brandraumtemperaturen und Energiefreisetzungsra-
ten und der Art der Brandraumventilation ermittelt. Es wurden hier Ver-
suche mit Zwangsventilation und mit natürlichen Ventilationsbedingungen 
durchgeführt, wobei im Falle der Zwangsventilation die Luftzufuhrrate 
variiert wurde und im Fall der natürlichen Ventilation die FlächeAder 
Ventilationsöffnung und der Ventilationsfaktor A JfJ (H = Höhe der öff-
nung) systematisch verändert wurden. Diese Versuche wurden bei ver-
schiedenen Brandlastmassen und unterschiedlichen Brandgutanordnungen 
durchgeführt. 
Anschließend (Mai 1985 bis Januar 1986) wurde in dem kleinsten Brandraum 
{Brandraum 2) mit einer Grundfläche von 53 m2 und in dem größten Brand-
raum {Brandraum 3, Grundfläche = 150m2) der Einfluß der Brandraumgröße 
auf das Brandgeschehen experimentell untersucht. Hierbei sollte auch 
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PARAMETER 
BRANDLAST 
GESAMTMASSE 
ANORDNUNG IM BRANDRAUM 
VARIIERTER BEREICH 
500 kg bis 1000 kg 
GLEICHMÄßiG VERTEILT 
1 STAPEL 
2 STAPEL 
~--------------------~-----------------------VENTILATION 
ZWANGSVENTILATION 
LUFTZUFUHR 
NATÜRLICHE VENTILATION 
VENTILATIONSFAKTOR 
AIH 
ÖFFNUNGSFLÄCHE 
AIH/At 
STURZHÖHE 
BRANDRAUM 
MATERIAL 
RAUMHÖHE 
GRUNDFLÄCHE 
m' 7.500 m~ bis 23.500 11 
0 1 8 m512 bis 1315 m 
1 I 5 m2 bis 12 m2 
0 1 0022 m112 bis 01035 
0 16 m bis 2 16 m 
LEICHTBETON 
3 1 6 m 
5/2 
m 
1/2 
53m 2 bis 147 m• 
Abb.2 Versuchsparameter und deren Variationsbereiche 
gezeigt werden, ob die in dem Brandraum 2 ermittelten qualitativen und 
quantitativen Zusammenhänge auch in Brandräumen anderer Größe ihre Gül-
tigkeit behalten. 
In einer letzten Versuchsserie im April 1986, die wieder in dem kleinen 
Brandraum durchgeführt wurde, wurden Sonderprobleme untersucht. Von In-
teresse waren hier zum Beispiel der Einfluß der Höhe des Fenstersturzes 
auf das Brandgeschehen, der Einfluß des Brandherdortes ( Zündortes) und 
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Probleme des Feuerübersprungs von einem Brandlaststapel auf einen ande-
ren. Außerdem sollte gezeigt werden, inwieweit die Versuche reprodu-
zierbar sind. 
Versuchs- Brandraum- Brandlast Brandlast- Ventilation serie abmessungen anordnung 
verschtedene Öffnungs ~ 
Oktober 1983 2000 kg querschn•tte und gle•chmon•g verteilt Veonftla t 1 ons tak toren 
od•r 
M01 1984 
e1n Stapel 
14.4 m x 1 2 m • 3. 6 m 
naturltche Ventilation 
August 1984 1000 kg Brandlastteppich od•r 
odl'r Zwangsvcmttlatron 
zwe• Stapel 
November 1984 
500 kg gletchman.g verfetlf 
Ma1 1985 74mx72m•36m Odl'f od•r 
verschtedene Öffnungs -1000 kg Brandlastteppich quersehntUe und 
1000 kg 
ZW@I Stapel Vent i Iot ionsfak toren Dezember 1985 20.4 m • 12 m x 3.6 m 
""" 2000 kg od•r 
Brondtasttepptch 
500 kg 
""" 
unterschied! iche 
April 1986 74 m • 72 m )I( 3.6 m 
"'" 
gletchmOOtg verteilt Sturzhöhen 1000 kg 
Abb.3 Oberblick der durchgeführten Versuchsserien 
Ein Oberblick der 7 Versuchsserien mit den gewählten Randbedingungen ist 
in der Abbildung 3 angegeben. 
3.4 Meßgrößen und verwendete Meßsysteme 
3.4.1 Allgemeine Angaben 
Sämtliche zur quantitativen Erfassung des natürlichen Brandes wesentli-
chen Meßgrößen wurden während der Versuche in Minutenabständen von einer 
Vielstellenmeßanlage abgefragt und auf Magnetkassetten gespeichert. Zur 
Aufzeichnung der Meßgrößen, für die eine Darstellung mit noch kürzeren 
Zeitintervallen erforderlich schien, wurden zusatzlieh X- t -Schreiber 
eingesetzt. Neben dieser Meßwertaufzeichnung wurden die Versuche auf 
Videokassetten aufgezeichnet und die verschiedenen Brandphasen mit Pho-
tos dokumentiert. 
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T4 
S7 S2 
• • 
T3 
r:;-2 
__ --- __ T2 
Abb.4 Experimentelle Anordnung 
In der Abbildung 4 sind die wesentlichen Meßeinrichtungen für einen 
Brandversuch mit natürlicher Ventilation schematisch dargestellt. In 
den Abschnitten 3.4.2 bis 3.4.10 wird erläutert, welches Meßsystem für 
die jeweiligen Meßgrößen zur Anwendung kam und wie die Messungen im Ein-
zelnen durchgeführt wurden. 
3.4.2 Temperaturmessung 
Zur Bestimmung des horizontalen und vertikalen Temperaturprofils im 
Ni Cr-Ni Brandraum wurden an ca. 100 Stellen die Raumtemperaturen mit 
Mantelthermoelementen gemessen. Die Temperaturmeßstellen sind in dem 
Bild 4 mit Tl bis TlO bezeichnet, an diesen Orten befinden sich je 11 
Thermoelemente in unterschiedlichen Höhen. Um Strahlungsfehler aus-
d ei-zuschließen und die wirkliche Gastemperatur zu bestimmen, wur en an 
nigen Stellen zusätzlich zu den Mantelthermoelementen Absaugpyrometer 
eingesetzt. Mit Absaugpyrometern wurden auch die Temperaturen der durch 
die Ventilationsöffnung strömenden Gase bestimmt. Die Oberflächentempe-
raturen der Wände und der Decke wurden sowohl mit Strahlungspyrometern, 
die im Wellenlängenbereich zwischen 8 und 12 Mikrometer arbeiten, als 
auch mit Thermoelementen, die an den entsprechenden Oberflächen befe-
stigt wurden, gemessen. 
3.4.3 Bestimmung der Abbrandrate 
Die mit Wl und W2 in dem Bild 4 bezeichneten Wiegebühnen waren auf je 3 
Kraftmeßdosen gelagert. Das Signal der Kraftmeßdosen wurde von einem 
Meßverstärker verstärkt und der Vielstellenmeßanlage zugeführt. Mit 
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dieser Anordnung konnte zu jeder Zeit des Versuchs die noch vorhandene 
Brandlast bestimmt werden; daraus ergibt sich durch Berechnung der 
Ableitung nach der Zeit die Abbrandrate. Die Abbrandrate gibt Auskunft 
über die pro Zeiteinheit pyrolisierte Masse an Brandgut. In Brandversu-
chen mit einer auf der ganzen Brandraumoberfläche verteilten Brandlast 
kann mit diesem Verfahren nur die spezifische 
Abbrandrate pro Fläche, ermittelt werden 
Teil 2). 
3.4.4 Bestimmung der Energiefreisetzung 
Abbrandrate, das ist die 
(vgl. C3-Arbeitsbericht 
Die während des Brandversuches freigesetzte Energie pro Zeiteinheit, an-
gegeben in Watt oder Megawatt (MW), ist die für die quantitative Erfas-
sung des natürlichen Brandes wesentlichste Größe, da sie bei vorgegebe-
nen äußeren Parametern wie Brandraumgeometrie, Brandraummaterial und Art 
der Ventilation die Energiebilanz bestimmt. Daher wird sie auch in den 
meisten zur Zeit existierenden Methoden zur rechnerischen Behandlung des 
natürlichen Brandes als Eingabeparameter benötigt. Die Energiefreiset-
zung wurde in den hier beschriebenen Versuchen aus der während des Bran-
des verbrauchten Sauerstoffmenge berechnet. Bei diesem Verfahren wird 
die Tatsache ausgenutzt, daß die beim Brand freigesetzte Energie pro 
Gramm verbrauchtem Sauerstoff für viele brennbare Materialien nahrungs-
weise konstant ist. Huggett /7/ gibt die Verbrennungswärme pro Gramm 
Sauerstoff für zahlreiche organische Flüssigkeiten und Gase, für synthe-
tische Polymere und natürliche Brennstoffe an und bestimmt den Mittel-
wert zu 13.02 kJ/Gramm 02 ! 4 %. Zu beachten ist, daß dieser Wert für 
vollständige Verbrennung gilt, d.h. für den Fall, daß sämtlicher Sauer-
stoff zu co2 umgewandelt wurde und kein CO erzeugt wird. 
Im Bild 5 ist die Meßeinrichtung zur Bestimmung der während der Brand-
versuche freigesetzten Energie schematisch dargestellt. In die äußere 
Halle strömt der Volumenstrom n mit der S~uerstoffkonzentration c • 
0 0 
Der Volumenstrom nk mit der Sauerstoffkonzentration ck verläßt die äuße-
re Halle durch die Abzugsvorrichtung. Wenn man durch Unterdruck in der 
Halle dafür sorgt, daß Luft und Rauchgase die Halle nur durch die Ab-
zugsvorrichtung verlassen können, kann man die Energiefreisetzung Q fol-
gendermaßen berechnen: 
ö (3.1) 
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Messung des Volumenstromes ........... 
und der Souerstoffkozentrat1on ~ 
Versuchsholle 
Brandraum 
/ 
nK ( Volumenstrom) 
- CK ( Sauerstoffkonzentration l 
/ 
Abb.S Meßmethode zur Bestimmung der Energiefreisetzung 
E02 ist die freigesetzte Energie pro m3 Sauerstoffverbrauch. Dieser 
Wert ergibt sich aus dem oben angegebenen auf die Masse bezogenen Wert 
durch Multiplikation mit der Dichte von Sauerstoff zu 17.2 MJ/m3• Um 
mit Hilfe der Gleichung (3.1) die Energiefreisetzung zu bestimmen, muß 
folgendes gewährleistet sein: 
(a) Die Verbrennung ist vollständig, es entsteht kein Kohlenmono-
xid. 
(b) Die Konzentrationen c0 und ck können bestimmt werden. 
(c) Die Volumenströme n0 und nk können bestimmt werden. 
Zu (a): Da die Brandversuche teilweise ventilationsgesteuert abliefen, 
mußte damit gerechnet werden, daß zum Teil unvollständige Verbrennung 
stattfinden konnte. Daher wurde in der Abzugsanlage neben der Sauer-
Stoffkonzentration auch die Kohlenmonoxidkonzentration gemessen. Mit 
der Kenntnis der Kohlenmonxidkonzentration kann bei der Berechnung der 
Energiefreisetzung die unvollständige Verbrennung berücksichtigt werden 
/8/, das wird durch die Gleichung (3.2) beschrieben: 
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(3.2) 
ck ist die Kohlenmonoxidkonzentration in der Abzugsvorrichtung und Eco 
die Energie, die pro m3 Sauerstoff, der zur Erzeugung von CO verwendet 
wird, freigesetzt wird. Dieser Wert beträgt 23.1 MJ/m3• Der Faktor 1/2 
in dem Korrekturterm ist dadurch begründet, daß zur Erzeugung von 1 m3 
CO nur l/2 m3 02 verbraucht wird. 
Zu (b): Für die Bestimmung der Sauerstoffkonzentration wurden Analysato-
ren verwendet, die den Paramagnetismus des Sauerstoffs zur Erzeugung des 
Meßsignals ausnutzen. Für eine solche Art von Meßgeräten ist es erfor-
derlich, der Gasprobe mit Kilfe einer Kühlfalle den Wasserdampf zu ent-
ziehen, Daher ist die im Sauerstoffanalysator gemessene Konzentration 
an Sauerstoff höher als an der Stelle, wo die Probe entnommen wurde. 
Das Verhältnis der Sauerstoffkonzentration zur Stickstoffkonzentration 
ändert sich jedoch in der Gasprobe nicht durch das Auskondensieren von 
Wasserdampf. Es gilt: 
c N2 
K 
cK,A 
c N2 
K,A 
und z0 
c 02 c 02 
0 =~ (3.3) 
N2 c N2 
co o,A 
Der Index K bezieht sich auf Konzentrationen im Kamin, der Index 0 auf 
Konzentration der eintretenden Luft. Ein zusätzlichen A im Index heißt, 
daß diese Konzentration die vom Analysegerät registrierte Größe ist. 
Da bei der Verbrennung kein Stickstoff umgewandelt wird, gilt für das 
Gas N2 der Massenerhaltungssatz: 
(3. 4) 
Mit der Gleichung (3.3) und (3. 4) 1 äßt sich die Gleichung (3.2) um-
schreiben: 
CO 
[1 ZK 
Eco - Ea2 cK,A 
) J c 02 no Q ( 1 + ---o;- Eo 0 (3.5) 
zo z Eco 2 cK,A 
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ZK und Z
0 
werden mit Hilfe der Gleichungen (3.3) bestimmt: 
ZK = ---------
CO CO, CO 
1 
- cK,A - cK,A - cK,A 
und z = 0 
(3.6) 
die 
In den Gleichungen (3.5) und (3.6) stehen als zu messende Größen 
Gas~ 
Gaskonzentrationen nach Auskondensieren des Wasserdampfes aus der 
probe und der Volumenstrom n , der in die Versuchshalle einströmt (vgl. 
0 
Bild 5). 
·t ven~ 
Zu (c): Der Volumenstrom, der sich aus der in die Versuchshalle ml 
t .1 t . bl . 1 .. . A .1 n die durch 1 a oren e1nge asenen Fr1sch uft und samtl1chen ntel e , 
Türen oder sonstige Undichtigkeiten auf Grund des Unterdrucks in die 
Halle einströmen, zusammensetzt, konnte nicht durch Messungen erfaßt 
werden. Gemessen werden konnte nur der Volumenstrom nk in der Abzugsan-
lage. Bei dem Verbrennungsvorgang ändert sich jedoch die Anzahl der 
Gasmoleküle und damit auch der Volumenstrom, so daß als zusätzliche In-
formation die spezielle Verbrennungsgleichung, hier die für Zellulose, 
benötigt wird: 
6 CO, + 5 HzO (3. 7) 
Aus der Gleichung 3.7 geht hervor, daß nach einem Verbrauch von 6 sauer-
stoffmolekülen insgesamt 11 Moleküle vorhanden sind, das sind 5 zusätz-
den: liehe. Die Volumenstromänderung kann also wie folgt angegeben wer 
(3.8) 
Der Volumenstrom n
0 
kann daher bei Kenntnis der chemischen Reaktions~ 
gleichung für die Verbrennung durch den Volumenstrom nK ausgedrückt wer~ 
den: 
+ 5 c o. 
"6 K 
0o = nK-----
1 5 c o. + "6 0 
Mit Hilfe der Gleichungen (3.5), (3.6) und {3.9), die speziell 
(3.9) 
auf den 
zur Verfügung stehenden Versuchsstand, auf die zur Verfügung stehenden 
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Meßgeräte und auf die Verbrennung von Holz zugeschnitten sind, kann 
durch Messung der 02-, der co2- und der CO-Konzentrationen im Kamin und 
des Massenstroms im Kamin die Gesamtenergiefreisetzung bestimmt werden. 
3.4.5 Bestimmung der Dicke der Heißgasschicht 
In der Preflashover-Phase des Brandes konnten in den Versuchen durch op-
tische Beobachtung deutlich 2 Gasschichten unterschieden werden: Eine 
undurchsichtige Rauchgasschicht im oberen Brandraumbereich und eine kla-
re Gasschicht im unteren Brandraumbereich. Die Temperatur und die Dicke 
der Heißgasschicht bestimmen wesentlich den zeitlichen Verlauf der Pre-
flashoverphase und den Flashoverzeitpunkt und sind somit wichtige Meß-
größen. Neben der Auswertung der optischen Beobachtungen aus Video- und 
Photoaufnahmen wurde aus den Meßwerten der in verschiedenen Höhen ange-
brachten Thermoelemente der Verlauf der Grenze zwischen der heißen Gas-
schicht und der unteren kalten, sauerstoffreichen Gasschicht in Abhän-
gigkeit von der Zeit bestimmt •. 
3.4.6 Bestimmung der Flammenausbreitungsgeschwindigkeit 
Unter der Flammenausbreitungsgeschwindigkeit wird die von der Flammen-
front in der Zeiteinheit zurückgelegte Strecke verstanden. Sie hängt 
u. a. ab von dem Brandraum, von den Strömungsverhältnissen im Brandraum 
und damit von der Brandraumventilierung, von der Verteilung der Brandla-
sten im Brandraum und vom Ort der Zündung der Brandlast. Mit der Kennt-
nis der Flammenausbreitungsgeschwindigkeit können Rückschlüsse auf die 
spezifische Abbrandrate gezogen werden. Meßtechnisch wurde die Größe 
dadurch erfaßt, daß mit Hilfe von in der Brandlast angebrachten Thermo-
elementen Temperatursprünge registriert wurden, die dann auftraten, wenn 
die entsprechenden Stellen von den Flammen erreicht waren. 
3.4.7 Bestimmung der Rauchgaskomponenten im Brnndraum 
Um Aussagen über Qualität der Verbrennung zu machen und um die für eine 
Energiebilanz notwendige Kenntnis über die Rauchgaszusammensetzung zu 
erlangen, wurden an verschiedenen Stellen des Brandraumes Gasproben ent-
nommen und hinsichtlich ihres Gehalts an CO, co 2 und o2 untersucht. In 
der Abbildung 4 sind die Gasentnahmestellen mit Al, A2 und A3 bezeich-
net. Die Kenntnis der CO-Werte ist auch wegen eventueller toxicologi-
377 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 1 - Seite 21 
scher Risiken notwendig. 
Weiterhin wurde in einigen Fällen versucht, den Wasserdampfgehalt der 
Verbrennungsprodukte zu bestimmen. Hierbei wurde die Meßmethode der 
Feuchtigkeitsmessung durch Absorption angewendet: Eine bestimmte Gas-
menge wird in einem Gefäß über ein Trockenmittel geleitet. Aus der Mas-
senzunahme des Trockenmittels und der reduzierten Gasmenge ergibt sich 
der Wasserdampfgehalt. 
3.4.8 Bestimmung der Temperaturverteilung vor der Fassade 
Zur Abschätzung der Gefahr, daß sich ein Raumbrand durch die Brandraurn-
öffnungen über die äußere Gebäudefassade auf andere Brandabschnitte aus-
breitet, ist die Kenntnis der Temperaturverteilung vor der Fassade we-
sentlich. Wie diese Verteilung in Abhängigkeit von der Geometrie der 
Brandraumöffnung, der Gestalt der Fassade und äußeren Windeinflüssen 
aussieht und wie hoch die Temperaturen vor der Fassade werden, ist in 
/47/ ausführlich experimentell untersucht worden. Um in den hier be-
schriebenen Brandversuchen Aussagen über die Fassadentemperaturen bei 
verschiedenen, durch Randbedingungen festgelegten Brandseenarien zu er-
halten, ist oberhalb der Ventilationsöffnung eine Fassade durch mit Mi-
neralfaserwolle isolierte Stahlbleche simuliert worden. Vor der Fassade 
wurde mit Hilfe eines Gitters aus Ni Cr-Ni-Thermoelementen die Tempera-
turverteilung bestimmt. 
3.4.9 Bestimmung der Gasgeschwindigkeiten 
Neben der Temperatur der aus dem Brandraum ausströmenden Gase ist die 
Heißgasgeschwindigkeit eine wesentliche Kenngröße zur Bestimmung des den 
Brandraum verlassenden konvektiven Wärmestroms. Auf Grund der hohen 
Temperaturen der ausströmenden Brandgase ist eine Geschwindigkeitsmes-
sung mit Flügelradanemometern nicht möglich. Es wurden daher in den 
letzten Versuchen (ab Januar 1986) sogenannte "bidirectional probes" 
/48/ eingesetzt. Die durch die Ausströmungsgeschwindigkeit erzeugte 
Druckdifferenz wurde in einen Druckumwandler kapazitiv in ein elektri-
sches Signal umgewandelt und der Vielstellenmeßanlage zugeführt. Um aus 
dem Differenzdruck die Gasgeschwindigkeit zu bestimmen, ist die Kenntnis 
der Heißgastemperatur am Meßort erforderlich. Hierzu wurden in unmit-
telbarer Nähe der bidirectional probes Absaugpyrometer eingesetzt. 
378 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 1 - Seite 22 
3.4.10 Bestimmung des Energiestromes in die Brandraumwande 
Zur Bestimmung des Energiestromes in die Wand wurden Meßsteine aus Beton 
oder Leichtbeton hergestellt und in die Brandraumwand eingebaut. In de-
finierten Abständen von der dem Brandraum zugewandten Seite befanden 
sich innerhalb der Meßsteine Ni Cr-Ni-Thermoelemente, die während der 
Brandversuche Auskunft über das Temperaturprofil in der Wand gaben. Mit 
Hilfe einer Energiebilanz für die Brandraumwand, in der sowohl die in 
der Wand gespeicherte Wärme als auch die durch die Wand geleitete Wärme 
berücksichtigt wird, kann der durch die Wandoberfläche fließende Wärme-
strom bestimmt werden. 
Weiterhin wurden mit Hilfe eines wassergekühlten Wärmestromdichtmeßgerä-
tes Aussagen über den Wärmestrom gewonnen. Das Wärmestromdichtemeßgerät 
besteht im wesentlichen aus einer kreisförmigen Metallfolie, die in der 
Ebene der Wandoberfläche parallel zur Wandoberfläche angebracht werden 
muß. Da der Rand der Folie mit einem Wasserkühlsystem gekühlt wird, 
entsteht eine Temperaturdifferenz zwischen Folienmitte und Folienrand, 
die ein Maß für den radial von der Mitte zum Rand fließenden Wärmestrom 
ist. Der Nachteil dieses Geräts ist, daß der gemessene radiale Wärme-
strom meist größer ist als der Wärmestrom, der durch die Brandraumwand 
fließt, da durch die Wasserkühlung ein relativ großer Temperaturgradient 
aufgebaut wird. Daher ist es nicht möglich, mit diesem Meßgerät absolu-
te Werte zu messen. Der Vorteil ist die sehr einfache Handhabung. 
3.4.11 Liste der verwendeten Meßgeräte 
Vielstellenmeßanlagen: 
Absaugpyrometer: 
Mantelthermoelemente: 
a) 3530 ORlON Logging System 
Solartran Instrumentation Group 
b) VTT/KOS 80 
VTT/KOS 8126 
Beschreibung siehe /49/ 
hergestellt im Technical Research Centre of 
Finland, Beschreibung siehe /49/ 
Ni Cr-Ni, Durchmesser 3.0 mm, 
Mantel aus Inconel 
379 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
Strahlungspyrometer: 
Wiegebühnen: 
Kraftmeßdosen: 
Meßverstärker: 
Gasanalyse: 
C 3 - 1 - Seite 23 
lnfratherm - Meßumformer IN 2/9 
Meßbereiche 0 bis 400°C 
200 bis aoo0c 
500 bis 1300°C 
Gulton GmbH, Frankfurt 
Stahlgerüst, belegt mit Feuerleichtsteinen 
"Supo Li 126 NF" 
Eigenbau Institut für Baustoffe, Massivbau und 
Brandschutz, TU Braunschweig 
Typ C3 H2/2t 
Hottinger Baldwin Meßtechnik GmbH 
Typ KWS 50.07 
Hottinger Baldwin Meßtechnik GmbH 
Hartmann und Braun Magnos 4G 
Mayhak 
Uras 7N 
Unor 6N 
Oxygor 6N 
Geschwindigkeitsmessung: a) Prandtl - Staurohr, Typ StAP 
Firma Gothe 
Wärmestrommessung: 
Zwangsventilation: 
b) bidirectional probes 
Eigenbau Institut für Baustoffe, Massivbau 
und Brandschutz, TU Braunschweig (vgl. /48/) 
Medtherm Typ 64-10-18 
Ventilator HBB-25 
maximale Gebläseleistung: 7m3/sec 
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4 Versuchsergebnisse 
4.1 Generelle Anmerkungen zu den Versuchsergebnissen 
Für eine kritische Analyse und Bewertung von Versuchsergebnissen ist es 
notwendig, daß man sich Gedanken über die Genauigkeit und die Aussage-
kraft der Meßwerte macht. Weiterhin ist wesentlich, ob wirklich die be-
wußt eingestellte Randbedingung das gemessene Ergebnis verursacht hat 
oder ob andere, unter Umständen nicht registrierte Einflüsse dafür ver-
antwortlich sind. Ein Beispiel soll den letztgenannten Punkt verdeutli-
chen: Der Flashoverzeitpunkt beim natürlichen Brand hängt wesentlich 
von der Ventilationsöffnung ab, da durch die Anordnung und die Größe der 
Ventilationsöffnungen die Bildung einer Heißgasschicht und damit die 
Einwirkung des Brandraumes auf das Brandgeschehen bestimmt wird. Va-
riiert man die Größe der Brandraumöffnung, um diesen Zusammenhang quan-
titativ zu untersuchen, so kann zusätzlich durch nicht unmittelbar ein-
stellbare Brandlastparameter, wie zum Beispiel die Oberflächenbeschaf-
fenheit der Holzkrippen, der Feuchtegehalt und der Harzgehalt im Holz 
oder die Dichte des verwendeten Holzes das Ergebnis stark beeinflußt 
werden. Beispielsweise hat die Erhöhung des Wasseranteils im Holz von 
9 % auf 16 % bei ansonsten exakt den selben Versuchsbedingungen dazu ge-
führt, daß kein Flashover auftrat, im Gegensatz zu einem Flashover nach 
37 Versuchsminuten mit einer anschließenden Energiefreisetzung von ca. 
7 MW in dem Brandversuch, wo das Holz einen Feuchtigkeitsgehalt von 9% 
aufwies. 
Die brandlastspezifischen Versuchsparameter lassen sich unter Umständen 
in Full-Scale-Versuchen noch genau genug kontrollieren und einstellen, 
es gibt aber auch andere Faktoren, die die Versuchsergebnisse unkontrol-
liert beeinflussen können. Das sind zum Beispiel Witterungsverhältnis-
se. Aus terminliehen Gründen mußten Versuche zu allen Jahreszeiten 
durchgeführt werden, dabei bewegten sich die Umgebungstemperaturen in 
dem Bereich zwischen -20°C und +30°C und die relative Luftfeuchtigkeit 
zwischen 30 % und 90 %. Auch der Feuchtegehalt der Brandraumwände und 
besonders der Brandraumdecke war je nach Jahreszeit, Lagerort und Lager-
dauer des Baumaterials vor den Versuchsserien unterschiedlich. 
Bei der Entwicklung von quantitativen Zusammenhangen aus den hier be-
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schriebenen Full-Scale-Brandversuchen muß man also folgendes beachten: 
Versuche in diesem Rahmen sind keine laborversuche, in denen die Umge-
bungseinflüsse vom Experiment abgeschirmt werden können. Daher sind Re-
sultate, die mit einer Genauigkeit von 20 % angegeben werden können, 
schon relativ genaue Resultate, wobei dieser genannte Bereich sicherlich 
nicht für alle Meßgrößen ausreicht, was das Beispiel mit den Flash-
overzeiten bei unterschiedlichem Feuchtegehalt der Holzkrippen gezeigt 
hat. 
4.2 Zwangsventilierte Brandversuche 
4.2.1 Allgemeine Angaben 
Durchi tun- Messung 
T 
I 
Gebläseonschlun für 
Zwangsluftzufuhr 
f6 Wiegebühne mit 
Durchflun-Messung 
~Austrittsöftnung für 
Brandprodukte 
f"l Brandlost Rohr~±~~;;~/§:;:2""-~;~~!f. :;:::;::;.=::;3~~:=--- Rohr 
~7 / /////// /~/ /// //// 
Abb.6 Brandraum mit Zwangsluftzuführung (Versuch SF-84/11) 
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Die Versuche mit Zwangsventilation wurden in dem der Größe nach mittle-
ren der drei untersuchten Brandraumtypen durchgeführt. Im Bild 6 ist 
der Brandraum mit den im Versuch SF-84/ll (vgl. Bild 7) untersuchten 
Randbedingungen zu sehen. Das Bild gibt Auskunft über den Aufbau des 
Brandraumes, die Brandraumdimensionen und die Apparatur zur Zwangsventi-
l at i on. 
Im Bild 7 ist eine Obersicht über sämtliche Brandversuche zusammenge-
stellt, die in dem Brandraum mit der Grundflache von 104m2 durchgeführt 
wurden. Dem Bild sind die Versuchsbezeichnungen zu entnehmen, die im 
folgenden bei der Beschreibung der Resultate verwendet werden. Die 
übersieht ist in 2 Bereiche unterteilt. Nach dem Versuch SF-83/5 mußte 
n äml i eh das Haus neu auf gebaut werden, da es in den ersten 5 Versuchen 
bedingt durch die relativ große Brandlast von 2000 kg Holz und durch die 
zu schwache Brandraumdeckenkonstruktion sehr stark in Mitleidenschaft 
gezogen war. In der zweiten Ausführung wurden die Deckenelemente durch 
eine Zusatzbewehrung, die sämtliche Deckenelemente miteinander verband, 
verstarkt. Außerdem wurde erst jetzt die Wiegebühne zur Bestimmung der 
Abbrandrate installiert, wodurch eine Erhöhung des Brandraumbodens um 
ca. 0.5 m erforderlich wurde. Weiterhin sind in dem Bild 7 die für den 
jeweiligen Versuch arrangierten Randbedingungen ersichtlich. Zur Cha-
rakterisierung der Ventilationsbedingung ist bei natürlicher Ventilation 
der sogenannte Ventilationsfaktor, das ist das Produkt aus der öffnungs-
fläche und der Quadratwurzel der öffnungshöhe, angegeben (vgl.4.3) und 
bei der Zwangsventilation der auf 20°C und 1 bar Umgebungsdruck umge-
rechnete Volumendurchsatz der durch das Gebläse zugeführten Luft. 
Für die Zwangsventilierung des Brandraumes wurde ein Gebläse (Typ 
HBB-25) verwendet, das imstande war, für einen maximalen Volumenstrom 
von 7 m3 Luft pro Sekunde zu sorgen. Dieser vom Gebläse erzeugte Luft-
strom wurde in ein Rohrleitungssystem geleitet, wo er aufgeteilt und dem 
Brandraum zugeführt wurde (vgl. Bild 6), teilweise wurden auch großflä-
chige Fußbodenöffnungen gewählt. Durch das Verteilungssystem sollte da-
für gesorgt werden, daß die Versuchsergebnisse nicht durch irgendwelche 
anordnungsspezifischen Strömungseffekte beeinflußt werden. 
Die in den Brandversuchen mit Zwangsventilation zu untersuchenden Ein-
flußgrößenwaren die Brandlastanordnung und die pro Zeiteinheit dem 
Brandraum zugeführte Luftmenge. Die Brandlastmasse betrug in allen Fäl-
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Versuchs- Brandlast Venti ion bezeichng. Masse[kg] Anordnung AVH [m5,'2) m [m3/h] 
SF-83/1 
6,2 
SF- 83/2 
SF-83/3 2000 I J~ 10,9 • 
SF-83/4 ~* 12,7 SF- 83/5 
SF-84/1 
7 500 
SF- 84/2 ~ 14.4m ~ 
23 500 
• l7~m SF- 84/3 
1000 
4,0 
SF-84/4 
SF- 84/5 12,0 
SF- 84/6 0l 
4,0 
SF- 84/7 
8* 12.0 900 SF -84/8 4,0 
SF- 84/9 
800 23 500 
SF-84/10 
12 400 
SF- 84/11 
~* 22 600 1000 -SF- 84/12 10 200 
Abb.7 Obersicht der Brandversuche (Brandraumgrundfläche 104m2) 
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len ca. 1000 kg Holz, das entweder zu einem Krippenstapel in der Brand-
raummitte, zu zwei Stapeln oder zu einem Brandlastteppich im Brandraum 
angeordnet wurde. Die Luftzufuhr wurde im Bereich 7500 m3 ~ ~~ 23500 m3 
variiert (vgl. Bild 7, SF-84/1, SF-84/2 und SF-84/9 bis SF-84/12). 
Die in diesen Versuchen zu kl~renden Fragen waren die folgenden: 
1. Wie h~ngt die zeitliche Entwicklung des Brandgeschehens von der 
Brandlastkonfiguration und der Ventilationsbedingung ab? 
2. Wie groß ist die maximale Abbrandrate oder die maximale Energiefrei-
setzung bei den unterschiedlichen Randbedingungen (und besteht die 
Möglichkeit, eine empirische Formel anzugeben, die diese Zusammenh~n­
ge beschreibt und in die die eingestellten Versuchsparameter einflie-
ßen?) 
3. Welche Temperaturen stellen sich im Brandraum ein und wie ist die 
räumliche Temperaturverteilung? 
4. Welche Bedingungen führen zum Flashover? 
Diesen Fragestellungen wird in den Kapiteln 4.2.2 bis 4.2.6 nachgegan-
gen. 
4.2.2 Zeitliche Entwicklung des Brandgeschehens 
Für den zeitlichen Ablauf des Brandgeschehens ist während der Preflash-
overphase im wesentlichen die Brandlastkonfiguration und für die Post-
flashoverphase der Brandraum, die Masse der vorhandenen Brandlast und 
die Zwangsluftzufuhr verantwortlich. Die Preflashoverphase und die 
Dauer bis zum Flashover wird auch durch die Art der Zündung bestimmt. 
Um die Möglichkeit zu haben, die Resultate mit anderen Forschungsergeb-
nissen zu vergleichen, wurden Brandlaststapel, die aus mehreren Holz-
krippen bestanden, in der Mitte der Grundfläche der Krippen angezündet 
(vgl. z.B. /20, 21/). In Bild 8 ist eine Holzkrippe und ein Brand-
laststapel, wie in den Versuchen SF-84/1, SF-84/2, SF-84/11 und SF-84/12 
verwendet, aufgezeichnet. Für den Brandlaststapel sind auch die Zündor-
te angegeben. Als Zündenergie wurde an jedem der angegebenen Stellen 
ein halber Liter Heptan verwendet. In den Versuchen mit im Brandraum 
gleichmäßig verteilter Brandlast wurde die mittlere Krippe an der kurzen 
Brandraumwand angezündet. 
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Abb.B Holzkrippe und Brandlaststapel 
Durch das Heptan, daß sich in einer flachen Schale mit einem Durchmesser 
von 30 cm befand, wurde der Teil der Krippe, der sich über der Schale 
befand, gezündet. Dieser brennende Teil der Krippe, der der geometri-
schen Gestalt nach einem Zylinder ähnelt, breitet sich horizontal durch 
Vergrößerung des Zylinderradius aus. Die treibende Kraft hierfür ist 
die Strahlung, die von den Flammen und den brennenden Krippenteilen aus-
geht und die die noch nicht brennenden Stäbe erhitzt, die dann bei Er-
reichen der Zündtemperatur auch anfangen zu brennen. Wie schnell sich 
der Zylinderradius vergrößert und dadurch die Flammenfront den Rand der 
Krippe erreicht, hängt von der Krippengeometrie ab. Die Stabdicke b und 
die Anzahl n der Stäbe pro Schicht bei einer bestimmten Stablänge 1 be-
stimmen nämlich sowohl die Größe der Holzfläche, die von den Flammen der 
bereits brennenden Krippenteile Strahlung empfangen können als auch die 
Luftmenge, die durch die Krippenöffnung nach innen zum Brandort strömen 
kann. Man kann hier in der Brandentstehungsphase also von einer Art 
"Brandlastfeedback" sprechen; von der entfernteren Umgebung, die durch 
den Brandraum und die Ventilation festgelegt wird, "merkt" der Brand in 
dieser Phase noch nichts. Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß außer-
halb der Holzkrippen der Sauerstoffgehalt noch nicht vermindert ist und 
daß nicht durch bestimmte Strömungsverhältnisse im Brandraum die freie 
Luftströmung in den Brandlaststapel und im Brandlaststapel forciert oder 
behindert wird. 
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Eine mathematische Formulierung dieser Gedanken führt letztendlich zu 
der Erkenntnis, daß die radiale Flammenausbreitungsgeschwindigkeit vr in 
einer Holzkrippe proportional zu dem Verhältnis aus der Stablange 1 und 
der Anzahl n der Stäbe pro Schicht in der Krippe ist /21/: 
(4.1) 
Die Geschwindigkeit hangt also nicht von der Krippenhöhe ab, so daß sie 
in der Brandentstehungsphase für alle hier beschriebenen Versuche gleich 
oder zumindest in der gleichen Größenordnung liegen sollte. Delichat-
sios /21/ hat in Experimenten als Proportionalitätsfaktor zwischen vr 
und 1/n den Wert 0.045 s- 1 gefunden, was für die in den hier beschrie-
benen Großbrandversuchen verwendete Krippengeometrie (1/n = 8 cm) eine 
radiale Ausbreitungsgeschwindigkeit von 21.6 cm/min ergibt. 
Setzt man in der Brandentstehungsphase eine konstante radiale Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit voraus, was die Untersuchungen von Delichatsios be-
stätigen, dann kann man unter Annahme einer konstanten spezifischen Ab-
• brandrate rsp die Abbrandrate R berechnen: 
2 
R(tl rsp (r (t)) · h (4.2) 
Hier ist r2 h das zur Zeit t brennende Volumen in der Krippe, das, wie 
oben dargelegt wurde, die Form eines Zylinders hat. h ist die Höhe der 
Holzkrippe und der Zylinderradius r wird aus der Ausbreitungsgeschwin-
digkeit vr bestimmt: 
(4.3) 
Die spezifische Abbrandrate kann aus der scheinbaren Dichte des Holzes, 
p s und der Zeit tb berechnet werden, die vom Entzünden bis zum Erlö-
schen eines Volumenelements vergeht. 
Js 
~ (4.4) 
Die scheinbare Dichte ist die wahre Dichte des Holzes multipliziert mit 
dem Verhältnis vom Volumen der Krippe zu dem Volumen des Holzes in der 
Krippe. Aus den Gleichungen (4.2) bis (4.4) folgt die Beziehung für die 
zeitliche Entwicklung der Abbrandrate in der Brandentstehungsphase: 
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2 2 
h · vr t (4.5) 
T 
Brandlost 
Abb.9 Verlauf der Flammenfront zu verschiedenen Zeiten (Versuch 
SF -84/10} 
Mit den hier getroffenen Annahmen, das waren im wesentlichen die kon-
stante radiale Flammenausbreitungsgeschwindigkeit und die konstante spe-
zifische Abbrandrate, steigt die AbbrandrateR so lange, bis die ganze 
Krippe brennt, quadratisch mit der Zeit an. Voraussetzung hierfür ist 
selbstverständlich auch, daß die Branddauer t 6 größer ist als die Zeit, 
die vergeht, bis die Flammen den Rand der Krippe erreicht haben. Dies 
ist nur bei Versuchen mit Brandlaststapeln der Fall, bei Verwendung von 
auf dem Brandraumboden gleichmäßig verteilter Brandlast sieht es etwas 
anders aus: Die brennende Krippenoberfläche breitet sich zunächst halb-
kreisförmig aus, bis der rechte und der linke Brandlastrand erreicht 
sind. Anschließend bewegt sich eine gerade Brandlastfront durch den 
Brandraum, die Größe der brennenden Fläche wird durch die Branddauer tB 
bestimmt: Nach Verstreichen der Zeit t 6 brennt immer ein konstant gro-
ßer Teil des Holzes und die Abbrandrate bleibt dann konstant. In der 
Abbildung 9 ist der Verlauf der Flammenfront für verschiedene Zeiten 
aufgezeichnet. 
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Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß die bisher angestellten OberTe-
gungen sich ausschließlich auf die Brandentstehungsphase beziehen, die 
Einwirkung des Brandraumes und der Brandraumventilation auf das Brandge-
schehen sind noch nicht zum Tragen gekommen. Nach der Brandentstehungs-
phase kann der Brandraum bewirken, daß z.B. im Falle der Brandlaststa-
pel die Energiefreisetzung schneller als quadratisch anwächst, dadurch 
daß die Heißgasschicht durch Strahlung die noch nicht in das Brandge-
schehen einbezogene Brandlast erhitzt, was u.U. zum Flashover führt. 
Weiterhin kann die vorliegende Ventilation ein Ansteigen der Abbrandrate 
über einen bestimmten Maximalwert verhindern (vgl. Kapitel 4.2.3.). 
V.r•uch Luft;rufuiV A 1•'•""""' - Kurv.,..k.,.,-mall o~rllöchfo z••chnUf19 
lm,/h] I kg/mln] ll•t"'•••ll rn21 
SF-64/ I 7 soo 1SO .,. -A-
SF-64/ 2 21500 ,.. 
"' 
-o-
SF-64110 12 400 28 J 240 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 
hilimini 
Abb.lO Abbrandraten als Funktion der Zeit für Versuche mit Zwangsventi-
lation 
In der Abbildung 10 ist für die Versuche mit Zwangsventilation die Ab-
brandrate als Funktion der Zeit aufgetragen. Es fehlt in der Zeichnung 
der Versuch SF-84/9. Während dieses Versuches kam es nicht zum Flash-
over und damit nicht zu einer nenneswerten Energiefreisetzung. Bedingt 
durch die niedrige Flammenausbreitungsgeschwindigkeit war die Energie-
freisetzung so gering, daß sie durch die mit der Zwangsventilation er-
zeugten Konvektion dem Brandraum entzogen wurde. Die Bildung einer 
Heißgasschicht wurde verhindert und ein Aufheizen der noch nicht entzün-
deten Brandlasten .durch die Rückwirkung des Brandraumes auf das Brandge-
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schehen fand nicht statt. Während der gesamten Versuchsdauer blieb die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit daher wie in der Brandentstehungsphase kon-
stant und der Zustand im Brandraum blieb stabil (vgl. 4.2.6). 
Die in der Abbildung 10 gezeichneten Abbrandraten zeigen im Fall der mit 
Brandlaststapeln durchgeführten Versuche, das sind die durchgezogenen 
und gestrichelt gezeichneten Kurven, alle einen qualitativ ähnlichen 
Verlauf: Einem wie in Gleichung (4.5) beschriebenen quadratischen An-
stieg folgt ein Bereich, in dem die Abbrandrate an ihrem weiteren An-
stieg durch die im Versuch eingestellten Randbedingungen gehindert wird 
und für eine gewisse Zeit, die von der noch zur Verfügung stehenden 
Brandlast abhängt, annähernd konstant bleibt. Dies ist besonders deut-
lich bei dem Versuch SF-B4/1 zu sehen. Diesem konstanten Bereich, der 
auf eine ventilationsgesteuerte Brandphase hindeutet, folgt ein Abfallen 
der Abbrandrate, wobei die Abbrandrate dann beginnt wieder abzunehmen, 
wenn etwa 40 % bis 50 %der ursprünglichen Brandlast umgesetzt ist. 
Für den abfallenden Bereich läßt sich eine mathematische Formulierung 
angeben, wenn man von dem Ansatz ausgeht, daß die noch vorhandene Rest-
brandlast von einem gewissen Zeitpunkt an exponentiell abfällt. 
1 
R = R(tz) e- 1: (t-tz) 
(4.6) 
R(t 2) ist die Restbrandlast, die zur Zeit t
2
(vgl. Abb.11) noch vorhan-
den ist, nachdem die Zeitspanne der konstanten Abbrandrate vorüber ist. 
In der Spalte 7 der Tabelle in Bild 11 sind die Werte R(t ) für die Ver-
2 suche mit Zwangsventilation angegeben. Durch Bildung der Ableitung der 
Restbrandlast nach der Zeit erhält man die Gleichung, die die zeitliche 
Abhängigkeit der Abbrandrate beschreibt: 
t-t dR -~ R R(t2) e 't"' - dt 'E (4. 7) 
Zur Zeit t = t2 gilt: 
k (t2 l Rmax 1 R (t2) 't (4.8) 
Eine die fallende Exponentialfunktion charakterisierende Größe ist die 
Zeit t 112 , in der die Abbrandrate von dem Wert R auf den halben Wert 
• max Rmax/2 abgefallen ist. Sie kann aus der Gleichung 
390 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 1 - Seite 34 
t, -t2 
1 R (t,) = 7 Rmax 't' R ( t2) e ( 4. 9) 
und der Gleichung (4.8) berechnet werden: 
t, - t2 1 n 2 = t 1 12 ( 4.10) 
R-e -+lt-t2 1 
t, 
Zeit 
111 I 2 I 131 141 I 5 I 16 I 171 181 
Versuch V, te h 
n:p.-h v2 t,,2 Rmox R (!2) ~ 1121 ln2 te r Rmax 
[cmlminl [mini [cml [ kg/minJI [mini [kg/minl [kgl [mini 
SF-84/1 2 20 80 0.013 25 15.0 540 25.0 
SF-81./2 4 20 80 0050 13 25.8 568 15.3 
SF-81./9 20 8 kein Flashover 
SF-84/10 20 8 6 28.3 292 72 
SF-84/11 3 20 40 0.011. 15 29 1 545 13.0 
SF-84/12 3 20 40 0.011. 21 21.1 600 19.7 
Abb.11 Drei charakteristische Bereiche der Abbrandrate-Zeit-Funktion 
Tabelle: Resultate aus Versuchen mit Zwangsventilation 
Insgesamt ergeben sich also für die Abbrandrate-Zeit-Funktion im Fall 
der Stapelbrandlasten drei Bereiche: 
1. Die durch den quadratischen Anstieg charakterisierte Brandent-
stehungsphase. Hier sind die bestimmenden Größen die radiale 
Flammenausbreitungsgeschwindigkeit und die spezifische Abbrand-
rate oder die Branddauer eines Brandlastelementes, die Zusammen-
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hänge werden durch die Gleichung (4.5) beschrieben. 
2. Der Bereich der konstanten Abbrandrate. Die Abbrandrate hat ih-
ren Maximalwert, der durch die Versuchsparameter bestimmt wird, 
erreicht (vgl. Kap. 4.2.3.). 
3. Der Bereich, der durch den exponentiellen Abfall der Abbrandrate 
beschrieben wird. Die bestimmenden Größen sind in diesem Be-
reich die maximale Abbrandrate und die Restbrandlast R (t 2), die 
fallende Exponentialfunktion ist durch die Gleichung 4.7, 4.8 
und 4.10 bestimmt. 
In der Abbildung 11 sind die 3 Bereiche, aus der die Abbrandrate-Zeit-
Funktion besteht, aufgezeichnet. Die mathematische Formulierung für die 
Anstiegsphase und den abfallenden Teil der Kurve ist angegeben. In der 
Tabelle unter der Kurve sind die Größen angegeben, die als Resultate den 
Experimenten entnommen wurden und mit denen sich die Funktion R = f(t} 
auch quantitativ für die jeweiligen speziellen Bedingungen angeben läßt. 
Die aus dem Bild 10 entnommenen Werte für t 112 sind den mit der Glei-
chung 4.10 berechneten Werten gegenübergestellt (Spalte 5 und 8 der Ta-
belle}. 
Ein Vergleich der Spalten 5 und 8 in der Tabelle der Abbildung 11 zeigt, 
daß die Gleichung (4.7) die zeitliche Abhängigkeit der Abbrandrate für 
die Abkühlphase gut wiedergibt. Der relative Fehler, der bei der Be-
rechnung der Zeitspanne t 112 nach Gleichung (4.10) gemacht wird, beträgt 
im ungünstigsten Fall 20% (Versuch SF-84/10), bei den Versuchen SF-84/1 
und SF-84/12 stimmen Theoriewerte und Meßwerte überein. 
Inwieweit die Brandentstehungsphase durch die Gleichung (4.5) realitäts-
nah wiedergegeben wird, soll die Abbildung 12 zeigen. Hier ist für die 
4 Versuche mit· Brandlaststapeln die mit Hilfe des Sauerstoffverbrauchs 
bestimmte Abbrandrate für die ersten 20 Minuten des Brandversuches auf-
getragen. Zusätzlich sind die mit den Werten aus Spalte 4 der Tabelle 
in Bild 11 berechneten Abbrandraten eingezeichnet, die Werte wurden noch 
mit 4 multipliziert wegen der simultanen Zündung an 4 Stellen. Es han-
delt sich hier nicht etwa um Theoriekurven, die mit Hilfe einer Parame-
tervariation an die Meßkurven angepaßt wurden, sondern es wurden die 
Meßwerte bezüglich der radialen Ausbreitungsgeschwindigkeit, einige 
Brandlastdaten und die aus Beobachtungen während des Versuchs SF-84/10 
mit verteilter Brandlast gewonnene Branddauer t 8 in die Gleichung (4.5) 
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Abb.12 Brandentstehungsphase für Brandversuche mit Brandlaststapeln: 
R - t 2 
eingesetzt. Die gute Obereinstimmung von Theoriekurven und Meßkurven 
zeigt, daß die quadratische Abhängigkeit der Abbrandrate von der Zeit 
sehr gut die Brandentstehungsphase beschreibt. Die bei der Herleitung 
der Gleichung (4.5) getroffene Voraussetzung einer konstanten spezifi-
schen Abbrandrate ist offensichtlich gut erfüllt. 
Als kritische Meßgröße erweist sich hier die radiale Flammenausbrei-
tungsgeschwindigkeit , die nicht etwa, wie in /21/ angegeben ist, für 
eine feste Krippenkonfiguration als konstant anzusehen ist. Ein Verg-
leich der Resultate aus den Versuchen SF-84/1 und SF-84/2 zeigt nämlich, 
daß die Ausbreitungsgeschwindigkeit hier für verschiedene Luftraten un-
terschiedlich ist. Das deutet darauf hin, daß die Zwangsventilation für 
bestimmte Luftströmungen im Brandraum sorgte und daß deshalb der Abbrand 
der Holzkrippen während der Brandentstehungsphase nicht mehr einem Ab-
brand im Freien entsprach. Bei den Versuchen SF-84/11 und SF-84/12 wur-
de daher die Ventilierung des Brandraumes dahingehend geändert, daß die 
Luft jetzt durch große öffnungen im Brandraumboden zugeführt wurde (vgl. 
Bild 6). Messungen im Brandraum bei eingeschaltetem Luftgebläse zeig-
ten, daß bei dieser Anordnung auch bei sehr hohen Gebläseleistungen im 
Bereich der Brandlaststapel keine meßbaren Strömungsgeschwindigkeiten 
auftauchten. Für diese Versuche ist die Flammenausbreitungsgeschwindig-
keit innerhalb de~ Holzkrippen dann auch unabhängig von der pro Zeitein-
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heit dem Brandraum zugeführten Luft, was durch Vergleich der beiden Meß-
kurven in der Abbildung 12a zu sehen ist. 
Die Abhängikeit der Flammenausbreitung und damit des zeitlichen Ablaufs 
des Brandgeschehens von durch die Zwangsventilierung verursachten Luft-
strömungen war für die durchzuführenden Untersuchungen ein unerwünschter 
Effekt, da er mit dem geplanten Meßaufaufwand quantitativ nicht be-
schreibbar war. Dies ist ein Grund dafür, daß in weiteren Versuchen 
ausschließlich mit natürlicher Ventilation gearbeitet wurde. 
Noch eine Bemerkung zu der Flammenausbreitungsgeschwindigkeit: Wie 
schon zu Beginn dieses Abschnitts 4.2.2. erwähnt, folgt aus /21/, daß 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit für die in den C3 - Brandversuchen ver-
wendete Krippengeometrie etwa 22 cm/min betragen mußte. Den Holzkrip-
pen, für die dieser Wert ermittelt wurde, wurde vor den Versuchen durch 
Lagerung im Klimaschrank bei ca. 95 °C das Wasser entzogen. In C3 
Brandversuchen, in denen Holz mit einem Feuchtegehalt von ungefähr 10 % 
eingesetzt wurde, waren die Ausbreitungsgeschwindigkeiten mit 2 cm/min 
bis 4 cm/min wesentlich geringer. Untersuchungen, inwieweit die Aus-
breitungsgeschwindigkeit von Brandlasteigenschaften wie Feuchtegehalt, 
Dichte, Wärmeleitfähigkeit und spezifischer Wärme abhängen, liegen, so-
weit bekannt, nicht vor. Da auch während der C3- Forschung darauf ver-
zichtet wurde, gezielt die Materialeigenschaften der Brandlast zu va-
riieren, kann auch hier die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit nicht 
durch Kenntnis der brandlastspezifischen Größen berechnet werden sondern 
muß als Meßresultat den jeweiligen Versuchen entnommen werden. 
4.2.3 Die maximale Abbrandrate 
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, daß zur Beschreibung des Brandge-
schehens die maximale Abbrandrate eine wesentliche Größe ist. Sie be-
stimmt das Ende der Brandentstehungsphase, die Dauer des Vollbrandes und 
auch die die Abkühlphase charakterisierende Größe t 112 (vgl. Bild 11). 
Für die höchstens während eines Brandes erreichbare Abbrandrate ist si-
cherlich die der Verbrennungsreaktion zur Verfügung stehende Luft eine 
Begrenzung. Wenn während der ventilationsgesteuerten Brandphase der ge-
samte dem Brandraum zugeführte Sauerstoff an der Verbrennung teilnehmen 
würde, dann wäre die maximale Abbrandrate direkt proportional der Luft-
zufuhrrate m: 
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r m 3 Luft (4.11) 
Hier ist r der bei stöchiometrischen Verbrennung benötigte Luftbedarf 
pro kg Brennstoff, der Zahlenwert von r ist ca. 5 kg Luft pro kg Holz. 
•0: 
0 
SF-84/1 
1JOCO 20COO 
QSF-84/11 
QSF-84/2 
30000 
m [m3/h) 
Abb.13 Gemessene maximale Abbrandraten für verschiedene Luftzufuhrraten 
Im Bild 13 sind die während der mit Zwangsventilation durchgeführten 
Brandversuche gemessenen maximalen Abbrandraten über der Luftzufuhrrate 
aufgetragen. Zusätzlich ist die durch Gleichung (4.11) beschriebene Ge-
rade mit eingezeichnet. Dem Bild ist zu entnehmen, daß einerseits die 
im Brandversuch aufgetretenen maximalen Abbrandraten wesentlich geringer 
waren, als sie es auf Grund der zur Verfügung stehenenden Luft hätten 
sein können, und daß anderseits der Quotient R /~keine konstante Grö-
max 
ße ist, wie er es bei Gültigkeit der Gleichung (4.11) sein müßte. 
Daß ein solch einfacher Zusammenhang zwischen der maximalen Abbrandrate 
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und der Luftzufuhrrate für Holzkrippenbrände in Brandräumen dieser Größe 
nicht besteht, war zu erwarten. Schon in den ersten im Teilprojekt C3 
durchgeführten Brandversuchen war man zu der Erkenntnis gekommen, daß 
neben der dem Brandraum zugeführten Luft auch die Oberfläche der Brand-
last und das Verhältnis des Holzvolumens zum Gesamtvolumen der Krippen 
einen entscheidenen Einfluß auf die maximale Abbrandrate haben /37,38/. 
Der Grund hierfür ist, daß nicht der gesamte Sauerstoff wegen der nur 
begrenzt zur Verfügung stehenden pyrolisierenden Holzoberfläche an der 
Verbrennungsreaktion teilnehmen kann während der relativ kurzen Zeit, 
die sich die Luft im Brandraum befindet, bevor sie ihn wieder durch die 
Vertilationsöffnung verläßt. Eine Luftzufuhrrate von 23500 m3/h, wie 
sie bei dem Versuch SF-84/2 vorlag, bedeutet bei dem Brandraumvolumen 
von ca. 370m3 mehr als einen vollständigen Luftaustausch pro Minute, 
wobei zusätzlich zu berücksichtigen ist, daß die unter Umgebungstempera-
tur in den Brandraum einströmende Luft durch Aufheizen auf Brandraumtem-
peratur ihre Dichte um den Faktor 2 bis 3 verringert. 
Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß die Abweichung des Quotienten 
Rmax/~ von seinem durch (4.11) beschriebenen theoretischen Maximalwert 
umso größer ausfallen wird, je kürzer die Verweildauer der durch Zwangs-
ventilation zugeführten Luft im Brandraum ist und je kleiner die 
Brandlastoberfläche ist. Da eine kurze Verweildauer eine hohe Luftzu-
fuhrrate bedeutet, ist die erhöhte Abweichung des Quotienten vom Maxi-
malwert bei einer relativ kurzen Verweildauer der Luft im Brandraum 
qualtitativ dem Bild 13 zu entnehmen; bezüglich der Abhängigkeit von 
der Brandlastoberfläche kann diesem Bild jedoch keine Information ent-
nommen werden. Es liegt daher nahe, das Verhältnis Rmax/m in Abhängig-
keit von dem Quotienten aus der zur Flashoverzeit zur Verfügung stehen-
den Brandlastoberfäche FB und der Luftzufuhrrate m zu untersuchen: 
(4.12) 
Das ist in der der Abbildung 14 zu Grunde liegenden Berechnung durchge-
führt worden. Die für die Berechnung der Abszissenwerte verwendeten 
Brandlastoberflächen sind in der Tabelle der Abbildung 10 angegeben. 
Bei Brandversuchen mit Brandlaststapeln ist unter der Annahme, daß zum 
Flashoverzeitpunkt der Stapel noch unzerstört ist, als Oberfläche die 
gesamte äußere Fläche der Stapel berechnet worden. Für den Versuch 
SF-84/10, bei dem die Brandlast als "Teppich" im Brandraum verteilt war, 
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ist die beim Zeitpunkt des Flashover noch zur Verfügung stehende 
Brandlastoberfläche dem Bild 9 entnommen worden. 
1sor-----------~------------~--------------~------~ 
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Abb.14 Durch Anpassung an die Versuchsergebnisse ermittelter Zusammen-
hang zwischen der maximalen Abbrandrate und der Luftzufuhrrate 
Bei dem Versuch, für die in Gleichung (4.12) angegebenen Variablen mit 
Hilfe der in Bild 14 eingezeichneten Wertepaare einen empirischen funk-
tionalen Zusammenhang zu finden, kann man davon ausgehen, daß die den 
Meßpunkten anzupassende Kurve durch den Koordinatenursprung gehen muß, 
da für eine gegen null gehende Brandlastoberfläche auch die maximale Ab-
brandrate gegen null gehen muß. Außerdem darf die abhängige Variable 
~ 1~ höchstens quadratisch von FB/~ abhängen, da eine höhere als eine 
max 
quadratische Abhängigkeit ein Wiederspruch gegen die Gleichung (4.11) 
wäre. Es wurde versucht, eine Kurve der Art 
b 
y = a · x (4.13) 
nach der Methode der Mittelwerte /39/ den sechs Wertepaaren (fünf Werte-
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paare und der Nullpunkt) anzupassen. Das Resultat ist in der Gleichung 
{4.14) angegeben: 
Rmax 
m 
[ ~] = (0.36 :!: 0.001) 
m 
+ 0.06 
(4.14) 
Der Potenzexponent b in dieser empirischen Beziehung ist also mit einer 
Standardabweichung von 11.8% angegeben, bei dem Faktor a beträgt die 
Genauigkeit ! 2.8 %. Durch Umformung der Gleichung (4.14) und weitere 
Annäherung an eine Quadratwurzelfunktion {0.51 0.5) erhält der ge-
suchte funktionale Zusammenhang zwischen der maximalen Abbrandrate, der 
Brandlastoberfläche und der durch Gebläse dem Brandraum zugeführten Luft 
die folgende Gestalt: 
= 0.36 /FB (m2 ] m (!!!..--] 
m1n (4.15) 
c 30 
~ 
~ 
1 25~--+--------+--------~~~--~------~ 
·0:: 
Rmax - { r'n. Fa' 
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Abb.15 Zusammenhang zwischen maximaler Abbrandrate,Zwangsluftzufuhr und 
Brandlastoberfläche 
Dieser Zusammenhang ist im Bild 15 für die hier erzielten Versuchsergeb-
nisse veranschaulicht. Die maximalen Abbrandraten sind über der Wurzel 
aus dem Produkt aus der Brandlastoberfläche und der Luftzufuhrrate für 
die hier beschriebenen fünf Brandversuche aufgetragen. Die Tatsache, 
daß die Punkte sich gut durch eine lineare Funktion annähern lassen, 
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zeigt, daß der in der Gleichung (4.15) angebenene empirische Zusammen-
hang für die beschriebenen Brandversuche die Realität gut beschreibt. 
Noch eine Bemerkung zu den Ausführungen über die Abhängikeit der maxi-
malen Abbrandrate von den Versuchsparametern m und FB: Voraussetzungen 
für die Gültigkeit der Beziehung (4.15) sind selbstverstandlich, daß 
wahrend des Brandversuches ein Flashover auftritt und daß dann nach dem 
Flashover der Brand "ventilationsgesteuert" ablauft, d.h., daß noch ge-
nug Restbrandlast vorhanden ist, um den Brand für eine bestimmte Zeit 
mit einer konstanten Energiefreisetzung ablaufen zu lassen. Der Begriff 
"ventilationsgesteuert" ist hier in Anführungsstriche gesetzt, da er et-
was verallgemeinert gesehen werden muß: Unter "ventilationsgesteuert" 
wird in der den natürlichen Brand beschreibenden Literatur der Fall ver-
standen, daß die Ventilationsöffnung oder die Luftzufuhr ein weiteres 
Anwachsen der Energiefreisetzung nicht zulaßt, selbst wenn die Brandlast 
erhöht wird. Hier in unserem Fall beschränkt zwar auch die Luftzufuhr-
rate ein weiteres Ansteigen der Abbrandrate, wie die Gleichung (4.15) 
zeigt. Allerdings kann die Energiefreisetzung durch Erhöhung der 
Brandlastoberfläche weiter gesteigert werden ohne m zu erhöhen. Es han-
delt sich hier also um einen Zwischenzustand zwischen dem brandlastge-
steuerten und dem ventilationsgesteuerten Brand, da die Brandlastober-
fläche durch ihre Größe bestimmt, wieviel von dem angebotenen Sauerstoff 
an der Verbrennungsreaktion teilnehmen kann. 
4.2.4 Mathematische Formulierung der Abbrandrate als Funktion der Zeit 
Nachdem im Abschnitt 4.2.2 die zeitliche Entwicklung der Abbrandrate 
beschreibende Gleichungen für die Brandentstehungsphase und für die Ab-
kühlphase gefunden wurden und im Abschnitt 4.2.3 eine empirische Bezieh-
nung für die maximale Abbrandrate angegeben wurde, kann jetzt zusammen-
fassend die vollständige Abbrandraten-Zeit-Funktion für zwangsventilier-
te Brandversuche angegeben werden: 
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'Ir f_2 2 h vr t für 0 " t < t, tB 
R(tl Rmax für t, " t < t2 
Rmax (t-t2) (4.16) 
Rmax e 
- "RCT;) für t>t2 
/FB [mz] 
3 
mit Rmax [~1- 0.36 . m m1n m[mTn] 
Hierbei sind die scheinbare Holzdichte p , die Krippenhöhe h, die 
s • h Brandlastoberfläche FB und die Zwangsluftzufuhr m Parameter, die durc 
die Versuchsrandbedingungen gegeben sind. Die Branddauer tB, die radia-
le Flammenausbreitungsgeschwindigkeit vr und die bei Einsetzen der Ab-
kühlphase noch vorhandene Restbrandlast R müssen den Versuchsergebnis-
. 0 
sen entnommen werden, teilweise existieren hierfür auch Erfahrungswerte 
oder es liegen Literaturangaben vor. Der Wert der Größe R
0 
beträgt bei-
spielsweise in den Versuchen mit den Brandlaststapeln zwischen 40% und 
50 %der ursprünglichen Brandlast R, für Versuche in kleineren Brandräu-
men wird häufig mit 30% von R gerechnet. Die Zeit t 1 kann durch die 
Beziehung 
(4.17) 
bestimmt werden, da die Brandentstehungsphase dann endet, wenn die maxi-
male Abbrandrate erreicht ist. Die Zeit t 2 wird durch Gleichung (4.18) 
ermittelt: 
t, s R (t) dt = R (t=O) - R (t=t,) 
0 
(4.18) 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß in der Gleichung (4.16) der Be-
reich für O~t<t 1 nur für Versuche mit Brandlaststapeln gilt 
(vgl.4.2.2). Daher sind die in der Abbildung 16 gezeigten und nach der 
Gleichung (4.16) berechneten R(t) - Funktionen nur für die Versuche 
SF-84/1, SF-84/2, SF-84/11 und SF-84/12 durchgeführt worden. Der Rech-
nung sind die Werte, die in den Spalten 1,2 und 7 der Tabelle in Abbil-
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Abb.16 Abbrandraten: Vergleich von Theorie und Experiment 
dung 11 aufgeführt sind, zugrunde gelegt. Den berechneten Funktionen 
sind zum Vergleich die wahrend der Brandversuche gemessenen Abbrandraten 
beigefügt. Abweichungen zwischen Theoriekurve und Meßkurve ergeben sich 
für die Versuche SF-84/11 und SF-84/12 in der Nähe des Obergangs zwi-
sehen der Brandentstehungsphase und der Phase der 
Abbrandrate. Diese Abweichungen, die hier auf 
konstanten maximalen 
Grund des instabilen 
Flashoverzustandes beim Feuerübersprung auf den zweiten Brandlaststapel 
auftreten, können jedoch in dem einfachen Modell mathematisch nicht be-
schrieben werden. Sie sind auch für eine weitere rechnerische Behand-
lung des Brandablaufs, nämlich der Temperaturberechnung und der Berech-
nung der Wirkung des Brandgeschehens auf Bauteile, nicht wichtig, da sie 
auf die Temperaturentwicklung im Brandraum und innerhalb der Bauteile 
keinen wesentlichen Einfluß haben. 
Die Abbildung 16 zeigt, daß es mit den in den vorangegangenen Abschnit-
ten angestellten Überlegungen und mit direkt aus den Versuchen gewonnen 
Ergebnissen bezügJ.ich der radialen Flammenausbreitungsgeschwindigkeit, 
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der Branddauer und des Einsetzens der Abkühlphase für Brandversuche un-
ter ähnlichen Randbedingungen möglich ist, die Abbrandrate und damit die 
Energiefreisetzung in Abhängigkeit von der Zeit anzugeben. 
4.2.5 Brandraumtemperaturen 
Die Brandraumtemperaturen wurden während der Versuche mit Zwangsventila-
tion an über 50 Raumpunkten gemessen. Diese Meßwerte sind vollständig 
in der Versuchsdokumentation /50/ durch Computerzeichnungen dokumen-
tiert, an dieser Stelle werden nur die wesentlichen Ergebnisse zusammen-
fassend dargestellt. 
In der Abbildung 17 sind die mittleren Brandraumtemperaturen als Funk-
tion der Zeit für die fünf Versuche, die einen Flashover aufwiesen, auf-
getragen. Gemittelt wurde über unterschiedliche Raumpunkte, zur Berech-
nung der Mittelwerte wurden die an 20 in verschiedenen Höhen und unter-
schiedlichen Brandraumorten angebrachten Thermoelementen registrierten 
Temperaturen verwendet. Der räumliche Mittelwert der Temperaturen ist 
deshalb von Interesse, weil in theoretischen Postflashover-Brandsimula-
tionsrechnungen mit diesem Mittelwert als Raumtemperatur gerechnet wird. 
Ein Vergleich der aus der Abb. 17 ersichtlichen während des Brandes er-
reichten Maximaltemperaturen zeigt, daß diese nicht so einfach mit der 
Kenntnis der Energiefreisetzung und des wesentlichen Engergieverlust-
terms, nämlich der durch die Zwangsventilation dem Brandraum durch Kon-
vektion entzogene Energie, ableitbar sind: Bei den Brandversuchen mit 
einem Brandlaststapel (SF-84/1 und SF-84/2) liegt die maximale mittlere 
Brandraumtemperatur im Falle der geringen Zwangsluftzufuhr von 7500 m3/h 
(SF-84/1) mit 600 °C deutlich um 100 K niedriger als im Falle der höhe-
ren Zwangsluftzufuhr von 23500 m3th (SF-84/2). Hier überwiegt die auf 
Grund der erhöhten Zuluft mögliche höhere Energiefreisetzung gegenüber 
dem erhöhten Energieverlust. Bei den beiden Versuchen mit den zwei 
Brandlaststapeln liegen die Verhältnisse genau umgekehrt. Bei einer 
Zwangsventilierung von 22600 m3 Luft pro Stunde (SF-84/11) ist die maxi-
male mittlere Brandraumtemperatur mit ca. 600 °c um etwa 180 K niedri-
ger als während des Brandversuches SF-84/12 (10200 m3 Luft pro Stunde), 
obwohl die Energiefreisetzung im Maximum um annähernd 40 % höher war. 
Die höchsten mittleren Temperaturen wurden im Versuch SF-84/10 mit ca. 
900 °C erreicht, was auch wegen der hohen maximalen Abbrandrate von 
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Abb.17 Mittlere Brandraumtemperaturen für Versuche mit Zwangsventila-
tion 
28.3 kg/min und der geringen Zwangsluftzufuhr von 12400 m3 Luft pro Mi-
nute der Erwartung entspricht. 
Für das soeben geschilderte, anscheinend widersprüchliche Verhalten der 
Maximaltemperaturen in den Brandversuchen SF-84/1 und SF-84/2 einerseits 
und dem Versuchspaar SF-84/11 und SF-84/12 andererseits sind zwei Erklä-
rungen möglich, die jedoch mit den zur Verfügung stehenden Meßwerten 
nicht einwandfrei belegbar sind: 
1. Die Sauerstoffsanalyse der den Brandraum verlassenden Brandgase ergab 
für den Versuch SF-84/1 wa·hrend der Zeit der maximalen Abbrandrate 
eine Sauerstoffkonzentration von nur 4 %. Aus diesem Grund fand die 
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Verbrennung eines Teils der Pyrolysegase außerhalb des Brandraumes 
statt. Dieser Teil kann nicht zur Erhöhung der Brandraumtemperaturen 
beitragen, wird jedoch bei der Bestimmung der Energiefreisetzung re-
gistriert. Eine Verbrennung außerhalb des Brandraumes wurde aller-
dings auch in den anderen Versuchen beobachtet, jedoch war hier der 
Sauerstoffgehalt der aus dem Brandraum ausströmenden Gase wesentlich 
höher, beispielsweise 11% im Versuch SF-84/12. Wie groß der außer-
halb des Brandraumes freigesetzte Anteil der Gesamtenergiefreisetzung 
wirklich war, läßt sich mit den Meßsystemen, die für die Versuche zur 
Verfügung standen, nicht ermitteln. Jedoch legt die Gasanalyse die 
Vermutung nahe, daß dieser Anteil im Versuch SF-84/1 größer war als 
in den anderen Versuchen. 
2. Der Versuch SF-84/1 war der erste Versuch, der in diesem Brandraum 
durchgeführt worden war, vor dem Versuch waren Wände, Decke und Fuß-
boden sehr feucht. Daher waren die Materialeigenschaften der Umfas-
sungsbauteile während dieses Versuches anders als in allen weiteren 
Versuchen, beispielsweise waren die spezifische Wärme und die Wärme-
leitfähigkeit höher. Das bedeutet, daß mehr Energie durch die Wande 
geleitet und mehr Energie in den Wänden gespeichert wurde als bei 
trockenen Wänden. Außerdem mußte ein Teil der durch die Verbrennung 
freigesetzten Energie zur Verdampfung des Wassers, das sich vor dem 
Versuch in den Umfassungsbauteilen befand, verwendet werden. 
Bisher wurde nur über mittlere Temperaturen gesprochen. Im Bild 18 ist 
für den Versuch SF-84/10 gezeigt, wie stark die Brandraumtemp~raturen 
örtlich schwanken: Für vier verschiedene Stellen im Brandraumgrundriß 
ist jeweils die aus dem Höhenprofil der Temperaturen an dieser Stelle 
berechnete mittlere Temperatur über der Zeit aufgetragen. Aus dem Bild 
ist zu ersehen, daß beispielsweise zwischen den Meßpunkten 20 und 22, 
die sich in einander diagonal gegenüberliegenden Brandraumecken befin-
den, ein Temperaturunterschied von bis zu 300 K besteht. 
Oie Abbildungen 19a und 19b sollen einen Eindruck von der Höhenvertei-
lung der Brandraumtemperaturen vermitteln. Für eine Brandraumstelle ist 
das Höhenprofil der Temperaturen für verschiedene Zeiten eingezeichnet, 
im Bild 19a für die Preflashoverphase und im Bild 19b für die Postflash-
overphase. Man kann dem Bild entnehmen, daß während des Vollbrandes 
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Abb.l8 Ober die Brandraumhöhe gemittelte Brandraumtemperaturen für ver-
schiedene Brandraumorte (Versuch SF-84/10) 
keine großen Temperaturschwankungen über der Höhe auftreten. In der 
Brandentstehungsphase (bis zur 20-ten Minute) und in der Abkühlphase (ab 
der 75-ten Minute) sieht man eine obere Heißgasschicht mit annähernd 
konstanter Temperatur und darunter ein Bereich, wo die Temperatur konti-
nuierlich von oben nach unten abnimmt. Das sogenannte Zweizonenmodell, 
das im oberen Teil des Brandraumes eine Heißgasschicht und im unteren 
Teil eine Kaltgasschicht mit jeweils einheitlicher Temperatur voraus-
setzt, ist hier nur ganz zu Beginn der Brandentstehungsphase verwir-
k 1 i cht. 
4.2.6 Bedingungen zum Auftreten des Flashoverzustandes 
In Abschnitt 4.2.2.1. ist bereits erwähnt worden, daß es in fünf Brand-
versuchen mit Zwangsventilation zum Flashover kam, während ein solcher 
Zustand im Versuch· SF -84/9 nicht auftrat. Die Frage, ob es im Brandfall 
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unter bestimmten Randbedingungen zum Flashover kommt oder nicht, ist für 
die Abschätzung des unter Umstanden entstehenden Schadens von entschei-
dender Bedeutung. Während eines Brandes stehen sich die Energiefreiset-
zung als Energieerzeugung und die Energieverlustterme wie Auffheizung 
der Brandraumwände, Ableitung der Wärme durch Brandraumwände, Strahlung 
durch Brandraumöffnungen und Entzug von Wärmeenergie durch Konvektion 
durch die Ventilationsöffnungen gegenüber. Wenn es zum Flashover kommen 
soll, muß die Energiefreisetzung stets größer sein als die Summe der 
Energieverlustterme. Steigt die Summe der Energieverluste schneller an 
als die Energiefreisetzung, dann wird sich zu einer bestimmten Zeit ein 
Gleichgewicht einstellen und der Brand wird stabil ohne Flashover weiter 
ablaufen, bis die Brandlast verbraucht ist. Die zeitliche Entwicklung 
der Energiefreisetzung ist durch die Versuchsrandbedingungen festgelegt, 
wie in den Abschnitten 4.2.2 bis 4.2.4 gezeigt wurde. Die den Brandraum 
entzogene Energie wird wesentlich durch den Massenstrom und die Tempera-
tur Te der zugeführten Luft und außerdem durch die Brandraumtemperatur 
TB bestimmt, da.diese Größen den dem Brandraum durch Konvektion entzoge-
nen Wärmestrom Qk festlegen. 
(4.19) 
Da die beiden Versuche SF-84/9 und SF-84/10 völlig unterschiedliche Er-
gebnisse lieferten, was daran lag, daß es in dem einen Fall zum Flash-
over kam und in dem anderen nicht, werden im folgenden die Energiefrei-
setzung und die Energieverlustrate durch Konvektion für diese beiden 
Fälle abgeschätzt. Die Energiefreisetzung Q kann für die Versuche mit 
im Brandraum verteilter Brandlast aus der Flammenausbreitungsgeschwin-
digkeit vr, der Branddauer tB und dem Heizwert von Holz Hu abgeschätzt 
werden: 
Q (4.20) 
B ist die Breite des Brandlastteppichs, sie betrug 3.2 m. Durch das 
Produkt aus den 4 Größen h (= Krippenhöhe), B, vr und tB ist das Volumen 
des gleichzeitig in Flammen stehenden Brandlastteils angegeben; Voraus-
setzung für die Gültigkeit der Gleichung (4.20) ist, daß der Brand sich 
so wie in 4.2.2 beschrieben ausbreitet. Mit einer maximalen Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit von 4 cm/min, einer Branddauer von 20 min, einer 
scheinbaren Dichte von 250 kg/m3, einer Krippenhöhe von 8 cm und einem 
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Heizwert von 16 MJ/kg Holz ergibt sich für die Energiefreisetzung ein 
Wert von ungefähr 680 KW. 
Diesem Wert, der für beide hier betrachteten Brandversuche gleich ist, 
müssen die nach der Gleichung (4.19) berechneten Werte für den durch 
Konvektion entzogenen Wärmestrom gegenübergestellt werden. Hierzu ist 
die Kenntnis der Brandraumtemperatur TB erforderlich, die im Versuch 
SF-84/9 nie über 100 °e stieg. Mit einer Temperatur der dem Brandraum 
zugeführten Luft von 10 °e ergibt sich für den Fall einer Luftzufuhrrate 
von 23500 m
3 
Luft pro Stunde (SF-84/9) ein konvektiver Energieverlust 
von 707 KW und im Fall der geringen Luftzufuhrrate von 12400 m3 Luft pro 
Stunde ein Wert von 370 KW. 
Einer Energiefreisetzung von 680 KW hätte also im Versuch SF-84/9 eine 
allein schon durch die Aufheizung der durch Gebläse dem Brandraum zuge-
führten Luft um 90 K verursachter Energiebedarf von 707 KW gegenüberge-
standen. Diese Zahlen zeigen deutlich, daß bei der überraschend gerin-
gen Flammenausbreitungsgeschwindigkeit von maximal 4 cm/min ein Flash-
over nicht zu Stande kommen konnte. Weiterhin können auf Grund dieser 
Zahlen Abschätzungen bezüglich der für das Auftreten eines Flashoverzu-
standes notwendigen minimalen Brandausbreitungsgeschwindigkeiten, Krip-
penhöhen oder auch Heizwerte, falls man unterschiedliche Brandmateria-
lien in Betracht zieht, für bestimmte Luftzufuhrraten bei Zwangsventila-
tion gemacht werden. Eine Verdoppelung der Höhe des Brandlastteppichs 
im Versuch SF-84/9 hätte sicherlich zum Flashover geführt, da dann die 
Energiefreisetzung mit 1360 KW in der Brandentstehungsphase ausgereicht 
hätte, trotz der hohen Luftrate von 23500 m3 Luft pro Stunde ausreichend 
hohe Temperaturen zu erzeugen. Nach Gleichung (4.16) hätte die maximale 
Abbrandrate in dem Fall dann ca. 40 kg Holz pro Minute betragen. 
Die oben angegebenen Zahlen der Energiefreisetzung und des Energieverlu-
stes für die Brandentstehungsphase des Versuchs SF-84/10 zeigen, daß die 
Brandraumtemperaturen bei einer Energiefreisetzung von 680 KW auf etwa 
170 °e aufgeheizt werden können. Das genügt, um durch Aufheizen und 
Trocknen der Restbrandlast die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit an-
steigen zu lassen. Damit steigt die Energiefreisetzung und noch höhere 
Brandraumtemperaturen und auch Brandlasttemperaturen sind möglich, bis 
letztendlich die gesamte Restbrandlast die Zündtemperatur erreicht hat 
und damit der Flashoverzustand durch Feuerübersprung ermöglicht wird. 
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4.3 Versuche mit natürlicher Ventilation 
4.3.1 Vorkenntnisse und Frageste11J!.!1.9_ 
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Abb.20 Maximale Abbrandrate als Funktion des Ventilationsparameters 
Unter einer "natürlichen Ventilationsbedingung" wird der durch Ventila-
tionsöffnungen stattfindende Luft- und Gasaustausch zwischen dem ßrand-
raum und dessen Umgebung verstanden, der durch unterschiedliche Drücke 
im Brandraum und außerhalb des Brandraums verursacht wird. Für Holz-
krippenbrande in Räumen unter natürlichen Ventilationsbedingungen sind 
bereits zahlreiche Untersuchungen sowohl experimenteller als auch theo-
retischer Art durchgeführt worden (vgl. z.B. /9/, /10/, /11/, /13/, 
/37/). Eine der interessantesten Fragen, denen in diesen Forschungsar-
beiten nachgegangen wurde, ist die nach dem Maximalwert der Abbrandrate 
unter vorgegebenen Randbedingungen wie Brandlast und Ventilation. Das 
Ergebnis dieser Untersuchungen ist in der Abbildung 20 angegeben. Hier 
ist die maximale' Abbrandrate über dem sogenannten Ventilationsparameter 
409 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 1 - Seite 53 
A Vfj aufgetragen. Unter dem Ventilationsparameter versteht man das Pro-
dukt aus der Fläche A der Ventilationsöffnung und Quadratwurzel aus der 
öffnungshöhe H. Der Scharparameter in der Abbildung 20 ist die in den 
Brandversuchen eingesetzte Masse an Brandlast bezogen auf die Brandraum-
grundfläche. 
Die Kurven bestehen jeweils aus zwei Bereichen: Einem linear ansteigen-
den Teil folgt ein zu der Abszisse paralleler Verlauf. 
Der linear ansteigende Bereich gehört zu den ventilationsgesteuert 
ablaufenden Bränden, hier bedeutet eine Erhöhung des Ventilationsfaktors 
eine dazu proportionale Erhöhung der maximale Abbrandrate. Für den Pro-
portionalitätsfaktor k werden in den meisten Veröffentlichungen Werte 
zwischen 5.5 und 6 kg/min-1 m512 angegeben /40, 42/. Einen Wert in die-
ser Größenordnung erhält man auch durch eine theoretische Abschätzung 
der Luftmenge, die während eines natürlichen Brandes durch die Ventila-
tionsöffnung in den Brandraum hineinströmen kann /41/. Für solche theo-
retischen Ansätze müssen jedoch bezüglich des Gasaustausches zwischen 
dem Brandraum und der Brandraumumgebung gewisse Voraussetzungen gemacht 
werden. Beispielsweise dürfen nur horizontale Massenströme durch die 
Ventilationsöffnung auftreten und die Temperatur im Inneren des Brand-
raumes muß homogen sein. Daß diese letztgenannte Bedingung für Brand-
versuche in großen Brandräumen nicht zutreffend ist, wurde bereits bei 
der Diskussion der Versuchsergebnisse, die mit Zwangsventilation erzielt 
wurden, gezeigt (siehe z.B. die Abbildungen 18 und 19). so existieren 
auch Forschungsarbeiten, aus denen hervorgeht, daß höhere Abbrandra~en 
.. l" h . d 1 d b -1 -5/ X mog 1c s1n a s er o en angegebenen Maximalwert von 6 kg min m 
Avfl /4D/. Salzberg /36/ berichtet über Full-Scale-Versuche mit Mobi-
liar als Brandlast, in denen der experimentell ermittelte Faktor zwi-
schen der maximalen Abbrandrate und dem Ventilationsfaktor 
13.3 kg min-
1 
m-
512 
betrug. Auch aus Arbeiten, die im Rahmen von CIB 
W14 durchgeführt wurden, geht hervor, daß der oben erwähnte Proportiona-
litätsfaktor für ventilationsgesteuerte Brände keineswegs für alle Ver-
suchsrandbedingungen eine konstante Größe ist. 
Der Bereich, in dem die Kurven in der Abbildung 20 parallel zu der Ab-
szisse verlaufen, gehört zu den brandlastgesteuerten Bränden. Hier wird 
ein weiteres Ansteigen der Abbrandrate nicht durch Sauerstoffmangel we-
gen eines zu geringen Luftstromes durch die Ventilationöffnungen, son-
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dern durch Brandlasteigenschaften verhindert. Als signifikante brand-
lastspezifische Größe ist die der Strahlung ausgesetzte Brandlastober-
fl~che zu nennen, aber auch andere Größen wie die Dicke der St~be in den 
Holzkrippen, der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes und das Verhältnis Holz 
zu Luft innerhalb der Brandlaststapel spielen eine wesentliche Rolle. 
In dem brandlastgesteuerten Bereich kann die maximale Abbrandrate zwi-
schen annähernd null und dem Wert, der dem ventilationsgesteuerten Brand 
entspricht, variieren. 
Die in dem Abschnitt 4.3 beschriebenen und diskutierten Brandversuche, 
die mit natürlicher Ventilation in drei verschieden großen Brandräumen 
durchgeführt wurden, sollten klären, ob der Faktor k auch für Br~nde in 
großen Brandräumen den für Versuche im Modellmaßstab ermittelten Wert 
annimmt. Weiterhin sollte untersucht werden, wie sich die Brandlast-
oberfl~che beschränkend auf die maximale Abbrandrate auswirkt. Ferner 
galt das Interesse selbstverst~ndlich auch dem zeitlichen Ablauf des 
Brandgeschehens und der Temperaturentwicklung im Brandraum. 
4.3.2 Brandraumdimensionen 14.4 m x 7.2 m x 3.6 m (Brandraum ~ 
Die in dem Brandraum mit der 104m2 großen Grundfläche mit natürlicher 
Ventilation durchgeführten Brandversuche sind in der Abbildung 7 aufge-
listet. Es handelt sich um die elf Versuche (SF-83/1 bis SF-83/5 und 
SF-84/3 bis SF-84/8), für die in der Spalte "Ventilation" ein Ventila-
tionsfaktor angegeben ist. Die Abbildung 7 gibt auch Auskunft über die 
verwendeten Brandlasten und die Brandlastanordnungen. Der Ventilations-
faktor wurde für verschiedene Brandlastanordnungen im Bereich 
variiert. Für den sogenannten Öffnungsfaktor A Vfl/At, wobei At die Sum-
me aus den Fl~chen der Brandraumdecke, des Fußbodens und den Wänden ist, 
bedeutet das eine Variation im Bereich 
In den folgenden beiden Abschnitten werden für diese Brandversuche die 
Abbrandraten und die Brandraumtemperaturen als Funktion der Zeit disku-
tiert. 
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4.3.2.1 Diskussion der gemessenen Abbrandraten 
4.3.2.1.1 Die Brandentstehungsphase 
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Abb.2la-2ld Abbrandraten für natürliche Ventilation, Brandraum 1 
Im Bild 21a bis Bild 21d sind die Abbrandraten für die in diesem Ab-
schnitt diskutierten Versuche über der Zeit aufgetragen. Abbildung 21a 
zeigt die Resultate aus 
Abbildungen 21b, 21c und 
Versuchen mit verteilter Brandlast, in den 
21d sind die Meßwerte für die Versuche mit 
Brandlaststapeln dargestellt. 
Die Kurven für die Brandversuche mit verteilter Brandlast zeigen zu Be-
ginn der Brandentstehungsphase, die relativ lang ist, einen konstanten 
oder höchstens linear ansteigenden Verlauf mit sehr kleinen Abbrandra-
ten. Eine konstante Abbrandrate bedeutet, daß sich eine brennende 
Fläche konstanter Größe mit einer konstanten Geschwindigkeit vom Zündort 
durch den Brandraum bewegt, hierbei wird die Größe der brennenden Fläche 
durch die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit und die Branddauer bestimmt 
(vgl. 4.2.2). Die Brandlast wurde stets in der Mitte der Brandraum-
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wand, die der Ventilationsöffnung gegenüberlag, angezündet. 
Die durch die Holzverbrennung freigesetzte Energie bewirkt, daß die im 
Brandraum gespeicherte Energie erhöht wird, eine Heißgasschicht gebildet 
wird und die noch nicht entzündete Brandlast in erster Linie durch 
Strahlung von der Heißgasschicht aufgeheizt wird. Dadurch wird auch der 
Wassergehalt im Holz herabgesetzt. Die Folge ist, daß die Flammenaus-
breitungsgeschwindigkeit ansteigt, da einerseits die Brandlast vorge-
heizt ist und anderseits die Zündtemperatur, die stark vom Feuchtegehalt 
abhängt, niedriger liegt. Eine ansteigende Flammenausbreitungsgeschwin-
digkeit bedeutet eine Vergrößerung der brennenden Fläche und damit eine 
Erhöhung der Energiefreisetzung. 
Ist schließlich die noch nicht entzündete Brandlast durch Strahlung der 
Heißgasschicht soweit aufgeheizt, daß die Zündtemperatur Tz von Holz, 
die je nach Holzart, Feuchtegehalt und Aufheizdauer zwischen Tz - 250°C 
und T -500°C liegen kann, erreicht ist, kommt es zum Flashover. Unter 
z Flashover wird in diesem Zusammenhang das gleichzeitige Entzünden sämt-
licher, noch nicht entzündeter Brandlasten verstanden. 
Die Auswertung der hier beschriebenen 5 Versuche mit verteilter Brand-
last erlaubt es nicht, den Flashoverzeitpunkt in Abhängigkeit von Brand-
last- und Brandraumeigenschaften anzugeben. Nach den ersten Versuchen 
SF-83/1, SF-83/2, SF-83/4 sah es so aus, als könnte man den Flashover-
zeitpunkt mit dem Ventilationsparameter korrelieren, da hier einer Ver-
doppelung des Ventilationsfaktors von ca. 6 m
512 
auf 12 m
5
/
2 
eine Hal-
bierung der Dauer der Brandentstehungsphase folgte. In den Brandversu-
chen SF-84/7 und SF-84/8 jedoch wirkte sich eine Änderung des Ventila-
tionsparameters um den Faktor 3 überhaupt nicht auf den Flashoverzeit-
punkt aus. Ferner war in den letztgenannten Versuchen die Zeitdauer bis 
zum Flashover wesentlich kürzer als in den erstgenannten, obwohl im Fall 
der kürzeren Flashoverdauer die mit Brandlast belegte Fläche des Brand-
raumbodens nur halb so groß war wie bei den Versuchen SF-83/1,SF-83/2 
und SF -83/4. 
Der Grund für die scheinbar widersprüchlichen Flashoverzeitpunkte ist 
wohl der, daß die Dauer der Brandentstehungssphase mehr von Eigenschaf-
ten abhängt, deren Einfluß auf das Brandgeschehen von vornherein nicht 
Ziel der Forschu'ngsarbeit im Teilprojekt C3 war. Bereits in einem der 
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vorangegangenen Absätze und in den Abschnitten 4.1 und 4.2.2 wurde der 
Einfluß der Feuchtigkeit in der Brandlast auf die Flammenausbreitungsge-
schwindigkeit und damit auf den Flashoverzeitpunkt erwähnt. Eine andere 
brandlastspezifische Eigenschaft, die sich auf die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit der Flammen auswirkt, ist die Oberflächenbeschaffenheit des Hol-
zes, auch die durch die Brandlastanordnung und die Art der Ventilations-
öffnung bedingte Zuführung der Luft zum Brandherd hat einen Einfluß. 
Diese Probleme können mit den zur Verfügung stehenden Versuchsresultaten 
quantitativ nicht erfaßt werden. Der Einfluß der Holzfeuchte auf die 
Flammenausbreitungsgeschwindigkeit ist anhand der Versuchsergebnisse und 
mit Hilfe theoretischer Überlegungen untersucht worden, das Ergebnis 
wurde während des SFB-Abschlußkolloquiums präsentiert /43/. 
Bei den Versuchen mit Brandlaststapeln wachsen die in den Abbildungen 
21b bis 21d dargestellten Abbrandraten in der Brandentstehungsphase qua-
dratisch mit der Zeit an. Für diesen Bereich gilt die im Abschnitt 
4.2.2 diskutierte und durch die Gleichung (4.5) beschriebene Abhängig-
keit, da der Brand sich im Anfangsstadium wie ein Brand im Freien ver-
hält und deshalb die Art der Ventilation hier keine brandbeeinflußende 
Größe ist. 
Dem quadratischen Anstieg der Abbrandrate folgt ein Obergangsbereich, 
der bis zum Erreichen der maximalen Abbrandrate dauert. Für diesen 
Obergangsbereich kann keine einheitliche Formel angegeben werden, da 
hier bestimmte Ereignisse, die versuchsspezifisch sind, die zeitliche 
Abhängigkeit der Abbrandrate beeinflussen. Solche Ereignisse sind zum 
Beispiel der Feuerübersprung auf den zweiten Stapel; dies geschah im 
Versuch SF-84/5 nach 11 Minuten und im Versuch SF-84/6 nach 17 Minuten 
(vgl. Abb. 21d). Da der Mechanismus des Feuerübersprungs Selbstent-
zündung war und nicht durch Flammenkontakt geschah, kann der Zeitpunkt 
hierfür mit dem Flashoverzeitpunkt gleichgesetzt werden. Ferner beginnt 
in dem Obergangsbereich der Brandraum entweder durch Beschränkung der 
Abbrandrate wegen zu kleiner Ventilationsöffnungen oder durch ein besch-
leunigtes Anwachsen der Abbrandrate auf Grund des Brandraumfeedbacks zu 
wirken. Der erstgenannte Effekt ist deutlich bei den Versuchen SF-84/3 
und SF-84/6 zu beobachten, in beiden Fällen betrug der Ventilationsfak-
tor nur 4 m512• Ein weiteres versuchspezifisches Ereignis, das die Ab-
brandrate in dem Obergangsbereich zwischen der Brandentstehungsphase und 
dem vollentwickelten Brand beeinflußt, kann auch das Zusammenstürzen ei-
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der elf Meßpunkte liegen auf der Geraden, die durch die Funktion 
Rmax [~) = k A/H [m512 ); k = 5.5 kg min- 1 m- 512 (4.21) 
beschrieben werden kann. Diese Gerade gibt offensichtlich die für die 
jeweils vorliegenden Ventilationsparameter höchstens erreichbare Ab-
brandrate an, denn alle anderen Meßpunkte liegen rechts davon und weisen 
somit ein geringeres Verhältnis Rma/A {H auf. Ein Vergleich des Wertes 
5.5 aus der Gleichung 4.21 mit den im Abschnitt 4.3.1 angegebenen Werten 
für den Faktor k zeigt, daß bei den hier gewählten Versuchsanordnungen 
für den vollentwickelten, ventilationsgesteuerten Brand ein ähnlicher 
Zusammenhang zwischen der maximalen Abbrandrate und dem Ventilationsfak-
tor besteht wie der von anderen Forschern für andere Brandräume ermit-
telte und in der Abbildung 20 zusammengefaßte. 
Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied zwischen den Abbildun-
gen 22 und 20: Aus Bild 20 geht hervor, daß die Masse an Brandgut die 
Größe ist, die dafür verantwortlich ist, ob bei einem bestimmten Venti-
lationsfaktor der Brand ventilationsgesteuert oder brandlastgesteuert 
abläuft. Die im Bild 22 vorgestellten Versuchsresultate zeigen, daß das 
bei den im Rahmen des Teilprojekts C3 durchgeführten Brandversuche nicht 
der Fall ist. Beispielsweise wurden in den Versuchen SF-83/4 und 
SF-83/5 jeweils circa 2000 kg Holz bei demselben Ventilationsfaktor von 
12.7 m5/ 2 verbrannt. Der zu SF-83/4 zugehörige Meßpunkt liegt auf der 
durch die Gleichung 4.21 beschriebenen Geraden und stellt somit einen 
ventilationsgesteuerten Brandversuch dar, während der Meßpunkt von 
SF-83/5 weit im brandlastgesteuerten Bereich der Abbildung 22 liegt. 
Die beiden Versuche unterscheiden sich in ihren Randbedingungen nur 
durch die Brandlastoberfläche, diese betrug zum Flashoverzeitpunkt im 
Versuch SF-83/4 ungefähr 70m2 und im Versuch SF-83/5 ungefähr 20m2• 
Da offensichtlich die Brandlastoberfläche einen entscheidendenen Einfluß 
auf die Art und Weise des Brandablaufs hat ist in der Abbildung 23 der 
Faktor k zwischen der maximalen Abbrandrate und dem Ventilationsfaktor 
mit der Brandlastoberfläche FB in Beziehung gesetzt worden. Zur Berech-
nung der Abszissenwerte wurde die Brandlastoberfläche zum Flashoverzeit-
punkt aus Versuchsdaten ermittelt und durch den Ventilationsfaktor divi-
diert. 
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Versuch AIR FB ~max t1/2 R(t 2) ln2 • R(t2)/Rmax 
[m5/2l [m'J [kg/mi n] [minl [kg]/ [%] 
( 1 ) (2) (3} (4) (5) (6) (7) 
SF-83/ 1 6,2 66 35 10 811/41 16 
SF-83/2 10,9 78 60 4 767/39 9 
SF-83/3 10,9 20,5 47 20,5 1400/70 19 
SF-83/ 4 12,7 70 71 8 831 I 43 8 
SF-83/5 12,7 20,5 32 20 1362/69 29 
SF-84/3 4,0 12,8 17 23 573/57 23 
SF-84/ 4 12,0 12,8 23 14 457 I 46 14 
SF-84/5 12,0 18 27 17 671/67 17 
SF-84/6 4,0 18 17 24 609/61 25 
SF-84/7 12,0 '\, 27 33 9 461/50 10 
SF-84/8 4,0 '\, 30 22 7 490/54 15 
Tab.4.1 Versuchsparameter und Ergebnisse, Brandraum 1 
Tabelle 4.1}. Daher ist versucht worden, für diesen Bereich eine empi~ 
rische Funktion der in der Gleichung (4.22) angegebenen Art zu finden. 
Mit 
Rmax 
Av'H 
Hilfe der 
Exponent b zu 
a = l. 74 
b = o. 70 
! 
! 
F 
a ( _B_ )b 
AIH (4.22) 
Methode der Mittelwerte /39/ wurden der Faktor a und der 
0.13 
(4.23) 
0.26 
ermittelt. Mit diesen Werten ist die Funktion (4.22) in der 
Abbildung 23 aufgezeichnet. Bei der Berechnung von a und b ist der Meß-
punkt aus dem Versuch SF-83/3 nicht berücksichtigt worden, da hier, wie 
bereits oben erwähnt, die Brandlastoberfläche wegen des Zusammenstürzens 
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des Brandlaststapels in der 24-ten Minute nicht richtig angegeben werden 
kann. Alle anderen Meßpunkte werden durch die Gleichung (4.22) mit den 
in (4.23) angegebenen Werten für a und b gut angenähert. Eine Umformung 
der Gleichung (4.22) zeigt die schwache Abhängigkeit der maximalen Ab-
brandrate von dem Ventialtionsparameter für brandlastgesteuerte Versu-
che: 
Rmax 
1.74 . F 0•7 ( AIH )0•3 B (4.24) 
Als ein Entscheidungskriterium dafür, ob ein Brand unter ähnlichen wie 
in den hier beschriebenen Versuchen vorliegenden Bedingungen ventila-
tions- oder brandlastgesteuert ablaufen wird, kann in der Darstellung 
der Abbildung 23 der Schnittpunkt der durch die Gleichungen (4.21) und 
(4.22) beschriebene Funktionen angesehen werden. Dieser liegt hier bei 
(4.25) 
Herrschen im Brandversuch Randbedingungen vor, aus den sich kleinere 
Werte als in der Gleichung (4.25) angegeben errechnen, dann bestimmt in 
erster Linie die Brandlastoberfläche und in geringem ~aße auch der Ven-
tilationsfaktor die maximale Abbrandrate. Im anderen Fall, wenn FB/A {H 
größer als 5.4 m- 112 ist, bestimmt ausschließlich der Ventilationsfaktor 
die maximale Abbrandrate. Voraussetzung hierfür ist natürlich in jedem 
Fall, daß ausreichend Brandgut vorhanden ist, ansonsten würde die Be-
schränkung durch die Brandlastmasse ein Entstehen der vollentwickelten 
und bezüglich der Abbrandrate stationären Brandphase verhindern. 
4.3.2.1.3 Die Abkühlphase 
Der Abbildung 21 können bezüglich der Abkühlphase des Brandes die fol-
genden Aussagen entnommen werden: 
1. Für versuche mit einem oder zwei Brandlaststapeln hat der Bereich, 
der dem vollentwickelten Brand folgt und dadurch gekennzeichnet ist, 
daß die Abbrandrate wieder abfällt, das Aussehen einer Exponential-
funktion. 
2. In den Versuchen mit verteilter Brandlast fällt die Abbrandrate sehr 
abrupt und deutlich steiler als exponentiell ab. 
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Zu 1) Im Abschnitt 4.2.2 ist für die zeitliche Abhängigkeit der Ab-
brandrate in der Abkühlphase eine Beziehung entwickelt worden. Diese 
muß prinzipiell auch für Brandversuche mit natürlicher Ventilation ihre 
Gültigkeit haben, da die Entwicklung der Gleichung (4.7) nicht speziell 
für den Fall der Zwangsventilation durchgeführt wurde. Inwieweit die 
Gleichung (4.7) den Bereich der wieder abfallenden Abbrandrate reali-
tätsnah beschreibt, soll hier durch Vergleich der aus den Versuchsresul-
taten ermittelten Zeiten t 112 und der mit der Gleichung (4.10) berechne-
ten Werte überprüft werden. In den Spalten 5 und 7 der Tabelle (4.l) 
sind diese Werte einander gegenübergestellt. Die Meßresultate und die 
Theoriewerte stimmen sehr gut überein, eine Ausnahme wird lediglich von 
dem Versuch SF-83/5 gebildet, wo der der Abbildung 21 entnommenen Zeit 
t 112 von 20 Minuten ein mit der Gleichung (4.10) berechneter Wert von 29 
Minuten gegenübersteht. Die Diskrepanz kann dadurch erklärt werden, daß 
während dieses Brandversuches der Brandlaststapel in der Abkühlphase zu-
sammenstürzte. Die dadurch vergrößerte Brandlastoberfläche ermöglichte 
eine höhere Abbrandrate, und dadurch wurde die Zeitdauer t
112 
verkürzt. 
Zu 2) In der Spalte 6 der Tabelle 4.1 ist jeweils die Restbrandlast an-
gegeben, die zur Zeit t 2, dem Beginn der Abkühlphase, noch vorhanden 
ist. Aus der Auflistung der Werte geht hervor, daß bei den Versuchen 
mit verteilter Brandlast (SF-83/1, SF-83/2, SF-83/4, SF-84/7 und 
SF-84/8) bereits mehr der ursprünglich vorhandenen Brandlast verbraucht 
ist, wenn die Abkühlphase einsetzt, nämlich etwa 50% bis 60% im Gegen-
satz zu etwa 30 % bis 50 % bei Versuchen mit Brandlaststapeln. Das 
liegt daran, daß die zu Beginn des Versuches angeordnete Brandlastkonfi-
guration, insbesondere auch das Verhältnis Holz zu Luft innerhalb der 
Holzkrippen, im Falle der verteilten Brandlast relativ lange unverändert 
bleibt. Dadurch tritt die Beschränkung der Abbrandrate durch die Brand-
last, was das Ende der ventilationsgesteuerten Brandphase und damit den 
Beginn der Abkühlphase bedeutet, später ein als bei Versuchen mit Brand~ 
laststapeln, wo schon relativ früh die regelmäßige Krippenkonfiguration 
zerstört ist und damit das Zuströmen von Luft ins Innere der Stapel be~ 
hindert wird. Zusätzlich wird bei verteilter Brandlast die hohe Ab-
brandrate, die während der ventilationsgesteuerten Brandphase vorliegt, 
länger als bei Brandlaststapeln aufrechterhalten, weil die noch nicht 
verbrauchte Brandlast der Strahlung der Heißgasschicht und der heißen 
Brandraumwände ausgesetzt bleibt und nicht durch bereits verbranntes 
Holz abgeschirmt wird. Wegen dieser beiden Effekte wird die maximale 
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Abbrandrate so lange aufrechterhalten, bis größere Teil der Brandlast-
oberflächeaus Mangel an unverbranntem Holz etwa gleichzeitig aufhören 
zu brennen und so für einen sehr steilen Abfall der Abbrandrate sorgen. 
4.3.2.2 Brandraumtemperaturen 
Die an unterschiedlichen Stellen im Brandraum in jeweils 11 verschiede-
nen Höhen gemessenen Gastemperaturen sind in der Versuchsdokumentation 
/50/ vollständig durch Zeichnungen dokumentiert. An dieser Stelle soll 
nur anhand von einigen ausgewählten Beispielen die Wirkung der in den 
Brandversuchen varierten Parameter auf die Temperaturen und die Tempera-
turverteilung im Brandraum gezeigt werden. Es sei auch auf den Ab- sch-
nitt 4.3.3.3 verwiesen, in dem die Brandraumtemperaturen in Abhängigkeit 
von der Ventilation, der Energiefreisetzung, der Brandlastmasse und der 
Umfassungsbauteile des Brandraums für den Fall der kleinen Brandraurn-
grundfläche von 7.4 x 7.2 m2 diskutiert werden. 
Je nach Versuchsrandbedingungen erreichten die Heißgastemperaturen wäh-
rend der Phase des vollentwickelten Brandes Werte zwischen 900°C und 
1250°C. Die höchsten Temperaturen wurden für Versuche mit gleichmäßig 
verteilter Brandlast gemessen. Während des Versuchs SF-83/2 beispiels-
weise begann an besonders heißen Teilen der Brandraumwand die Gasbeton-
oberfläche zu schmelzen. In der Abbildung 24 sind diese Bereiche in den 
Ansichten B-B und C-C schraffiert gekennzeichnet. Offensichtlich waren 
die Seitenwände des Brandraumes in der Nähe der Ventilationsöffnung be-
sonders stark der Temperaturbelastung ausgesetzt, da an diesen Wandtei-
len die Heißgase entlangströmten, bevor sie den Brandraum durch die Ven-
tilationsöffnung verließen. 
Die Abbildung 24 zeigt deutlich an dem Zustand der Brandraumumfassungs-
bauteile, daß der Brand nicht überall im Brandr-aum gleich heftig ablief. 
In der Brandraumhälfte, die der Ventilationsöffnung am nächsten ist, wa-
ren die Beschädigungen der Wände und der Decke stärker als in der ande-
ren Hälfte. Das liegt daran, daß in der Nähe der Ventilationsöffnung 
die Brandlast auf Grund des erhöhten Sauerstoffangebotes stöchiometrisch 
umgesetzt werden kann. Daher ist hier die Energiefreisetzung besonders 
groß. 
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Während der Versuche mit Brandlaststapeln waren die örtlichen Tempera-
turunterschiede im Brandraum am größten. Dies verdeutlichen die 
Abbildungen 25a und 25b. Für die Versuche SF-83/4 und SF-83/5 sind die 
örtlich unterschiedlichen maximalen Heißgastemperaturen in den Brand-
raumgrundriß eingezeichnet. In dem Versuch SF-83/4 (Abb. 25a) war die 
Brandlast gleichmäßig auf dem Fußboden verteilt worden, hier unterschie-
den sich die maximalen Heißgastemperaturen um höchstens 90 K. Im Falle 
des Versuchs SF-83/5 (Abb. 25b), in dem die Brandlast von 2000 kg Holz 
auf einem Stapel in der Brandraummitte konzentriert war, betrug die Dif-
ferenz zwischen den maximalen Heißgastemperaturen an den Meßstellen R6 
und R5 300 K. Bezüglich der vertikalen Temperaturverteilung gilt die 
gleiche Aussage: Für gleichmäßig verteilte Brandlasten ist der Tempera-
turunterschied für verschiedene Höhen im Brandraum deutlich geringer als 
für lokal im Brandraum konzentrierte Brandlasten. Dies wird auch durch 
die Abbildungen 25a und 25b veranschaulicht. Für die Preflashoverphase 
sind an der Ste11 e R3 die Höhenverteilungen d.er Brandraumtemperaturen 
für unterschiedliche Zeiten gezeichnet. Die Temperaturdifferenz zwi-
schen Brandraumdecke und Brandraumboden beträgt bei der verteilten 
Brandlast höchstens 125 K (Abb. 25a), bei dem Versuch mit in der Brand-
raummitte gestapelter Brandlast jedoch bis zu 320 K (Abb. 25b). 
Zum Abschluß dieses Abschnittes noch ein Oberblick über die in den Ver-
suchen mit natürlicher Ventilation gemessenen Brandraumtemperaturen. In 
den Abbildungen 26a und 26b sind die aus den Meßwerten der verschiedenen 
Thermoelemente berechneten mittleren Brandraumtemperaturen über der Zeit 
aufgetragen. In 26a sind die Versuche zusammengefaßt, bei denen 2000 kg 
Holz verbrannt wurden, für die in 26b dargestellten Versuche betrug die 
Masse der Brandlast jeweils 1000 kg. Während die maximalen mittleren 
Brandraumtemperaturen in den Versuchen mit der kleineren Brandlast 800°C 
nicht überschritten, wurden mit 2000 kg Holz während der ventilationsge-
steuerten Brandphasen Werte erreicht, die höher als 1000°c waren. Eine 
Ausnahme hierzu bildet der Versuch SF-83/l: Obwohl ein ventilationsge-
steuerter Brand vorlag (vgl. Abb. 23) und als Brandlast 2000 kg Holz 
eingesetzt wurden, betrug die mittlere Brandraumtemperatur im Maximum 
nur etwa 880°C. Das liegt daran, daß der Versuch SF-83/1 der erste Ver-
such in dem Brandraum war. Wegen der noch feuchten Bauteile wurde zur 
Aufheizung der Wände mehr Energie verzehrt als in den anderen Versuchen, 
außerdem war auch die durch die Wände und die Decke geleitete Energie 
wegen der höheren Wärmeleitfähigkeit größer. Der gleiche Effekt, näm-
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Abb.26a Mittlere Brandraumtemperaturen: Brandlast = 2000 kg 
lieh daß jeweils im ersten Versuch, der in einem Brandraum durchgeführt 
wurde, relativ niedrige Temperaturen registriert wurden, ist auch wäh-
rend der Brandversuche in den anderen Brandräumen beobachtet worden. 
Anhand der Abbildung 26b ist deutlich der Einfluß der Ventilationsöff-
nung auf die Brandraumtemperaturen zu beobachten. Obwohl für das Ver-
suchspaar SF-84/4 und SF-84/5 die Energiefreisetzung wegen des größeren 
Ventilationsfaktors deutlich höher war als für die beiden Versuche 
SF-84/3 und SF-84/6, liegen die maximalen mittleren Temperaturen um cir-
ca 120 K niedriger. Es überwiegt also bei der Aufheizung des Brand-
raumes der auf Grund der Größe der Ventilationsöffnung erhöhte konvekti-
ve Energieverlust gegenüber dem Energiegewinn durch die größere Energie-
frei setzung. 
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4.3.3 Brandraumdimensionen 7.4 m x 7.2 m x 3.6 m (Brandraum 2) 
4.3.3.1 Allgemeine Angaben 
Die Brandversuche in dem Brandraum mit den Abmessungen 
7.4 m x 7.2 m x 3.6 m wurden in zwei Versuchsserien im Mai 1985 und im 
April 1986 durchgeführt, insgesamt fanden 14 Versuche statt. Das Ziel 
dieser Versuche war unter anderem zu untersuchen, ob die im Abschnitt 
4.3.2 beschriebenen Zusammenhänge bezüglich des Brandablaufs bei unter-
schiedlichenBrandlast-und Ventilationsbedingungen auch in Brandräumen 
mit anderen Dimensionen Gültigkeit haben. Ferner wurden Sonderprobleme 
wie zum Beispiel die Abhängigkeit des Brandverlaufs von der Höhe der 
Oberkante der Ventilationsöffnung in der Brandraumwand und vom Ort des 
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Brandherdes bei verteilter Brandlast untersucht. 
Die Brandlast wurde bei 12 der 14 Versuche gleichmäßig im Brandraum ver-
teilt oder in Form eines Brandlastteppichs angeordnet, um Erkenntnisse 
über die Brandausbreitungsgeschwindigkeit bei verteilter Brandlast zu 
erlangen. Während der zwei anderen Abbrandversuche wurden je zwei 
Brandlaststapel verbrannt, wobei jeweils ein anderer Stapel als Zündsta-
pel verwendet wurde. In Bild 1 ist der hier beschriebene Brandraum für 
einen Versuch mit einem Brandlastteppich zu sehen, in Bild 27 ist die 
Versuchsanordnung mit Brandlaststapeln dargestellt (Versuche SF-86/10 
und SF-86/11). Hier war unter anderem von Interesse, ob der Zeitpunkt 
des Feuerübersprungs von dem einem auf den anderen Stapel davon abhängt, 
ob das Feuer sich vom Stapel in der Nähe der Tür oder von dem Stapel in 
der Brandraummitte aus ausbreitet. 
Der Ventilationsfaktor wurde in einem größeren Bereich variiert, als das 
in dem im Abschnitt 4.3.2 beschriebenen Brandraum 1 der Fall war. Ins-
besondere wurde das Brandverhalten bei sehr kleinen öffnungsflächen un-
tersucht. Der Grund hierfür war die Frage, ob für den Bereich des ven-
tilationsgesteuerten Brandes die Gleichung (4.21), aus der sich für eine 
bestimmte Ventilationsöffnung die maximal mögliche Abbrandrate ergibt, 
auch für extreme Versuchsparameter zutrifft. Mit "extremen 
Versuchsparametern" sind hier sehr kleine Ventilationsöffnungen bei re-
lativ großen Brandlasten gemeint. Dies sind nämlich Bedingungen, wofür 
die zur theoretischen Ableitung der experimentell gefundenen Gleichung 
(4.21) gemachten Voraussetzungen bezüglich des Gasaustausches zwischen 
dem Brandraum und seiner Umgebung wahrscheinlich nicht zutreffen (vgl. 
4.3.1 und 4.3.4.4). 
In der Abbildung 28 ist eine Obersicht zusammengestellt, die Auskunft 
gibt über die Versuchsbezeichnungen, die Brandlasten und deren Anordnung 
im Brandraum und über die Ventilationsöffnungen. In den folgenden Ab-
schnitten werden die wesentlichen Ergebnisse angegeben und diskutiert. 
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4.3.3.2 Diskussion der Abbrandraten 
Oie Abbildungen 29 bis 33 zeigen die Abbrandraten in Abhängigkeit von 
der Zeit, die während der in der Abbildung 28 zusammengestellten Brand-
versuche durch die Bestimmung des Sauerstoffverbrauches ermittelt wur-
den. Wesentliche, den Brandablauf charakterisierende Größen und Meßer-
gebnisse sind in der Tabelle 4.2 zusammengestellt. 
~~----~-----+------~----~----~------~ 
Abb.29 Abbrandraten der Versuche SF-85/l, SF-86/6 und SF-86/7 
Während der drei in der Abbildung 29 dargestellten Versuche SF-85/1, 
SF-86/6 und SF-86/7 wurde der Brandraum durch eine 3m hohe und 1.2 m 
breite Tür ventiliert, die Brandlast betrug jeweils 1000 kg Holz, das 
gleichmäßig auf dem Brandraumboden verteilt war. Da somit die 
Brandlastoberflächen und der Ventilationsfaktor in den drei Versuchen 
gleich waren, sollten nach den im Kapitel 4.3.2 diskutierten Ergebnissen 
aus dem größeren Brandraum 1 die maximalen Abbrandraten gleich sein. 
Dies trifft auch innerhalb gewisser Fehlergrenzen, deren Ursache im Ab-
schnitt 4.1 erläutert ist, zu: Der Mittelwert der in den drei Versuchen 
SF-85/1, SF-86/6 und SF-86/7 gemessenen maximalen Abbrandraten beträgt 
34 kg/min mit einer Standardabweichung von 2.2 kg/min. 
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Versuch A,/ff FB ~max 1\na/A,/ff F8/ A,/ff tFl ashover 
[m5/2J [m2 J [kg/min] [kg min- 1m-5/ 2J [m-112) [min) 
SF-85/1 6,08 41 36,4 6,0 6,7 116 
SF-85/2 6,08 
-
SF-85/3 6,08 14 20,6 3,4 2,3 37 
SF-85/4 2,03 20 11,9 5,9 9,9 34 
SF-85/5 4,04 18 21,5 5,3 4,5 37 
SF· 85/6 6,47 10 17 '1 2,6 1 ,5 52 
SF-85/7 0,82 19 20,0 24,4 23,2 28 
SF-86/5 2,15 17 10,9 5 '1 7,9 49,5 
SF-86/6 6,23 48 31 '1 5,0 7,7 28,5 
SF-86/7 6,23 43 33,1 5,3 6,9 18,5 
SF-86/8 2,35 17 12,3 5,2 7,2 36 
SF-86/9 2,27 20 10,8 4,8 8,8 20,5 
SF-86/10 4,14 15 18,9 4,6 3,6 11 
SF-86/11 4,14 15 20,6 5,0 3,6 12 
Tab. 4.2 Versuchsparameter und Ergebnisse für den Brandraum 2 
Auf den Ventilationsfaktor von 6.2 m512 bezogen erhält man 
Dieser Zusammenhang ist identisch mit der Gleichung (4.21), die für den 
ventilationsgesteuerten Brand in dem Brandraum 1 experimentell ermittelt 
wurde. 
Beim Vergleich der drei in der Abbildung 29 gezeichneten Kurven fallen 
die verschiedenen Flashoverzeiten auf, die an dem sehr steilen Anstieg 
der Kurve nach der Brandentstehungsphase ablesbar sind. Bei den Versu-
chen SF-86/6 und SF-86/7 kann der Unterschied dadurch erklärt werden, 
daß auf Grund der unterschiedlichen Zündorte die Flammenausbreitung ent-
weder durch die in den Brandraum einströmende Kaltluft behindert oder 
unterstützt wurde: Im Versuch SF-86/7 wurde die Brandlast in der Mitte 
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der Brandraumwand mit der Ventilationsöffnung gezündet, die Flammen 
konnten sich also in Richtung der Kaltluftströmung ausbreiten. Im Ver-
such SF-86/6 waren die Verhältnisse genau umgekehrt (vgl. die in der 
Abbildung 28 angegebenen Zündorte), hier mußte die Brandausbreitung ge-
gen die Strömungsrichtung erfolgen. Für die sehr langsame Brandausbrei-
tung im Versuch SF-85/1 muß noch eine andere bisher nicht beachtete Grö-
ße verantwortlich sein, da die aus der Abbildung 28 ersichtlichen Ver-
suchsbedingungen für die Versuche SF-85/1 und SF-86/6 identisch waren, 
die Flashoverzeiten sich aber sehr stark unterschieden. Die Begründung 
hierfür ist in der Brandlast zu suchen, wobei speziell der Wassergehalt 
des verwendeten Holzes zu nennen ist. Dieser betrug im Versuch SF-85/1 
mehr als 11 % im Gegensatz zu circa 9% in den beiden anderen Versuchen. 
Die Variation der Brandlastfeuchtigkeit war nicht bewußt durchgeführt 
worden, sie ergab sich aus der Unmöglichkeit, für eine Versuchsserie 
mehrere Tonnen Holz zur Verfügung zu haben, die hinsichtlich der Ober-
flächenbeschaffenheit, der Feuchtigkeit und der genauen Zusammensetzung 
vollkommen homogen waren. Inwieweit der Wassergehalt im Holz die Flam-
menausbreitungsgeschwindigkeit und damit die Energiefreisetzung während 
der Preflashoverphase beeinflussen kann, ist in einem auf dem Abschluß-
kolloquium des SFB 148 präsentierten Beitrag untersucht worden /43/. 
Noch deutlicher ist der Effekt der Holzfeuchte an Hand der Abbildung 30 
zu sehen. Die hier eingezeichneten Kurven sind bei jeweils gleicher 
Brandraumventilation entstanden; die im Brandraum verteilte Brandlast 
war für die Versuche SF-85/2 und SF-85/3 mit 500 kg nur halb so groß wie 
für den Versuch SF-85/1. Für die Versuche SF-85/2 und SF-85/3 Jagen al-
so wieder bezüglich der Ventilation, der Brandlastmenge und der Brand-
lastverteilung die gleichen Bedingungen vor, der Wasseranteil im Holz 
betrug jedoch in dem einen Fall 9.4% und in dem anderen fast 17 %. 
Dieser sehr hohe Wert wirkte sich so stark auf die Flammenausbreitung 
aus, daß die Energiefreisetzung in der Brandentstehungsphase zu gering 
war, um eine Aufheizung des noch nicht brennenden Holzes und damit eine 
Erhöhung der Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bewirken. Die Folge davon 
war, daß im Versuch SF-85/2 .k:_in_fJashover stattfand. Diese beiden Ver-
suche (SF-85/2 und SF-85/3) sind in /43/ ausführlich diskutiert. 
Ein Vergleich der Abbrandraten der Versuche SF-85/1 und SF-85/3 zeigt 
den Unterschied zwischen einem ventilationsgesteuerten und einem brand-
lastgesteuerten Brandablauf. Bereits bei der Diskussion der Versuchser-
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Einfluß der Holzfeuchtigkeit auf die Abbrandraten 
1~ 
Imin) 
gebnisse aus dem Brandraum 1 (Kapitel 4.3.2) zeigte sich, daß der Quo-
tient aus der zum Flashoverzeitpunkt noch vorhandenen Brandlastober-
fläche und dem Ventilationsfaktor ein Entscheidungskriterium dafür, ob 
ein Brand ventilationsgesteuert abläuft, sein kann. Mit 6.8 m- 112 liegt 
der Wert dieses Quotienten für den Versuch SF-85/1 über dem in der Glei-
chung (4.25) angegebenen Wert von 5.4 m- 112, ab dem die Versuche im 
Brandraum 1 ventilationsgesteuert abliefen. Auch die Plateauform der 
Kurve im Bereich der maximalen Abbrandraten weist auf einen ventila-
tionsgesteuerten Brand hin sowie der Wert für Rma/A {H, der 
5.8 kg min-I m-5/ 2 beträgt. Im Falle des Versuches SF-85/3, wo von An-
fang an eine geringere Brandlastoberfläche vorhanden war, beträgt der 
Quotient aus der Brandlastoberfläche und dem Ventilationsfaktor 
2.4 m-112 und der Quotient aus der maximalen Abbrandrate und dem Venti-
lationsfaktor 3.4 kg min-I m- 512• Beide Werte deuten auf einen brand-
lastgesteuerten Brand hin, außerdem hat die zu diesem Versuch gehörende 
Kurve die für Brände, deren maximale Abbrandrate durch die Brandlast be-
grenzt wird, typische dreieckige Form im Bereich der maximalen Abbrand-
rate {vgl. /37, 38/). 
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Abb.31 Abbrandraten der Versuche SF-85/5, SF-86/10 und SF-86/11 
t ·la-Verschiedene Brandlastanordnungen bei jeweils gleicher Ven 1 
tionsöffnung 
Auch während der in der Abbildung 31 angegebenen Brandversuche SF-8515 ' 
· h es SF-86/10 und SF-86/11 war die Ventilationsöffnung jeweils glelC ' 
handelte sich um ein Fenster der Breite 3 m und der Höhe 1.2 m. Unter-
schiede bestanden in der Brandlast, die im Versuch SF-85/5 aus einem 
7.2 x 3.2 m2 großen Teppich mit einer Masse von 500 kg Holz bestand und 
in den anderen beiden Versuchen aus jeweils 2 Brandlaststapeln mit einer 
Gesamtmasse von 1000 kg. Der Unterschied zwischen den Versuchen 
SF-86/10 und SF-86/11 bestand darin, daß jeweils ein anderer Stapel als 
Zündstapel verwendet wurde (vgl. Abbildung 27). Dies hatte im Gegen-
satz zu der Variation des Zündortes bei verteilter Brandlast auf den 
Brandablauf keinen wesentlichen Einfluß, wie ein Vergleich der Abbrand-
raten - Zeit -Funktion zeigt. Alle drei Versuche lagen auf Grund der 
ermittelten Werte für Rma/A VH und FB/A {H, die in der Tabelle 4. 2 zu-
sammengestellt sind, an der Grenze zwischen dem brandlastgesteuerten und 
dem ventilationsgesteuerten Brand. Da die Brandlastoberflächen zum 
Flashoverzeitpunkt für beide Brandlastkonfigurationen (zwei Stapel bzw. 
Brandlastteppich) annähernd gleich waren, sind wegen des gleichen Venti-
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lationsfaktors auch die erreichten maximalen Abbrandraten fast gleich. 
Selbstverständlich ist der zeitliche Ablauf des Brandes sehr stark von 
der Brandlastanordnung abhängig; während der Feuerübersprung von dem 
gezündeten auf den anderen Stapel in der elften beziehungsweise in der 
zwölften Minute geschah, fand der Flashover bei der verteilten Brandlast 
erst in der 37-ten Minute statt. 
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Abb.32 Abbrandraten der Versuche SF-85/3, SF-85/4, SF-85/6, SF-85/7 und 
SF-86/5 
Einfluß der Ventilationsöffnung auf die Abbrandraten 
In der Abbildung 32 sind die Abbrandraten über der Zeit für Versuche 
SF-85/3, SF-85/4, SF-85/6, SF-85/7 und SF-86/5 aufgetragen. Bei diesen 
Versuchen bestand die Brandlast stets aus 500 kg Holz, das als Brand-
lastteppich im Brandraum angeordnet war. Der Ventilationsfaktor wurde 
mit unterschiedlichen Fenster- und Türöffnungen im Bereich zwischen 
0.8 m512 (SF-85/7) und 6.1 m512 {SF-85/3) variiert. Während die Versu-
che SF-85/3 und SF-85/6 brandlastgesteuert abliefen, deutet die Form der 
Kurven bei den Versuchen SF-85/4, SF-85/7 und SF-86/5 wegen des Plateaus 
im Bereich der maximalen Abbrandrate auf einen ventilationsgesteuerten 
Brand hin. Für die Versuche SF-85/4 und SF-86/5 wird dies auch durch 
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die in der Tabelle 4.2 zusammengestellten Werte für die Größen Rmax/A Vfl 
und FB/A Jfl bestätigt. Im Falle des Versuches SF-85/7 nimmt der Quo-
tient aus der maximalen Abbrandrate und dem Ventilationsfaktor einen 
überraschend hohen Wert an: 
24.4 kg min- 1 m- 5/ 2 (4.26) 
Dies kann wie folgt erklärt werden: 
Die im Kapitel 4.3.1 beschriebene Proportionalität zwischen der maxi-
malen Abbrandrate und dem Ventilationsfaktor, die in der Gleichung 
(4.21) angegeben ist, gilt nicht für solche experimentellen Randbedin-
gungen, wie sie im Versuch SF-85/7 vorlagen. Heselden et. al. /40/ 
berichten über Fälle, wo der Faktor k aus der Gleichung (4.21) Werte 
zwischen 9 und 10 annimmt, dies kann dann der Fall sein, wenn die Brand-
raumventilationsöffnung kleiner als 10% der Brandraumwand, in der sich 
die Öffnung befindet, ist. In dem Versuch SF-85/7 war der Anteil der 
Fensterfläche zu der Fläche der Brandrau~and nur 5 %. Thomas et al. 
/44/ haben Versuchsergebnisse zusammengestellt, die Auskunft geben über 
die Abhängigkeit des Faktors k von dem Verhältnis aus der Innenfläche 
der Brandraumwände und dem Ventilationsfaktor. Diese Untersuchung 
zeigt, daß mit steigendem A /A Vfl der Faktor k steigt, eine Erhöhung von 
Aw/A Vfl von 20 m- 112 auf 50wm_112 bedeutet für k eine Erhöhung von circa 
5.5 auf 9, Aw/A Vfl betrug im Versuch SF-85/7 73 m- 112• Es lagen hier 
also durchaus extreme Bedingungen hinsichtlich der Brandraumventilation 
vor, die den sehr hohen Wert von 24.4 in der Gleichung (4.26) verursacht 
haben können. 
Zur Bestimmung des Wertes für k noch eine Anmerkung: Die verwendete 
Meßtechnik kann bewirken, daß für die maximale Abbrandrate und damit 
auch für k zu hohe Werte ermittelt werden. Die Abbrandrate wird nämlich 
aus dem während des Brandversuches verbrauchten Sauerstoff über die 
Energiefreisetzung bestimmt. Dabei wird auch der Anteil der Energie, 
die außerhalb des Brandraumes in der äußeren Halle (vgl. Bild 1) frei-
gesetzt wird, registriert. Dieser Anteil, der grob über das Volumen der 
außerhalb des Brandraums auftauchenden Flammen abgeschätzt werden kann, 
war jedoch in keiner Versuchsphase größer als 1 MW bei einer gesamten 
Energiefreisetzung von 5 MW während des vollentwickelten Brandes. Der 
Fehler, der durch Verbrennung außerhalb der Brandraums entsteht und der 
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für kleine Ventilationsöffnungen am größten ist, macht also für den hier 
beschriebenen Fall höchstens 20% aus. 
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Der Einfluß der Höhe der Fensteroberkannte auf die Abbrandraten 
In der Abbildung 33 sind die Abbrandraten -Zeit -Funktionen der Ver-
suche SF-86/5, SF-86/8 und SF-86/9 zusammengefaßt. Die Brandlast be-
stand hier jeweils aus einem 7.2 x 7.4 m2 großen Brandlastteppich mit 
insgesamt 500 kg Holz. Auch die Fläche der Fensteröffnung war mit 
3 m x 0.8 m in den drei Versuchen gleich groß. Von Interesse war der 
Einfluß des Abstandes der Fensteroberkante von der Brandraumdecke auf 
den Brand. Offensichtlich hat diese Größe k~inen Einfluß auf die maxi-
male Abbrandrate, sie ist mit durchschnittlich 11.6 kg/min im Rahmen der 
für derartige Versuche mögliche Genauigkeit in den drei Fällen gleich. 
Aus der Charakteristik der Kurven und auch aus den Werten der Tabelle 
4.2 ist der ventilationsgesteuerte Brand ablesbar. Bemerkenswert ist 
die starke Abhängigkeit des Flashoverzeitpunktes von der Höhe der Fen-
steroberkante, die in der Abbildung 34 veranschaulicht ist. Daß der 
Flashover umso früher ausfällt je weiter die Ventilationsöffnung von der 
Brandraumdecke entfernt ist, ist verständlich, da die Dicke der Heißgas-
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schicht, die wesentlich die Aufheizung der Brandlast und damit den 
Flashoverzeitpunkt bestimmt, von der vertikalen Lage des Fensters ab-
hängt. Mit den hier gewählten Versuchsrandbedingungen ergab sich ein 
linearer Zusammenhang zwischen der Flashoverzeit und dem Abstand zwi-
schen der Brandraumdecke und der Oberkante der Ventilationsöffnung, der 
in der Abbildung 34 mit d bezeichnet ist. 
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Abb.34 Flashoverzeiten für unterschiedliche Fensterhöhen 
In einer anderen Darstellung sind alle an Hand der Abbildungen 29-33 
diskutierten Versuche in dem Bild 35 zusammengestellt. Es ist die auf 
den Ventilationsfaktor bezogenen maximalen Abbrandrate über dem Quotien-
ten aus der Brandlastoberfläche und dem Ventilationsfaktor aufgetragen. 
Als ventilationsgesteuerter Bereich ist der waagerechte Kurvenabschnitt 
. 5 5 . -1 -5/2 m1t k=. kg m1n m erkennbar. Oer Versuch SF-85/7, der auch ven-
tilationsgesteuert ablief und für den aufgrund der im Verhältis zur 
Brandraumgröße sehr kleinen Fensteröffnung als Faktor zwischen der maxi-
malen Abbrandrate und dem Ventilationsparameter der Wert 
24.4 kg min-l m- 5/ 2 ermittelt wurde, ist in dieser Darstellung nicht 
enthalten. Der ansteigende Kurvenabschnitt ist den brandlastgesteuerten 
Versuchen zuzuordnen. Ein Vergleich der Abbildung 35 mit der 
Abbildung 23, die die hier diskutierten Zusammenhänge für den doppelt so 
großen Brandraum 1 veranschaulicht, zeigt, daß sowohl qualitativ als 
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auch quantitativ bezüglich der maximalen Abbrandrate in beiden Brandräu-
men die gleichen Zusammenhänge experimentell ermittelt wurden. 
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Abb.35 Zusammenhang zwischen der maximalen Abbrandrate, der Brandlast-
oberflächeund dem Ventilationsfaktor 
Zusammenfassend kann gesagt werden: 
1. Es hat sich gezeigt, daß der Flashoverzeitpunkt bei im Brandraum ver-
teilter Brandlast sehr stark von brandlastspezifischen und auch von 
brandraumspezi fi sehen Größen abhängt. A 1 s wesentliehe Ei nf1 ußparame-
ter haben sich der Wassergehalt im Holz, der Ort an dem die Brandlast 
gezündet wird und die Höhe der Fensteroberkante im Brandraum ergeben. 
2. Der Faktor zwischen der maximalen Abbrandrate und dem Ventilationspa-
rameter im ventilationsgesteuerten Brand kann bei bestimmten Ver-
suchsrandbedingungen wesentlich höhere Werte als den häufig in der 
Literatur angebenen und für kleine Brandräume experimentell ermittel-
-l -5/ 2 . h H" t·· h · ten Wert von 5.5 kg min m erre1c en. 1er ur sc e1nt das Ver-
hältnis aus der Oberfläche der Brandraumwände und dem Ventilations-
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faktor eine entscheidende Größe zu sein, wesentlich ist auch das Ver-
hältnis aus Brandlastoberfläche und dem Ventilationsfaktor. 
3. Sieht man von den in 2. geschilderten Fällen ab, dann sind in dem 
Brandraum der Größe 7.2 m x 7.4 m x 3.6 m für die während der Versu-
che gemessenen maximalen Abbrandraten die gleichen Zusammenhänge er-
mittelt worden wie in dem in Abschnitt 4.3.2 beschriebenen doppelt so 
großen Brandraum. 
4.3.3.3 Die Brandraumtemperaturen 
Die Brandraumtemperaturen wurden mit circa 60 Ni Cr-Ni Mantelthermoele-
menten gemessen, um sowohl die horizontale als auch die vertikale Ver-
teilung der Temperaturen zu ermitteln. Die Temperatur - Zeit Verläufe 
an diesen Meßstellen und die Lage der Meßstellen sind in der Versuchsdo-
kumentation /50/ aufgelistet, 
Wie hoch die Brandraumtemperaturen werden können, hängt von den Energie-
verlusttermen wie Konvektion und Strahlung durch Ventilationsöffnungen 
und Wärmeleitung durch Brandraumwände und von der Energiefreisetzung im 
Brandraum ab. Außerdem ist die Menge der zur Verfügung stehenden Brand-
last wesentlich, da sie die Dauer der Brandphase, während der die Ener-
giefreisetzung maximal ist, bestimmt. Im folgenden wird an Hand von 
ausgewählten Temperatur - Zeit Kurven der Einfluß dieser erwähnten Grö-
ßen auf die Brandraumtemperaturen gezeigt. 
Im Bild 36 sind die mittleren Brandraumtemperaturen, gemittelt über 
11 Meßwerte in 11 verschiedenen Höhen an der Stelle R4, für die Versuche 
SF-85/1 und SF-86/6 über der Zeit aufgetragen. Der Vergleich der beiden 
Kurven soll den Einfluß des Energieanteiles, der an die Wände und durch 
die Wände an die Umgebung abgegeben wird, auf die Brandraumtemperaturen 
zeigen. In beiden Versuchen waren die Brandlast mit 1000 kg Holz, das 
gleichmäßig auf dem Brandraumboden verteilt war und die Ventilationsöff-
nung, eine 1.2 m x 3.0 m große Tür, gleich. Die erreichten maximalen 
Brandraumtemperaturen wichen jedoch beträchtlich voneinander ab, an dem 
in der Abbildung 36 mit angegebenen Meßort R4 um 130 K. Die Begründung 
für diese Abweichung muß in den unterschiedlichen Materialkennwerten der 
Brandraumwände zu suchen sein. Für den Versuch SF-85/1 war der Brand-
raum neu aufgebaut worden, daher wies der Leichtbeton, aus dem die 
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Abb.36 Mittlere Brandraumtemperaturen als Funktion der Zeit, Versuche 
SF-85/1 und SF-86/6 
Einfluß des Materials der Brandraumbauteile 
Brandraumumfassungen bestanden, einen wesentlich höheren Feuchtegehalt 
und damit eine höhere spezifische Wärme und eine höhere Wärmeleitfähig-
keit auf als im Versuch SF-86/6. Die dadurch höheren Werte der in den 
Brandraumwänden gespeicherten und durch die Brandraumwände fortgeleite-
ten Energie sorgten dafür, daß trotz einer um etwa 20 % höheren Energie-
freisetzung (vgl. Bild 29) die Brandraumtemperaturen im Versuch SF-85/1 
deutlich niedriger ausfielen als im Versuch SF-86/6. Die verschobene 
Lage der Maximalwerte bezüglich der Zeitachse ist im unterschiedlichen 
Feuchtegehalt des jeweils verwendeten Holzes begründet (vgl. 4.3.3.2). 
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Abb.37 Mittlere Brandraumtemperaturen als Funktion der Zeit, Versuche 
SF-85/3 und SF-85/7 
Einfluß der Ventilationsöffnung 
In der Abbildung 37 ist der Einfluß der Ventilationsöffnung auf die 
mittleren Brandraumtemperaturen zu sehen. Mit circa 20 kg Holz pro Mi-
nute war in beiden Versuchen SF-85/3 und SF-85/7 die Abbrandrate und da-
mit die Energiefreisetzung gleich. Zu Versuchsbeginn, etwa bis zur 
zwanzigsten Minute, sind die Brandraumtemperaturen noch identisch. Mit 
steigenden Temperaturen nimmt die durch die Ventilationsöffnung abge-
strahlte Energie mit der 4-ten Potenz der Temperatur zu, ebenso steigt 
der dem Brandraum durch Konvektion entzogene Energieanteil. Hier macht 
sich jetzt die größere öffnungsfläche und der daraus resultierende grö-
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ßere Ventilationsfaktor im Versuch SF-85/3 durch eine um 100 K geringere 
Brandraumtemperatur zur Zeit des Temperaturmaximums bemerkbar. Die Dif-
ferenz wäre sicherlich noch deutlicher ausgefallen, wenn nicht, wie im 
Abschnitt 4. 3. 3. 2 erläutert, während der Phase der maxima 1 en Energie-
freisetzung im Versuch SF-85/7 auf Grund von Sauerstoffmangel im Brand-
raum ein Teil der Energie außerhalb des Brandraumes freigesetzt worden 
wäre. 
~16 
u 
00 
0 
140 [:1 SF-8615 SF-8619 0 Brondlost(kg J 500 500 
AYH r m512J 2,15 2.27 BrondroumgrundriO 
120 0 Sturzhöhe[ m J 0.6 2,55 I l' 
.... Seitenonsicht 
~ 100 0 
0 
~ 
E SF-86/9)..... 
1\ ,!E 800 
I 
J I //1 
I 
400 
200 
I 
60 
v'\ 
~\~ 
~ 
120 
Zeit 
SF·86/5 
' '~ 
'-....... 
_....... 
--... 
180 
--
240 
[mini 
Abb.38 Mittlere Brandraumtemperaturen als Funktion der Zeit, Versuche 
SF-86/5 und SF-86/9 
Einfluß des Abstands zwischen der Brandraumdecke und der Fen-
steroberkante 
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In der Abbildung 38 sind die mittleren Brandraumtemperaturen über der 
Zeit für den im Bild angegebenen Brandraumort R5 für die Versuche 
SF-86/5 und SF-86/9 aufgetragen. Bis auf den mit "Sturzhöhe" bezeichne-
ten Abstand zwischen der Brandraumdecke und der Fensteroberkante waren 
die durch Brandlast und Ventilation festgelegten Versuchsrandbedingungen 
jeweils identisch. Auch die Abbrandrate war mit 10.8 kg/min bezw. 
10.9 kg/min im Rahmen der Meßgenauigkeit in beiden Versuchen gleich. 
Daß sich trotzdem die Maximaltemperaturen um etwa 80 K unterscheiden, 
liegt daran, daß bei einem geringeren Abstand zwischen Brandraumdecke 
und Fensteroberkante wesentlich mehr heiße Gase den Brandraum verlassen 
als im anderen Fall, wo sich die gesamte Fensterfläche für eine längere 
Zeitdauer im Bereich der kalten Luftschicht befindet. Auf die relative 
zeitliche Verschiebung der Temperaturmaxima in diesen beiden Versuchen 
ist bereits im Abschnitt 4.3.3.2 eingegangen worden. 
Der Einfluß des Energieterms "Energi efrei setzung" auf die Brandraumtem-
peraturen wird durch die Abbildung 39 verdeutlicht. Für die Versuche 
SF-85/3 und SF-86/6, die sich in ihren Randbedingungen nur durch die je-
weils eingesetzte Brandlastmasse unterschieden, ist die am Meßort Rl, 
das ist eine der Ventilationsöffnung gegenüberliegende Brandraumecke, 
ermittelte mittlere Brandraumtemperatur über der Zeit aufgetragen. Im 
Versuch SF-86/6, wo die Abbrandrate den Wert 31 kg/min erreichte, ist 
der Maximalwert der Temperatur mit etwa 1180 °c um circa 180 K höher als 
im Versuch SF-85/3, wo auf Grund der relativ kleinen zur Verfügung ste-
henden Brandlast von 500 kg Holz die Abbrandrate nicht über 21 kg/min 
anstieg. 
Die vier anhand der Abbildung 36 bis 39 gezeigten Beispiele zeigen, daß 
jede Änderung in der Energiebilanz des Brandraumes die Brandraumtempera-
turen beeinflußt. Anhand der gemessenen mittleren Temperaturen konnten 
hier die Einflüsse nur qualitativ gezeigt werden. Quantitative Auskünf-
te über die Abhängigkeit der Brandraumtemperaturen von den brandbeein-
flussenden Parametern können Energiebilanzrechnungen geben, die im 
Teil 2 des C3-Abschlußberichtes durchgeführt und erläutert werden. 
Zum Schluß dieses Abschnittes soll noch etwas über die Temperaturvertei-
lung im Brandraum gesagt werden. Bei den Heißgastemperaturen betrugen 
die horizontalen Abweichungen je nach Brandlastanordnung und Ventila-
tionsöffnung bis zu 300 K. Generell ist zu sagen, daß durch den Einfluß 
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der Ventilationsöffnung die Temperaturen auf der Brandraumseite, wo sich 
die Öffnung befand, niedriger waren als auf der anderen. 
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Abb.39 Mittlere Brandraumtemperaturen als Funktion der Zeit, Versuche 
SF-85/3 und SF-86/6 
Einfluß der Energiefreisetzung auf die Brandraumtemperaturen 
In der Abbildung 40 sind für verschiedene Brandraumorte die maximalen 
Heißgastemperaturen in den Brandraumgrundriß eingetragen. Bei kleinen 
Ventilationsöffnungen (SF-85/7) sind die horizontalen Temperaturdiffe-
renzen am geringsten. Die Versuche SF-85/6 und SF-86/7 sind als Bei-
spiele für den Fall der großen Ventilationsöffnung angegeben. Hier ist 
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die geringe Brandlast von 500 kg Holz im Versuch SF-85/6 dafür verant-
wortlich, daß die Temperaturdifferenzen in der Heißgasschicht zwischen 
der Brandraummitte und den Brandraumwänden mit bis zu 330 K relativ groß 
ausfallen. Die in der Abbildung 40 in Klammern angegebenen Werte geben 
über vertikale Temperaturunterschiede an den jeweiligen Meßstellen Aus-
kunft. Bei der relativ geringen Brandlast von 500 kg Holz betrug der 
Unterschied zwischen der Heißgastemperatur und der Temperatur, die 30 cm 
über dem Brandraumboden gemessen wurde, zwischen 150 K und 280 K. Dies 
trifft sowohl für die kleineren als auch für die großen Ventilationsöff-
nungen zu. Mit größer werdender Brandlast werden wegen der Heftigkeit 
des Brandes die Luftschichten besser durchmischt, die Folge davon ist, 
daß zum Beispiel im Versuch SF-86/7 die vertikalen Temperaturunter-
schiede im Brandraum nur noch maximal 120 K betragen. Hierbei sind die 
mit den Thermoelementen in unmittelbarer Türnähe gemessenen Temperaturen 
nicht berücksichtigt, da diese für den Brandraum nicht repräsentativ 
sind. 
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4.3.4 Brandraumdimensionen 20.4 m x 7.2 m x 3.6 m (Brandraum 3} 
4.3.4.1 Allgemeine Angaben 
Die Versuche in dem Brandraum mit einer Grundfläche von 147 m2 waren auf 
Grund der Brandraumgröße am kostenintensivsten. Daher wurde ihre Anzahl 
auf 7 beschränkt • In diesen 7 Versuchen sollte geklart werden, wie 
sich die Brandraumgröße auf die in den Kapiteln 4.3.2 und 4.3.3 angege-
benen Ergebnisse auswirkt. Besonders interessant war jetzt die Frage 
nach den maximalen Abbrandraten für kleine Ventilationsparameter im ven-
tilationsgesteuerten Brand, da sich während der Versuche im Brandraum 2 
(Grundflache ~ 56m2) gezeigt hatte, daß erhebliche Abweichungen von der 
in der Gleichung (4.21) angegebenen Beziehung auftreten konnten. Wei-
terhin sollte untersucht werden, wie die Temperaturverteilungen bezUg-
lieh der vertikalen und der horizontalen Richtungen sich mit der Brand-
raumgröße veränderten. 
Versuchs- Brandlost Ventilation ~ [MJ 1 Lage d Fenster Fenster - ~t,tat•ons-bezeichng. Q(kgl Anordnung Q [!!!!.] •. ;;;; in der Brondroum !loche ~~~"'h( A; m> (H,r17•9M~,) Se1tenwand A I m21 
.--
--+1 t-- 104---t-SF-85/8 989 I 0 8.3 D 172 2.0 34 C§':]~ 7 
SF-8519 920 1---~,1 1.9 32 c::ILJ:i"• 7.8 13.5 
SF-85/'0 1815 111111111111111l+K< 3.7 63 c:o::J 7.6 13.5 
SF-86/1 940 l • I 1.9 32 CJLJ 3 
5.2 
SF-8612 900 I • I 1.6 31 C§:] 3 
3 
SF-66/3 1600 ~ 3.7 62 ~ 3 3 
SF-8614 900 I • l 1.8 31 ~ 1.5 
1,06 
Abb.41 Obersicht der Brandversuche im Brandraum 3 
In der Abbildung 41 ist eine Obersicht der in diesem Brandraum durchge-
führten Versuche zusammengestellt. Auch hier bestanden die Brandraum-
wände aus 30 cm dicken Leichtbetonsteinen, die Brandraumdecke war aus 
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mit Stahl bewehrten 30 cm starken Leichtbetonplatten zusammengesetzt. 
Die Ventilationsöffnung befand sich aus Platzgründen in einer der langen 
Seitenwände im Gegensatz zu den Versuchen in den kleineren Brandräumen, 
wo sich die Offnungen in den meisten Fällen auf der schmalen Stirnseite 
befunden hatten. Die Abbildung 41 gibt Auskunft über die Versuchsbe-
zeichnungen, die Brandlast und die Brandlastanordnung, die öffnungsflä-
che der Ventilationsöffnung und den Ventilationsfaktor. Der Ventila-
tionsfaktor wurde im Bereich zwischen 1.06 m512 und 13.5 m512 variiert, 
bezogen auf die Brandrauminnenfläche At bedeutet das eine Variation im 
Bereich 0.0022 m112 oE: A VH/At.;:: 0.0274 m512• Oie Brandlast wurde entwe-
der auf zwei Stapeln angeordnet (SF-85/8) oder als Brandlastteppich im 
Brandraum verteilt, zwischen 900 kg und 1815 kg wurden jeweils während 
eines Brandversuches verbrannt. 
4.3.4.2 Versuchsbeobachtungen 
4.3.4.2.1 Versuch mit Brandlaststapeln -Selbstentzündung von Brandla-
sten 
Wie die in Abbildung 41 zusammengestellte Obersicht zeigt, wurden im 
Versuch SF-85/8 zwei Brandlaststapel mit je 500 kg Holz verbrannt. Die 
Stapel waren auf je einer Wiegebühne aufgebaut, so daß neben der Bestim-
mung der Gesamtenergiefreisetzung durch die Sauerstoffkalorimetrie auch 
die Abbrandraten der Brandlaststapel einzeln ermittelt werden konnten. 
Zusätzlich zu den beiden Brandlaststapeln wurden an verschiedenen Stel-
len einzelne Holzkrippen gelegt. Es sollte an diesen Stellen der Zeit-
punkt der Selbstentzündung, die durch Heißgasstrahlung, Flammenstrahlung 
und Strahlung von heißen Brandrauminnenflächen verursacht wird, ermit-
telt werden. In der Abbildung 42 ist die Anordnung der Brandlaststapel 
und der zusätzlichen Holzkrippen im Brandraum zu sehen. Zu Versuchsbe-
ginn wurde der Brandlaststapel 1 an den 4 Eckpunkten mit je einem halben 
Liter Heptan von unten angezündet. Auf den Brandlaststapeln, an deren 
Seitenflächen und an den zusätzlich verteilten Holzkrippen waren Thermo-
elemente angebracht, die den Zündzeitpunkt an der jeweiligen Stelle re-
gistrieren sollten. Die Zahlenangaben an den in der Abbildung 42 einge-
zeichneten Meßstellen geben Auskunft über die Zeitdauer, die vom Ver-
suchsbeginn bis zum Zünden des Holzes an dieser Stelle verstrichen ist. 
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Abb.42 Versuchsaufbau SF-85/8, Erläuterung siehe Text 
0.3-rt 
A 
Nach 11 Minuten war der erste Stapel vollständig von den Flammen erfaßt. 
Nach 15 Minuten begann der zweite Stapel an der Seitenfläche, die dem 
Brandlaststapel 1 zugewandt war, zu brennen und nach 16 Minuten an der 
Oberfläche; die Ursache war jeweils Selbstentzündung. Hierfür war in 
erster Linie die Flammenstrahlung verantwortlich. Der Seitenfläche des 
Brandlaststapels 2, die der Ventilationsöffnung zugewandt war, war durch 
den Stapel von den Flammen abgeschattet und wurde außerdem von der in 
den Brandraum einströmenden Frischluft gekühlt. Die Folge davon war, 
daß sich die Brandlast an dieser Stelle erst nach 24 Minuten entzündete. 
Bis zur Entzündung der Holzkrippen in den Brandraumecken vergingen 29 
beziehungsweise 30 Minuten. Die Tatsache, daß die Zeitpunkte der 
Selbstentzündung der Brandlast sehr stark ortsabhängig sind, deutet auf 
inhomogene Temperaturen der Gasschichten, inhomogene Temperaturen in den 
Brandraumwanden und daraus resultierend eine örtlich unterschiedliche 
Wärmestrahlungsbelastung hin. Es kann also keine eindeutige Flash-
overzeit angegeben werden, wann der Flashover auftritt, hängt bei 
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Brandszenarien dieser Art von dem Ort der Brandlasten im Brandraum und 
von deren relativer Lage zueinander ab. 
- 800 .------,r---:-:--:c--:--:-:--o-:,.---:-----, 
a-' Maximale Heingastemperatur 
750 t-------l 
in °C 
'Kl40 • 600 • 570• 
• 565 905 • 660 • 565• 
800. 
BrandraumgrundriO 
Seitenansicht-
Tempera t urmens tell en 
120 
Zeit 
100 
(min) 
Abb.43 Horizontale und vertikale Temperaturdifferenzen während des Ver-
suchs SF-85/8 im Brandraum 
Die Abbildung 43 veranschaulicht die inhomogenen Zustände im Brandraum 
bezüglich der Brandraumtemperaturen. Oben rechts im Bild sind die maxi-
malen Heißgastemperaturen 30 cm unter der Brandraumdecke in den Grundriß 
des Brandraums eingezeichnet. Die horizontalen Temperaturdifferenzen 
werden deutlich, die Heißgasschicht ist in der Brandraummittelachse fast 
500 K wärmer als in der Ndhe der kurzen Seitenwände. Die vertikalen 
Temperaturunterschiede gehen aus dem Diagramm hervor: Hier sind für den 
in der Seitenansicht angegebenem Meßort die Temperatur - Zeit - Kurven 
für 3 verschiedene Brandraumhöhen eingezeichnet. Die Temperaturen, die 
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an dem Thermoelement 30 cm unter der Brandraumdecke und 30 cm über dem 
Brandraumboden gemessen wurden, unterscheiden sich um mehr als 200 K. 
Außerdem kann dem Bild die Information entnommen werden, daß von einer 
Zweischichtung im Brandraum bezüglich der Temperaturen nicht die Rede 
sein kann (siehe auch Abb.55). 
4.3.4.2.2 Flashoverzeiten bei verteilter Brandlast 
Für die Versuche mit verteilter Brandlast wurden Flashoverzeiten zwi-
schen 40 Minuten und 120 Minuten registriert. Sie sind in der 
Tabelle 4.3 angegeben. 
Versuch AIH FB Rmax Rma/AIH FB/AIH tFl ashover (m5/2) (mz 1 (kg/mi n] (kg min-lm-5/ 21 (m -1/21 [mi nl 
SF-85/8 8,3 15 20 2,4 0,75 16 - 30 
40 115 - 120 SF-85/9 13,5 27 ,5 2,0 3,0 
-
SF-85/10 13,5 96 58 - 68 4,3 - 5,0 7 '1 63 - 64 
= 
SF-86/1 5,2 47 45 - 50 8,7 - 9,6 9,0 50 
-
SF-86/2 3 45 37 12,3 15,0 48 
~ 
SF-86/3 3 96 62 - 76 20,7 - 25,3 32,0 40 
~ 
SF-86/4 1 ,06 45 28 26,4 42,5 48 
-
Tab. 4.3 Versuchsparameter und Ergebnisse für den Brandraum 3 
Für den zeitlichen Ablauf des Brandgeschehens und damit für die Zeit-
dauer, die bis zum Flashover vergeht, ist zum einen die Brandausbrei-
tungsgeschwindigkeit wegen der davon unmittelbar abhängenden Energie-
freisetzung und zum anderen die Größe des Anteils der freigesetzten 
Energie, der im Brandraum verbleibt, verantwortlich. 
Auf die Bedeutung der Brandlastqualität für die Flammenausbreitungsge-
schwindigkeit, wobei in erster Linie die Feuchtigkeit, die Oberflächen-
beschaffenheit und die Art des Holzes zu nennen sind, ist bereits im Ka-
pitel 4.1 hingewiesen worden. Die für die Versuche in dem großen Brand-
raum verwendeten 8500 kg Holz waren nicht völlig homogen bezüglich die-
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ser Eigenschaften. Die daraus resultierenden unterschiedlichen Werte 
der Flammenausbreitungsgeschwindigkeit in der Brandentstehungsphase müs-
sen für die verschiedenen Flashoverzeiten in den Versuchen SF-85/9 (cir-
ca 2 Stunden) und SF-85/10 (circa I Stunde) verantwortlich sein. Die 
Ventilationsöffnung war nämlich in beiden Fällen gleich, damit hätte bei 
gleicher Energiefreisetzung und gleicher Brandraumtemperatur die Ener-
gie, die dem Brandraum durch Konvektion und Strahlung entzogen wird, für 
beide Versuche gleich sein müssen. 
Der Vergleich der Flashoverzeiten der Versuche SF-85/10 und SF-86/1 bis 
SF-86/4 deutet auf die Tendenz hin, daß mit kleiner werdender Ventila-
tionsöffnung die Zeit, die bis zum Flashover vergeht, kürzer wird. Wei-
terhin ist die Tendenz erkennbar, daß bei gleicher Ventilationsöffnung 
ein Flashover umso eher eintritt, je größer die Brandlastoberfläche ist 
(vgl. SF-86/3 und SF-86/2). Das liegt daran, daß auch in der Brandent-
stehungsphase die Brandlast an ihrer Oberfläche zu pyrolysieren beginnt, 
und die Menge der entstehenden Pyrolysegase hängt selbst verstand] i eh von 
der Größe der Brandlastoberfläche ab. 
Mehr als diese qualitativen Angaben bezüglich des Flashoverzeitpunktes 
sind hier nicht möglich, da zu viele zum Teil noch nicht erforschte Pa-
rameter die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit in der Brandentstehungs-
phase beeinflussen. 
4.3.4.2.3 Beobachtungen zur Brandraumventilation 
Um einen Brandablauf rechnerisch zu beschreiben und vorherzusagen müssen 
bestimmte Modelle herangezogen werden, die die physikalische Prozesse 
des Energie- und Massenaustausches zwischen dem Brandraum und der Umge-
bung möglichst realistisch beschreiben. Eine dominierende Rolle bei der 
Energiebilanz spielt die dem Brandraum durch Konvektion durch die Venti-
lationsöffnung entzogene Energie. Hierfür wird im allgemeinen ein Strö-
mungsmodell herangezogen, das es gestattet, die in den Brandraum ein-
und aus dem Brandraum herausströmenden Gase mit Hilfe der Bernoulliglei-
chung zu berechnen /45/. Verantwortlich für die Gasströmung sind die 
innerhalb und außerhalb des Brandraumes verschiedenen Druckgradienten, 
die sich entsprechend der Temperatur einstellen. 
Beobachtungen wahrend der Brandversuche sollten die Fragen klären, ob 
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dieses Strömungsmodell auch in der Lage ist, die Situation für Brände in 
großen Brandabschnitten zu beschreiben. Es ergab sich, daß dies nur in 
der Preflashoverphase der Fall ist. Hier konnte im Bereich der Ventila-
tionsöffnung eine sogenannte neutrale Ebene beobachtet werden. Oberhalb 
der neutralen Ebene strömten Brandgase aus dem Brandraum aus, unterhalb 
strömte Frischluft in den Brandraum hinein. 
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Abb.44 Höhe der neutralen Ebene über dem Brandraumboden (Versuch 
SF -86/1) 
Für den Versuch SF -86/l, in dem eine 1 m breite und 3 m hohe Tür als 
Ventilationsöffnung diente, ist der Abstand der neutralen Ebene vom 
Brandraumboden in der Abbildung 44 über der Zeit aufgetragen. Ab der 
zweiten Versuchsminute strömten Brandgase aus dem Brandraum aus, bis zur 
46 Minute, daß war etwa 4 Minuten vor dem Flashover, verringerte sich 
der Abstand zwischen dem Brandraumboden und der neutralen Ebene stetig 
bis auf ewa 0.3 m. Danach veränderte sich das Strömungsbild grundle-
gend. Eine Grenzschicht zwischen ein- und ausströmenden Gasen war nicht 
mehr erkennbar, vielmehr wurde der Brandraum jetzt durch ein jeweils im 
Sekundenrhytmus aufeinanderfolgendes Ansaugen von Frischluft und Aussto-
ßen von Brandgasen ventiliert. Hierbei wurde sowohl für den Ansaug- wie 
auch für den Ausstoßtakt der ganze Öffnungsquerschnitt der Tür ausge-
füllt. Oieses mit dem Begriff "Pumpen" beschreibbare Ventil at i onsver-
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halten wurde etwa 8 Minuten lang aufrecht erhalten, während der Ausstoß-
takte kamen auch zeitweise Flammen aus dem Brandraum. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Abb.45 Strömungsbild an der Ventilationsöffnung (Versuche SF-86!2 bis 
SF-86/4) 
Während der Brandversuche, bei denen eine Fensteröffnung mit einer 
Breite von 3m für den Gasaustausch zur Verfügung stand (SF-86/2, 
SF-86/3 und SF-86/4), wurde beobachtet, daß während der Phase des voll-
entwickelten Brandes die in den Brandraum einströmende Luft nicht durch 
eine horizontale sondern durch eine vertikale, etwa in Fenstermitte ver-
laufende Trennlinie von den ausströmenden Brandgasen getrennt war: Auf 
der rechten Fensterseite strömten Heißgase aus und auf der linken die 
Frischluft ein (vgl. Abb. 45). Dieses Verhalten deutet auf unsymmetri-
sche Strömungsverhältnisse und daraus folgend einen unsymmetrischen 
Brandablauf im Brandraum hin. 
Es sind also im Bereich der Ventilationsöffnung Strömungsmuster beobach-
tet worden, die sehr verschieden von dem oben beschriebenen Modell sind, 
das für die theoretische Abschätzung des Gasaustausches zwischen dem 
Brandraum und der Brandraumumgebung herangezogen wird. Das ist deshalb 
von Bedeutung, weil die dem Brandraum zuströmende Frischluft für den 
ventilationsgesteuerten Brand die Energiefreisetzung im Brandraum be-
grenzt: Setzt man die Gültigkeit der Bernoulligleichung für die Strö-
mung an der Ventilationsöffnung voraus, dann ist die aus dem Brandraum 
herausströmende Gasmenge durch den Ventilationsfaktor beschränkt /41/. 
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Die Gasmenge pro Zeit mg ist wegen der t1assenerhaltung auch eine 
Grenze für die in den Brandraum einströmende Frischluftmenge. 
( 4. 27) 
obere 
Daher 
folgt aus der Anwendung der Bernoulligleichung für die stationäre kom-
pressible Stömung auf die Brandraumventilation eine maximale Abbrandrate 
von 
(4.28) 
Die hier beschriebenen Versuchsbeobachtungen zeigen, daß das Strömungs-
modell keineswegs für alle Randbedingungen die Realität beschreiben 
kann. Daher liegt die Vermutung nahe, daß für die maximale Abbrandrate 
unter solchen Bedingungen andere als die durch die Gleichung (4.28) be-
schriebenen Werte gemessen werden. 
4.3.4.3 Diskussion der Abbrandraten-Zeit-Funktion 
In den Abbildungen 46 bis 49 sind die in dem Brandraum 3 gemessenen Ab-
brandraten in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. Es fehlt die Kurve 
für den Versuch SF-86/1. Während dieses Versuches versagte die Meßanla-
ge zur Bestimmung der Abbrandrate mit Hilfe des Sauerstoffverbrauchs, da 
die außerhalb der Versuchshalle von der Gasabsaugvorrichtung zum Gasa-
nalysator verlaufende Leitung durch Eisbildung verstopft war. Jedoch 
konnte für diesen Versuch die maximale Abbrandrate aus den von den Wie-
gebühnen gelieferten Werten für die spezifische Abbrandrate abgeschätzt 
werden. 
Die Abbildung 46 zeigt die Abbrandrate-Zeit-Kurven für die Versuche 
SF-85/9 und SF-85/10. In beiden Fällen wurde der Brandraum durch eine 
2.6 m breite und 3.0 m hohe Türöffnung mit Luft versorgt, der Ventila-
tionsfaktor betrug 13.5 m512• Durch Vergleich der beiden Kurven wird 
der Brandlasteinfluß auf die maximale Abbrandrate deutlich. Eine Ver-
doppelung der Brandlastoberfläche hat hier zur Folge, daß auch die maxi-
male Abbrandrate etwa den doppelten Wert annimmt. Zumindest der Versuch 
SF-85/9 ist ein Beispiel für einen brandlastgesteuerten Brand. Auf die 
unterschiedlichen Zeiten, zu denen jeweils die maximale Abbrandrate ein-
getreten ist, ist b~reits im Abschnitt 4.3.4.2.2 eingegangen worden. 
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Abb.46 Abbrandraten der Versuche SF-85/9 und SF-85/10 
Der Einfluß der Brandlast 
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Auch die Abbildung 47 zeigt die Abbrandrate als Funktion der Zeit für 
zwei Versuche, die sich bezüglich ihrer Randbedingungen nur durch die 
Brandlast unterschieden. Diese betrug 1800 kg (SF-86/3) beziehungsweise 
900 kg (SF-86/2). Da durch die Steigerung der Brandlast von 900 kg auf 
1800 kg eine deutliche Erhöhung der maximalen Abbrandrate um etwa den 
Faktor 2 erreicht wurde, sollte man vermuten, daß der Versuch SF-86/2 
brandlastgesteuert ablief. Dagegen spricht allerdings der mit circa 
. -1 -5/2 1 . . 12 kg m1n m re at1v große QuotTent aus der maximalen Abbrandrate 
und dem Ventilationsfaktor. Hierauf wird weiter unten eingegangen. 
In der Abbildung 48 sind die Versuchsergebnisse aus vier Brandversuchen 
mit jeweils der gleichen Brandlast aber unterschiedlichen Ventilations-
faktoren zusammengestellt. Auffallend ist hier, daß für die Versuche 
mit den größten Ventilationsfaktoren (SF-85/8 und SF-85/9) die kleinsten 
maximalen Abbrandraten gemessen worden sind. SF-85/8 war ein Versuch 
mit zwei Brandlaststapeln. Brandlaststapel haben relativiert auf das 
vorhandene Brandlastvolumen eine kleine Oberfläche. Dadurch wird die 
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Abb.47 Abbrandraten der Versuche SF-86/2 und SF-86/3 
Der Einfluß der Brandlast 
Luftmenge, die den Ort der Verbrennung erreichen kann, begrenzt. Oie 
Größe der Ventilationsöffnung hätte eine wesentlich höhere Abbrandrate 
ermöglicht. Dies wird auch durch die Messung der Sauerstoffkonzentra-
tion im Brandraum bestatigt: Zur Zeit des vollentwickelten Brandes zwi-
schen der 23. und der 42. Minute war der Sauerstoffgehalt im Brandraum 
nie geringer als 10 Volumenprozent, selbst die aus dem Brandraum strö-
menden Abgase bestanden zu 5% aus Sauerstoff. Ähnliche Sauerstoffkon-
zentrationen im Brandraum und in der ausströmenden Luft wurden auch für 
den Versuch SF-85/9 gemessen. Hier war jedoch nicht die Brandlastober-
fläche dafür verantwortlich, daß die maximale Abbrandrate keine höheren 
Werte erreichte, sondern die zu dem spaten Flashoverzeitpunkt noch zur 
Verfügung stehende kleine Menge an Restbrandlast. Außerdem wurde wegen 
der sehr großen Ventilationsöffnung und der Tatsache, daß sich die als 
50m2 großer Teppich angeordnete Brandlast im Einflußbereich der Tür be-
fand, die Heißgasschicht über der Brandlast gestört und damit die Rück-
wirkungdes Brandraumes auf das Brandgeschehen gemindert. 
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Brandlast - 900-1000 kg Holz 
Zeit 
Abb.48 Abbrandraten der Versuche SF-85/8, SF-85/9, SF-86/2 und SF-86/4 
Einfluß der Ventilationsöffnung auf die Abbrandraten 
Die Kurven der beiden Versuche SF-86/2 und SF-86/4 weisen jeweils die 
gleiche Zeitabhängigkeit auf, da in der Brandentstehungsphase die dafür 
wesentlichen Randbedingungen identisch waren. Eine 3m breite Fenster-
öffnung mit einen Abstand von 60 cm zwischen der Fensteroberkante und 
der Brandraumdecke bestimmte die Entwicklung der Heißgasschicht. Die 
Verschiedenheit der Höhe der Ventilationsöffnungen (1 m bzw. 0.5 m) 
machte sich erst während des Vollbrandes durch unterschiedliche maximale 
Abbrandraten bemerkbar. Erwähnenswert sind die hohen auf den Ventila-
tionsfaktor bezogenen Werte von RTax= Sie betrugen 12 kg min-1m-512 
(SF-86/2) beziehungsweise 25 kg min- m-512 (SF-86/4). 
Auch in der Abbildung 49 sind Abbrandraten-Zeit-funktionen für verschie-
dene Ventilationsfaktoren einander gegenübergestellt, hier war die 
Brandlast mit 1800 kg jedoch doppelt so groß wie in den anhand der 
Abbildung 48 diskutierten Versuchen. Auch hier wird deutlich, daß im 
Fall der kleineren Ventilationsöffnung die Pyrolyserate der Holzbrandla-
sten größer ist, da der Brandraumeinfluß auf das Brandgeschehen bei 
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kleineren Ventilationsöffnungen größer ist. Dies machte sich in den 
hier gezeigten Beispielen bereits relativ früh bemerkbar: Die Heißgas-
schicht zeichnete sich ab der lO-ten Versuchsminute während des Versuchs 
SF-86/3 durch eine deutlich größere Dicke und durch höhere Temperaturen 
aus. Das macht sich in der Abbildung 49 an der ab der lO-ten Minute hö-
heren Abbrandrate bemerkbar und resultiert in einer um etwa 20 Minuten 
kürzeren Flashoverzeit. 
Der Brandablauf für die Brandausbreitungsphase ist in der Abbildung 50 
anhand der Gastemperaturen in unterschiedlichen Höhen für die Versuche 
SF-85/10 und SF-86/3 veranschaulicht. Die im letzten Absatz beschrie-
benen Verhältnisse bezüglich der Dicke der Heißgasschicht und deren Tem-
peraturen sind deutlich zu erkennen. 
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Abb.50 Gastemperaturen in der Brandentstehungsphase (Versuche SF-85/10 
und SF-86/3) 
4.3.4.4 Maximale Abbrandraten 
Die in dem großen Brandraum gemessenen maximalen Abbrandraten sind für 
alle 7 Versuche in der Abbildung 51 über dem Ventilationsparameter auf-
getragen. Die gestrichelte Gerade stellt die in der Gleichung (4.28) 
angegebene Beziehung für ventilationsgesteuerte Briinde dar. Unter Vo-
raussetzung der Gültigkeit dieser Beziehung dürften sich oberhalb der 
gestrichelten Geraden keine Meßwerte befinden, die zu den ventilations-
gesteuerten Versuchen gehörenden Meßpunkte müßte sich auf der Geraden 
befinden und alle Meßpunkte unterhalb der Geraden wären brandlastgesteu-
erten Bränden zuzuordnen. 
Der Abbildung 51 ist jedoch zu entnehmen, daß die maximalen Abbrandraten 
für 4 Brandversuche oberhalb der gestrichelten Linie zu finden sind. 
Die Gerade, die die beiden Versuche SF-86/4 und SF-86/3 verbindet, ist 
durch die Gleichung (4.29) festgelegt. 
461 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
c: 
e 
C 3 - 1 - Seite 105 
---
k :5.5kg min" 1 m·S/2 oBrandlast s1800 kg 
k- 25 kg min-lm-512 6Brandlast = 900 kg 
120 I 
I 
~F-86/3 , }_ "" ~ / l'"l_ 
I 
, SF -85/10 
" SF- 86/1 
"" 
v 
6 
" 40 s~~" , SF-86/2 ". "" A "" SF-85/9 ß" 6 --2Dv ..... " _ SF-85/8 
or.. 
80 
60 
12 14 
A JH lm512J 
0 3 6 9 
Abb.51 Maximale Abbrandraten als Funktion des Ventilationsparameters, 
Brandraum 3 
( 4. 29) 
Ein ähnlich hoher Wert für den Faktor k war bereits für den Versuch 
SF-85/7, der in dem Brandraum 2 mit der Grundflache 7.2 m x 7.8 m durch-
geführt worden war, ermittelt worden (vgl. Gleichung (4.26)). Dieses 
Beispiel ist im Abschnitt 4.3.3.2 ausführlich diskutiert worden, dort 
sind auch Gründe angegeben, die für den hohen k-Wert verantwortlich sein 
können. 
Ergänzend zu den Ausführungen, die hierzu bei der Diskussion der maxi-
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malen Abbra d .. . . 
J. t n raten fur den Brandraum 2 gemacht worden sind, s1nd h1er e zt d · le Beobachtungen 
Es war speziell 
bezüglich der Brandraumventilation zu erwähnen. 
bei den Versuchen in dem großen Brandraum 3 zum Beispiel 
Ein- und Ausströmen von Gasen registriert worden (vgl. das Periodische 
4.3.4.2.3). 
Es sprechen also Versuchsbeobachtungen und die ermittelten maximalen Ab-
brandrat d ·· 
a]J gerne· en afur, daß unter speziellen Versuchsbedingungen der bisher ln anerkannte Zusammenhang zwischen der maximalen Abbrandrate und 
dem Ventilationsfaktor für ventilationsgesteuerte Brände nicht mehr zu-
trifft s . . 
• pez1elle Versuchsbed1ngungen sind 
1. große Brandlastoberflächen, 
2. große Brandräume und 
3. kleine Ventilationsöffnungen. 
Zu 1: Durch große Brandlastoberflächen werden hohe Pyrolyseraten ermög-
licht. Die hierbei entstehenden Gasmengen verändern die Druckverhält-
nisse im Brandraum. Es sei hier nochmals daran erinnert, daß der in der 
Gleichung (4.28) angegebene Wert für den Faktor k theoretisch dadurch 
begründet ist, daß der Druckunterschied zwischen dem Brandraum und der 
Brandraumumgebung sich nur wegen der unterschiedlichen Innen- und Außen-
temperaturen aufbaut. Wenn durch das Brandgeschehen, wie hier durch 
sehr hohe Pyrolyseraten und auch durch große Geschwindigkeiten der im 
Brandraum aufsteigenden Brandgase, andere Druckverhältnisse im Brandraum 
geschaffen werden, verliert das Modell, in dem mit Hilfe der Bernoulli-
gleichung für die reibungsfreie Strömung eines inkompressiblen Gases die 
ein- und ausströmenden Gasmengen bestimmt werden, seine Gültigkeit. 
Zu 2: Je größer der Brandraum ist, desto mehr brennbare Gase und Frisch-
luft können gespeichert werden, die dann bei Erreichen einer kritischen 
Temperatur zum Flashoverzeitpunkt gleichzeitig verbrannt und durch die 
Ventilationsöffnung ausgestoßen werden. Die hierbei frei werdende Ener-
gie läßt die Pyrolyserate besonders bei großen Brandlastoberflächen an-
steigen; der zur Verbrennung benötigte Sauerstoff wird durch die Venti-
lationsöffnung angesogen und die Pyrolysegase können wieder gleichzeitig 
verbrannt werden. Es entsteht also ein periodisches Ausströmen von 
Brandgasen und Einströmen von Frischluft. 
Zu 3: Die in 1) und 2) erläuterten Effekte werden insbesondere bei klei-
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nen Ventilationsöffnungen ermöglicht. Diese sorgen nämlich dafür, daß 
plötzliche Druckänderungen nicht schnel genug urc 1e 1 d h d . natürlichen 
Ventilationseffekte ausgeglichen werden können, außerdem wird die Spei-
cherfähigkeit des Brandraumes an Wärmeenergie erhöht. Der in periodisch 
sich wiederholenden Zyklen ablaufende Brand wird dadurch begünstigt. 
Saito /46/ hat Daten aus Holzkrippenbränden für verschiedene Brand-
raumvolumina V, Brandlastoberflächen F8 und Ventilationsfaktoren AVfl 
korreliert und den in der Gleichung (4.30) angegebenen Zusammenhang zwl-
schen der maximalen Abbrandrate und den hier diskutierten Versuchspara-
metern entwickelt: 
(4.30) 
Diese Gleichung spiegelt den in den C3-Versuchen ermittelten und oben 
diskutierten Sachverhalt, nämlich daß die maximale Abbrandrate im venti-
lationsgesteuerten Brand nicht nur vom Ventilationsfaktor, sondern auch 
von der Brandlastoberfläche und dem Brandraumvolumen abhängt, wieder. 
Die Anwendung der Gleichung (4.30) auf den Versuch SF-86/4 ergibt mit 
den Werten aus der Tabelle 4.3 eine maximale Abbrandrate von 24 kg/min, 
gemessen wurden 28 kg/min. Bei Anwendung der Gleichung (4.28), also bei 
Annahme der Gültigkeit der Bernoulligleichung für die Strömung durch die 
Ventilationsöffnung, hätte die maximale Abbrandrate nur etwa 6 kg/min 
betragen dürfen. Die gleichen Verhältnisse gelten auch für SF-86/ 3: 
Gemessen wurden etwa 70 kg/min, die Anwendung der Gleichung (4.30) er-
gibt 63 kg/min und nach Gleichung (4.28) waren nur 17 kg/min möglich ge-
wesen. 
Diese beiden Beispiele zeigen, daß es notwendig ist, neben dem Ventila-
tionsfaktor auch andere brandbeeinflußende Parameter wie Brandlasteigen-
schaften und die Brandraumgeometrie heranzuziehen, um das Brandgeschehen 
für den ventilationsgesteuerten Brand richtig beschreiben zu können. 
4.3.4.5 Die Brandraumtemperaturen 
Zur Bestimmung der Brandraumtemperaturen und der Temperaturentwicklung 
standen in dem Brandraum 110 Ni Cr-Ni Mantelthermoelemente und 7 Ab-
saugpyrometer zur Verfügung. Der Meßplan, der Auskunft über die Meßorte 
gibt und sämtliche Temperatur-Zeit-Kurven sind in der Versuchsdokumenta-
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tion /50; 
r t zusammengefaßt. Die zeitliche Entwicklung der Brandraumtempe-
b a uren stimmt selbstverständlich mit der zeitlichen Entwicklung der Ab-
randraten "b 
u erein, daher sei diesbezüglich auf den Abschnitt 4.3.4.3 
verwiesen. 
Die Maximalwerte und besonders auch die räumliche Verteilung der Brand-
raumtemperaturen sind in diesem mit einer Grundfläche von 147 m2 relativ 
großen Brandraum von der Gesamtbrandlast abhängig. Die Brandlastabhän-
gigkeit ist speziell bei großen Ventilationsöffnungen stark ausgeprägt. 
Dies i t · 
s 1n den Abbildungen 52 und 53 veranschaulicht. 
Die Abbildung 52 zeigt die mittleren Brandraumtemperaturen aus den Ver-
suchen SF-85/9 und SF-85/10, die aus den Mittelwerten der in jeweils 11 
verschiedenen Höhen an den Stellen Rl bis R4 registrierten Temperaturen 
berechnet wurden. Im Temperaturmaximum, das für die beiden Brandversu-
che aus im Abschnitt 4.3.4.3 erläuterten Gründen zu jeweils unterschied-
lichen Zeiten auftritt, unterscheiden sich die mittleren Temperaturen um 
nahezu 400 K. Während die Abbildung 52 die Brandlastabhängigkeit der 
mittleren Brandraumtemperaturen für eine relativ große Ventilationsöff-
nung zeigt, wird dies in der Abb. 53 für eine kleine Ventilationsöffnung 
veranschaulicht. Hier beträgt die Temperaturdifferenz im Temperaturma-
ximum nur etwa 100 K, obwohl die Verhältnisse bezüglich der Brandlast 
nahezu dieselben waren wie in den in der Abb. 52 dargestellten Versu-
chen. Auch die maximalen Abbrandraten und damit die Energiefreiset-
zungsraten standen für die beiden Versuchspaare SF-85/9 und SF-85/10 be-
ziehungsweise SF-86/2 und SF-86/3 jeweils im Verhältnis 1:2 (vgl. Ab-
schnitt 4.3.4.3). 
Aus dem bisher gesagten ist zu schließen, daß bei kleinen Brandlasten 
(SF-85/9 und SF-86/2) die Größe der Ventilationsöffnung für die sich 
einstellenden maximalen Brandraumtemperaturen der wesentliche Parameter 
ist. Je größer die Ventilationsöffnung ist, desto größer ist auch die 
durch Strahlung und Konvektion dem Brandraum entzogene Energie. Bei 
größeren Brandlasten (vgl. SF-86/3 und SF-85/10) ist auch die Energie-
freisetzungsrate größer und der Energieverlust durch die Ventilations-
öffnung, der zwar absolut nicht kleiner wird, verliert relativ zur Ener-
giefreisetzung an Einfluß. Dies kann auch anhand einer Energiebilanz-
rechnung gezeigt werden (vgl. C3-Arbeitsbericht Teil 2). 
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Abb.52 Brandlastabhängigkeit der mittlere Brandraumtemperaturen für 
eine große Ventilationsöffnung (A {H = 13.51m5/ 2) 
Die Abhängigkeit der mittleren Brandraumtemperaturen von der Größe der 
Ventilationsöffnung ist in Abbildung 54 dargestellt. Für die Brandver-
suche, bei denen die Brandlast aus einem 7.2 m x 7.2 m großen Brandlast-
teppichmit einer Gesamtmasse von 500 kg Holz bestand, sind die Mittel-
werte aus den an den Meßorten Rl bis RIO in jeweils 11 verschiedenen Hö-
hen gemessenen Temperaturen über der Zeit aufgetragen. Die Tabelle 
links oben im Bild gibt Auskunft über den Ventilationsfaktor und die 
Fläche der Brandraumöffnung. Im Versuch SF-86/4 mit der kleinsten Ven-
tilationsöffnung traten die höchsten Temperaturen auf. Ein Vergleich 
der zu den Versuchen SF-86/1 und SF-86/2 gehörenden Kurven zeigt, daß 
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Abb. 53 Brandlastabhangigkeit der mittlere Brandraumtemperaturen für 
eine kleine Ventilationsöffnung (A {H' = 3m512) 
bei gleicher Oberfläche der Ventilationsöffnung auch die Brandraumtempe-
raturen gleich sind, obwohl sich die Ventilationsfaktoren um den Faktor 
1.7 unterscheiden. Offenbar wird die höhere Energiefreisetzungsrate im 
Versuch SF-86/1, die sich auf Grund des Ventilationsfaktors eingestellt 
hat, durch die größeren konvektiven Energieverluste durch die Offnung 
kompensiert. Am niedrigsten waren die Brandraumtemperaturen im Versuch 
SF-85/9, hier war die Ventilationsöffnung am größten. Die Tatsache, daß 
die in diesem Versuch aufgetretene maximalen Abbrandraten mit 
27.5 kg/min nahezu identisch zu der des Versuchs SF-86/4 (28,0 kg/min) 
war, zeigt den starken Einfluß der Ventilationsöffnung auf die Brand-
raumtemperaturen. 
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Abb.54 Abhängigkeit der mittleren Brandraumtemperaturen von der Brand-
raumventilation (Brandlast: 500 kg Holz) 
Die bisherigen Ausführungen bezogen sich auf die mittleren Brandraumtem-
peraturen. In horizontaler und vertikaler Richtung innerhalb des Brand-
raums traten erhebliche Temperaturdifferenzen auf. Besonders die verti-
kalen Temperaturdifferenzen zeigen, daß die Situation in derart großen 
Brandräumen erheblich von der in kleineren Brandräumen abweicht. Dies 
wird schon beim Vergleich der Resultate aus den Brandräumen 1 und 3 
deutlich. In der Abb. 55a und 55b sind für die zwei verschiedenen 
Brandraumorte R7 und R10 die Temperaturverteilungen über der Höhe für 
verschiedene Zeiten angegeben. Als Beispiel ist der Versuch SF-85/8 ge-
wählt worden, hier war die Brandlast auf zwei Stapeln mit je 500 kg Holz 
konzentriert. Die Versuchsdaten können der Abbildung 41 entnommen wer-
den. 
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Ein Vergleich der Abbildungen 55a und 55b zeigt, daß die Höhenverteilun-
gen für unterschiedliche Brandraumorte durchaus verschieden sein können. 
Während in der Brandraumecke (RlO) zwei Temperaturschichten existieren, 
deren Grenzen sich mit wachsender Branddauer nach unten verschiebt, be-
steht am Meßort R7 ab der zwanzigsten Versuchsminute ein nahezu lineares 
Temperaturgefälle bezüglich der Höhe. 
Zusätzlich zu der horizontalen Temperaturverteilung sind in der Abb. 55a 
die maximalen Heißgastemperaturen in den Brandraumgrundriß eingezeich-
net. Es ist zu ersehen, daß die vertikalen Temperaturdifferenzen bis zu 
500 K betragen können. 
Dies Beispiel zeigt, daß hinsichtlich der Brandraumtemperaturen in gro-
ßen Brandabschnitten Verhältnisse vorliegen, die auf keinen Fall durch 
homogene Brandraumtemperaturen oder durch ein Zweischichtmodell be-
schrieben werden können. Hier müssen bei der mathematischen Beschrei-
bung des Brandgeschehens die dynamischen Vorgänge im Brandraum, die die 
starken vertikalen und horizontalen Temperaturdifferenzen bewirken, be-
rücksichtigt werden. 
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~sammenfassu~ 
Es war das Ziel der Forschungsarbeit im Teilprojekt C3, für große Brand-
abschnitte die Phanomene des natürlichen Brandes in Abhiingigkeit der Pa-
rameter, die den Brand beeinflussen, zu untersuchen. In diesem Bericht 
ist die experimentelle Arbeit und die Auswertung beschrieben und doku-
mentiert, die wesentlichen Meßergebnisse sind diskutiert. 
Brandgut Ventilation Brandraum 
Material Zwangsluftzufuhr Geometrie 
Masse (TemperoturuMengepioZeitl 
Ort im Brandraum Fensterkonfiguration thermisctw! Eigenschaffen 
Stapeldichte Entlüftung der umgebendenBauteile 
\ j / Energiefrei setzung 
Abbrandrate 
ßrandraumtempera tur 
T empera turverte i l ung 
Fl al!l'llenausbrei tungsgeschwindi gkei t 
Flashover-Zeit 
Zusal!l'llensetzung der Brandgase 
Abb.56 Die brandbeeinflussenden Parameter und die den natürlichen Brand 
beschreibenden physikalischen Größen 
In der Abbildung 56 sind die auf den Brandverlauf einwirkenden Parameter 
und die während des Brandversuches zu bestimmenden physikalischen Größen 
in einer Obersicht dargestellt. Gleichzeitig wird durch das Bild die 
Aufgabenstellung des experimentellen Teiles im Teilprojekts C3 umrissen. 
In Abhängigkeit der in den drei oberen Kästen angegebenen Parameter wa-
ren die im unteren Kasten zusammengefaßten Meßgrößen in realitätsnahen 
Brandversuchen zu bestimmen. Außerdem sollten Zusammenhänge zwischen 
den Parametern und den physikalischen Größen hergestellt werden. Nur 
diese ermöglichen es, aus den Ergebnissen weniger Brandversuche auf den 
Ablauf von natürlichen Bränden bei geänderten Randbedingungen zu schlie-
ßen. 
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Als problematisch erwies sich, daß die Parameter nicht einzeln hinsicht-
lich ihres Einflusses untersucht werden konnten. Verantwortlich dafür 
ist die Tatsache, daß die Parameter nicht unabhängig voneinander den 
Brandablauf bestimmen. Beispielsweise beeinflussen die Geometrie des 
Brandraumes und die Lagerart des Brandgutes die Versorgung des Brandher-
des mit Frischluft. Damit sind die in der Abbildung 56 aufgelisteten 
Parameter Brandgut, Ventilation und Brandraum aneinander gekoppelt. 
In der Abbildung 57 wird ein Schaubild vorgestellt, das die komplizier-
ten Verhältnisse und komplexen Wechselwirkungen der brandbeeinflussenden 
Parameter wiedergibt. Während die Abbildung 56 die Situation darstellt, 
die dem Kenntnisstand bei Beantragung des Forschungsprojekts und damit 
der damals existierenden Fragestellung entspricht, zeigt die 
Abbildung 57 die nach derzeitigen Erkenntnissen vorliegende Situation 
für den natürlichen Brand. 
WdrmeübertrOQtJr'\9 on die Kon,truklton 
lo_at .. leld imbleil 
Abb.57 Oie Wirkung der brandbeeinflussenden Parameter im natürlichen 
Brand 
Oie Pfeile, die von den in den oberen Kästen angegebenen Parametern auf 
die unten angegebenen Brandwirkungen zielen, deuten den Einflußbereich 
472 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 1 - Seite 116 
des jeweiligen Parameters an. Die Abbildung 57 spiegelt die komplexen 
Wechselwirkungen im natürlichen Brandablauf wieder. Beispielsweise wird 
die Beeinträchtigung des F1ashoverzeitpunktes durch die Parameter Brand-
raumgeometrie, thermische Eigenschaften der Umschließungsbauteile, Höhe 
und Lage der Venti1ationsöffnung, Art der Brandraumentlüftung und Geome-
t . . 
rle, Verte1lung und Zusammensetzung des Brandgutes gezeigt. 
Durch sinnvolle Variation der Versuchsparameter in drei Brandräumen un-
terschiedlicher Größe wurden die in Abbildung 57 angedeuteten Wechsel-
wirkungen untersucht. Allein die geringe Anzahl von 3B der im finan-
ziellen und zeitlichen Rahmen dieses Projekts möglichen Versuche zeigt, 
daß das gewonnene Bild keineswegs vo))st~ndig sein kann. Der Einfluß 
der Wichtigsten brandbeeinflussenden Parameter ist jedoch zumindest qua-
litativerfaßt worden. Genaue und umfassende quantitative Analysen sind 
aus den im Abschnitt 4.1 erläuterten Gründen nicht möglich gewesen. 
ln einzelnen Fällen, wie zum Beispiel bei der mathematischen Formulie-
rung der Abbrandrate als Funktion der Zeit für zwangsventilierte Brand-
versuche im Abschnitt 4.2, ist die quantitative Beschreibung des Brand-
geschehens in Abhängigkeit der brandbeeinflussenden Parameter gelungen. 
Es hat sich allderdings gezeigt, daß es bei Brandversuchen in derart 
großem Maßstab nicht sinnvoll ist, eine natürliche Ventilation mit 
zwangsweise dem Brandraum zugeführter Luft zu simulieren. Wegen der 
großen Mengen an dem Brandraum zuzuführender Luft werden durch die Ge-
bläse Strömungsverhältnisse geschaffen, die die CharakteristiK des na-
türlichen Brandes verändern. 
Die mit natürlicher Ventilation durchgeführten Brandversuche haben ge-
zeigt, daß im Falle des ventilationsgesteuerten Brandes die Kenntnis des 
Ventilationsparameters A ~nicht ausreicht, um die maximale Energie-
frei setzung abzuschätzen. Speziell bei großen Brandräumen, großen 
Brandlastoberflächen und kleinen Ventilationsöffnungen stellen sich in-
nerhalb des Brandraums Druck- und Strömungsverhältnisse ein, die mit der 
bisher üblichen Modellbildung für natürliche Brandabläufe nicht nach-
vollziehbar sind. Im Abschnitt 4.3.4.4 ist zwar gezeigt worden, daß es 
durch Korrelation von Meßergebnissen und mehrdimensionaler Regression 
möglich ist, die maximale Energiefreisetzung als Funktion der in Frage 
kommenden Parameter anzugeben. Diese Zusallll1enhänge durch fundierte 
theoretische Modelle zu erklären und zu untermauern ist jedoch eine Auf-
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gabe der zukünfigen theoretischen Forschung auf dem Gebiet des natürli-
chen Brandes. Hierzu müssen die dynamischen Brandprozesse betrachtet 
werden, stationäre oder quasistationäre Brandmodelle können den Brandab-
lauf für die hier diskutierten Randbedingungen nicht wirklichkeitsnah 
beschreiben. 
Abschließend einige Bemerkungen zu der Versuchsbrandlast "Holz". Bezüg-
lich des zeitlichen Ablaufs des Brandgeschehens,_ der Brandentwicklung 
und der registrierten Flashoverzeiten erwiesen sich die brandlastspezi-
fischen Parameter als bestimmend. Unter diesem Aspekt erscheint die 
Wahl des Materials Holz als Brandlast für derartige Modellversuche als 
nicht unbedingt glücklich. Holz als inhomogener, pflanzlicher Stoff hat 
nämlich etliche, nicht gezielt einstellbare Eigenschaften wie chemische 
Zusammensetzung, Struktur, Einlagerungen, Dichte, Oberflächenbeschaffen-
heit und Vorgeschichte, die sich alle auf die thermischen Eigenschaften 
und auf die Pyrolyse auswirken. Als günstigere Modellbrandlasten könn-
ten sich Kunststoffe, zum Beispiel Polyethylen oder PMMA erweisen. Das 
Holz war jedoch vornehmlich wegen der Tatsache, daß es seit langem bei 
der Bewertung von brennbaren Materialien als Vergleichsbrandlast verwen-
det wird, als Brandgut ausgewählt worden. 
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Im Teil 1 des C3-Arbeitsberichts wird über die experimentelle Forschung 
auf dem Gebiet "natUrl icher Brand" berichtet. In der Diskussion der Er-
gebnisse dieser experimentellen Arbelt wurde deutlich, daß es allein auf 
der Ba · 
s1s von Versuchsresultaten nicht möglich ist, den natürlichen 
Brand und . . .. . 
se1ne Ausw1rkungen fur alle nur denkbaren Randbed1ngungen zu 
analysieren und vorherzusagen. Zum einen liegt das daran, daß wegen der 
Vie1zahl der brandbeeinflussenden Parameter und deren gegenseitiger 
Kopplung eine Unmenge von relattv kostspieligen Brandversuchen erforder-
lich wäre. Zum anderen ist es häufig von Interesse, für ein ganz spe-
Zielles Scenarium Vorhersagen für die Gefährdung von Bauwerk und Umge-
bung für den Fall eines eventuellen Schaden- oder Katastrophenfeuers zu 
machen. 
Solche speziellen Seenarien können zum Beispiel Industriehallen sein mit 
Brandlasten, deren Stapelart sich für den Brandfall als besonders ungün-
stig erweist. Von Interesse sind auch Auswirkungen von Bränden in Be-
reichen von kerntechnischen Anlagen, da hier eine Brandausbreitung wegen 
der großen Gefährdung der Umgebung unbedingt ausgeschlossen werden muß. 
Weiterhin kann als spezielles Beispiel der Brand in einer unterirdischen 
Verkehrsanlage genannt werden, hier können je nach Verkehrsaufkommen un-
terschiedliche Brandlasten vorliegen und mehr oder weniger gute Brandbe-
kämpfungsmaßnahmen möglich sein. Diese Liste der Beispiele ließe sich 
beliebig fortsetzen. Die drei hier geschilderten Fälle zeigen, daß kei-
neswegs für alle möglichen Randbedingungen das Brandverhalten aus den 
Ergebnissen von systematisch durchgeführten Versuchsreihen vorhergesagt 
werden kann. 
Es muß daher das Ziel der theoretischen Forschung auf dem Gebiet des na-
türlichen Brandes sein, Brandversuche und deren Ergebnisse rechnerisch 
zu analysieren, durch Brandsimulation mit Hilfe von Computern nachzu-
vollziehen und mit den daraus ableitbaren Erkenntnissen den Ablauf eines 
natürlichen Brandes für andere Randbedingungen vorherzusagen. Die expe-
rimentelle Arbeit unterstützt wesentlich die theoretische Weiterentwick-
lung, im Gegenzug können theoretische Ergebnisse zeigen, in welche Rich-
tung intensive experimentelle Forschung zielen muß. 
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Bereits vor nahezu 30 Jahren wurden Brandversuche mathematisch model-
liert /1/. Während zu Beginn einfache, stationäre physikalische Modelle 
zur Beschreibung der Postflashover-Brandphase entwickelt wurden, wird 
zur Zeit versucht, die dynamischen Prozesse während des Brandablaufs mit 
Hilfe sogenannter Feldmodelle zu erfassen /7/. Dies erfordert erhebli-
che Speicherkapazität und Rechengeschwindigkeit der verwendeten Compu-
tersysteme. 
Im Rahmen eines vom Ministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
geförderten Forschungsprogramms sind am Institut für Baustoffe, Massiv-
bau und Brandschutz zwei Computerprogramme erarbeitet worden, die es er-
lauben, auf der Basis einer Wärmebilanzrechnung den natürlichen Brand 
rechnerisch zu beschreiben /2,3/. Zusätzlich zu diesen beiden Rechen-
programmen, die sich durch die Art der Modellbildung grundsätzlich von-
einander unterscheiden, wurden den Mitarbeitern des Teilprojekts C3 zwei 
weitere Programme von den jeweiligen Verfassern zur Verfügung gestellt. 
Es handelt sich dabei um das Postflashoverprogramm "COMBF2" /4/ und um 
den "HARVARD COMPUTER FIRE CODE" /5/. Von dem letztgenannten wurden an 
der Großrechenanlage der Technischen Universität Braunschweig die Ver-
sionen "CFC 5" und "FIRST" installiert und für das IBM-Computersystem 
lauffähig gemacht. 
Die im letzten Abschnitt erwahnten und für das C3-Projekt verfügbaren 
Programme sind im Schlußbericht des Teilprojekts C3 erläutert. In dem 
hier vorliegenden Teil 2 wird anhand von einigen Beispielen ihre Ein-
satzmöglichkeit bezüglich der Probleme, die für das C3-Projekt interes-
sant sind, untersucht. 
2 Energiebilanz mit dem Postflashover- Modell COMBF2 auf der Basis v~ 
vier Großbrandversuchen 
In den Abbildungen 1 und 2 sind Ergebnisse aus den im Teil 1 des Ar-
beitsberichts diskutierten Versuchen zusammengestellt /6/. Bei diesen 
Versuchen handelt es sich um Brandversuche mit Holzkrippen als Brandla-
sten, die in einem 20.4 m langen, 7.2 m breiten und 3.6 m hohen Raum aus 
Gasbetonsteinen mit jeweils unterschiedlich großen Ventilationsöffnungen 
und verschiedenen Brandlastgesamtmassen durchgeführt worden sind. In 
den hier angeführten Beispielen sollte der Einfluß der Parameter "Größe 
der Vent i 1 at i ans öffnung" und "B randlast gesamtmas se" auf die Brandraurn-
temperaturen untersucht werden. 
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Abb.2 Brandlastabhängigkeit der mittlere Brandraumtemperaturen für 
eine kleine Ventilationsöffnung (A {H = 3 m5/2) 
A1s Erklärung hierfür ist in /6/ angeführt, daß sich das Verhältnis zwi-
schen der Energiefreisetzungsrate und dem konvektiven und radiativen 
Energieverlust besonders bei einer großen Ventilationsöffnung mit k1ei-
ner werdender Brandlast deut1ich zugunsten des Energieverlustes ver-
schiebt. Diese Aussage kann mit Hilfe einer Wärmebilanzrechnung für die 
vier Versuche überprüft werden. Hierbei sind die für die Brandraumtem-
peraturen relevanten Energieterme in der Phase des vollentwickelten 
Brandes wesentlich; es ist daher ausreichend, zur Berechnung dieser 
Energieströme ein Postflashovermodell heranzuziehen. 
488 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 2 - Seite 5 
mit Hilfe des Computerprogrammes COMBF2 /4/ durchgeführt wor-
COMBF2 berechnet die Brandraumtemperaturen und die verschiedenen 
Energieströme auf der Basis eines Einzonenmodells für die Postflashover-
Dies ist 
den. 
Für die Berechnung benötigt das Programm als Eingabedaten die 
Energiefreisetzungsrate und die für einen Brand wichtigen Randbedingun-
gen wie Brandraumgeometrie, Material der Umfassungsbauteile und Lage und 
phase. 
Größe der Ventilationsöffnungen. 
Das Ergebnis dieser Wärmebilanzrechnung ist in den Abbildungen 3 und 4 
zu sehen. Dort sind für die 4 Brandversuche die für die Brandraumtempe-
raturen wesentlichen Energieströme Q (= Energiefreisetzungsrate), Qk (= 
konvektiver Energieverlust durch die Ventilationsöffnung) und Qrad (= 
radiativer Energieverlust durch die Ventilationsöffnung) über der Brand-
dauer aufgetragen. 
~ 
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Abb.3 Wärmebilanzrechnung für die Versuche SF-85/9 und SF-85/10 
Programm: COMBF2 
Die Abbildung 3 zeigt die Kurven für die Brandversuche mit der großen 
Ventilationsöffnung. Während bei einem Einsatz von 1815 kg Holz der 
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konvektive Energieverlust in der Phase des vollentwickelten Brandes nur 
etwa halb so groß war wie die Energiefreisetzungsrate, wurde nach dem 
Flashover in dem Versuch mit g2o kg Holz fast die gesamte freigesetzte 
Energie dem Brandraum durch Konvektion durch die Ventilationsöffnung 
entzogen. Es ist schon aufgrund dieser Energiebilanz zu vermuten, daß 
die Maximaltemperaturen der beiden Versuche sich deutlich voneinander 
unterscheiden müssen. Dies ist auch in den Versuchen beobachtet worden, 
wie die Abbildung 1 zeigt. 
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Abb.4 Wärmebilanzrechnung für die Versuche SF-86/2 und SF-86/3 
Programm: COMBF2 
Die Abbildung 4 zeigt, daß die Situation bei den Raumbränden mit der 
kleinen Ventilationsöffnung eine andere ist. Hier ist auch bei der ge-
ringen Brandlast von 900 kg Holz (Versuch SF-86/2) der konvektive Ener-
gieverlust Qk mit ca •• 5 MW im Maximum nur etwa halb so groß wie die 
Energiefreisetzungsrate Q. Daher konnten die Brandraumtemperaturen ähn-
lich hohe Werte annehmen wie im Versuch SF-86/3, für den eine doppelt so 
hohe Brandlast vorlag. 
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Dieses Beispiel einer Wärmebilanzrechnung im Vergleich mit Versuchsre-
sultaten soll zeigen, daß es bereits mit Simulationsmodellen, die auf 
relativ einfachen Annahmen beruhen, möglich ist, Aussagen über in einem 
Brandfall zu erwartende Maximaltemperaturen zu machen. Aussagen über 
den Zeitlichen Ablauf des Brandes sind einer solchen Rechnung jedoch 
nicht zu entnehmen, da der zeitliche Ablauf mit der Energiefreisetzungs-
rate vorgegeben werden muß. 
~rechnungen des Flashoverzeitpunktes unter Berücksichtigung der Mehr-
~enmodellbildung 
Unter dem Flashoverzeitpunkt während eines Brandes versteht man den 
Zeitpunkt des Obergangs vom Entstehungsbrand zum vollentwickelten Brand. 
Nach dem Flashover sind alle sich in dem Brandabschnitt befindenden 
Brandlasten entzündet. Für das Auftreten des Flashover und für den 
Zeitpunkt des Auftretens ist die sogenannte thermische Rückkopplung über 
den Brandraum auf das Brandgeschehen verantwortlich: Durch Strahlung 
von den heißen Brandraumwänden und besonders von der Heißgasschicht wird 
die Pyrolyse beschleunigt und der Brandablauf wird heftiger. Ferner 
werden noch nicht entzündete Brandlasten bis zum Erreichen der Zündtem-
peratur erwärmt. 
Die Beschreibung der zum Flashover führenden Vorgänge zeigt, daß solche 
Zusammenhänge nicht mit dem in Abschnitt 2 verwendeten Modell rechne-
risch erfaßt werden können. Um den Rückkopplungsmechanismus des Brand-
raumes in der Simulationsrechnung zu berücksichtigen, muß zumindest eine 
durch ihre Dicke und ihre Temperatur definierte Heißgasschicht beschrie-
ben werden. 
Ein geeignetes Modell hierfür ist das 
sogenannte Mehrzonenmodell /3/. 
Es wird die Voraussetzung getroffen daß im Brandraum · G . 
. . • zwe1 assch1chten 
unterschiedlicher Temperatur und Zusammensetzung · t· . 
. ex1s 1eren. Der untere 
Te1l des Brandraumes ist mit der einströmenden Frischluft angefüllt d 
b T 'l • er 
o ere e1 enthält die mit Ruß und Brandgasen vermischte Heißgasschicht. 
Neben diesen beiden Schichten sind vier weitere Segmente definiert, die 
untereinander Masse und Energie austauschen.· o· B Je randlast, die erwei-
terte Decke, der erweiterte Brandraumboden und der Plume. Erweiterte 
Decke bedeutet, daß sowohl d1'e D k 1 
ec e a s auch die Teile der Wände, die 
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von der heißen Gasschicht bedeckt sind, dazugehören. Die Gleichungen, 
die die ph · k 1 · h YSl a 1sc en Prozesse innerhalb der Segmente und die Wechsel-
wirkungen zwischen den Segmenten beschreiben, werden simultan gelöst. 
Im Teil 1 des C3-Arbeitsberichts (vgl. /6/ Kap. 4.3.3.2) sind die bei-
den Brandversuche SF-85/2 und SF-85/3 vorgestellt worden. Der einzige 
Unterschied bezüglich der Versuchsrandbedingungen bestand im Wasserge-
halt der Holzkrippen, die als Brandlast verwendet worden waren. Im Ver-
such SF-85/2 wurde Holz mit einem Feuchtegehalt von 17 % verwendet im 
Gegensatz zu 9% im Versuch SF-85/3. Diese Differenz hatte sehr unter-
schiedliche Flammenausbreitungsgeschwindigkeiten v in der Brandentsteh-
ungsphase zur Folge, die aus der Abbildung 5 ersichtlich sind: Im Falle 
von SF-85/2 betrug v nur 2.2 cm/min im Gegensatz zu dem relativ hohen 
Wert von 9.0 cm/min, der im Versuch SF-85/3 registriert wurde. 
Sowohl die aus der Abbildung 5 ermittelten Flammenausbreitungsgeschwin-
digkeiten als auch die für die Versuche arrangierten Randbedingungen 
sind dem auf der Basis der Mehrzonenmodellbildung aufgebauten Wärmebi-
lanzprogramm /3/ als Eingabedaten vorgegeben worden. Einige Ergebnisse 
der damit durchgeführten Wärmebilanzrechnung sind in der Abbildung 6 
dargestellt und zum Teil mit den im Versuch ermittelten Meßwerten ver-
glichen. 
Das linke Teilbild zeigt zum einen die errechneten Heißgastemperaturen 
und zum anderen den Temperaturbereich, der in der Heißgasschicht während 
der Versuche registriert worden war. Den Temperatur-Zeit-Verläufen ist 
der grundsätzlich unterschiedliche Charakter der beiden Brandabläufe zu 
entnehmen. Während des Versuchs SF-85/3 kam es in der 37. Minute zum 
Flashover, daraufhin erreichten die Heißgastemperaturen Werte um 
1000 °C. Im Versuch SF-85/2 hingegen blieb die Heißgastemperatur stets 
kälter als 200 °C. Die Rechnung ergab hierfür zwar um 50% höhere Wer-
te; das wesentliche Versuchsresultat, nämlich die Tatsache, daß kein 
Flashover auftrat, ist jedoch richtig wiedergegeben. 
Die Erklärung für das unterschiedliche Brandverhalten ist dem rechten 
Teilbild der Abbildung 6 zu entnehmen. Hier ist die Wärmebelastung der 
Brandlast über der Branddauer aufgetragen. Die Strahlung, die die noch 
nicht entzündete Brandlast von der Heißgasschicht, von den heißen Teilen 
der Brandraumumfassungsteile (der erweiterten Decke) und dem Plume er-
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Abb.5 Abstand der Flammen vom Zündort als Funktion der Zeit. 
Aus der Steigung der Geraden ergibt sich die Flammenausbrei-
tungsgeschwindigkeit. 
hält, ist entscheidend für das Flashoververhalten. Der für das Auftre-
ten des Flashover benötigte kritische Wert liegt zwischen 1 W/cm2 und 2 
2 W/cm • Der genaue Wert ist von versuchsspezifischen Bedingungen ab-
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Abb.6 Ergebnisse einer Wärmebilanzrechnung und Vergleich mit Versuchs-
ergebnissen. 
Grundlage: Mehrzonenmodell 
hängig. Berechnet werden kann die Wärmebelastung der Brandlast selbst-
verständlich nur, wenn die Segmente Brandlast, Plume, Heißgasschicht und 
erweiterte Decke bei der Modellbildung berücksichtigt worden sind. 
Die Abbildung 6 zeigt deutlich, daß im Fall des Versuchs SF-85/2 die aus 
der relativ geringen Brandausbreitungsgeschwindigkeit resultierende 
Energiefreisetzung zu klein war, um den Flashover zu verursachen. Der 
maximale von der Brandlast empfangene Energiestrom ist kleiner als 
0.2 W/cm2• Im Versuch SF-85/3 hingegen überschritt der die Brandlast 
erreichende Wärmestrom bereits nach 35 min den Wert 1 W/cm2• 
Die in diesem Abschnitt durchgeführte Rechnung soll zeigen, daß es bei 
der modellmäßigen Berücksichtigung des Energie- und des Massenaustau-
sches zwischen unterschiedlichen Brandraumsegmenten möglich ist, Aussa-
gen bezüglich des zeitlichen Ablaufs eines Brandes zu machen. Selbst-
verständlich müssen auch hier der Rechnung gewisse Vorabinformationen, 
wie in diesem speziellen Beispiel die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit 
für verschiedene Holzfeuchten, zur Verfügung gestellt werden. 
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i_Rechnungen mit dem HARVARD-COMPUTER FIRE CODE (HCFC) 
Das Harvard-Computerprogramm /5/ zur Simulation von natürlichen Raum-
bränden wird weltweit von zahlreichen Forschern angewendet. Gründe da-
für sind, daß es lauffähige Versionen für nahezu alle gängigen Großcom-
puter und neuerdings auch für pc·s gibt. Außerdem sind die Verfasser um 
eine breite Verteilung dieses Programms bemüht, um mit Hilfe der Erfah-
rung zahlreicher Anwender Anregungen für Verbesserungen zu bekommen. 
Mitarbeiter des Teilprojekts C3 hatten die Möglichkeit, an einem Seminar 
in Lund (Schweden) teilzunehmen, daß sich mit der Thematik der Brandsi-
mulation mit dem HCFC beschäftigte. 
Die Basis des Rechenprogramms ist auch hier ein Zonenmodell. Die physi-
kalischen Wechselwirkungen, die den Massen- und Energieaustausch der Zo-
nen untereinander beschreiben, werden durch annähernd 60 Gleichungen mit 
ca. 60 Variablen mathematisch erfaßt. Die Existenz von 60 Gleichungen 
mit 60 Variablen erfordert erheblichen numerischen Aufwand. 
Auf die Probleme des Teilprojekts C3 war der HCFC nicht uneingeschränkt 
erfolgreich anwendbar. Die folgenden Schwierigkeiten tauchten auf: 
1. Bedingt durch die aufwendige Numerik traten Konvergenzprobleme auf. 
Diese konnten zwar häufig durch eine Variation der Eingabeparameter 
beseitigt oder in ihrer negativen Wirkung gemildert werden, sie 
erschwerten aber dennoch die Arbeit beträchtlich. 
2. Für die Beschreibung der Energiefreisetzung existieren im HCFC drei 
Programmroutien von denen keine auch nur annähernd für die Brand-
ausbreitung in Holzkrippen geeignet ist. Daher wurde das Programm 
dahingehend abgeändert, daß die Energiefreisetzung nicht durch eine 
dieser drei Routinen berechnet, sondern vielmehr der Rechnung vor-
gegeben wird. Dabei wurde ein Vorteil des HCFC, nämlich die Mög-
lichkeit, den zeitlichen Ablauf der Brandentstehungsphase zu be-
rechnen, verschenkt. Diese Berechnung verläuft jedoch sowieso nur 
für einen Spezialfall zufriedenstellend, und der beschreibt die 
Brandausbreitung auf einer ebenen PMMA-Platte. 
3. Aus noch nicht genau zu analysierenden Gründen werden die Heißgas-
temperaturen durch den HCFC für große Räume wesentlich zu niedrig 
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berechnet. Dies wird anhand der Abbildung 7 verdeutlicht, die die 
im Brandversuch SF-85/8 (vgl. /6/ Kap. 4.3.4) gemessenen Tempera-
turen im Vergleich zu den mit zwei verschiedenen Versionen des HCFC 
für die speziellen Randbedingungen des Versuchs berechneten Tempe-
raturen zeigt. Die Rechenwerte sind im Maximum um etwa 320 K zu 
niedrig. Hierfür können drei Gründe verantwortlich sein: 
- Das Rückströmen der heißen Brandgase, die, anstatt den Brand-
raum durch die Ventilationsöffnung zu verlassen, in der Nähe 
der öffnung ihre Richtung ändern und zurück in den Brandraum 
strömen, ist in dem Modell nicht berücksichtigt. Dieses soge-
nannte "vent mixing" bewirkt höhere Brandraumtemperaturen, da 
dadurch der konvektive Energieverlust für den Brandraum ab-
nimmt. 
In einem großen Brandraum mit 
der Fußboden als Energiesenke. 
einer großen Grundfläche wirkt 
Je kälter der Boden ist, desto 
mehr Energie fließt hinein. Da der HCFC das Aufheizen des 
Fußbodens nicht berücksichtigt, wird für den Wärmestrom in den 
Fußboden ein zu großer Wert berechnet. Die sich aus der Rech-
nung ergebenden Brandraumtemperaturen werden also niedriger. 
-Für große Brandräume ist generell das Zonenmodell in der Art, 
auf der der HCFC basiert, zu grob. Die Auswertung der im Rah-
men des Teilprojekts C3 durchgeführten Großbrandversuche (vgl. 
/6/, Kap. 4.3.4.5) hat gezeigt, daß eine Aufteilung des 
Brandraums in zwei Gasschichten, die jeweils bezüglich der 
Temperatur und der Zusammensetzung homogen sind, nicht der 
Realität entspricht. 
Diese Ausführungen und das in der Abbildung 7 gezeigte Beispiel zeigen 
Grenzen des Anwendungsbereichs für ein sehr weit entwickeltes und für 
andere Randbedingungen erfolgreich anwendbares Brandsimulationsmodell. 
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Abb.7 Brandsimulationsrechnung mit dem Programm HCFC 
5 Rechnerische Behandlung im Experiment nicht variierter Parameter 
Wie im Teil 1 des C3-Arbeitsberichts (C3-I) ausgeführt wurde, konnten 
bei weitem nicht alle brandbeeinflussenden Parnmeter, die für den natür-
lichen Brandablauf interessant sind, variiert werden. Sozusagen aus Ko-
stengründen auf der Strecke geblieben sind unter anderem die Parameter 
"Material der Brandraumumfassungsteile" und "horizontale Ventilations-
öffnung". In diesem Abschnitt soll anhand von Beispielen gezeigt wer-
den, daß es mit Hilfe der Computersimulation in Verbindung mit Versuchs-
resultaten möglich ist, Aussagen über die Wirkungen im Experiment nicht 
variierter Parameter auf das Brandgeschehen zu machen. 
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Als Rechengrundlage wird hier ein einzonales Postflashovermodell /2/ 
~erwendet, daß auf den gleichen physikalischen Annahmen basiert wie das 
ln Abschnitt 2 verwendete Programm COMBF2. Die grundlegenden Vereinfa-
chungen seien hier kurz angeführt: 
1
• Im Brandraum, für den sowohl vertikale als auch horizontale öffnun-
gen vorgesehen sind, liegt überall die gleiche Temperatur vor. 
2
• Der Wärmestrom in die Wände, die Decken und den Boden fließt senk-
recht zu den Oberflächen und kann durch einen eindimensionalen An-
satz beschrieben werden. 
3
• Die treibende Kraft für den konvektiven Gasaustausch durch die ver-
tikalen Ventilationsöffnungen ist der im Brandraum und außerhalb 
des Brandraums bezüglich der Höhe unterschiedliche Druckgradient, 
der aufgrunddes Temperaturunterschieds vorliegt. Es wird die Exi-
stenz einer sogenannten neutralen Ebene im Bereich der Ventila-
tionsöffnung vorausgesetzt; im Verlauf der neutralen Ebene sind 
Innen- und Außendruck gleich. Oberhalb der neutralen Ebene verlas-
sen Brandgase den Brandraum, unterhalb strömt Frischluft ein. 
Weiterhin ist zu bemerken, daß für die Berechnung der Brandraumtempera-
turen die Energiefreisetzung als Vorabinformation zur Verfügung gestellt 
werden muß. 
Bei der rechnerischen Variation von Parametern ist wie folgt vorgegangen 
worden: 
Für einen Brandversuch wurde mit Hilfe der im Versuch experimentell er-
mittelten Abbrandrate und den speziellen Versuchsrandbedingungen der 
Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum errechnet, das Ergebnis wurde mit 
den gemessenen Temperaturen verglichen. Im Falle von größeren Abwei-
chungen zwischen Rechnung und Experiment wurde durch Änderung der Einga-
bedaten, insbesondere der Abbrandrate, die Rechnung dem Experiment ange-
paßt, so daß gerechnete und gemessene Brandraumtemperaturen überein-
stimmten. Anschließend wurde in einer erneuten Rechnung in den Eingabe-
daten ausschließlich der Parameter verändert, dessen Einfluß untersucht 
werden sollte. 
498 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061224 08/09/2015
C 3 - 2 - Seite 15 
1200 
SF -85/8 
1000 
w 800 
0 
'-
::J 600 .... 
0 
'-Cll 
Cl. 
E 400 ~ 
200 
0 
~ Meßwerte ~ I f· 1--, ~gerechnet mit ...... 
...._ ~ YTONG 
}!gerechnet mit --..;;;: ~ ---- r----Normalbeton 
.::::.::. --
..... ____ 
0 30 60 90 
Zeit Imin) 
120 150 180 
Abb.8 Rechnerische Ermittlung der Brandwirkung des Parameters 
"Brandraummateri a 1" 
Die Abbildung 8 zeigt das Ergebnis einer solchen Rechnung. Es sind für 
den Versuch SF-85/8 (vgl. /6/, Kap. 4.3.4} drei Temperatur-Zeit-Ver-
laufe aufgezeichnet: Die während des Versuchs durch Messung registrier-
ten Werte, die nach dem oben beschriebenen Verfahren den Meßwerten ange-
paßte Kurve ("gerechnet mit Ytong") und die Kurve, die mit "gerechnet 
mit Normalbeton" bezeichnet ist. Anhand der Abbildung 8 ist der Einfluß 
des Brandraummaterials auf die Brandraumtemperaturen zu ersehen. Für 
die Berechnung der unteren Kurve wurden mit Ausnahme der Materialkenn-
werte der Brandraumumfassungsbauteile dieselben Eingangsparameter ver-
wendet, wie für die Berechnung der dem Experiment angepaßten Kurve. 
Deutlich ist zu sehen, daß sich bei Verwendung von Normalbeton mit der 
höheren Wärmeleitfähigkeit und dem größeren Wärmespeichervermögen nied-
rigere Brandraumtemperaturen einstellen als bei der Verwendung von Gas-
beton. 
In der der Abbildung 9 zugrunde liegenden Rechnung ist der Einfluß einer 
Dachentlüftung auf die Brandraumtemperaturen untersucht worden. Die Ba-
sis für diese Simulationsrechnung war ein Brandversuch mit Holzkrippen 
in einem Brandraum mit den Abmessungen 7.4 m (Länge), 7.2 m (Breite) und 
3.6 m (Höhe). Der Brandraum wurde durch eine 3 m breite und 1.24 m hohe 
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vertikale Ventilationsöffnung belüftet, die genauen Versuchsrandbedin-
gungen sind der Abbildung 27 in /6/ zu entnehmen. 
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Abb.9 Rechnerische Untersuchung des Einflusses einer Dachentlüftung 
Die Rechnung ergibt, daß sich die zusätzliche Dachentlüftung mit einer 
öffnungsfläche von 1m2 durch eine deutliche Absenkung der Brandraumtem-
peraturen bemerkbar macht: Da die Dachentlüftung als Wärmeabfuhr wirkt, 
sind die Temperaturen während der maximalen Brandphase um etwa 200 K ge-
ringer als ohne Dachentlüftung. 
Zu diesem in den Abbildungen 8 und 9 vorgestellten Verfahren der rechne-
rischen Parametervariation sei folgendes angemerkt: Die in den Compu-
tersimulationen variierten Parameter "Brandraummaterial" und "Ventila-
tion" verändern nicht nur die Energieverlustterme Wärmeleitung durch 
Brandraumumfassungsbauteile und Konvektion durch Ventilationsöffnungen, 
sondern auch aufgrund der Rückkopplung durch den Brandraum die Energie-
freisetzung. Dieser Sachverhalt ist jedoch bei der Berechnung der vor-
gestellten Beispiele nicht berücksichtigt worden; bei den rechnerisch 
abgeänderten Randbedingungen ist jeweils die in den orientierenden Ba-
sisversuchen gemessene Energiefreisetzung verwendet worden. Selbstver-
ständlich wirkt sich auch eine Änderung der Energiefreisetzung auf die 
Brandraumtemperaturen aus. Daher können mit den hier vorgestellten Er-
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gebnisse nur qualitative Aussagen über die Veränderung der Brandraumtem-
peraturen bei der Variation von Randbedingungen gerecht werden. Für ge-
nauere quantitative Angaben muß ein Modell entwickelt werden, das einer-
seits die Wärmebelastung der Brandlast durch die thermisch strahlende 
Heißgasschicht und andererseits die materialspezifische Aufheizung, die 
Pyrolyse und die chemischen Reaktionen der Brandlast in Rechnung stellt. 
6 Zusammenfassung 
In dem hier vorliegendenden Teil 2 des C3-Arbeitsberichts über die För-
derungsperiode 1g84-1986 ist die Anwendbarkeit von Computerpogrammen zur 
Simulation natürlicher Raumbrände auf Großbrandversuche untersucht wor-
den. Es standen zwei am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brand-
schutz entwickelte und zwei von Forschungsgruppen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika verfasste Programme zur Verfügung. Als Grundlage 
der Berechnungen dienten die in der letzten Förderungsperiode des SFB 
148 in Espoo (Finnland) durchgeführten Großbrandversuche, die im Teil 1 
dieses Arbeitsberichtes /6/ beschriebenen und diskutiert sind. 
zwei der verwendeten Programme sind Postflashoverprogramme. Es konnt~n 
damit für die Postflashoverphase eines Brandes wesentliche Größen wle 
Maximaltemperaturen und maximale Energieströme berechnet wer~en. Vo-
t g für den Einsatz dieser einzonalen Modelle ist Jedoch die rausse zun · f iset-
. d zeitlichen Verlaufs des Brandes, auch die Energ1e re 
Kenntnl s es . · ts vor-
. 1 E"ngabeparameter benötigt. In Verbindung mlt berel . zung w1rd a s 1 · t" von 1n 
h gebnissen konnte die Auswirkung der Var1a 1on h d nen Versuc ser h" dliche an e ht n Randbedingungen wie untersc Je 
. icht untersuc e 
den Expenmenten n , .. ftungen auf die maximalen Brandraumtem-
. 1 und Dachent u Brandraummaterla en 
. h abgeschätzt werden. 
peraturen rechnerlSC 
der Mehrzonenmodellbildung basiert /3/, ist 
Ml·t e1·nem Programm, das auf "t für r d Flashover und die Flashoverzel ve -11 Auftreten es h 1 b ·· ein eventue es h··t t worden. Das war des a mog-d" ngen abgesc a z 
schiedene Feuerrandbe ,ngu d t n Computerprogramm zugrunde 
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Brandgeschehen berücksichtigt ist. Auch hierbei sind allerdings als 
Eingabedaten für das Rechenprogramm gewisse dem Experiment entnommenen 
Informationen, wie zum Beispiel die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit 
innerhalb der Holzkrippen, erforderlich gewesen. 
Der an der Harvard Universität entwickelte Harvard Computer Fire Code 
/5/ erwies sich für große Brandräume selbst bei Vorgabe der Energiefrei-
setzung zur Temperaturberechnung als wenig geeignet: In dem präsentier-
ten Beispiel eines Raumbrandes in einem 2D.4 m x 7.2 m x 3.6 m 
(Länge x Breite x Höhe) großen Brandabschnitt ergaben sich in der Rech-
nung verglichen mit den Versuchsresultaten um bis zu 320 K zu niedrige 
Heißgastemperaturen. Als mögliche Gründe für diese Differenz sind das 
im Modell nicht berücksichtigte "vent mixing", das vernachlässigte Auf-
heizen der Brandlast und die für große Brandräume zu grobe Zoneneintei-
lung genannt worden. 
Zusammenfassend können die folgenden Aussagen gemacht werden: 
Die zur Zeit vorliegenden Brandsimulationsmodelle sind durchaus in der 
Lage, für realistische Brandfälle brauchbare Ergebnisse zu errechnen. 
Die Berechnungen können jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn aus 
Brandversuchen, die unter ähnlichen Randbedingungen wie die Rechnungen 
durchgeführt wurden, Ergebnisse zur Verfügung stehen. Diese werden 
teilweise zur Präzisierung der Eingabedaten benötigt, teilweise müssen 
sie dazu dienen, das Computergrogramm auf das jeweilige Problem zu 
"eichen". 
Trotz der zur Zeit weltweit verbreiteten theoretischen Forschung auf dem 
Gebiet "natürlicher Brand" kann daher auf die Durchführung von Brandver-
suchen in einem Maßstab, der realen Brandsituationen entspricht, nicht 
verzichtet werden. Die Experimente müssen selbstverständlich so geplant 
und durchgeführt werden, daß die Ergebnisse die für die Modellbildung 
und die Weiterentwicklung von Modellen wesentlichen Impulse liefern. 
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